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> TIPS FOR SAVING ENERGY

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air
conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions
below:

e Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more
electricity.

e Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
e Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
e Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
e Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.

e Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air con-
ditioner is used for many hours.

e Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block
the air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty
purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number :

Serial number :

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's name :

Date of purchase :
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SAFETY PRECAUTIONS

® The installation requires expert skills, and it should be installed by the service center or other
shops specialized in the installation and recognized by our company.

e For all the problems arising after installation by someone who has no relevant qualifications,
our company will not provide free service.

e The following safety cautions are provided to prevent unexpected dangers or losses.

HSIT9N3

A WARNING

If the user does not follow the mandatory items, it may result in serious injury or death.

/\ CAUTION

If the user does not follow the mandatory items, it may cause personal injury or property damage.

@ WARNING/CAUTION

e \Warning and Caution are to call the user’s attention to the possible danger. Read and follow
them carefully in order to prevent a safety accident.

e \Warning and Caution are indicated in this guide and the product itself to help protect the
users from danger.

A WARNING

Installation
® Be sure to request to the service center or installation specialty store when installing products.
It will cause fire or electric shock or explosion or injury.
e Request to the service center or installation specialty store when reinstalling the installed product.
It will cause fire or electric shock or explosion or injury.
¢ Do not disassemble, fix, and modify products randomly.
It will cause fire or electric shock.

In-use
¢ Do not place flammable stuffs close to the product.
It will cause fire.
¢ Do not allow water to run into the product.
It will cause electric shock or breakdown.
® Do not give the shock to the product.
It will cause breakdown when giving the shock to the product.
e Request to the service center or installation specialty store when the product becomes wet.
It will cause fire or electric shock.
¢ Do not give the shock using sharp and pointed objects.
It will cause breakdown by damaging parts.
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/\ CAUTION

In-use
e Do not clean using the powerful detergent like solvent but use soft cloths.
It will cause fire or product deformation.
e Do not press the screen using powerful pressure or select two buttons.
It will cause product breakdown or malfunction.
® Do not touch or pull the lead wire with wet hands.
It will cause product breakdown or electric shock.
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INTRODUCTION

Features

Back bracket

Accessory

AC Ez Controller

Bracket Manual

&> ¢

Screw 4EA Screw 1EA
(For Fixing on the wall)  (For Fixing on the bracket)

s | s | w— —
s | s | e | w—
s | s | s | s—
s | s | | —

Room name sheet

—

Installation cable
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INSTALLATION INSTRUCTION =
.
After locating AC Ez installation Bracket at the - In case of no reclamation to the surface of
desired location, screw the unit firmly. the wall : Use the right part guide groove.

- Set it up not to bend because poor setup
could take place if setup board bends.

- Set remote controller board to the reclama-
tion box if there is a reclamation box.
SE

QRIRIA

o=
o
I P I
l‘ & Fix it by using screw provided at the lower
“g U a part tightly after wet it up the bracket.
o 50 o110

A\ cAuTION

e Use the screws provided.

Set up AC Ez cable in suitable connection
method.

- In case of reclamation to the surface of the
wall : Use the cable hole of bracket.

A\ cAuTION

e [t can crash on the floor by the impact, if
screw is not fixed.
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Method to Connect cable

To supply power to the central controller, supply it from the terminal block DC 10V and GND ter-
minal of Pl 485 or the terminal block DC 12V and GND of outdoor unit.

AC Ez AC Ez Multi V
VCC VCC
GND GND
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS B BUS B BUS B (|
Multi V
~ A\ CAUTION N

e For supplying DC10V power from Pl 485, power supply is permitted up to 1 central con-
trollers per Pl 485. If power is supplied more than 1 AC Ez, failure may occur in operation
of the AC Ez.

e For expanding and connecting Pl 485 communication lines BUS_A, BUS_B up to 16 AC
Ezs can be connected.

e Use the 0.75 Square Shield wires for connection wires between P1485 and AC Ez wires.
e | ength of whole connection wires should be less than Tkm.

NG J
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In case of independence installation of AC Ez

HSIT9N3

O [oo] [o1][o2][03] .- [OE[] OF
IDU connection o ~—

P1485

BUSB

Master
Group Number : O

O [oo] [o1][o2][03] --- [OE]| OF
IDU connection o ~—

Master
Group Number : O

@O noTE

AC Ez power should be inputted only one AC Ez from outdoor unit.
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In case of linkage installation of AC Ez

@ I - L
—

P1485

MAIN
PCB

vcc

GND
BUSA
BUSB

Master
Central controller1 |— Group Number : O

—@ |10||11||12||13|...
El
MAIN PI485
R =
= [
Vcc GND_BUSB BUSA
Slave
Central controller 1| |————— Group Number : 1
=) ooy, [0 GO0 - (]
Sy
MAIN
PCB |
GND N
INTA N y
INTB ’_,
Vcc GND INTB  INTA
Master
Central controller1 |— Group Number : O
= A W BN B BT | N EEH
B
____
MAIN
PCB
e
INTB

Vee GND INTB  INTA

Slave
Central controller 1| |———— Group Number : 1

@ nNoTE

AC Ez power should be inputted only one AC Ez from outdoor unit. It is possible to set the
Master/Slave setting and group number setting by entering the installation mode.

Central controller and outdoor unit wiring should be connected through BUS connection
(BUS topology).
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Part description

Name and Function of AC Ez

Display screen —

-
§ ONOFF_LocK
H

1

EEE@ @ |

=1 D Gzt e iz e :

Control panel i == Ese=r— || (e 5] :

) e I 7 e D e D s :

T [EEam) = =

Control panel Display screen Description

@) o IR Control select button : Adjusts selected indoor unit
ALL GROUP G:ébp EH ra n g e ’
. Total On/Off button : Turns the power on/off condi-
D © tion of selected indoor units.
Individual On/Off button : Turns the power on/off
condition of individual indoor unit.
am 1 2 Group selection button : Change control and display
GROUP group
T e CLEAR Lock set/clear button : Turns the lock set/clear
Room temperature button : Display the room tem-
oo perature
Operation mode button : Change operation mode of
OPER A\ /A
#*LOAF air conditioner
= % @ Ventilation mode button : Change ventilation mode

of ventilator

Fan speed button : Change fan speed

P

SET CLEAR

Air flow button : Turns swing set/clear of air flow

HSIT9N3
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Name and Function of AC Ez (Continued)

OmiEaE

Display screen — i

& SNorE ) uxx "

] = e = s ) =1 s ) (=Y s ) '

Y=y ) e 5 23 e =1 s :

Control panel b} s esr s Resr || (K5 :

0 6B a8 | ————i

Control panel Display screen Description

Set temperature button : Change desired operation

-
m
=
bl

[ temperature of air conditioner
N Indoor select button : Select desired indoor unit to
Ar oo control
J— Function setting button : Enter installation mode to
(&) installation setup
OMEEe Current time setting button : Setup the current time
s Sk 3 () ) o 3 Schedule setting button : Enter the schedule setup
G ,':,'%PM,,_' IHCx® mode to setup desired schedule
Schedule copy button : Copy former set schedule
Schedule paste button : Paste copied schedule
(ESC) Esc button : Cancel the changed content
(OK) OK button : Setup the changed content
< Holiday setting button : Turns holiday schedule appli-
% cation set/clear

- Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

- It will display undesirable value to the room temperature if wired remote controller is not con-
nected.
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Installation setup mode _ How to enter installer setup mode

HSIT9N3

~ A\ CAUTION N

Installer setting mode is to set the detail function of the AC Ez.

If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, Injury
to user or property damage. This must be set by an certificated installer, and any installation
or change that is carried out by a non-certified, user should be responsible for the results.
In this case, free service cannot be provided.

] ventiation J[moow teve] seeve ]

3 l ” 'l°c
“O" oF
O} _—

% ( A SET CLEAR
Auvo

leE EE i SET CLEAR

--m-m-m% mﬂﬁ‘ qoo%"
4 6. 8.10.12.14-16.18-20.22 Z‘b-PM'Eqb g.@.{

ONIOFF LOCK

(e JIe=CTJIz=C_TJJa=CT9
E=CTJe=CTJJzr=C9Je=CT9
@GHI@D@S}

GROUP ROOM TEMP

1 If pressing button long for 5 seconds, it enters into AC Ez setup mode.

- If pressing once shortly, it doesn’t enter into installer setup mode.
Please press more than 5 seconds for sure.

2 When you enter the setting mode initially, function code is displayed and on/off led of
indoor #1 is blinking.

Installer Setting Code Table

No. Function Code Value
1 Master/Slave Setting 1 (M]J: Master (S]J: Slave
) Group 1 product Select ) Airconditioner / Ventilator
Group Number Setting O0~F : Group Address - : No use of this group
3 Group 2 product Select 3 Airconditioner / Ventilator
Group No. Setting O0~F : Group Address - : No use of this group
Ind it hi _ .
4 ndoorunits searening 4 Indoor unit searching
(Master controller only)
5 °C / °F setti 5 °C : Celsius
settin
9 °F : Fahrenheit
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Flow chart for Installer setup mode

/ Press @ button for 5 seconds.

l Entry Installation mode

Enter installation

mode #1 : Master/Slave setting

(Master/Slave setting)

l Press button shortly

Enter installation < [l] : 'Group 1’ product setting

mode #2 (Air conditioner or Ventilator)

(Group 1 setfing) : '‘Group 1' Group number setting
l Press button shortly
Enter installation < || > | : 'Group 2’ product setting

mode #3 (Air conditioner or Ventilator)
(Group 2 setting) NNV : 'Group 2' Group number setting

l Press button shortly

Is it set with Master?

Enter installation
NO mode #4
(Connected indoor unit setting)

Press button shortly

Enter installation

mode #5 : Temperature display setting (°C/°F)

(Changing °C/°F)

-

/

~@NoTE

N
In each installation mode, if you press the button, it is operated or saved current set-
ting condition.
If you press the button, it is returned before setting condition and exits from installa-
tion mode.

J
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Installation setup mode #1 _ Master/Slave setting

1 2 [rooeve [ serreve ] ®)
< \“/ G X 1) ¢ ONIT
A o1 2 2 3o I oF
GRo ' /"\4 ]ﬁm ALL  GROUP
OMEE O (:g:) A [mmmser e AL
PMlE EIE AuTO ESTIYE SET CLEAR
SR Sk 05 () (A1) o 3%
@w’ﬁ-w’ﬂm?ewwaqa 2D @ @
=

ON/OFF  LOCK
MODE

EE e JIrs e
@ =

L 2 s...--
et e e 5 _

GROUP

1 If pressing button long for 5 seconds, it enters into AC Ez setup mode.

- If pressing once shortly, it doesn’t enter into installer setup mode.
Please press more than 5 seconds for sure.

2 When entering the Master/Slave setting mode, it displays ‘01" and blinks or(S)

in LCD. It shows on #1 of setup mode by blinking the on/off led of indoor #1.

it
AN l_l/ {

7/T\7

3 Select Master/Slave setting condition by pressing button.

4 Apply desired time setting by pressing the (OK] button.
After pressing (OK] button, corresponding setting condition is saved, (M) or (S of

LCD stops blinking.

~@ NoTE
e After setting, if you press the button or it doesn’t have any button input for 20 sec-

onds, it exits from installation mode automatically.
e |f you exit installation mode without pressing (OK] button, changed value don't apply.
e |f you press individual on/off button of corresponding installation mode to change, you can

enter corresponding installation mode directly.

HSIT9ON3
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Installation setup mode #2 _ Group 1 product Select & Group Number Setting

This function is used for setting the product type and group number of group 1.

GROUP 'AIR CONDITIONER | VENTILATION

UNIT
ALL
aroup 11

Era)(s)

N
SET CLEAR

SET CLEAR

@-m-m ﬁ‘_ﬁOCg*?f
0-2.4-6-810.12-14-16-18-20.22.24| @PMDBS EXA0)

ON/OFF  LOCK

Ze = JJa=C_J¢
B= ¢ %1 @t:] @rt:l]

GROUP ROOM TEMP

1 If pressing button long for 5 seconds, it enters into AC Ez setup mode.

— | - If pressing once shortly, it doesn’t enter into installer setup mode. Please press
more than 5 seconds for sure.

ton, it indicates as picture below. It shows on #2 of setup mode by blinking the
on/off led of indoor #2.

2 If entering into product and group number setup mode of group 1 by using but-

Goo pE e — » Product type
a 2N _! [ G b
l'_—l'E' a5 > roup numbper

3 Select the product type of group 1 by pressing button.

4 Select the group number of group 1 by pressing button.

5 Save the product type and group number of group 1 by pressing [OK]J button.

group number stops blinking.

After pressing (OK) (OK) button, corresponding setting condition is saved, group type and

~@ NoTE

e After setting, if you press the (ESC] button or it doesn’t have any button input for 20 sec-
onds, it exits from installation mode automatically.
* If you exit installation mode without pressing (OK]) button, changed value don't apply.

enter corresponding installation mode directly.
N

e |f you press individual on/off button of corresponding installation mode to change, you can
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Installation setup mode #3 _ Group 2 product Select & Group Number Setting

HSIT9ON3

This function is used for setting the product type and group number of group 2.

~

UNIT

ALL GROUP
- (A'\ o) ALL
AM (-1 P J\ s | WIS SET CLEAR —

pMILCI-LI 1 AUTO SET CLEAR

v v vV v v.v Vv - %
e e L fkf‘(}@;@;%
0'1"'5'8"0'12-1"‘5'13'20'12'24'9PM'E_SE.Fém

ON/OFF  LOCK

(e &0 B

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 If pressing button long for 5 seconds, it enters into AC Ez setup mode.
— | - If pressing once shortly, it doesn’t enter into installer setup mode. Please press
more than 5 seconds for sure.

2 If entering into product and group number setup mode of group 2 by using
— | button, it indicates as picture below. It shows on #3 of setup mode by blinking the

on/off led of indoor #3.

Em ) | — » Product type
(% 7N o
n3 ST Group number

3 Select the product type of group 2 by pressing button.

4 Select the group number of group 2 by pressing button.

5 Save the product type and group number of group 2 by pressing button.
After pressing button, corresponding setting condition is saved, group type and
group number stops blinking.

~@ NoTE .

e After setting, if you press the button or it doesn’t have any button input for 20 sec-
onds, it exits from installation mode automatically.

e |f you exit installation mode without pressing button, changed value don’t apply.

e |f you press individual on/off button of corresponding installation mode to change, you can

enter corresponding installation mode directly.

A
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Installation setup mode #4 _ Searching the Connected indoor unit (Master Only)

This function is searching connected indoor unit. This function can use only AC Ez controller of
set Master.

After central address setting of indoor unit and auto-addressing of outdoor unit, start searching
the connected indoor unit. If you don't do it before, it might not search the connected indoor unit
normally.

[crour RIIPRIE coerovevenriron Jlrooveve] serreve ] -

">“<0}€'“’°C & El@

/II\ ~ NM :
—T}—T

UNIT ' ”
ahoue 11T

W@E} -l
e
m-m-m-m.% (SRS 3¢ 5 (3 () 3
-2-4-6-8:10:12-14:16-18-20-22- ZJE-PMIEEE F%@
ON/OFF  LOCK
————
E=CTJe=CTJJz=CTJe=CTJ9
[ %] @ [ tD]

GROUP ROOM TEMP

| |1 If pressing button long for 5 seconds, it enters into AC Ez setup mode.

- If pressing once shortly, it doesn’t enter into installer setup mode. Please press
more than 5 seconds for sure.

2 If entering into searching mode of connected indoor unit by using button, it in-
dicates as picture below.

3 After pressing button, searching the connected indoor unit starts.
individual on/off led is blinking by rotation and of LCD is blinking.

~@)NoTE N

e After setting, if you press the button or it doesn’t have any button input for 20 sec-
onds, it exits from installation mode automatically.

e |f you exit installation mode without pressing button, changed value don't apply.

e |f you press individual on/off button of corresponding installation mode to change, you can
enter corresponding installation mode directly.
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Installation setup mode #5 _ Celsius/Fahrenheit Switching

HSIT9ON3

To change temperature dislay type from Celsius to Fahrenheit and vise versa

~

ER 1 2 ?
<> 5'120‘& _H "°C

UNIT °

Gasbp' 1 ’Illj {A) 3"%%

(\ e
N % A SETCLEAR

mu:: Cl AUTO SET CLEAR

@-m-m-mﬁ S o 4 0@;3;3;5
O'Z'l'5'8"0'12-|4-|6'1B'20-ZZ'ZAE-PM'ESE .A

ON/OFF  LOCK

-l &0 B OO

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 If pressing button long for 5 seconds, it enters into AC Ez setup mode.
— | - If pressing once shortly, it doesn’t enter into installer setup mode. Please press
more than 5 seconds for sure.

2 If entering into Celsius/Fahrenheit switching mode by using button, it indicates

as picture below.
It shows on #5 of installation setup mode by blinking the on/off led of indoor #5.

R
= —ecl
Iz ’ I_\l

When entering the Celsius/Fahrenheit switching mode , it displays ‘05" and blinks ‘°C’
or "°F"in LCD.

3 Select temperature display method either °C or °F by pressing button.

4 Setup the selected temperature display method by pressing (OK) button.
After pressing (OK] button, corresponding setting is saved.
It displays set temperature display method on operation condition.

T AN g IS T o] o
AN I e / 2| e
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m
&
- Checking mode _ Confirmation of connected indoor unit
7}
I
1 ? (AIR CONDITIONER VENT| RDOMTEMTEMP @E] l%r]
T ) [ — 6.
R AL GROUP
core LILT = Y
- ‘\ W sk
s o B ey o
orhor s B EEm 5 0@ 3 @ @
4.6-8:10-12-14-16- 1822 ZIE-PM'EBE

ON/OFF  LOCK

o[ R & BED

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 Select the group to control and display by pressing “GROUP SELECT” button. When
—| pressing “"GROUP SELECT" button, Group 1 and group 2 is changed in turn.

2 When pressing the button, it indicates connected indoor units by blinking corre-
sponding individual on/off led of connected indoor unit 5 times.

Checking mode _ Confirmation the set group address

\ -
; S!:‘r CLEAR
PM'tl Eq (ESITIVER SET CLEAR

@-m-m-m_% :“‘“Q,Qi’f
-2 -4-6:-8:10-12-14-16-18-20-22-24| @PM'Eq g“\"{

ON/OFF  LOCK

OO (A )

| GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Select corresponding group to want to confirm the group number by pressing “GROUP SELECT”
—| button. When pressing “GROUP SELECT" button, Group 1 and group 2 is changed in turn.

2 Select “GROUP” selection of control selection mode by pressing ‘ button.
When selecting group selection mode, it displays “GROUP” icon of LCD and group

number of corresponding group in “88" seg of LCD

e T ( group in installation mode. (group number setting : 0~F, group number
- display : 1~16)

% The group number displays group number + 1 of set corresponding

|
aroup L

Ex) If you setup group number to “0" in installation mode, it displays group number to “1" in
normal group selection condition.
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OWNER'S INSTRUCTION

Group selection

HSIT9ON3

[Grour IR coroner] venirion
o KO E O

UNIT °

G/R%b ’,-""" Al %

X =|I ;

'O-% (A/ WEEm sETCLeAR
e Ao | SETINE SET CLEAR
m---mﬁ@% GBI o X6 () 5 3%

.z...e.s.m.u.u.w.m.m.n.ng;;m,_ OOCE®
L 0 F=

ON/OFF__ LOCK

I A0 E (&0 o)

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Select the group to control and display by pressing “GROUP SELECT" button. When
pressing “GROUP SELECT" button, Group 1 and group 2 is changed in turn.

2 When pressing “GROUP SELECT"” button, LED is turned on as set group and displayed
corresponding current condition by using LCD and LED.

[0 NOTE ]

e |n case of Eco-V DX, it is possible to control and display in ventilation group.

Control range selection

|_ -

N Z 2t 1] '°C EN)

4§Ov - B[
{AI] X AL GROUP

. 10 l - é

O'% @ WEEm sETCLEAR ——

- [ Avro | SEINE SET CLEAR

CEEOmE e 7 [EEE 3 2 O 6 H3E

e e e s eI I3 )

ON/OFF__LOCK

@DHJ@D©DJ

GROUP ROOM TEMP

e UNIT : Individual indoor unit
 GROUP : Connected indoor units of corresponding group

button. e All : Connected indoor units of all groups (same type product only)
Selected product range is changed as following by pressing f: button.

(UNIT - GROUP— ALL — UNIT)
3¢ Set central controller of slave is changed as following. (UNIT— Group — UNIT)

@O noTE §

When selecting GROUP ALL , controlled indoor unit condition at the latest is displayed in
LCD. If you control in this condition, all indoor units of selected product range is changed
equally. When selecting all group condition, if it doesn’t have any button input for 20 sec-
onds, it returns individual unit selection mode automatically.
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Individual unit operation

This is the function to control on/off condition of individual indoor unit .

5
NeD Wl sl

A SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

YV Vvvvvyw
M@ﬁ *3’ OQ%’N
o‘2»4‘6‘a»10112»14»15113»20»2144E=’r§"M"'lEBB }»{(A\

ON/OFF  LOCK

fe= =T 5= C_TJJie= T

=] e e

GROUP RROOM TEMP

1 In case of off condition
- If corresponding indoor unit is selected already
When pressing individual ON/OFF button, corresponding indoor unit is operated and is

turned on individual on/off LED.

- If other indoor unit is selected,
When pressing individual ON/OFF button, corresponding indoor unit is selected and is still
turned off the LCD display and individual on/off LED.

2 In case of on condition
- If corresponding indoor unit is selected already
When pressing individual ON/OFF button, corresponding indoor unit is stopped and is turned

off the LCD display and individual on/off LED.

- If other indoor unit is selected,
When pressing individual ON/OFF button, corresponding indoor unit is selected and is turned

on the LCD display and individual on/off LED.

¥ It indicates on transmission by blinking the group LED.
EX) Group 1 product type : Air-conditioner
Group 2 product type : Ventilator

1 ) 2 )
— —
\ll/ n_ - »
m 4« » >< -t o C [ NO | 1 > P2 \9
UN”I! l/"\ 1 UNT g
o !
@AM,E. CLEAR @AMIJI-"-I CLEAR
CLEAR [ g RN}
~
@l-m-mmm (SIS ¢ m---mmm %
24 -6-8.10-12-14-16-18-20-22- 24| '-AM T 4-6-8-10-12-14-16-1820-22-24] '-AM [l
\W‘ Ima(A] ) \M [ g N

<Air-Conditioner display condition> <Ventilator display condition>

N\

fGrour) 2
\"/ % -
ISR c
UN|T 4P
@
YTy
(LI
@-m-mmm IS 3¢ X3
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| ’I-AM EBE
e A R

<Eco-V DX display condition>
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Group operation

HSIT9N3

This is the function to control on/off condition of group units.
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GROUP ROOM TEMP

— 1 In case of operation Off condition

When pressing @ button, all connected units of corresponding group are operated
and are turned on it in regular sequence.

At that time, corresponding group number and controlled indoor unit condition the lat-
est is displayed in LCD.

R4

3 If you control in this condition, all indoor units of selected group are changed
equally.

L 2 In case of operation on condition

When pressing @ button, all connected units of corresponding group are stopped
and are turn off individual on/off LEDs in regular sequence.

At that time, indoor unit condition in LCD is disappeared.

@ noTE

e |f you select group control mode by pressing 1‘>
group without changed operation condition.

e After selecting group selection mode, if it doesn’t have any button input for 20 seconds, it
returns individual unit selection mode automatically.

button, you can select corresponding
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All operation (Master AC Ez only)

This is the function to control on/off condition of all units.This function is used for master AC Ez
controller only.
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GROUP ROOM TEMP

EE--
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— 1 Select “ALL" control mode by pressing ‘1 button of Master AC Ez controller.
Master AC Ez controller indicates icon in LCD.

- In case of Slave AC Ez controller cannot select this mode.
2 It displays “ALL" icon and A { segin LCD.
At that time, the latest controlled indoor unit condition is displayed in LCD.
- If you control in this condition, all indoor units of selected product type are changed
equally.
When selecting All Control,

L - If you press @ button, all connected units of corresponding product type are operated
and are turn on individual on/off LEDs in regular sequence. At that time, indoor unit condi-
tion in LCD is appeared.

| - If you press @ button, all connected units of corresponding product type are stopped
and are turn off individual on/off LEDs in regular sequence. At that time, indoor unit condi-
tion in LCD is disappeared.

~@ NoTE |
e |f you select group control mode by pressing ;:3
group without changed operation condition.

e After selecting group selection mode, if it doesn’t have any button input for 20 seconds, it
returns individual unit selection mode automatically.

button, you can select corresponding
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Air-conditioner operation mode setting

This is the function to control operation mode of Air-conditioner / Eco-V DX

e D L
el « » >< O A @v IE] E]
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GROUP ROOM TEMP

1 Select the group to control by pressing “GROUP SELECT" button.
(In case of ventilator, this function is not working.)

—2 Select indoor unit to control by pressing individual on/off button.
(Or select indoor unit to control by pressing button.)

——3 Select operation mode of corresponding indoor unit by pressing button.

OPER

- It is changed for operation mode by pressing button.
Air-conditioner : Cooling = Heating = Auto — Dehumidification — Fan
Eco-V DX : Cooling = Heating = Auto = OFF

- It is changed for corresponding individual on/off LED display as changing operation
mode.

- Cooling/Dehumidification/fan : Green
- Heating : Amber

- Failure status : Red

- Stop : Off

~@ NoTE

e |t is changed for the operation mode of selected indoor unit as control selection condition.

- When selecting group control mode,
If you change the operation mode in this condition, all indoor units of corresponding
group are changed equally.

- When selecting all control mode,
If you change the operation mode ins this condition, all indoor units of selected product

type are changed equally.

HSIT9N3
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Ventilation mode setting

HSITON3

This is the function to control ventilation mode of ventilator / Eco-V DX
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GROUP RROOM TEMP

1 Select ventilation product by pressing “GROUP SELECT"” button.
(In case of air-conditioner, this function is not working.)

— 2 Select indoor unit to control by pressing individual on/off button.
(Or select indoor unit to control by pressing button.)

3 Select the ventilation mode of corresponding ventilator by pressing button.
(Heat exchange —Normal — Automatic)

- It is changed for corresponding individual on/off LED display as changing ventilation
mode.

- Ventilation mode on : Green
- Ventilation mode Stop : Off

~@NoTE

e |t is changed for the ventilation mode of selected ventilation unit as control selection
condition.
- When selecting group control mode,
If you change the ventilation mode in this condition, all ventilation units of correspon-
ding group are changed equally.
- When selecting all control mode,

If you change the ventilation mode ins this condition, all ventilation units of selected
product type are changed equally.
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Desired temperature setting

This function is used for setting desired temperature of air-conditioner / Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Select the group to control by pressing “GROUP SELECT"” button.

|2 Select indoor unit to control by pressing individual on/off button.
(Or select indoor unit to control by pressing button.)

L3 Setup the desired temperature by pressing button.
— Temperature can be set between 18 °C and 30 °C. (Temperature can be set between
64 °F and 86 °F.)
: Temperature increases 1°C by pressing the button once.

: Temperature decreases 1°C by pressing the button once.

e |n case of ventilation unit, desired temperature setting is not working.

¢ |In case of Eco-V DX unit, desired temperature setting is possible to control when turn-
ing on the air-conditioner.

~@ NoTE 8

e |t is changed for the desired temperature of selected indoor unit as control selection
condition.
- When selecting group control mode,
If you change the desired temperature in this condition, all indoor units of correspon-
ding group are changed equally.

- When selecting all control mode,
If you change the desired temperature in this condition, all indoor units of selected

product type are changed equally.

HSIT9N3
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Fan speed setting

HSITON3

The function is used to control desired fan speed.

T 3 3 (0 3%
HEmnaHe=®

ON/OFF  LOCK
T z S LILSN — )

T = o= U= Sz J®

GROUP LOCK ROOM TEMP

|:—@[3 2 (a2 ac]

1 Select the group to control by pressing “GROUP SELECT"” button.

| 2 Select indoor unit to control by pressing individual on/off button.
(Or select indoor unit to control by pressing button.)

L3 Setup the desired fan speed to control by pressing button.

- It is changed for corresponding fan speed by pressing button.

Air-conditioner : Ventilation unit/Eco-V DX :
Low — Middle — High — Auto Low — High — Super High
Fan speed Window display Fan speed Window display
Low Low
Middle High
High Super High
Auto i * In case of SLO, it displays Low.
° * In case of Po, it displays High.
~@)NoTE

condition.
- While selecting group control mode,

changed simultaneously.

- While selecting all control mode,

changed simultaneously.

e |t is changed for the desired fan speed of selected indoor unit as control selection

If you change the desired fan speed, all indoor units of corresponding group are

If you change the desired fan speed, all indoor units of selected product type are
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Air flow direction setting

HSIT9N3

This function is used to control air flow direction of air-conditioner.
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GROUP ROOM TEMP

1 Select the group to control by pressing “GROUP SELECT"” button.

7 Select indoor unit to control by pressing individual on/off button.
(Or select indoor unit to control by pressing button.)

——3 Select the setting condition of air flow direction by pressing button.

- It is changed for corresponding air flow direction by pressing button.
(Set «— Clear)

-SET : The air flow direction is changed automatically.
- CLEAR : The air flow direction is fixed.

~@ NoTE N

e |t is changed for air flow setting condition of selected indoor unit as control selection
condition.

- While selecting group control mode,
If you change the desired air flow setting condition, all indoor units of corresponding

group are changed simultaneously.

- While selecting all control mode,
If you change the desired air flow setting condition, all indoor units of selected prod-
uct type are changed simultaneously.




HSITON3

30 OWNER'S INSTRUCTION

Lock setting

This function is used to limit the indoor unit control of remote controller.
In this condition, it is possible to control indoor unit by central controller only.
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GROUP Lock | ROOM TEMP

Select the group to control by pressing “GROUP SELECT" button.

Select indoor unit to control by pressing individual on/off button.
(Or select indoor unit to control by pressing button.)

—3 Select lock setting application by pressing % button.

- It is changed for lock setting condition of corresponding indoor unit by pressing %
button.

-SET : Corresponding indoor unit is locked.
- CLEAR : Corresponding indoor unit is unlocked.

~@ NoTE

e |t is changed for lock setting condition of selected indoor unit as control selection
condition.

- While selecting group control mode,

If you change the lock setting condition, all indoor units of corresponding group are
changed simultaneously.

- While selecting all control mode,

If you change the lock setting condition, all indoor units of selected product type are
changed simultaneously.
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Flow chart for current time setting

HSIT9N3

e Current time setting

4 )

Press @ button for 5 seconds.

l Entry to current time setting mode.

Select today : Select today
l Press (OK]J button.
AM/PM setting : Select AM or PM

l Press button.
hour setting : Select the current hour

(1~12, 1 Hour interval)

l Press button.

Minute setting : Select the current minute

(00~59, Tminute interval)

l Press button.

Setting finish

- )

O noTE

e |f you press button, the time is changed back to previously configured condition
and it exits from current time setting mode.
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Changing current time

This function is used to change current time.
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Press button for 5 seconds to enter ‘Current time’ setting mode.
The current day of the week will blink on window.

—(DAM T
< !l,{, (- ‘

/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Select the current day by pressing the button.

I
— v — |

SUN MON TUE/Wl'EL\THU FRI SAT

L 3 After selecting current day, press the button to move to time setting mode.
Inverted triangle is displayed above corresponding day of week.

—(DAM 111
Lo is L

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

L 4 Select the AM/PM by pressing the button.

.

AM—HMI
|\L Ll
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LOCK RROOM TEMP

blink.
|
@AMI -0
[ gl | A

—— 9 Apply desired time setting by pressing the button.

e After pressing \\ button, the schedule display is updated. While updating, the sched-
ule icon blinks.

@ noTE

e To cancel time setting mode during setting, press (ESC] button.
at that time, current time will be back to previously configured time and it exits from cur-
rent time setting mode.
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Flow chart for schedule setting

¢ Schedule setting

-

\_

Press @ button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

[ Select day of week ] : select the day of

l Press button.
Schedul b
[ sorte oo |
l Press button.
Schedul
( 5 :
»l Press button.

[Schedule time seﬂing] :
—Vl Press button.

mode
i Schedul inut :
setting [ c es:fii:;mu e ]

Schedule

>
: select the Press button.
schedule mode v

temperature setting

[ Schedule ]

l Press button.

Schedule setting finish

week to set up the

schedule.

: select schedule

number to set up
schedule (1~8)

select AM or PM

select the schedule
hour (1~12, 1 Hour
interval)

select the schedule
minute (00~50,
10 minutes interval)

: select the schedule

temperature (18~30°C)
It is possible operation
mode of cooling, heating
and auto only.

/

-

~@) NoTE
e If you press (ESC) button, the schedule setting condition is changed back to previously

configured condition and it exits from schedule setting mode.
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Schedule reservation
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FCONDITIONER
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ON/OFF _ LOCK
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode.
Day of the week will blink.

N7
N\ [SSHEDIELE
SUN MON TUE_WED _THU FRI SAT P
0-2-4-6-8/IOI-’&-14-16-18-20-22-24 ,’I - - -

2 Select desired schedule day by pressing the button.

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-§-8-10-12-14-16-18-20-22-24 "I - - -

L 3 After selecting the desired day, press the button to enter to schedule time set-
ting mode.

!
N SCHEDWE
SUN_MON TUE WED THU FRI SAT PR
0274 8-810-12+14-16-18-20-22-24 ,’ I

——— 4 Select desired schedule number to set by pressing button.

1
NP v \ !/
LSCHED
SUM. MON_TUE WED THU FRI SAT
0-2/4|~{3-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ,’I
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(GROUP RROOM TEMP

——— 5 Enter ON/OFF setting mode by pressing the button. ON or OFF icon in the win-
dow will blink.

N 4

:-:_
SUN_MON TUJE WED THU FRI SAT [| M _“ " '
0-2,4,- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24 / -
| o ;_ A

/ AN
|
L 6 Select ON/OFF condition of schedule by pressing button.

|
N[>
sk

N 4

SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT all \AMlill-ll-l
0-2,4,-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24| ¥ * ZAM{ _|
7N —MEe— -0

/I\

| 7 Enter AM/PM setting mode by pressing the button. AM or PM icon in window

will blink.
|
| NI
N 6 Sl
SUN_ MON _TIUE WED THU FRI SAT '/m\m?"i
0-2,4,-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 APNAM{ (-1
..... 881028 202224 T T s L

8 Select the AM/PM by pressing the button.

]
| v e Sl
N
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m"'?}’i -
0-2,4,-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’[l_""A (-1
(27488101214 1618 2022 AL

L 9 Enter 'hour’ setting mode by pressing the button. The hour icon in window will

blink.
<~
oo EHEDULE PAS
SUN_MON _TJE WED THU FRI SAT Z Na A R
02,45 8+10-12:14:16:18-20-22-24 (CNAM -0 "




OWNER'S INSTRUCTION 34

(cror FIPRE
<> \ll/
UNIT:"%Ig

GROUP

IEIEB O

mm-mm-mm-mﬁé

----- 10.12.14.16.18 - 20.22 24|
w:!

--mum--

}n ' hC
%

SET CLEAR

0 [T
% AUTO STIYEM SET CLEAR

S sk bo@c%oc
HEmOOE RS

ON/OFF__ LOCK
[ — =N — =Y — =Y —|

1o
E=C T e=CT7=CT e =C"T)

—————————r
B Jeu=CI 5= 6= 7

GROUP

— 10 Select desired hour by pressing the button.

|
|
\ / v 4
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT m\?]‘l./
- 8+10-12-14-16-18-20+22-24 'CDA L'l ,I_l,l 'l

0- 2/4I

1~12 (1 Hour interval)

Enter ‘minute’ setting mode by pressing the button. The minute in window

— 11
will blink.
1
I <
NI ( BSHED U5 P
SUMMON TUE WED THU FRI SAT e AN
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24| TENAM 157171
..... ISR I | P [
|
| 12 Select desired minute by pressing the button
(|
I <7
N/ v E8SHEDUE }',‘,g
SUM_MON TUE WED THU FRI SAT pre NN
0-2,4,-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24] AENAM II- 171 |
AR ShS A { Ly
!

00~50 (10 Minutes interval)

Select operation mode by pressing the m button. (Air-conditioner and Eco-V DX

only)

— 13

LI 4 |
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT
pr— N
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24| JENAM 1 071
Y { e o |
|

Air-conditioner : Cooling = Heating = Auto = Dehumidification = Fan

Eco-V DX : Cooling = Heating = Auto — OFF

HSIT9N3
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14 Select operation mode by pressing the button. (Ventilator and Eco-V DX only)

N 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-:12-14-16-18-20-22-24

Ventilation unit / Eco-V DX : Heat exchange —Normal — Automatic

[SCHEDULE IS
E RIS \_| .
l-AM 2071

LT

— 15 Enter desired temperature setting mode by pressing the button. The desired
temperature in window will blink. (This function is possible ON schedule only.)

AN | / v SCHEDULE P>re
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT [SCHEDULE RIS N
0:2,/4%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 - _.," "_C

L 16 Select desired temperature by pressing the button.

N v SCHEDULE P>
SUM_MON _TIE WED THU FRI SAT SCHEDULERS N %
02,4 K+810:12:14:16+18-20-22:24 ,’AM TJI' "_C

-In case of °C : 18°C ~30°C (1°C interval)
- In case of °F : 64°F ~86°F (2°F interval)

17 Apply desired schedule reservation by pressing the button.
It indicates set schedule of corresponding by displaying the border like .

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT _
0:-2-4-6-8:1012:-14:16-18:20:22-24| == - -

O noTE

e After pressing \“\ button, the schedule display is updated. While updating, the sched-
ule icon blinks.
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Group Schedule setting
- While selecting group control mode,

- If you set up the schedule in this condition, all indoor units of corresponding group
will set the schedule simultaneously.

@ noTE

* To cancel schedule reservation during setting, press (ESC] button.
at that time, current time will be back to previously configured schedule condition and it

exits from schedule setting mode.
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Schedule display

By setting schedule day, it indicates schedule overview of the day and executed next schedule
time as same as following figure.

v N
[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT ?"s_ ——
(0246800 0B BOLH "A'V' '.'"_","'

<Schedule overview of the day>  <Schedule details of executed next schedule>

Schedule Priority

If two more schedules are setup at the same time, it operates higher priority schedule.
Lower number schedule has higher priority.

Ex) In case of the same schedule time of schedule 1 and 2, as the schedule time of schedule
1 has higher priority than schedule 2, corresponding indoor unit will stop the operation at
AM 11:00.

Schedule caution

During executing schedule(s), Indoor units doesn’t take any other command for several minutes
(Remote controller and AC Ez may not operate normally during this period.)

During the Blackout

1 If a blackout lasts longer than 2 hours, the already set schedule will not be executed after the
blackout. (The current time must be set again.)

2 During the blackout, the set schedule will not be executed.
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Flow chart of schedule deletion

/ ¢ Individual schedule deletion

Press button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

: Select th f kt lete th hedule.
[ Select day of week ] Select the day of week to delete the schedule
l Press [OK] button

[ SChe:eL:Lec;:?ber ] : select schedule number to delete

schedule (1~8)

l Press [(ESC) button for 5 seconds.

Corresponding individual
schedule deletion

\_

\

® Day schedule deletion

Press button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

[ Select day of week ] : Select the day of week to delete the schedule.

l Press [ESC] button for 5 seconds.

Corresponding day
schedule deletion

\

O noTE

e If you press (ESC] button, it exits from schedule setting mode.

HSIT9N3
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Programming : Deletion schedule(Individual schedule)

To delete only one schedule of one indoor unit

(IR conpITIONER J VENTILATION JlROOMTEMP] SETTEMP ] V)
>x| u lc oy L
§0" @

S e e © s|
% SETCLEAR
(STITVE SET CLEAR
3 A B
........ C3XE (A
B e 2 B@PM'qu Fﬁ@u’

ON/OFF  LOCK

— o - —
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

— 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode. The day of week will
blink.

1!7/
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
(‘)!;2-4-6-8/10|-‘.\’2-14-16-18-20-22-24

N
sk

(@AM T 71T
{ (-0

2 Select desired day of schedule deletion by pressing the button.

LI 4
Sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT

0! 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

3 sk
>|§_ 1

l-AM l

|
,.ll

L 3 If desired day of week is selected, press the button to move to schedule setting
mode.

LI 4 SGHEDULE P14
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_’"\_
Q 2/4-1-8-10-12-1U-16-18-20-22-24. "@N_AM Il

|

LD v SEHEDULE g
sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT |\ an

o! 2/4I -8-10-12-14-16-18-20-22- 74I
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GROUP ROOM TEMP

— b If desired day of schedule deletion is selected, press the button for 5 seconds
to delete schedule of desired day.

N sl
s SEHEDULE
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT l\!,'/- R
0-2,4-9:-8-10-12-14-16-18-20-22-241 & __ -
[ - o

|

Corresponding schedule is deleted and it exits from schedule setting mode.

v sl

[SCHEDULE]

SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT Sl S
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 l'AMl’L ,' ”"

Programming : Deletion individual schedule(Group Schedule)

To delete only one schedule of one indoor unit

1 Press button to select ‘group’ setting mode.

L2 If you delete the schedule in this condition, all units of corresponding group is
deleted the schedule of corresponding number.

@ noTe

e |f you press \ button shortly, it exits from schedule setting mode.
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Programming : Deletion schedule(Day schedule)

This is function that uses to delete one day schedule of one indoor unit.

R 1 -
X% . °F

S| m=tt T
e
- o MeD WS O

A\ SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

EnEsTame ey 7 | T 4 X 0@2;@;%
s e 20 22 2 PMlEl’-EE'FﬁA’

ON/OFF  LOCK

9 = = = g2
(=== L%[: & o)
LOCK

GROUP ROOM TEMP

L 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode. The day of week will blink.

N\
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/10|~'Q-14~16~18~20~22~24

SCHEDULE *
(@AM IZ7- 071
{ -0

2 Select desired day of schedule deletion by pressing the button.

L v
SUN_(MON) _TUE THU FRI SAT
0'2/4|-§‘8'10-12~14~16~18~20-22-24

Sceouch S
e

— 3 If desired day of schedule deletion is selected, press the button for 5 seconds
to delete schedule of desired day.

LI
LD b4 €SHEDUSS
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT VRS
(‘)!'2/4|~§'8-10~12-14~16'18'20~22~24 ,l | - - -

The schedule of the day is deleted, it exits from schedule setting mode.

It indicates that it didn’t have schedule of the day by disappearing the border of cor-
responding day in LCD.

v
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0:-2:-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

= 5 3
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Programming : Deletion day schedule(Group schedule)

ONDITIONER | VENTILATION | ROOATEM SETTEMP.

n-n l-l

i ll l°F

SET CLEAR

% Auw (SIS SET CLEAR

----@--mz “**‘ OQ‘%”‘

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18 E-AMIEEE Cg

ON/OFF _ LOCK

@l:]:‘-%J @;[:] [‘:JJ

GROUP ROOM TEMP

1 Press button to select ‘group’ setting mode.

— 2 If you delete the schedule in this condition, corresponding group units will be deleted
the schedule of corresponding day.

@ noTE

e If you press (ESC] button, it exits from schedule setting mode.
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Flow chart for individual schedule copy

/ ¢ Schedule copy

Press @ button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

[ Select day of week ] : select the day of week to set up the schedule.
l Press button

[ SChe:eL:Liz:?ber ] : select schedule number to

set up schedule (1~8)
l Press button
Corresponding
schedule copy

l Press \ button

[ Select day of week ]

¢ Schedule paste

Press button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

[ Select day of week ] : select the day of week to set up the schedule.
l Press button

[ Schedule number J : select schedule number to set up

selection schedule (1~8)

l Press [PASTE] button

[Copied schedule seh‘in%

l Press button

[Schedule paste finish ]

N

@ noTE

e If you press (ESC) button, it exits from schedule setting mode.
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Programming : schedule copy(Individual schedule)

To apply a schedule to other days.
Example. To make a the second schedule of Monday be same with Tuesday's first schedule

use individual schedule copy/paste function)

¢ Schedule copy

LATION

_I

~
-

—~ ~CJ
, DE‘ UNIT
e Yelg

(A\ SETCLEAR —
Auro SIITEN SET CLEAR

#k GO FRE @ @

E-PM,EIE!E! FE®

-

II?X%?X{

vvvvvvv
(SUN) {0 (TUE) (WED) (THU) (R (SAT)
024

6. 8.10.12-14-16-1820.22 24|

X

ON/OFF  LOCK
v = U= = vas

(== @l:]fm:]

GROUP ROOM TEMP

l

— 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode. The day of week will

blink.
Vlr N[
HEDULE
SUN (MON) TUF_E_THU FRI SAT SCHEDULERETS
0:2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V' " ”,’

ml T

2 Select desired day of schedule to copy by pressing the button.

L sl
/ [SCHEDULE]
SU'LMON TlJE-THU FRI SAT LD 2%
-8-10-12-14-16-18 -20-22 24 ’.AM"' ",'"

0- 2/4I

L 3 If desired day of the week is selected, press the button to enter to schedule

time setting mode.

v N[>
SU’L!MONI T'JE THU FRI SAT >“s_ I
0-2,4-3-8- 10 12 14-16-18-20-22-24L [CUAM IZ1- 2071
RS r -0
l

v S Sk

SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT by 7 -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24/ 1O - 2]
I u o e -
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m
Z
9
n
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L S G F= =

ON/OFF _ LOCK

(= C =T 5= T e =T

@Dé%] (& 2] | =

GROUP ROOM TEMP

5 If desired day of schedule to copy is selected, press the button to copy sched-
ule of desired day.

L 6 Exit the schedule setting mode by pressing (ESC] button.

v
CHEDULE S
SUN TUE THU FRI SAT SCHEDULE] ans

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’.AM IZ1- 2071
........ | -

e If you press (ESC) button, it exits from schedule setting mode.
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¢ Schedule paste

HSIT9N3

< \“/ 3_,”' ” '°c
A j l’zllgaz— L(°F o GQP

]

UP 1 2 E]
@‘3 UNIT

GROUP
A 1' i

O SETCLEAR —

PMIEBB % oo | WM SET CLEAR

----@--fﬁ e **5 052%?‘
..... AV

0.2.4.6.8.10.1214.16 mzuzzuE-PM"EEH g.@.{

ON/OFF _ LOCK

v Jeoii=1  Jejir=1___Jeie=1____J°
[E[=] %J @:m: @ ZM

GROUP ROOM TEMP

— 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode. The day of week will blink.

% HEDULE e
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT >"S_
0:2-4-6-8,10-0-14-16-18-20-22-24) | (OAM ) ' ,""'

2 Select desired day of schedule to paste by pressing the( < ][ > ] button.

v Sl
[SCHEDULE]
SU'L!MON] TJE (WED) THU FRI SAT N
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 '-A'V' " ,’,’"

3 If desired day of the week is selected, press the (OK] button to enter to schedule
time setting mode.

I sl
' EDULE
SU'L!MON] _TUE (WED) - THU FRI SAT ?HS_
© (E0AM T
0-2,4-%-8:10-12-14-16-18-20-22-24L
N u {
|




HSITON3

50 OWNER'S INSTRUCTION

i) & A= I
T -,Os % B
*ﬁOO%N

a | HEMEHEEFE®

ON/OFF __ LOCK

@ﬁ@ﬂm[jmm:)e
B=(C__JoJia=(C_J°
@[:] 12) @:ﬂ @:}]

ROOM TEMP

— 5 If desired number of schedule day to paste is selected, press the button to
paste the schedule number of desired day.

\‘l'/
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT

0:-2:-4-6- 8/!1‘0|-’.\’Z~14-16‘18‘20-22-24

*_ _
(CNAM I _,ll {

L 6 Exit the schedule setting mode by pressing button.

LV 4
Sun_IMON) _TE THU FRI SAT
0~2/4|~§~8-!1.0~12'14-16~18~20~22~24

\ll«
S S
(OGN AM ) ' —n

]

—— 7 Apply pasted schedule by pressing the button.
It indicates set schedule of corresponding by displaying the border like .

L v SGHEDULE Y
SU'L!MONI _TE (WED) THU FRI SAT SGEDULERES

[
N7 —
0-2,4-%-8-10-12-14-16-18-20-22-241 = ((CUAM |-
I ) T
|

Group individual schedule paste

- While setting schedule copy,
Before pasting copied individual schedule, If you select the group control mode, all indoor
units of corresponding group will set the copied individual schedule simultaneously.

O noTE

e If you press (ESC] button, it exits from schedule setting mode.
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Flow chart for day schedule copy

/ ¢ Day schedule copy

Press @ button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

[ Select day of week ] : select the day of week to set up

the schedule.

l Press |[COPY| button
Corresponding
schedule copy

l

[ Select day of week J : select the day of week to set up

the schedule.

Copied schedule
setting
l Press (OK] button
Schedule number
selection

l Press (OK] button

l Press [PASTE| button

[ Schedule paste finish]

o

~

@O noTE

* If you press (ESC) button, it exits from schedule setting mode.

HSIT9N3
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Programming : Schdule copy(day schedule)

To apply a schedule to other days (Example. To make the schedule of monday be same with
tuesday's one, use schedule copy/paste function.)

iimoNer [ VenTiLaTion JTroom TemP T SETTEMP

3. , " , °C .
UNIT
ALL -
GROUP

AM,E,E‘,E, (A\ SETCLEAR

pmi o smwe SET CLEAR

@l-@-m--ﬁ I 3 5 () () 3%
L6 p.10.12.14.16.18.20-22 Z‘E-PMIEEE Fg(f’{

ON/OFF__ LOCK

(=C =TI =CTJ9Ja=C"7J9
=L _ ool _ el JE S L__J°
T = o= oI = 2= J°
B3 %l @:} .l:]]

GROUP RROOM TEMP

I— 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode. The day of week will blink.

‘IV/
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0:-2-4-6- 8/!1?"7 14-16-18-20-22-24

2 Select desired day of schedule to copy by pressing the button.

N
/
U'L!MONI _TUE - THU FRI SAT

0- 2/4I 8!1‘0 +12-14-16-18-20-22-24

*_
@ 330

L 3 If desired day of schedule to copy is selected, press the button to copy
schedule of desired day.

LV 4
Sun_IMON) _TUE THU FRI SAT
0.2/4|'§.8i0'12'14'16.18.20'22'24T

—— 4 Select desired day of schedule to paste by pressing the button.

sl
3 HEDULE 1
SU'LMON T'JE - THU FRI SAT | an

P I@AMH —u
ECOUINES" Slalutbtatate I b [
|

-
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GROUP ROOM TEMP

5 If desired day of schedule to paste is selected, press the button to paste

copied schedule.

v g
SUN (MON) TUE (WED) THLL((FRI)_SAT O & JR—
0-2-4-6-8;0-12-14/161-‘.6-20-22-?4 [ - _0 ,’

L 6 Apply pasted schedule by pressing the button.
It indicates set schedule of corresponding by displaying the border like (FRI).

v S
CHEDUL E Px3
SUN TUE THU SAT ""_ -
012468 .10-12:14-16-18-20-22:24| | (CAM T -l ."" "

Group day schedule paste

- While setting schedule copy,
Before pasting copied day schedule, If you select the group control mode, all indoor units

of corresponding group will set the copied day schedule simultaneously.

@O noTE

* If you press (ESC] button, it exits from schedule setting mode.
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Flow chart for holiday setting

-

® Holiday setting

Press @ button shortly.

l Entry to schedule setting mode.

[ Select day of week ] : select the day of week to set up the schedule.
)
Press button

( Holiday setting ] :
l Press buﬁon

( Holiday setting finish]

\_

O noTE

e If you press (ESC] button, it exits from schedule setting mode.
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Programming : Holiday reservation
This function is to prevent from keeping air conditioners turned on 'holiday or Off day
Icon is displayed at the day programmed as 'Holiday'.

e
&0
~—r
ALL GROUP
- - A\ i ALL
OmiEEE N D R e e -~ -
VVVVVVV _ O )(
SaE T @ @
ONIDFF LOCK OPER
= = 7o B
vy U= = 2= {D M
BECJ9ms e Je=CJ9 > &8
—
(=[N S0 B J
GROUP ROOM TEMP

|— 1 Press button shortly to enter ‘schedule’ setting mode. The day of week will blink

N>
m ik
,:-

Ny

SUN (MON) TUE_| E_THU FRI SAT

02468/!1,0| +14-16-18-20-22-24

2 Select desired day to set holiday by pressing the button.

\ll/
3 sk

I-AM - 01
-

I / v

sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT

0-2,4-%-8:10-12-14-16-18-20-22-24

. . . 2 .
| 3 If desired day to set holiday is selected, press the button to set holiday schedule.

(Set « Clear)
When setting up the holiday schedule, it is displayed < icon in LCD.

<, S
% [SCHEDULE]
U'LMON _TUE -THU FRI SAT Nl p >"S_ ——
02,438 1012+ 14:16-18-20-2224. (GYAM - 2171
I ) { -2
|

| 4 Apply holiday schedule by pressing the button.
It indicates set schedule of corresponding by displaying the border like @

Sl
% SEHEDULE
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT |_ N
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22- 74| °N AM I1- 2071
| u ' i
|

* When set schedule day, it indicates 3 icon and is executed off schedule every hour.

Group holiday setting

- While setting holiday setting,
If you select the group control mode, all indoor units of corresponding group will set the

holiday schedule simultaneously.
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Self-diagnosis of indoor unit

This function is to display when check code is received from corresponding unit.

croor R

o Slle () € IT1TIc
0 0 B e
- —

oungg QO @ mmwsrio

auto | ESNINEE SET CLEAR
v vV VvV wVvVwVvwWw A N
(0 o e e e e S ¥ 0 ()4 o 3%
0-2-4-6-8:10-12-14-16-18-20-22 24|
L ittt irirl Ty
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HEmiHEHEE®
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(
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)
e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)
B= ) o)ia = ( ) o)5 = ( Jo)i6 = ( )o)

s (SO ac]

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 If corresponding indoor has some failure status, it indicates RED LED of individual on/off
LED.

2 A" CH" or “xx" (number) is repeatedly displayed on the LCD to represent failure status
code.

3 When failure code is displayed on the LCD, please contact with the service center or in-
stallers.

EX) In case of failure status code 3 : CH 3

(= 1 — ) (= 1 - |
= < [y < =l
UNT 77 ,_ [ ] UNT 7 _’
[N Ll

_ M S _ M)

N Ca =T
SUN MON TUE WvED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
| J | J
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> CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

Qui vi indichiamo alcuni consigli per ottenere un consumo di energia minimo quando usate il con-
dizionatore d'aria. Potete usare il condizionatore d'aria con maggiore efficienza applicando le
istruzioni indicate di seguito:

>
=
>
Z
o

e Non raffreddare eccessivamente |I'ambiente interno. Questo puo essere pericoloso per la
salute e puo causare un consumo eccessivo di energia elettrica.

e Limitare al massimo la luce solare con schermi o tende quando si usa il condizionatore d'aria.
e Tenete porte e finestre ben chiuse quando utilizzate il condizionatore d'aria.

e Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare I'aria in-
terna.

e Accelerare la velocita del ventilatore per raffreddare o riscaldare I'aria interna rapidamemte in
un breve periodo di tempo.

e Aprire le finestre regolarmente per la ventilazione quando la qualita dell'aria interna pud peg-
giorare se il condizionatore d'aria viene usato per molte ore.

e Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane. La polvere e le impurita accumulate nel filtro dell'aria
possono bloccare il flusso dell'aria e ridurre le funzioni di raffreddamento / deumidificazione.

Per le vostre registrazioni

Conservare con cura questa pagina nel caso che sia necessario provare la data di acquisto o per ot-
tenere le prestazioni di riparazione in garanzia. Scrivere il numero del modello e il numero di serie qui:

Numero del modello:

Numero di serie:

Potete trovare questi dati su un'etichetta sul lato di ciascuna unita.

Nome del venditore:

Data di acquisto:
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PRECAUZIONI DI SICUREZZS

¢ | 'installazione richiede I'intervento di personale esperto e deve essere eseguita dal centro as-
sistenza o da altri tecnici specializzati nelle procedure di installazione e riconosciuti dalla nostra
azienda.

e Per tutti i problemi derivanti dall'installazione eseguita da chi € sprovvisto di qualifiche, la nos-
tra azienda non fornisce assistenza gratuita.

® L e seguenti avvertenze sono fornite per impedire perdite o pericoli imprevisti.

>
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A ALLERTA

Se I'utente non segue le procedure obbligatorie, possono derivarne lesioni o morte.

/\ PRECAUZIONE

Se I'utente non segue le procedure obbligatorie, possono derivarne lesioni personali o danni alla
proprieta.

@ ALLERTA/PRECAUZIONE

e Avvertenza e Attenzione devono richiamare il possibile pericolo per I'utente. Leggere e
seguire tutti gli avvisi con cura per evitare incidenti.

e Avvertenza e Attenzione vengono utilizzate in questa guida e sul prodotto per proteggere gli
utenti dai pericoli.

A ALLERTA

Installazione
¢ Richiedere l'installazione al centro assistenza o al negozio specializzato.
Pericolo di incendi, scosse elettriche, esplosione o lesioni.

¢ Rivolgersi al centro assistenza o al negozio specializzato se si reinstalla un prodotto installato.
Pericolo di incendi, scosse elettriche, esplosione o lesioni.

e Non disassemblare, fissare e modificare i prodotti senza una profonda conoscenza.
Pericolo di incendio o scosse elettriche.

In-uso
e Non collocare oggetti inflammabili vicino al prodotto.
Pericolo di incendio.Pericolo di incendio.

e Non far cadere acqua nel prodotto.
Pericolo di scosse elettriche o rotture.

e Non provocare urti al prodotto.
Pericolo di rotture.

¢ Rivolgersi al centro assistenza o al negozio specializzato se il prodotto si bagna.
Pericolo di incendio o scosse elettriche.

e Non provocare urti con oggetti appuntiti e affilati.
Pericolo di rottura a causa del danneggiamento delle parti.

/\ PRECAUZIONE
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In-uso
e Non pulire con detergenti contenenti solventi ma usare panni morbidi.
Pericolo di incendio o deformazione del prodotto.
® Non premere eccessivamente sullo schermo né selezionare due pulsanti.
Pericolo di rotture o malfunzionamento.
® Non toccare o tirare i cavi con le mani bagnate.
Pericolo di rotture o scosse elettriche.
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6 INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Caratteristiche

>
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— Controllore per AC Ez

Mensola posteriore

(D Vite
Accessori
s | s | e | s—
s | s | s | s—
oy | s | c—" | —]
s | o | c—" | a—
Mensola Manuale Foglio nome ambiente
Vite 4EA Vite 1EA Cavo installazione
(per fissaggio sulla parete) (per fissaggio sulla mensola)
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INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Dopo aver localizzato la mensola di instal-
lazione dell’AC Ez nella posizione desiderata,
fissare con viti I'unita in modo stabile.

- Installarla in modo che non si inclini poiché si
potrebbe verificare una regolazione scadente
se il pannello di impostazione si inflette.

- Impostare la piastra del controllore remoto
sul contenitore di recupero, se esso € pre-
visto.

]
|/

A\ ATTENZIONE

e Usare le viti fornite.

Disporre il cavo AC Ez con il metodo di col-
legamento adatto.

- In caso di correzione sulla superficie della
parete: : Usare il foro per cavo della men-
sola.

- In caso di nessuna correzione sulla superficie
della parete: Usare la scanalatura di guida
della parte destra.

Fix it by using screw provided at the lower
part tightly after wet it up the bracket.

A\ ATTENZIONE

e | ‘apparecchio puo cadere sul pavimento
causando I'impatto se non & fissato con
la vite.

>
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Metodo per collegare il cavo

Per alimentare la corrente al controllore centrale, eseguire il collegamento dalla morsettiera a CC
10V e terminale GND del Pl 485 o dalla morsettiera a CC 12V e GND dell'unita esterna.

>
=
>
Z
o

AC Ez P1485 AC Ez Multi V
\VCC 10V VCC 12V
GND (terra) | GND (terra) GND (terra) | GND (terra)
BUS-A BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B BUS-B Lal.
Multi V
~ A\ cAUTION N

e Per alimentare la corrente continua a DC10V dal Pl 485, I'alimentazione & ammessa fino a
1 controllore centrale per cada Pl 485. Quando si alimenta la corrente a piu di 1 AC Ez, si
puo verificare un guasto durante il funzionamento dell’AC Ez.

e Per espandere e collegare il Pl 485 si possono collegare le linee di comunicazioni del
BUS_A, BUS_B finoa 16 AC Ez.

e Usare i fili di schermatura quadrati 0,75 per i fili di collegamento fra i fili di PI485 e AC Ez.
¢ La lunghezza dei fili di collegamento totali & inferiore a 1 km.

- J
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In caso di installazione indipendente dell’AC Ez

Collegamento |OO| |O1||02||O3| m

5

~— >

@ =

>

PI485 (@]
BUSB

Numero gruppo
Master: 0

Collegamento |OO| |O1||02||O3| m

IDU )

{

Numero gruppo
Master: 0

@ noTa

La potenza dell’AC Ez dovrebbe essere fornita solo ad un AC Ez dall'unita esterna.
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In caso di installazione di collegamento dell’AC Ez

00 o1 02 o3| --- oF
- . Goreaman L0 ] [ o | [ oz ][ 03] [ o€ || oF
| - IDU
> PCB
> PRINC- | |#8°
5 IPALE || [
BUSA N
BUSB
Vcc GND BUSB _ BUSA |
Controllore Numero gruppo
—_—
centrale 1 Master: O
10 1 12 13 I
: e | [ J[ 2 [ ] KA
. IDU
PCB
PI485
PRINC-
vcc >—
IPALE || =3
BUSA r
BUSB
Vcc GND BUSB BUSA
Controllore .
centrale 1 » Numero gruppi Slave: 1
00 o1 02 o3| --- oF
A,W||||| | o3| [ oe || oF
2 IDU
PCB
PRINCIPALE
vcc
GND
s
Vcc GND INTB _ INTA |
Controllore Numero gruppo
e
centrale 1 Master: O
10 1 12 13 I
; Collegamento | | | | | | | | -
& IDU
PCB
PRINCIPALE
o m
INTA r r
INTB
Vcc GND_INTB INTA
Controllore .
> .
centrale 1 Numero gruppi Slave: 1

(1IN

E' possibile impostare I'impostazione Master/Slave e I'impostazione del numero dei gruppi
entrando nel modo di installazione. Fra il controllore centrale e I'unita esterna il cablaggio
dovrebbe essere collegato tramite il collegamento BUS (topologia a BUS).
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Descrizione di parti

Nome e funzione dell’AC Ez

Schermo di indicazione —

Pannello di controllo

1 2
[ no BN
A

GROUP

Omigas

= % 3 (G 3
EBmEOE XS

P S

7

»
H
H

<1
H
B

"
:

1

H = Y ) ey H
T —— —]  — =TT T T
Pannello di controllo |Schermo di indicazione Descrizione
& = Pulsante di selezione comandi : Regola la serie di
AL GROUP GRouP unita interne SeleZ|Onate.
e Tasto On/Off totale : Attiva/disattiva I'alimentazione
@ @ nelle unita interne selezionate.
Tasto On/Off individuale : Attiva/disattiva I'alimen-
G=r 9 tazione nelle unita intermne individuali.
am 1 2 Tasto selezione gruppi : Cambio comando e gruppo
oo visualizzazione.
T s LA Tasto impostaz./cancell. blocco : Attiva
o impostaz./cancell. blocco
e Tasto temperatura ambiente : Display della temper-
T 0 F atura ambiente.
. Tasto modo funzionamento : Cambio modo funziona-
OPER ;d_ Al “0 s
HEOAP mento del condizionatore d'aria
T m ventilazi : Cambio m ventilazion
e % D asto modo ventilazione : Cambio modo ventilazione

della ventola

Tasto velocita ventola : Cambio velocita ventola.

r

SET CLEAR

Tasto flusso aria : Attiva impostazione/cancellazione
giri del flusso aria.

>
=
>
Z
o




12 INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Nome e funzione dell’AC Ez (Continuazione)

5 5
> Schermo di indicazione — 3! :
> : :
z i :
O o Snorr Y
'— [ 2 :
. P GReY e = e Y e =) e :
Pannello di controllo i = EErREEC e || (K ) H
BE= 2 (Ao 6 :
T S—— p——.7] . J—— [ T ==

Pannello di controllo | Schermo di indicazione Descrizione

Tasto impostazione temperatura : Cambio temper-

TEMP ,'-,,-,:g atura funzionamento desiderata del condizionatore
d'aria
o <) Tasto selezione unita interne : Selezionare unita in-
<J1> o -
arove LI terna desiderata da comandare
&) Tasto impostazione funzioni : Entrare nel modo di in-
—— stallazione per impostazione di installazione
€ AT Tasto impostazioni ora attuale : Impostare ora at-
PMILC-0I tuale.

G s @) 3¢ Tasto impostazioni programmi : Immettere modo im-

[© a0 CIC 3 ) postazioni programmi per impostare il programma
voluto
Tasto di copia di programma : Copiare programma
impostato precedentemente.
Tasto di incolla programma : Incollare programma
copiato.
|ESC| Tasto Esc : Cancellare il contenuto modificato.
[OK) Tasto OK: Impostare il contenuto modificato.
2 % Tasto impostazione ferie : Imposta/cancella appli-
cazione programma per ferie.

- Alcune funzioni potrebbero non essere azionate e visualizzate in base al tipo di prodotto.

- Se il controllore remoto cablato non & collegato, verra visualizzato un valore strano per la tem-
peratura ambiente.
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Modo impostazione installazione _ Come entrare in modo im-
postazione installatore

~ A\ ATTENZIONE N

[ modo impostazione installatore serve per impostare la funzione di dettaglio dell’AC Ez.

Se la modalita di impostazione dell'installatore non e definita correttamente, potrebbero veri-
ficarsi problemi nel prodotto, lesioni personali o danni alla proprieta. Deve essere impostata
da un installatore certificato e qualsiasi persona non certificata che effettua I'installazione o
qualsiasi cambiamento deve assumersi la responsabilita dei risultati.

In tal caso, I'assistenza gratuita non viene erogata.

>
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>
Z
o

ol =

1>>"<OX-“"C

2L AL 4||j@y P

Y 2 i ; 3
\ LOC

e - % B e

*QOQ%N

H@miEEH-

2 [roomTEMP ] SETTEMP

v v
m-m-m%

-2.4-6-8.10-12-14-16-18- 202224
ll.llllllll.lllll.llllllll.l

FR®

ON/OFF  LOCK

% A4 o
@B=C_J9 ( R
ESCoESC ESC HEsC D || &y &)

=) (20 ) = I
GROUP LOCK ROOM TEMP —;

1 Se si preme il tasto per 5 secondi, si entra nel modo di impostazione dell’AC Ez.

- Se si preme una volta per breve tempo, non si entra nel modo di impostazione instal-
latore. Per essere sicuri, tenere premuto per piu di 5 secondi.

2 Quando si entra inizialmente nel modo di impostazione, il codice di funzione ¢ visualiz-
zato e il led di on/off del gruppo interno #1 lampeggia.

Tabella codici impostazioni installatore

No. Funzione Codice Valore
1 Impostazione Master/Slave 1 |(MJ):Master  (S): Slave
Selezione prodotto del gruppo 1 Condizionatore aria / Ventola

2 . . 2 0~F : Indirizzo gruppo

Impostazione del numero di gruppo - - Non usare questo gruppo

Selezione prodotto del gruppo 2 Condizionatore aria / Ventola

3 - 3 [ o0-F:
Impostazione No. gruppo

Indirizzo gruppo
- Non usare questo gruppo

Ricerca unita interne (solo controllore

Master) 4 Ricerca unita interne

°C : Celsius
°F : Fahrenheit

5 Impostazione °C / °F 5
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14 INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Schema di flusso di modo impostazione installatore

Premere tasto per 5 secondi.

l Immettere modo installazione

Immettere modo

installazione #1 : Impostazione Master/Slave

(impostazione Master/Slave)

l Premere tasto per breve tempo

Immettere modo < > | : '‘Gruppo 1' - impostazione prodotto
installazione #2 (condizionatore aria o ventilazione)

(ipossriois ghues ) : 'Gruppo 1' impostazione numero gruppo
Premere tasto per breve tempo

Entrare in modo < > | : 'Gruppo 2 ' impostazione prodotto
installazione #3 (condizionatore aria o ventilazione)

(impostazione gruppo 2) { N J[ hd J * 'Gruppo?2' - impostazione numero gruppo

l Premere tasto per breve tempo

E' impostato come
Master?

Entrare in modo installazione|
#4 (impostazione unita
interna collegata)

Premere tasto per breve tempo

NO

Entrare in modo

installazione #5 : Impostazione display temperatura (°C/°F)

(commutazione °C/°F)

- /

~@ NoTA N

In ciascun modo installazione, se si preme il tasto , Viene usata o salvata la condizione
di impostazione corrente.

Se si preme il tasto , si torna alla condizione di impostazione precedente e si esce dal
modo di installazione.
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Modo impostazione installazione #1 _ Impostazione Master/Slave

(o IS Sll/ X _“_l°c
[

LAl @E ST
@AMIEEIE O %C\UAT{; SETCLEAR

ST SET CLEAR

(IR Sk 0 ({8 h €
C¥%

(e e s )

>
=
>
4
o

@l-m-mmm %

2.4.6.810-12-14-16-18-20-22 24|
llllllllllllll.llllllllll

ON/OFF  LOCK

@D &0 B

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Se si preme il tasto per b secondi, si entra nel modo di impostazione dell’AC Ez.

- Se si preme una volta per breve tempo, non si entra nel modo di impostazione in-
stallatore. Per essere sicuri, tenere premuto per piu di 5 secondi.

2 Quando si entra nel modo impostazione Master/Slave, si visualizza'01" e lampeggia
(M]J or (S sull'LCD. E' indicato #1 del modo impostazione con lampeggio del led

on/off dell’'unita interna #1.

[
Nt —_—

3 Selezionare condizione impostazione Master/Slave premendo il tasto (< ][> .

4 Inserire impostazione ora desiderata premendo il tasto (OK].
Dopo aver premuto il tasto (OK]J , viene salvata la condizione corrispondente,

or dell’'LCD termina lampeggio.

~@ NoTa N

* Dopo l'impostazione, se si preme il tasto (ESC) e non si preme alcun tasto per 20 secondi,
si esce dal modo di installazione automaticamente.
* Se si si esce dal modo di installazione senza premere il tasto (OK] , il valore modificato

non € memorizzato.
e Se si preme una volta il tasto on/off del corrispondente modo di installazione da cambiare,

si pud immettere il corrispondente modo di installazione direttamente.

S
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Modo impostazione installazione #2 _ Selezione prodotto gruppo 1 & im-
postazione numero gruppo

Questa funzione serve per impostare il tipo di prodotto e il numero di gruppo 1.

>
=
>
Z
o

(%; A m
@AMhE"P ‘Y oo | BEITE SET CLEAR
IS 3¢ St ()R %€

CXE R
Ll-PMlEEl FR®

v v
O EDEDED

0.2.4-6-8.10.12.14-16-18-20-22.24|

ON/OFF  LOCK

(= CJJMu=C_JJE=C_JJle=C_J9

B0 . 2 (&2 6]

GROUP ROOM TEMP

1 Se sipreme il tasto per 5 secondi, si entra nel modo di impostazione dell’AC Ez.

- Se si preme una volta per breve tempo, non si entra nel modo di impostazione in-
stallatore. Per essere sicuri, tenere premuto per piu di 5 secondi.

2 Se si entra nel modo impostazione prodotto e numero gruppo del gruppo 1 usando il
tasto (2], questo & indicato come nell'immagine di seguito. E’ indicato #2 del modo
impostazione con lampeggio del led on/off di unita interna #2.

» Tipo di prodotto

Em 1 e i
7 /N 01— .
a7 i i—T—> Numero di gruppo

3 Selezionare il tipo di prodotto del gruppo 1 premendo il tasto (< (> ].

4 Selezionare il numero del gruppo 1 premendo il tasto (A](\].

5 Salvare il tipo di prodotto e il numero di gruppo del gruppo 1 premendo il tasto (OK] .
Dopo aver premuto il tasto (OK], viene salvata la corrispondente impostazione, tipo
di gruppo e numero di gruppo e si arresta il lampeggio.

~@) NoTA .

¢ Dopo l'impostazione, se si preme il tasto 0 non si preme alcun tasto per 20 secondi, si
esce dal modo installazione automaticamente.

* Se si esce dal modo installazione senza premere il tasto (OKJ, il valore modificato non & applicato.

e Se si preme singolarmente il tasto on/off del corrispondente modo di installazione da modi-
ficare, si entra nel corrispondente modo di installazione in modo immediato.

- J
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Modo impostazione installazione #3 _ Selezione prodotto gruppo 2 & im-
postazione numero gruppo

Questa funzione serve per impostare il tipo di prodotto e il numero di gruppo 2.

‘AIR CONDITIONER J VENTILATION JROOMTEMPTSETTEMP

[ VenTiLaTION )
EX3

m LU

>
=
>
4
o

= . 2
St

( A\, SET CLEAR

AUTO SET CLEAR

v v vV v.v. v Vv Y- %
SRR L SEEN 3 £ O &) & 3¢

AR s v 1y S o1
ON/OFF__ LOCK

9= Joio=_JoJn=C_JoJle=C_J°
B= 2] @ = &

GROUP ROOM TEMP

1 Se si preme il tasto per 5 secondi, si entra nel modo di impostazione dell’AC Ez.

- Se si preme una volta per breve tempo, non si entra nel modo di impostazione in-
stallatore. Per essere sicuri, tenere premuto per piu di 5 secondi.

2 Se si entra nel modo impostazione prodotto e numero gruppo del gruppo 2 usando il
tasto , questo ¢ indicato come nell'immagine di seguito. E' indicato #3 del modo
impostazione con lampeggio del led on/off di unita interna #3.

2 e — » Tipo di prodotto
s |70 e .
n3 ST Numero di gruppo

3 Selezionare il tipo di prodotto del gruppo 2 premendo il tasto .

4 Selezionare il numero del gruppo 2 premendo il tasto .

5 Salvare il tipo di prodotto e il numero di gruppo del gruppo 2 premendo il tasto .
Dopo aver premuto il tasto , viene salvata la corrispondente impostazione, tipo
di gruppo e numero di gruppo € si arresta il lampeggio.

~@) NoTA -

¢ Dopo l'impostazione, se si preme il tasto 0 non si preme alcun tasto per 20 secondi, si
esce dal modo installazione automaticamente.

e Se si esce dal modo installazione senza premere il tasto , il valore modificato non & applicato.

e Se si preme singolarmente il tasto on/off del corrispondente modo di installazione da modifi-
care, si entra nel corrispondente modo di installazione in modo immediato..

. J
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18 INSTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Modo impostazione installazione #4 _ Ricerca dell'unita interna collegata (solo Master)

Questa funzione serve per cercare |'unita interna collegata.
Questa funzione puo usare solo il controllore dell'AC Ez del Master impostato. Dopo I'im-
postazione dell'indirizzo centrale dell'unita interna e I'auto-indirizzamento dell’'unitaa esterna,

avviare la ricerca dell’'unita interna collegata. Se non lo fate prima, non pud cercare I'unita interna
collegata in modo normale.

VENTILATIO W] SeTTeEvP

&mi 2 =
4»5”(01 “lc
A /"\ §><>" I “ °F

ALL

Nt
O ®

tP\m’E Eq SET CLEAR

AUTO SET CLEAR
ﬂ---m-mﬁ

681012141618 20-22.24|

SRS Sk 0 (Y () o %€
st 1)

ON/OFF  LOCK

(—
EEC e =CJ9F=CJ9IB=C_7J9
e JJu=C"JoJis=C JJie=C_Jo

e (Lo a0

GROUP ROOM TEMP

| |1 Se sipreme il tasto per 5 secondi, si entra nel modo di impostazione di AC Ez.

- Se si preme una volta per breve tempo, non si entra nel modo di impostazione in-
stallatore. Per essere sicuri, tenere premuto per piu di 5 secondi.

2 Se si entra nel modo di ricerca dell’unita interna collegata usando il tasto ,
questo ¢ indicato come nell'immagine di seguito.

[y u}
\l/l_lL

3 Dopo aver premuto il tasto [OK] , ricercare se I'unita interna collegata si avvia.
Il singolo led on/off lampeggia con la rotazione e I"LCD sta lampeggiando.

~@ NoTA

® Dopo l'impostazione, se si preme il tasto o non si preme alcun tasto per 20 secondi, si
esce dal modo installazione automaUcamente.

e Se si esce dal modo installazione senza premere il tasto (OK] , il valore modificato non & applicato.

e Se si preme singolarmente il tasto on/off del corrispondente modo di installazione da modifi-
care, si entra nel corrispondente modo di installazione in modo immediato..

~

- J
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Modo impostazione installazione #5 _ Commutazione Celsius/Fahrenheit

Per modificare il tipo di visualizzazione da Celsius a Fahrenheit e viceversa.

& 1 AR CONDITIONER | VENTILATION
d () 3% I:H:lo
STH>TS O 2 Ll

UNIT
AL ",’ " X
4

GROUP [

>
C
>
4
o

s AM’EbE OOQ % @ SETCLEA;

AUTO SET CLEAR

m---m-mfé ST 3¢ O ) o 3%
024681012 14-16-18-20-22 24| -'-PM’E qb CXEA

F==

ON/OFF__ LOCK

(e[ %] @ D ®» mz]]

GROUP ROOM TEMP

1 Se si preme il tasto per 5 secondi, si entra nel modo di impostazione di AC Ez.

- Se si preme una volta per breve tempo, non si entra nel modo di impostazione in-
stallatore. Per essere sicuri, tenere premuto per piu di 5 secondi.

|12 Se sientra nel modo di commutazione Celsius/Fahrenheit usando il tasto ,
questo € indicato nella immagine di seguito. E’ indicato #5 del modo di impostazione
installazione con lampeggio del led on/off dell’'unita interna #5.

. \I/:
—oc’L
T

-
(K]

-

Quando si entra nel modo di commutazione Celsius/Fahrenheit, si visualizza ‘05" e lam-
peggia °C’ o "°F’ sull'LCD.

3 Selezionare il metodo di visualizzazione di temperatura °C 0°F premendo il tasto( ][],

4 Impostare il metodo di visualizzazione di temperatura selezionata premendo il tasto
(OK) . Dopo aver premuto il tasto (OK]J, viene salvata |'impostazione corrispondente.
Esso visualizza il metodo di visualizzazione di temperatura nella condizione di funzion-

amento.

TN N Fud WY / T o] o
-_‘OC_ - -\ 7 - -\ 7 -—-°C—
S = oY S
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Modo di controllo _ Conferma dell’'unita interna collegata

(AR conDITIONER | VENTILATION JlRoOMTEMP] SETTEMP ] —
@]
(c°2) UNIT
4 S T
> ALL  GROUP
[ @@
> @PMI EE o | ST SET CLEAR
Z @l-m-mi_% I o 5t O () o 336 @ @
o 4. 6.8-10-12-14-16-18.20-22 24| PMIEBE F}»‘g@

ON/OFF  LOCK

SRR & B

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 Selezionare il gruppo per controllare e visualizzare premendo il tato “SELEZIONE GRUPPO".
—| Quando si preme il tasto “SELEZIONE GRUPPQ", il gruppo 1 € il gruppo 2 passano in stato attivo.

2 Quando si preme il tasto (OK]J , questo indica le unita interne collegate tramite il lam-
peggio del led on/off singolo corrispondente dell’'unita interna collegata per 5 volte.

Controllo del modo _ Conferma dell'indirizzo di gruppo impostato

\ MED__HI . Y
ltl Eq (G SET CLEAR
PM

SET CLEAR

@-m-m-m_% :“‘“Q,Qi’f
-2 -4-6:-8:10-12-14-16-18-20-22-24| @PM'Eq g“\"{

ON/OFF  LOCK

e 2] (&0 B

| GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Seleziona il corrispondente gruppo per confermare il numero del gruppo premendo il tasto “SELEZIONE
—| GRUPPQO".Quando si preme il tasto “SELEZIONE GRUPPO", il gruppo 1 e il gruppo 2 passano in stato attivo.

2 Selezionare la selezione “GRUPPO" del modo di selezione di controllo premendo il
. Quando si seleziona il modo di selezione gruppo, si visualizza I'icona “GRUPPO"
dell'LCD e il numero del gruppo corrispondente in “88"” come segmento di LCD.

¥ [l numero del gruppo visualizza il numero del gruppo + 1 del gruppo
corrispondente impostato nel modo di installazione. (impostazione nu-
{ mero del gruppo: 0~F, visualizzazione numero del gruppo 1~16)

1
{

GROUP ‘_

Es.) Se impostate il numero del gruppo su “0" nel modo di installazione, esso visualizza il
numero del gruppo con “1" nella condizione di selezione del gruppo normale.
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ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Selezione del gruppo

>
=
>
Z
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Me> S

o
A\ s SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

v

e TR 72 [ e 5 O 3
S it o e e 2o 27 CImAw HT-TITITC 308 )

ON/OFF  LOCK

I = %D@D]

GROUP ROOM TEMP

1 Selezionare il gruppo per controllare e visualizzare premendo il tasto “SELEZIONE GRUPPO".
Quando si preme il tasto “"SELEZIONE GRUPPQ", il gruppo 1 e il gruppo 2 sono attivati.

2 Quando si preme il tasto “SELEZIONE GRUPPQ", il LED viene acceso nel gruppo impostato e &
visualizzata la corrispondente condizione attuale usando I'LCD e il LED.

[0 NOTA N
/

e Nel caso di Eco-V DX, & possibile controllare e visualizzare il gruppo di ventilazione.

Controllo di selezione della gamma

T CETHA | G S

o < 5"(() 2t IV _T°c @
20 AN 1
=L O E

Q- Bl

D e 1 () B3
(o a0

vvvvvvv
(SUN) 70N (TUE) GWeD) (T0) CFAi) (SaT).
0.2

2.4 6.8.1012.14.16-1820-22 74|
i L T rrTrTry

ON/OFF  LOCK

=2t D a0

GROUP ROOM TEMP

e UNITA’: Unita interna singola
e GRUPPO: Unita interne collegate del gruppo cor-

Selezionare la gamma di prodotto da con- rispondente

trollare premendo il tasto ) . ;ztji; :IJFr)wlltde: gwr‘;ec;gii;:ollegate di tutti i gruppi (solo

Il campo di prodotto selezionato € modificato come segue premendo il tasto .
(UNITA"= GRUPPO — TUTTI = UNITA") -
¢ L'impostazione del controllore centrale della slave € modificata come segue.

(UNITA"= Gruppo — UNITA')
@ noTta .

Quando si seleziona il GRUPPO TUTTI, I'unita interna comandata per ultima viene visualiz-
zata sull'LCD. Se eseguite il comando in questa condizione, tutte le unita interne della
gamma di prodotto selezionata sono cambiate nella impostazione in modo eguale. Quando
si seleziona la condizione di tutti i gruppi, se non premete alcun tasto per 20 secondi, si
trona al modo di selezione di unita singola in modo automatico. )




22 ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Untilizzo di unita interna singola

Questa ¢ la funzione per controllare la condizione on/off dell’'unita interna singola.
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1 In caso di condizione di spegnimento
- Se la corrispondente unita interna & gia selezionata
"Quando si preme il tasto ON/OFF indivuadale, la corrispondente unita interna & selezionata
e & acceso il display a LCD e il singolo led on/off."
- Se I'altra unita interna & selezionata,
"Quando di preme il tasto singolo ON/OFF, la corrispondente unita interna viene fermata e
viene spento il display LCD e il singolo led on/off."

2 In caso di condizione di inserzione
- Se la corrispondente unita interna & gia selezionata
Quando di preme il tasto singolo ON/OFF, la corrispondente unita interna viene fermata e
viene spento il display LCD e il singolo led on/off.
- Se I'altra unita interna & selezionata,
Quando si preme il tasto ON/OFF indivuadale , la corrispondente unita interna € selezionata e
& acceso il display a LCD e il singolo led on/off.

A

sk Esso indica una accensione della trasmissione con il lampeggio del led del gruppo.
Es.) Tipo di prodotto gruppo 1 : condizionatore aria
Tipo di prodotto gruppo 2 : ventilazione
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< Condizione di visualizz. Eco-V DX >
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Utilizzo del gruppo

Questa ¢ la funzione per comandare la condizione on/off delle unita dei gruppi.
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— 1 In caso di condizione di arresto di funzionamento (off)

Quando si preme il tasto @ , tutte le unita collegate del corrispondente gruppo sono
azionate e sono accese con una sequenza regolare.

In ogni istante, il corrispondente numero del gruppo e la condizione di unita interna co-
mandata per ultima & visualizzata sull’'LCD.

R4

% Se comandate da questa condizione, tutte le unita interne del gruppo selezionato
sono commutate in modo eguale.

| 2 In caso di utilizzo di condizione di inserzione,

Quando si rprme il tasto @ , tutte le unita collegate del corrispondente gruppo sono
arrestate e sono spenti i singoli LED on/off in sequenza regolare.

In ogni istante, la condizione dell’'unita interna sull’LCD viene annullata.

@ noTa

e Se selezionate il modo di controllo del gruppo premendo il tasto -2, si pud selezionare il
corrispondente gruppo senza modificare la condizione di funzionamento.

e Dopo aver selezionato il modo di selezione del gruppo, se non si preme alcun tasto per 20
secondi, si torna al modo di selezione dell’unita singola in modo automatico.




>
=
>
Z
o

24 ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Tutte le operazioni (solo per Master AC Ez)

Questa & la funzione per controllare la condizione on/off di tutte le unita.
Questa funzione vale solo per il controllore del master AC Ez.
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Selezionare modo controllo “TUTTO" premendo il tasto -2 del controllore del Master
AC Ez. Il controllore del Master AC Ez indica I'icona sull'LCD.

- In caso che il controllo dello Slave AC Ez non possa selezionare questo modo.

2 Esso visualizza I'icona “TUTTO" e Al{ il segmento nell'LCD.
In ogni istante la condizione di unita interna comandata per ultima & visualizzata sull'LCD.

- Se comandate da questa condizione, tutte le unita interna del gruppo selezionato sono
commutate in modo eguale.

Quando si seleziona il comando Tutto,

- - Se premete il tasto @ tutte le unita collegate del corrispondente tipo di prodotto sono
azionate e sono accesi i singoli LED on/off in sequenza regolare.
In tale istante, la condizione dell’'unita interna appare sull’'LCD.

| - Se premete il tasto @ , tutte le unita collegate del corrispondente tipo di prodotto sono
arrestate e sono accesi i singoli LED on/off in sequenza regolare.
In tale istante, la condizione dell’unita interna compare sull’'LCD.

~@)NoTA
e Se selezionate il modo di controllo del gruppo premendo il tasto 3 , Si puod selezionare |l
corrispondente gruppo senza modificare la condizione di funzionamento.

e Dopo aver selezionato il modo di controllo del gruppo, se non si preme alcun pulsante per
20 secondi, si torna al modo di selezione dell’unita singola in modo automatico.
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Impostazione modo funzionamento del condizionatore d’aria

Questa ¢ la funzione per controllare il modo di funzionamento del condizionatore d’aria / Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Selezionare il gruppo per comandare premendo il tasto “SELEZIONE GRUPPO".
(In caso del ventilatore, questa funzione non & attiva).

—2 Selezionare I'unita interna da comandare con il tasto singolo ON/OFF
Selezionare I'unita interna per controllare premendo il tasto

——3 Selezionare il modo di funzionamento della corrispondente unita interna premendo il
tasto .

- Essa € modificata per il modo di funzionamento premendo il tasto .
*Cindizionatore aira: Reffreddamento — Riscaldamento— Auto — Deumidificazione— Ventil
*Eco-V DX : Reffreddamento — Riscaldamento— Auto — Off

- Essa e modificata per la corrispondente visualizzazione di LED on/off singoli quando si
cambia il modo di funzionamento.

- Raffreddamento/deumidificazione/vent.: Verde
- Riscaldamento: Ambra

- Stato di guasto: Rosso

- Arresto: Off

~@) NoTA .

e Essa viene cambiata per il modo di funzionamento dell’unita interna selezionata come con-

dizione di selezione del comando.

- Quando si seleziona il modo di controllo del gruppo,
Se cambiate il modo di funzionamento in questa condizione, tutte le unita interne del cor-
rispondente gruppo sono modificate in modo eguale.

- Quando si selezionano tutti i modi di controllo,
Se comandate da questa condizione, tutte le unita interna del gruppo selezionato sono
commutate in modo eguale.




>
=
>
Z
o

26 ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Impostazione del modo di ventilazione

Questa & la funzione per comandare il modo di ventilazione della ventola / Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Selezionare il prodotto di ventilazione premendo il tasto “SELEZIONE GRUPPO".
(In caso di condizionatore d’aria, questa funzione non & attiva).

L7 Selezionare I'unita interna da comandare con il tasto singolo ON/OFF
Selezionare I'unita interna per controllare premendo il tasto

L3 Selezionare il modo di ventilazione del corrispondente ventilatore premendo il tasto (3.
(Scambio calore =Normale = Automatico)

- Essa & cambiata per il corrispondente display di LED on/off come per modifica del
modo ventilazione.

- Modo Ventilation on : Verde
- Modo Ventilation Stop : Off

~@)NoTA .

® Esso & cambiata per il modo di ventilazione dell’unita di ventilazione selezionata come
condizione di selezione del comando.

- Quando si selezionano tutti i modi di controllo del gruppo,
Se comandate il modo di ventilazione da questa condizione, tutte le unita di venti-
lazione del corrispondente gruppo sono cambiate in modo eguale.

- Quando si selezionano tutti i modi di controllo,
Se cambiate il modo di ventilazione in questa condizione, tutte le unita di venti-
lazione del tipo di prodotto selezionato sono cambiate in modo eguale.
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Impostazione di temperaturea desiderata

Questa funzione imposta la temperatura desiderata del condizionatore d'aria / Eco-V DX.

[GROUP ISR A= conpmoN=R S VENTLATION JlrooM TeMeY sereve

V — -
o Nl O %€ D¢
i =Ta §8§,<rl ) I°F
B = weop:
TR % @ jamme i
vvvvvvv S sk X () ) 3

@--@m--
.......... O AM {11 C3% (A
4681012141618 -20-22 24| -PMIE-BB'FM%{

ONIOFF_LOCK
=ttt =t

= C = C 5= CJeie=C_J9)
g= 13 (s g

GROUP ROOM TEMP

1 Selezionare il gruppo da comandare premendo il tasto “SELEZIONE GRUPPQO".

| 2 Selezionare I'unita interna da comandare con il tasto singolo ON/OFF
Selezionare I'unita interna per controllare premendo il tasto

3 Impostare la temperatura desiderata premendo il tasto [~

— La temperatura puod essere impostata fra 18 °C e 30 °C. (La temperatura puo essere
impostata fra 64 °F e 86 °F.)

: La temperatura aumenta di 1°C a ogni pressione del tasto.

: La temperatura diminuisce di 1°C a ogni pressione del tasto.

¢ |n caso dell’'unita di ventilazione, la impostazione della temperatura desiderata non ¢ at-
tiva.

¢ |n caso dell'unita Eco-V DX, I'impostazione della temperatura desiderata & possibile per
comandare quando si accende il condizionatore d'aria.

~ @) NoTA N

e Essa viene cambiata alla temperatura desiderata dell’unita interne selezionata come la
condizione di selezione del comando.

- Quando si seleziona il modo di controllo del gruppo,
Se cambiate la temperatura desiderata in questa condizione, tutte le unita interne del
corrispondente gruppo sono cambiate in modo eguale.

- Quando si selezionano tutti i i modl di comandQO,
Se cambiate la temperatura desiderata in questa condizione, tutte le unita interne del
tipo di prodotto selezionato sono cambiate in modo eguale.
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Impostazione velocita ventola

Questa ¢ la funzione per comandare le velocita della ventola desiderata.
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1 Selezionare il gruppo da comandare premendo il tasto “SELEZIONE GRUPPQO".

| 2 Selezionare I'unita interna da comandare con il tasto singolo ON/OFF
Selezionare I'unita interna per controllare premendo il tasto

L3 Impostare le velocita della ventola desiderata premendo il tasto  (setto)

- Essa & cambiata nella corrispondente velocita della ventola premendo il tasto .

Condizionatore d'aria:
Basso +Medio — Alto = Auto

Unita ventilazione /Eco-V DX:
Bassa— Alta = Molto alta

Velocita della ventola| Visualizzazione del display Velocita della ventola| Visualizzazione del display
Bassa Bassa
Media Alta
Alta Molto alta
Automatica * In caso di SLO, esso visualizza Basso.
* In caso di Po, esso visualizza Alto.
~ @) NoTA N
e Essa viene modificata per la velocita della ventola desiderata dell’unita interna se-
lezionata come la condizione di selezione del comando.
- Quando si seleziona il modo di comando,
Se cambiate la velocita desiderate della ventola in questa condizione, tutte le unita
interne del tipo di prodotto selezionato sono cambiate in modo eguale.
- Quando si selezionanto tutti i modi di comando,
Se cambiate la velocita desiderate della ventola in questa condizione, tutte le unita
interne del tipo di prodotto selezionato sono cambiate in modo eguale.
- J
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Impostazione direzione flusso aria

Questa & la funzione per comandare la direzione del flusso aria del condizionatore d'aria.
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GROUP ROOM TEMP

1 Selezionare il gruppo per comandare premendo il tasto “Selezione gruppo”.

|2 Selezionare I'unita interna da comandare con il tasto singolo ON/OFF
Selezionare I'unita interna per controllare premendo il tasto

]

3 Selezionare la condizione di impostazione della direzione aria premendo il tasto (%] .

- Essa viene modificata per la corrispondente direzione del flusso aria premendo il tasto
(7% ) - (Impostaz. <> Cancell.)

- IMPQOST.: La direzione del flusso aria & cambiata automaticamente.
- CANCELL.: La direzione del flusso aria & fissa.

~@)NoTA N

e £’ cambiata per la condizione di impostazione del flusso aria dell’unita interna se-
lezionata come la condizione di selezione di controllo.

- Quando si selezionano tutti i modi di controllo,
Se cambiate la condizione di impostazione della portata aria desiderata in questa
condizione, tutte le unita interne del gruppo corrispondente sono cambiate in modo
eguale.

- Quando si selezionano tutti i modi di controllo,
Se cambiate la condizione di impostazione della portata aria desiderata in questa
condizione, tutte le unita interne del tipo di prodotto selezionato sono cambiate in
modo eguale.
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Impostazione del blocco

Questa & la funzione per limitare il comando dell’'unita interna del controllore remoto.
In questa condizione, € possibile comandare I'unita interna solo dal controllore centrale.
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1 Selezionare il gruppo da controllare premendo il tasto “SELEZIONE GRUPPQO".

2 Selezionare I'unita interna da comandare con il tasto singolo ON/OFF
Selezionare I'unita interna per controllare premendo il tasto

——3 Selezionare I'applicazione di impostazione di blocco premendo il tasto %K .

- Esso viene cambito nella condizione di impostazione di blocco della corrispondente
unita interna premendo il tasto & .
LOCK

- IMPOST.: La corrispondente unita interna € bloccata.
- CANCELL.: La corrispondente unita interna & bloccata.

~@) NoTA

e Essa e modificata per la condizione di impostazione di blocco dell’unita interna se-
lezionata come condizione di selezione di comando.

- Quando si seleziona il modo di controllo dei gruppi,

Se cambiate la condizione di impostazione di blocco in questa condizione, tutte le
unita interne del gruppo corrispondente sono cambiate in modo eguale.

- Quando si selezionano tutti i modi di controllo,
Se cambiate la condizione di impostazione di blocco in questa condizione, tutte le
unita interne del tipo di prodotto selezionato sono cambiate in modo eguale.
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Schema di flusso delle impostazioni correnti

® Impostazion di ora corrente

4 N
Premere il tasto per 5 secondi.

l Entrare il modo impostazione ora corrente.

>
=
>
Z
o

Selezionare il giorno ) o )
B SET e : Selezionare il giorno della settimana.

l Premere il pulsante (OK] .
Impostazione AM/PM : Selezionare AM o PM (matt./pom.)

l Premere il pulsante .
Impostazione ore : Selezionare ora corrente

(1~12, intervallo di 1 ora)

l Premere il pulsante .

Impostazione minuti : Selezionare il minuto corrente

(00~59, intervallo di 1 minuto)

l Premere il pulsante .

Fine impostazione

- )

@O noTa

e Se si preme il tasto (ESC] , I'ora viene modificata alla condizione precedentemente modifi-
cata e si esce dal modo di impostazione di ora corrente.
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Modifica di ora corrente

"Questa Funzione e utilizzata per Cambiare il Tempo Corrente."
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GROUP LOCK ROOM TEMP

— 1 Mantenere premuto il tasto per 5 secondi per entrare nel modo di impostazione
di 'Ora corrente’. Il giorno corrente della settimana lampeggera nella finestra.

\ L}
—(DAM( T
N lL-I_U_l‘

i — l

/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Selezionare il giorno corrente premendo il tasto .

— v — |

SUN MON TUE/WI'EL\THU FRI SAT

L 3 Se ¢ stato selezionato il giorno della settimana, premere il tasto per passare al
modo di impostazione dell’ora. Un triangolo capovolto appare sopra il giorno cor-
rispondente della settimana.

_C\AMI 11
{ lL U

SUN MON TUE WED THU FRI SAT l

L 4 Selezionare AM/PM premendo il tasto .

OAM‘-I 1
[
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RROOM TEMP

—— 5 Entrare in modo impostazione ‘ora’ premendo il tasto . L'ora nella finestra lam-
peggera.

PR
@A_,l S
Jraa

—— 6 Selezionare |'ora corrente premendo il tasto .

AM l_lLlH 19 i .
@ /ul_ Y| (1~12, intervallo di 1 ora)

—— 7 Entrare in modo impostazione ‘minuti’ premendo il tasto (> ). Il minuto nella finestra

lampeggera.
|
(DA NIy
[ 8N

9 Impostare I'impostazione di ora desiderata premendo il tasto [OK].

e N

¢ "Dopo premendo il tasto , programma display € aggiornato” "Quando aggiornamento,
L'icona programma lampeggera’

N )

~ @ NoTA N

* Per annullare I'impostazione dell’orario durante la impostazione, premere tasto (ESC] .
In tale momento, I'ora corrente verra nuovamente configurata e si esce dal modo di im-
postazione di ora corrente.

NS J
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Schema di flusso di impostazione di programma

® [mpostazione di programma

-

Premere il tasto per breve tempo.

>
=
>
Z
o

l Entrare in modo di impostazione corrente.

Selezionare giorno : Selezionare il giorno per
della settimana impostare la

programmazione.

l Premere il pulsante (OK] -
Selezione numero S : :
: Selezione numero di
[ di programma ] .
programm per impostare
il programma (1~8)
l Premere il pulsante .
Impostazione
[programma per AM/P'VJ : select AM or PM
> Premere il pulsante .

v

Impostazione ora
: select the schedule
[ programma ]

hour (1~12, 1 Hour
—>l Premere il pulsante ‘|n'rerval)

Impostazione
modo

programma [ Impostazione minuti ] : Selezione minuti del

del programma programma (00~50,
intervallo di 10 minutei)

]
> .
. select the l Premere il pulsante

schedule mode

: Selezionare temperatura
[meessons s B el anfezo
di programma di raffreddamento,
riscaldamento e solo auto.
l Premere il pulsante _and auto only.
Terminare
impostazione
programma

~@)NoTA

e Se si preme il tasto (EsC) , la condizione di impostazione di programma viene modificata
nuovamente alla condizione configurata prima e si esce dal modo di impostazione pro-
gramma.
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Pianificazione programma
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Premete tasto per breve tempo per entrare nel modo di impostazione ‘pro-
gramma’. Il giorno della settimana lampeggera.

N7
N\ (SSHEDILE
SUN MON TUE_WED _THU FRI SAT ?
0-2-4-6-Sylol-&-14-16-18-20-22-24 ,'I - - -

2 Selezionare il giorno di programmazione desiderato premendo il tasto .

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 " | - - -

L 3 Se il giorno della settimana & stato selezionato, premere il tasto per entrare nel
modo di impostazione dell’ora.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

—— 4 Selezionare il numero di programma desiderato per impostare premendo il

tasto :
1
NP v \ !/
SUM. MON_TUE WED THU FRI SAT
/’I \

O-2/4I~€-8-10-12-14-16-18-20-22-24 { -- -
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Q ‘%’(A (= e

(IR S X () {4 o 3%

BeminbgEs

ON/OFF _ LOCK

(=CJIe=CTJIB=CTJIa=CT9
E=eCIIE=CTJIr=CTJI6=C"T9
vl Jejiu=  Jeojir=1 _ _Jeojile=1____J°
EeCJIM=CJIE=C_J9JE=C_7J9
E= ] (e ge)

(GROUP RROOM TEMP

>
=
>
Z
o

—— 5 Entrare nel modo di impostazione ON/OFF desiderato premendo il tasto .
L'icona ON o OFF nelll finestra lampeggera.

N 4

SEHED SE
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT I_ — -
0°2,4:%"8+10:12-14-16-18-20-22-24 \l /W"’L"'""

Cl

L 6 Selezionare la condizione ON/OFF desiderata premendo il tasto (A ).

S sk
Q1) /AMI:H-M-I
_l oFf— (-0

N 4
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT
0'2/4|'§'8'10'12'14'16'18'20'22 .24

L 7/ Ineserire il modo di impostazione AM/PM premendo il tasto . L'icona AM o PM
nella finestra lampeggera.

I
|
NI 4 Sl
SUN_ MON _TIUE WED THU FRI SAT W%ﬁ —
0-2,4,-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 APNAM{ (-1
..... 88010012 1618202220 S B T i
8 Selezionare AM/PM premendo il tasto (A~ ](~].
(]
I, - e Sl
N
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m%’i -
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18 - 202224 ’fl—NA "—_.”"'
—s .I ................... / \'_ "_"_'

L 9 Entrare nel modo di impostazione di ‘ora’ premendo il tasto . L'icona dell’ora nella
finestra lampeggera.

\=/

NI v HEDUSS e
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT %IE, _
02,45 8+10-12:14:16:18-20-22-24 @A ,' 1

Q]
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(crovr RIS
o JIHD 5"(0?&'“ [oc
lﬂ[fnu/"\ yl”l"F
croue 1T 4All& = == N
=l O P il
A [ oo ]

omEEs S P B m=mree
) 0 () e e (R *b()@c%lu
———.ﬂﬁﬂﬂaﬁ. A e E®

ON/OFF__ LOCK
1o =] | =] | =] o

gl __JoJii= ___JeJir=1 __Jejie=1__J°
=T e ) 7Y e D (=) e P =Y e )
[S[==EE @:} ® O]

GROUP ROOM TEMP

>
=
>
Z
o

N v SSHEDUER }"',?
SUM_MON _TIE WED THU FRI SAT e A
0-2,4:%-810-12-14-16-18-20-22-24 "@@A_L"‘,’_"""

1~12 (intervallo di 1 ora)

L 11 Entrare nel modo di impostazione di ‘minuti’ premendo il tasto .
[l minuto nella finestra lampeggera.

<
- BSHEDUS Prg
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT y; N -\
02,88+ 8-10-12:14:16-18-20-22-24 "@AM N

| 12 Selezionare il minuto desiderato premendo il tasto [A])(\/].

<>
- BSHED U5 Pd
SUNM_MON _TUE WED THU FRI SAT y; N  — \-I-/
0:2,/4,%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’@AM '-"'_-",' L
2L

00~50 (intervallo di 10 minuti)

— 13 Selezionare il modo di funzionamento premendo il tasto . (Solo condizionatore
aria e Eco-V DX)

N v SSHEDUEE >‘|‘,g
SUN_MON _TUUE WED THU FRI SAT 7 N — \
02,4 :%-8+10:12-14-16-18-20-22-24 "@@'*M |

Cindizionatore aira: Raffredd. — Riscald. = Auto = Deumidificazione — Ventola
Eco-V DX : Raffredd. = Riscald. = Auto — OFF



38 ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Emi 2 ®)
- lza;o.hmtoc o
UNIT V

chbUP l' l'l, l‘ I\{ l ALL GROUP

EECNEN S

LUCK SETCLEAR
’ 1 -

auto | ETTIVEN SET CLEAR

m-m-m-m S S £t (8 < 3¢

..... T0.12. 1416182022 24| E%MIEEE C;.,g(/i‘

ON/OFF  LOCK

E=C o= JIE=C_ =19
0= (e ac)

(GROUP ROOM TEMP

>
=
>
Z
o

14 Selezionare modo di funzionamento premendo il tasto (3%).
(Solo ventola e Eco-V DX)

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-:10:12-14-16-18-20-22-24

N
SCHEDULE 2"$- _l L
j@@av T2
] ".J

N

Unita ventilazione / Eco-V DX : Scambio calore =@ Normale — Automatico

L 15 Entrare in modo di impostazione di temperatura desiderata premendo il tasto
La temperatura desiderata nella finestra lampeggera. (Questa funzione & possibile
solo per programma inserito (ON)).

L 4
SUN_MON _TUUE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-10:12-14-16-18-20-22-24

N
EEWBK |
@ gric

am

|
— 16 Selezionare la temperatura desiderata premendo il tasto .

s N

oo

sl
SUM_MON _TIE WED THU FRI SAT >llS |
@AV _UTC
0.2/4|~§'8-10~12'14-16~18'20~22~24 { L
. y 4l J

-In caso di °C: 18°C ~30°C (intervallo 1°C)
- In caso di °F: 64°F ~86°F (intervallo 2°F)

17 Applicare la pianificazione di programma desiderata premendo il tasto [OK] -
Essa indica il programma impostato corrispondente visualizando il bordo Come .

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT _

0:-2-4-6-8:10:12:14:16-18:20:22-24| == - -

@ noTa

¢ "'Dopo premendo il tasto \j , programma display € aggiornato” "Quando aggiornamento,
L'icona programma lampeggera"
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=
7| 1= =g @ C mr Y
/ [E] A E]
ALL GROUP

:{kb @ HRE
4.6.8.10.12.14.16.18.20.22 2| E@m/ﬂgg Cg.,g@

m-m-m-mﬁ

ONIOFF LOCK

(O] e 77 e D (=] e D =] e D
(=== @:} ® D]

GROUP RROOM TEMP

>
=
>
z
o

Impostazione programma gruppo
- Quando si seleziona il modo di controllo gruppo,

- Se impostare il programma in questa condizione, tutte le unita interne del cor-
rispondente gruppo sono impostate nello stesso programma.

@O noTa

e Per annullare la pianificazione di programma durante I'impostazione, premere il tasto (ESC) .
In tale istante, I'ora corrente verra nuovamente configurata nella condizione di programma
precedente e si esce dal modo di impostazione di programma.
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Visualizzazione del programma

Quando e impostato il giorno del programma, esso indica la panoramica del programma del
giorno e dell’ora di programma eseguito successivamente come nella seguente figura.

3
>
v
= [SCHEDULE]
> SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT
% (0246800 0B BOLH "A'V'

<Panoramica di programma del giorno>  <Dettagli del programma eseguito successivamente >

Priorita programma

Se sono impostati due o piu programmi contemporaneamente, essa funziona con il programma di
priorita piu alto. Il programma con numero inferiore ha una priorita maggiore.

SCHEDULE >",'< }',‘,g
[ AM[ (7101 —(OAM{ (1710
e -0 L (N

Es.) In caso della stessa ora di programma no. 1 e no. 2, quando I'ora del programma 1 ha la
priorita maggiore del programma 2, la corrispondente unita interna arrestera il suo fun-
zionamento alle ore 11:00 AM.

Precauzione di programmazione

Durante I'esecuzione dei programmi, le unita interne non ricevono alcun comando per diversi
minuti (Il controllore remoto e I’AC Ez non possono funzionare normalmente durante questo peri-
odo.)

Durante il blackout

1 Se un blackout dura oltre 2 ore, il programma gia impostato non verra eseguito al ripristino
dell'alimentazione. (E necessario reimpostare I'ora corrente).

2 Durante il blackout, il programma impostato non verra eseguito.
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Schema di flusso della cancellazione del programma

/ ¢ Cancellazione programma individuale \

Premere tasto per breve tempo.

l Entrare nel modo di impostazione programma.
Selezionare ora della : Selezionare il giorno della settimana
settimana per cancellare il programma.
l Premere il pulsante (OK ] .

Selezione numero di . .
: Selezionare numero di programma
programma

per cancellare il programma (1~8)

l Premere il tasto [ESC) per 5 secondi.

Cancellazione del
programma giornaliero
corrispondente

\_ /

¢ Cancellazione programma del giorno

Premere tasto per breve tempo.

l Entrare nel modo di impostazione programma.

Selezmnare' glorno : Selezionare il giorno della settimana
della settimana

per cancellare il programma.

l Premere il tasto (ESC) per 5 secondi.

corrispondente

Cancellazione del
programma individuale

. )
O noTa

* Se premete il tasto (ESC], si esce dal modo di impostazione di programma.

>
=
>
4
o
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Programmazione: Cancellazione programma (programma individuale)

Per eliminare solo un programma di un'unita interna

ur
> R CONDITIONER T VENTIA E]
E @DE] UNIT
> G [
z AL GROUP
O SETCLEAR
SETCLEAR
@---m-mﬁé c»mm *g;z O@ugn)_c\ @ @
024 6.8.10.12.14.16.18.20. 22" Z‘B@PMIEqE F%(é\‘

ON/OFF  LOCK

— o - —
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

— 1 Premere il tasto per breve tempo per entrare nel modo di impostazione ‘pro-
gramma’. Il giorno della settimana lampeggera.

N SCHEDULE Y
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT SCHEDULE as
0-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24| (COUAMI L1711
[ A AT { (0=

2 Selezionare il giorno desiderato di cancellazione del programma premendo il

tasto (< ][> .
LI ¢ [scHEDULERIS
SUM_(MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT ""_ =l
Q274X 81012-14-16-18-20-22-24 ’-A'V' “' 1

L 3 Se il giorno della settimana desiderato & stato selezionato, premere il tasto per
passare al modo di impostazione del programma.

LI ¢ SGHEDULE P19
sun_MON) _TUE THU FRI SAT SCHEDULERIS

N —_
Q 274 81012 14-16-18-20-22-20 "@N_AM Il
|

L 4 Selezionare il numero di programma desiderato per cancellare premendo il

tasto .

| N

N Y SEHEDULE Pk

sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT \!J/- >lls_ -

0-2,4-%-8-10-12-14-16-18 -20-22 24 IO {- 11

w0 Uz T em -2
|
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ROOMTEMP]_SETTEMP.

B2
A

“ATL"HH/"\ Nl Ul
&@@ A=

cupa Q- B

SV SET CLEAR
m-m-m-mﬁ
s AN AR AR ARAR

G Sk oo@c%oc
1017 14.16.18.20.72.7

E@PMIE BB CM (A\

ON/OFF__ LOCK

——
(EX e 7= e 0 (=1 e D (= s )
(=== @:} ® ]

GROUP ROOM TEMP

— 5 Se il giorno della settimana & stato selezionato, premere il tasto (ESC) per 5 secondi
per cancellare il programma del giorno desiderato.

N sl
s SEHEDULE
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT l\!,'/- R
0-2,4-9:-8-10-12-14-16-18-20-22-241 & __ -
[ - o
|

[l programma corrispondente viene cancelato e si esce dal modo di impostazione di pro-
gramma.

v sl
HEDULE
SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT >‘§
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| (COUAMI ZL-171177
| { (=0

Programmazione: Cancellazione programma individuale (programma di gruppo)

Per eliminare solo un programma di un’unita interna

1 Premere il tasto per selezionare il modo di impostazione del ‘gruppo’.

L2 Se cancellate il programma in questa condizione, per tutte le unita del corrispondente
gruppo e cancellato il programma del corrispondente numero.

(1IN

e Se premete il tasto \\ per breve tempo, si esce dal modo di impostazione del pro-
gramma.

>
=
>
Z
o
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Programmazione: Cancellazione programma (programma del giorno)

Questa & la funzione che elimina la programmazione giornaliera di una unita interna.

‘iR conoimioner [ venTiLaTion Jfroom TEvP T SeTTEMP

e = oo
O 2 - g e

e 111l o
206
3

D WS

ALL GROUP

B [w=mscroes

>
=
>
Z
o

oo NI IEE SET CLEAR
OmEEBR! /5 oo | MESINEm SET CLEAR
Y vV VvV VvVvYwvYw X0 %
T L _fk 510@2%};%
0-2.4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| EPM'EEB'F%%

ON/OFF  LOCK

v = = g2
B2 (& o)

GROUP LOCK ROOM TEMP

\— 1 Premere il tasto per breve tempo per entrare nel modo di impostazione di
‘programma’. Il giorno della settimana lampeggera.

N\
SUN TUE_WED).THU FRI SAT

0:-2-4-6- 8/10|-’Q-14-16-18-20-22-24

CEENEK
'IAM I_,l'_'" {

=l

2 Selezionare il giorno desiderato della cancellazione del programma premendo il

tasto .

L v
SUN_(MON) _TUE THU FRI SAT
0'2/4|-§‘8'10-12~14~16~18~20-22-24

>.',‘<_ __
(GOAM T 11
| [ ]

— 3 Se il giorno desiderato di cancellazione del programma & stato selezionato, premere il
tasto (Esc] per 5 secondi per cancellare il programma del giorno desiderato.

|
LI 4

SUMMON)_TUE (WED) THU FRI  SAT

(‘)!'2/4|‘§'8-10~12~14~16'18'20~22~24

/
EDUsS
N\

-\!E/

Il programma del giorno e cancellato, si esce dal modo di impostazione di programma.

Esso indica che non si ha il programma del giorno a causa della scomparsa del bordo
del corrispondente giorno nell’LCD.

v
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0:-2:-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

=t
=
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Programmazione: Cancellazione programma del giorno (programma di gruppo)

crour R o Ve ron Jeoou eve | Sereve
——

<)

5
?NE"'H 12 2 o8 1070 F E
A 2
(®)

ST SET CLEAR
RO ED % **?OQ@K
e 2022 74 -PMII_ EF%Q}{

o>
PMlI_ EE SET CLEAR

ON/OFF  LOCK

____
@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

1 Premere il tasto per selezionare il modo di impostazione di ‘gruppo’.

— 2 Se cancellate il programma in questa condizione, le corrispondenti unita del gruppo
verranno cancellate per il giorno corrispondente.

@ noTa

* Se premete il tasto (ESC] , si esce dal modo di impostazione del programma.
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Schema di flusso delle copia di programma individuale

/ ¢ Copia di programma

Premere tasto per breve tempo.

>
=
>
Z
o

l Entrare in modo di impostazione di programma.

Selezionare giorno ) . )
dells sefimane : Selezionare il giorno della settimana per

impostare il programma.

l Premere il pulsante .
(Selezmne numero di J : Selezionare numero di programma per

programma impostare il programma (1~8)

l Premere il pulsante OP .

[ Copia di programma J

corrispondente

l Premere il pulsante {\ .
Selezionare giorno
della settimana
e Incolla il programma

Premere tasto per breve tempo.

l Entrare in modo di impostazione programma.
Selezionare giorno . o .
[ della settimana ] : rSelezmnar? il giorno della settimana per
impostare il programma.
l Premere il tasto .
Selezione numero -
N\ g : select schedule number to set u
( di programma ] - - P

schedule (1~8)
l Premere il tasto [PASTE| .
Impostazione
programma copiato
l Premere il tasto (OK] .

Termine di incolla
programma

N

@ nota

* Se premete il tasto (ESC], si esce dal modo di impostazione programma.
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Programmazione: Copia di programma (programma individuale)

Per applicare un programma ad altri giorni.
Esempio. )Per eseguire il secondo programma di lunedi eguale al primo programma di marted;,
usare la copia di programma individuale /funzione di incolla)

¢ Copia di programma

GROUP
ER1 2

m o Sl O B H
LNt
e O G B i
CEIERE S () (8] F 3%

HEmIHOgFES

UNIT

ALL GROUP

@-m-m-mﬁ

0.2.4.6-8.10.12-14-16-18-20.22 24|
L

ON/OFF  LOCK
v = U= = vas

@GHI@D®D]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Premere il tasto brevemente per entrare in modo di impostazione ‘programma’.
Il giorno attuale della settimana lampeggera.

W [SCHEDULE]
SUN (MON) TUE_(WED)_-THU FRI SAT SR >"s
0:2:4-6-8/10:2-14:16:18:20-22-24| | (OAM I " .",'"

2 Selezionare il giorno desiderato del programma copiando con la pressione del

tasto (<) >).
Ny ScHEDULER S
SU'LMON TlJE - THU FRI SAT 4l‘_ -
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22 24 . -0
L. -0

L 3 Se il giorno della settimana & stato selezionato, premere il tasto per entrare in
modo di impostazione di ora programma.

v S
SU’L!MONI T'JE THU FRI SAT %'i I
0-2,4-3-8- 10 12 14-16-18-20-22-24L 1AM I{- 211
I ) r -0

1

v sl
SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT |?ll<_

0-24,- 810121416182022-7_'-_ -':
s N8 Z —pvm -0

>
=
>
4
o
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R 1 2 |

o IR OX'“ {oc
= o Ik @ e O
S par ol=a

1] SET CLEAR
(CL E Ba - \J SET CLEAR
@-m-mmmﬁ B35 “OQ‘%’N

----- 1012141618 -20. 22 24
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HEmEHEETES

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@Dé%] (& 2] | =

GROUP ROOM TEMP

>
=
>
Z
o

5 Se il giorno desiderato del programma da copiare € stato selezionato, premere il tasto
per copiare il programma del giorno desiderato.

— 6 Uscire da modo di impostazione programma premendo il tasto \\ .

v 3 sk
HED
SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT >‘§_ —
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 . -0
| l -1

* Se sipreme il tasto (ESC], si esce dal modo di impostazione di programma.
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¢ Incolla il programma

--m-ﬁlﬁ ST 3¢ 5t O ) o 33

.......... CWAMY, C A
0.2.4.6.8-10.12.14-16.18.20-22.24| @PM'EEEJ’ }_,&ng

1 2
Fsll () 3% x n ¢ e =
UNIT Iu ,>"< §°r‘ ' N -
200 Q=—° L >
. z
o S B N C
Z
o

ON/OFF _ LOCK

LIS W | G LS S— )|~ —
= ¢ ‘%J @J@ o [j]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Premere il tasto per breve tempo per entrare in modo di impostazione di ‘pro-
gramma’. Il giorno della settimana lampeggera.

W SCHEDULE P>r4
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT BT ac
0-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24 ’-A'V' Lt “"

| -

2 Selezionare il giorno desiderato del programma da incollare premendo il tasto (< ][> ).

v sl
[SCHEDULE P+4
U'L!MON] ans

TUE (WED) THU FRI  SAT DI
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "A'V' Il ”"

- 20

L 3 Se il giorno desiderato della settimana & stato selezionato, premere il tasto (OK] per
entrare nel modo di impostazione di programma.

L Sl
4 EDULE
SU'L!MON] _TUE (WED) - THU FRI SAT ?HS_ _
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24] = ((CUAM Il Ml
L T
|

L sl
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT | ?"S_

N\ =l 2 —
0:2,/4°%- 81012 14:16-18-20-22- .oal 10N ".",'




>
=
>
Z
o
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[crovr RIPALE ero - Jeon)

G112 | RS

< S"{ O 3¢ _1_(-c
N

A HH A @%M

-
i) _~(')'_ A i

y (EIZE SET CLEAR
OMIEEE N~ 7o | G SET CLEAR

R 3 1 @ 3

e
_% SCxE
(e R

----- 1012141618 -20. 22 24|
L

ON/OFF __ LOCK

@=C_Jojios(__JoJit=(_ Jojiz=(__Je
B=C_ J)Je=C JIB=C_JJe=C_J-
@[:] i2] @:ﬂ o]

ROOM TEMP

— 5 Se il numero di programma del giorno da incollare & stato selezionato, premere il
tasto per incollare il numero di programma del giorno desiderato.

N\

N[
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT SCHEDULE ?Ils_ _
0‘2'4'6'8/!1‘0|".\’Z~14-16~18‘20-22-24 "AM '_" _,l‘"'

L 6 Uscire da modo di impostazione programma premendo il tasto (ESC] .

LI 4
sun_MON) _TUE THU FRI SAT
0~2/4|~§~8:i0~12'14-16~18~20~22~24

N
SCHEDULE Q"S-

(CUAM I1- 17T
{ I- !

g

7 Applicare il programma incollato premendo il tasto (OK] .
Esso indica il programma impostato del corrispondente giorno visualizzando il bordo

come .

LI 4 SGHEDULE 1
sun_MON)_TUE THU FRI SAT \EI_ ar

0- 2/4|'§' 8 ‘!1.0.12'14.16.18'20.22.2%

p
Incolla programma individuale di gruppo

- Quando impostazione di programma Copia,
Prima di incollare copiato programma individuale, "se seleziona la modalita di controllo del
gruppo, tutte le unita interne del corrispondente gruppo sono impostate nello stesso copiato
programma individuale."

~ @) NoTA
e Se si preme il tasto j\ , si esce dal modo di impostazione di programma.
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Schema di flusso delle copia di programma del giorno

/ ¢ Copia del programma del giorno \

Premere il 'ras'ro per breve tempo.

l Entrare in modo impostazione di programma.

Selezionare giorno : Selezionare giorno della settimana
della settimana

>
=
>
Z
o

per impostare il programma.

l Premere il tasto |COPY|

corrispondente

l

[ Selezionare giorno J : Selezionare giorno della settimana per

della settimana impostare il programma.

[Copia del programma]

l Premere il tasto [PASTE]
Impostazione
programma copiato
l Premere il tasto
Selezione numero di
programma
l Premere il tasto

Incolla programma
terminato

o /

@O noTa

* Se si preme il tasto (ESC] , si esce dal modo di impostazione di programma.
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Programmazione: Copia di programma (programma del giorno)

Per applicare un programma ad altri giorni (Esempio. Per eseguire il programma del lunedi
anche nel martedi, usare la funzione di copia/incolla del programma).

[ conormoner Jventication J[room TP | Serreme

>
=
>
Z
o

— — (@]
0 x ,_’ ,_, °C &5 o
O LUl [E] E]
Al 228 | ALL GROUP
emuo) Aty o TS B M
OnEaa P B | e
PSS mm ML TN LT @ @
024 6.8.10.12.14.16.18.20.22.74 Emlﬂgg_gg@
ON/OFF LOCK =
5= 6 = 7= SfE = g 'L'_;” EOOPYJ
e < o )
z D
2 &) (&) (oK)
B (SO o)
‘GROUP LOCK ROOM TEMP

i

1 Premere tasto per breve tempo per entrare nel modo di impostazione di ‘pro-
gramma’. Il giorno della settimana lampeggera.

\‘l'/
SUN TUE_(WED)_THU FRI SAT

0:-2-4-6- 8/;!1‘(]-7\'2-14-16-18-20-22-24

sk
e

e |

2 Selezionare il giorno del programma da copiare premendo il tasto [ <) > ].

I

x__¢ v HEDULE e
SUN_IMON)_TUE (WED) THU FRI SAT >ll<_ -
0-2,4:%-8:10-12-14-16-18-20-22-24 ,'A'V' L"'.”'l

— 3 Se il giorno desiderato del programma da copiare € stato selezionato, premere il
tasto per copiare il programma del giorno desiderato.

LI 4
SUN_VION) _TUE THU FRI SAT

0- 2/4|- -8 :i0~12-14-16~18~20-22-2

~

—— 4 Selezionare il giorno del programma da incollare premendo il tasto [~ ][],

|

N Y SEHEDULE P>
SUN_(VON) _TUE THU FRI SAT zél\ o R
0-2/4|-§-830-12-14-16-13-20-22-74 ’@AM IZ1- 21
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AR | 2 |

sl
e

4 »

U | U' '
en Sop 1111
Eercd(MICS ]|

0
IOF-
AM -,-, , % A\ SETCLEAR

—AL
miEEa o | NS SET CLEAR

m-m-mmﬁ *ﬂ OQ‘%’N @ @

....... ‘”5‘“'””“‘E@PmlE-EE-

ON/OFF _ LOCK

=l _Jowu=sl_Jomn=sl__Jofr=(__J9
fe=C = CTJE=C"TJie=C"7J°)

B=D 2] L&:} [Ojus]

GROUP ROOM TEMP

Yor
ALL GROUP

—~ ~ [
o oy Cw Y
;Av' HH @

>
=
>
Z
o

5 Se il giorno desiderato del programma da incollare & stato selezionato, premere il
tasto per incollare il programma copiato.

N | GO sk

— 6 Applicare il programma incollato premendo il tasto (OK].
Esso indica il programma impostato del corrispondente giorno visualizzando il bordo

come :

v
CHEDULE e
SUN TUE THU SAT SCHEDULE] ans

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’-AM 21 2077
| -1

-

Incolla programma del giorno di gruppo

- Quando impostazione di programma Copia,
Prima di incollare copiato programma del giorno, se seleziona la modalita di controllo del
gruppo, tutte le unita interne del corrispondente gruppo sono impostate nello stesso copi-
ato programma individuale.

@ noTa

* Se si preme il tasto (ESC], si esce dal modo di impostazione di programma.
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Schema di flusso per impostazione delle ferie

-

® Impostazione delle ferie

>
=
>
Z
o

Premere il tasto per breve tempo.

l Entrare nel modo di impostazione di programma.

Selezmnare' glorno : Selezionare giorno della settimana per
della settimana

impostare il programma.

o)
l Premere il tasto

&mpostazione delle ferie] :
l Premere il tasto (OK]

Impostazione delle
ferie terminata

\_

@ nota

* Se sipreme il tasto (ESC] , si esce dal modo di impostazione di programma.
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Programmazione: Pianificazione ferie

Questa funzione impedisce che si mantengano accesi i condizionatori nel periodo ‘ferie o giorno
di spegnimento’. L'icona 'Off' & visualizzata nel giorno programmato come ‘Ferie’.

IR CONDITIONER = E]
W‘ 2l UNIT
3% l l l @) B
@ *og ’ “ ' — ALL GROUP
= [
<k @ A
| auto | SIS SET CLEAR
o 5 25 ) (2, 3% @ @
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EWPM'EE gg%
ONIDFF LOCK OPER
0= b = = 8= C]
f@ e ) B
T A S— = S— =]
(X e 7 Y=3 oo 0 (=1 e D (=1 e ) - @) [0K)
(=[N S0 B J
GROUP ROOM TEMP

|_ 1 Premere il tasto (&) per breve tempo per entrare nel modo di impostazione ‘pro-
gramma’. Il giorno della settimana lampeggera.

¥, HEDULE 1
SUN TUE_(WED)_-THU FRI SAT SCHEDULERTS _
0:2:4-6-8,10-2:14:1618-20-22-24| } (ONAM 'l _",' 'l

2 Selezionare il giorno desiderato per impostare le ferie premendo il tasto :

v sl
[SCHEDULE]
UN_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT ?"s_ -
02,7458 10-12-14-16-18-20-22-24 ,’A (]}

—
l

3 Se il giorno desiderato da impostare come ferie & stato selezionato, premere |l
per impostrare il programma delle ferie. (Imposta <> Cancella)

tasto
Quanjo sl imposta il programma delle ferie, viene visualizzata I'icona 2 sull'LCD.

m

L v DULEY
Sun_MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT EE SCHEDULERIS

|

N (@AM 10T
O s g W 2R = 2 2

>

—— 4 Applicare il programma delle ferie premendo il tasto . Esso indica il programma
impostato del corrispondente giorno visualizzando il bordo come (SUN].

N
% HEDULE
SU'L!MON| TUE - THU FRI SAT >IIS_
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22- ?Al '@AM |
NS A== X

e Quando il giorno di programma e impostato, esso indica < I'icona e € eseguita la
esclusione del programma ogni ora.

impostazione delle ferie di gruppo

- Quando impostazione delle ferie,
Se si seleziona il modo di controllo gruppo, tutte le unita interne del corrispondente gruppo

sono impostate nello stesso programma delle ferie.

>
=
>
Z
o
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Auto -diagnosi dell’unita interna

Questa funzione viene visualizzata quando viene ricevuto il codice di controllo dal controller cen-

trale.
E 3\
E 1
]Z> o IR 3"{ O %) ” 'l°c
UNIT - W—
o) o FH ’II\Q | Ll -F
= ) = !

Amu‘n‘i O %(A @EITE SET CLEAR

PMILT- 1 AUTO SET CLEAR

m-m-mmmﬁé s ok SO0
0.2.4-6-8 -10-12-14-16-19-20-22-24LI-PM“:' l:ll_l Fé M/'\%

A

ON/OFF__LOCI
=T )o)2=( )o)B8 = )o)4 = ) )

) (

)6 = ( )o)7 = )o)8 = )o)
e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)

)

=l )e

14 = ( ) o)5 = ( Jo)i6 = ( )o)

s (SO ac]

GROUP LOCK ROOM TEMP

B=( ) o

1 Se la corrispondente unita interna ha uno stato di guasto, essa indica un LED ROSSO del sin-
golo LED di accensione/spegnimento.

2 Un simbolo “ CH"” o “xx” (numero) & visualizzato ripetutamente sull’'LCD per rappresentare |l
codice di stato di guasto.

3 Quando il codice di guasto ¢ visualizzato sull'LCD, contattare il centro di servizio o gli installa-
tori.

ES.) In caso di codice di stato di guasto 3: CH 3

(= 1 — ) (EmR1 - |
= [y o= =l
UNIT g g it NT 1 )
[ | _ i
_ o - _ M)
Ca=h O™i200
SUN MON TUE V‘ZD THU FRI SAT ‘ SUN MON TUE WvED THU FRI SAT
(. J | J
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> CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGIA

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGIA

Estos consejos le ayudaran a reducir el consumo de energia cuando utilice el aire acondicionado.
Podra utilizar el aparato de aire acondicionado de forma eficiente siguiendo estas instrucciones:

* No enfrie excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumira més elec-
tricidad.

e Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondi-
cionado.

e Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire
acondicionado.

e Ajuste la direccion del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el inte-
rior.

e Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en peri-
odo corto de tiempo.

e Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteri-
orarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.

e Limpie el filtro del aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el fil-
tro de aire puede bloquear el flujo de aire o debilitar las funciones de refrigeracion / deshumid-
ificacion.

Como referencia

Grape el justificante de compra en esta pagina, ya que seré su prueba de compra para la garantia.
Escriba aqui el nUmero de modelo y el nimero de serie:

Numero de modelo:

NUmero de serie:

Los encontrara en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor:

Fecha de compra:
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¢ | a instalaciéon requiere conocimientos especializados y debera realizarla el servicio técnico u
otras tiendas especializadas en instalacion, reconocidas por nuestra compania.

e Nuestra empresa no proporcionara reparacion gratuita de los problemas que surjan tras la
instalacion, si ésta ha sido realizada por personal no cualificado.

e Respete las siguientes advertencias de seguridad a fin de evitar danos o pérdidas inesperadas.

A\ ADVERTENCIA

Si el usuario no cumple los articulos obligatorios, podrian producirse lesiones graves o incluso la muerte.

TONVdS3

/\ PRECAUCION

Si el usuario no cumple los articulos obligatorios, podrian producirse lesiones fisicas o dafos a la propiedad.

@ ADVERTENCIA/PRECAUCION

e | os Avisos y Precauciones tienen el propoésito de llamar la atencion del usuario ante peligros
potenciales. Lea vy siga cuidadosamente estos avisos a fin de evitar accidentes por falta de seguridad.

¢ | as Advertencias y Precauciones estan bien indicadas en este manual y en el propio producto
para proteger a los usuarios de posibles riesgos.

A\ ADVERTENCIA

Instalacion

e Asegurese de comunicar con el servicio técnico o una tienda instaladora especializada al
instalar equipos.
Podrian producirse incendios, descargas eléctricas, explosiones o lesiones.

e Comunique con el servicio técnico o con una tienda instaladora especializada cuando precise
reinstalar un equipo instalado.
Podrian producirse incendios, descargas eléctricas, explosiones o lesiones.

e No desmonte, repare ni modifique equipos sin tener conocimientos.
Podrian producirse incendios o descargas eléctricas.

Durante el uso

¢ No coloque materiales inflamables cerca del equipo.
Podrian producirse incendios.

e No permita la entrada de agua en el equipo.
Podrian producirse descargas eléctricas o averias serias.

e No someta el equipo a golpes de ningun tipo.
Podrian producirse averias al someter el equipo a impactos.

e Comunique con el servicio técnico o tienda instaladora especializada si el equipo se llegase a mojar.
Podrian producirse incendios o descargas eléctricas.

¢ No golpee el producto con objetos cortantes o afilados.
Podrian producirse averias por piezas danadas.
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4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

/\ PRECAUCION

Durante el uso
* No limpie el producto con limpiadores abrasivos como disolventes; utilice panos suaves.
Podria ser causa de incendio o deformacién del producto.
® No ejerza una presion excesiva sobre la pantalla ni seleccione dos botones simultdneamente.
Podrian producirse averias o fallos de funcionamiento.
® No toque ni tire del cable de alimentacion con las manos humedas.
Podrian producirse averias o descargas eléctricas.
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6 INTRODUCCION

INTRODUCCION

Caracteristicas

Soporte
trasero

Control AC Ez

(D Tornillo
Accesorio
s | e | c— | —
s | e | — | —
s | s | o | —
s | s s | —
Manual Hoja de nombre de

Tornillo 4 unid.
(Para fijacidon en pared)

>

Tornillo 1 unid.
(Para fijaciéon en soporte)

habitacién

—

Cable de instalacion
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Tras colocar el soporte de instalacién del AC Ez en - En caso de no realizar una conexion supertfi-
la ubicacién deseada, atornille la unidad con fuerza. cial sobre la pared : Utilice la ranura de guia

- Instélela teniendo cuidado de no doblarlo, ya de la parte derecha.

que resultaria en una instalacion incorrecta.

- Coloque el cuadro del control remoto cerca
de la caja de instalacion en caso de existir
una.

m
%
>
t
o1 )
== .
e [T
!-! & Realice la fijacion con el tornillo facilitado en la
1 - I parte inferior tras colocarlo en el soporte.
50 @Wﬂ 0]

A\ PRECAUCION

e Use los tornillos suministrados.

Coloque el cable del AC Ez con un método de
conexion adecuado.

- En caso de colocacion superficial sobre la
pared : Utilice el orificio del cable del so-
porte.

A\ PRECAUCION

¢ Si no se fija con el tornillo, podria caer al
suelo y romperse.
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g [INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Método de conexion de los cables

Para la alimentacion eléctrica al control central, realice la conexion desde el bloque de terminales
de 10 VCD vy el terminal GND del Pl 485 o el bloque de terminales de 12 VCD vy la conexién de
tierra (GND) de la unidad exterior.

AC Ez AC Ez Multi V
VCC VCC
GND GND
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B Gl
Multi V
~ 4\ PRECAUCION N

e Para la alimentacion de 10 VCD desde Pl 485, se permite la alimentacion de hasta 1 con-
trol central por Pl 485. Cuando se alimente corriente a méas de 1 AC Ez, pueden pro-
ducirse fallo en el funcionamiento de AC Ez.

e Para la ampliacion y conexién de las lineas de comunicacion Pl 485 BUS_A, BUS_B
pueden conectarse hasta 16 AC Ez.

e Utilice cables apantallados de 0,75 para los conductores de conexion entre P1485 y los
cables AC Ez.

e La longitud total de los cables de conexién seré inferior a 1 km.
g J
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Para la instalacion independiente de AC Ez

[oo] [o1][o2][03] --- [OEJ[ OF]
IDU 2

xXx—

P1485

BUSB

TONVdS3

Ndmero de
grupo maestro: O

[oo] [o1][02][03] --- [OE]| OF]

Ndmero de
grupo maestro: O

@ noTa

La alimentacion del AC Ez alimentara sélo un AC Ez desde la unidad exterior.
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Para la instalaciéon enlazada de AC Ez

00 o1 02 |[[o3| - [oe|[oF
e I ENEI RIS B T
PCB
PRINC | |7
-IPAL N
BUSA N
BUSB
m
(V2]
> Numero de
]z>' grupo maestro: O
o
r
= IDU
PCB
PRINC PI485
JPAL || fecir—
s T |
Vecc GND BUSB BUSA
Control central1 | — 5 NUmero de grupo
maestro: 1
00 o1 02 |[[o3| - [oe|[oF
;,m"""" | oe |[ or |
PCB
PRINC
IPAL e S
INTB ’_l
Vec GND INTB INTA
Control central1 |—— Nimero de
grupo maestro: O
TN EERERNERIE e El
PcB P
PRINC
IPAL il
A=

Vee GND INTB INTA

L » Numero de grupo
maestro: 1

Central controller 1

(1IN

Se puede realizar el ajuste de maestro/esclavo y ajuste de nimero de grupo accediendo al
modo de instalaciéon. Entre el control central y la unidad exterior el cableado se hara con
conexion BUS (topologia BUS).




INSTRUCCIONES DE INSTALACION 1

Descripcion de las piezas

Nombre y funcion de AC Ez

Pantalla ——

m
"
S o it 1 e = e E
EECE=Cr=CE=CT9) Z
Panel de b4 = o= ol=E=C o)
mondos L= C )= C = C =79 r
ge ) eEam)
Panel de mandos Pantalla Descripcion
e o I Botén de selecciéon de control : Ajusta el rango de la
~ B0 & BH unidad interior seleccionada.
A Botdn total on/off : Realiza el encendido/apagado de
@ @ las unidades interiores seleccionadas.
Botén on/off individual : Realiza el encendido/apa-
gado de la unidad interior individual.
am 1 2 Bot6n de seleccién de grupo : Cambia el grupo de
wor control y pantalla.
T 7 CLea Bot6n Lock set/clear : Ajusta/borra el bloqueo
Bot6én de temperatura de la habitacién : Muestra la
Fo==)
X temperatura de la sala.
Botén de modo de funcionamiento : Cambia el modo
OPER 20-
*EOAP de funcionamiento del equipo de aire acondicionado
= v FER Botén de modo de ventilaciéon : Cambia el modo de

= ventilacion del ventilador

Botén de velocidad del ventilador : Cambiar la veloci-
dad del ventilador.

Botdn de flujo de aire : Ajusta/borra la oscilacion del
flujo de aire

P

SET CLEAR
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Nombre y funcién de AC Ez (Continuacién)

Pantalla —

e =\ b
OmiEER| % ..‘An{ T s A ::
o T N [EEm R CAB e | 1
BSmIEEEER)|

ceecccelecceces

|

E e || & ) @.
Gy e © G e ) e D =1 s | :
Panel de s = ToEs s esre || (e ) :
mandos T o 0 73w 1) e D =1 e | IOEJ :
e ———
Panel de control Pantalla Descripcion
Botén de ajuste de temperatura : Cambia la temper-
{1 atura de funcionamiento deseada del equipo de aire
TEMP e tura de f tod da del d
acondicionado
oo KIS Botén de seleccién interior : Selecciona la unidad in-
<J12> T .
aroe LI terior que se desea controlar
&) Bot6n de ajuste de funciones : Accede al modo de
—— instalacién para la configuracion de instalacion
miEEH Botén de ajuste de hora actual : Ajuste la hora actual.
Botén de ajuste de programa : Accede al modo de
C ﬁﬁ%%@;ﬂ‘%% configuracién de programas para configurar el pro-
HemeniL UL F == grama deseado
Botén_de copia de programa : Copia el programa es-
tablecido previamente.
Tecla para pegar programas : Pega el programa copi-
ado.
[ESC| Botén Esc : Cancela los contenidos cambiados.
(OK] Botén OK : Configura los contenidos cambiados.
< % Botén de ajuste de vacaciones : Ajusta/borra la apli-
cacién del programa de vacaciones.

- Es posible que algunas funciones no puedan utilizarse y mostrarse segun el tipo de producto.

- Mostrara un valor extrano de la temperatura de la habitacién si no se ha conectado el control re-
moto.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION 13

Modo de configuracion de instalacion _ Como acceder al modo
de configuracion de instalador

~ 4\ PRECAUCION N

El modo de configuracion del instalador permite establecer las funciones detalladas del AC Ez.
Si el modo de configuracién del instalador no se configura correctamente, puede producir
problemas en el producto, lesiones al usuario o danos a la propiedad. Debera configurarlo un
instalador certificado, y los resultados de cualquier instalacién o modificacién realizada por

una persona no certificada seran responsabilidad del mismo. En este caso, no se podré pro- m
porcionar servicio gratuito. T

S J >
Z

o

-

[rour R Q
1zl -c @-=

v sl O
u = >"$
GROUP l O
O b o
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1 Sipulsa el boton durante 5 segundos, accedera la modo de configuracion de AC Ez.

- Si pulsa brevemente una vez, no se accede al modo de configuracién de instalador.
Mantenga el botdon pulsado méas de 5 segundos para asegurarse.

2 Cuando acceda inicialmente al modo de ajuste, se mostrara el codigo de funcion y
parpadeard el led on/off de la unidad interior n° 1.

Tabla de codigos de ajuste de instalador

N° Funcion Codigo Valor
1 | Ajuste maestro/esclavo 1 | (MJ:Maestro  (S]: Esclavo
5 Seleccién de producto de Grupo 1 5 Equipo de aire acondicionado / Ventilador
Ajuste del numero del grupo O~F : Direccién de grupo - : No usar este grupo
3 Seleccién de producto de Grupo 2 3 Equipo de aire acondicionado / Ventilador
Grupo n° Ajuste O~F : Direccién de grupo - : No usar este grupo
4 Bulsqueda de unidades interiores 4 Busqueda de unidades interiores
(s6lo control maestro)
. °C : Centigrados
5 | Ajuste °C/°F 5

°F : Fahrenheit




14 INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Cuadro de flujo de modo de configuracion de instalador

/ Pulse el bo'rénduron're 5 segundos \

l Acceso al modo de instalacién

Acceder a modo de

instalacién n°® 1 (ajuste : Ajuste maestro/esclavo

maestro/esclavo)

l Pulse el botdén brevemente.

Acceder a modo de < || > | : Ajuste de producto 'Grupo T'
instalacién n° 2 (Equipo de aire acondicionado o ventilador)

(ellvsiD e CEe 1) : Ajuste de numero de grupo 'Grupo 1
l Pulse el botén brevemente.

Acceder a modo de < || > | : Ajuste de producto 'Grupo 2'
instalacién n° 3 (Equipo de aire acondicionado o ventilador)

(ajuste de Grupo 2) NNV : Ajuste de nUmero de grupo 'Grupo 2"

l Pulse el botdén brevemente.

¢Se ha ajustado con
maestro?

TONVdS3

Acceder a modo de
NO instalacién n® 4
(Ajuste de unidad

interior conectada)

Pulse el botdén brevemente.

Acceder a modo de

instalacién n° 5 : Ajuste de pantalla de temperatura (°C/°F)

(Cambio °C/°F)

\ /

@ noTa

En cada modo de instalacion, si pulsa el botén (OK), se acciona o se guarda el estado de
ajuste actual.

Si pulsa el boton (ESC), se vuelve al estado de ajuste anterior y sale del modo de instalacion.
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Modo de configuracién de instalacién n°® 1 _Ajuste maestro/esclavo

VENTILATION J{ROOM TEMP ]

2 L —
(o IR0 \“/ G X '_"-'oc ONIT
A 20 OXM
S O = o
o B mmiee e
@l-m-mmmﬁ IS 53¢ S () () <o 3t€ @ @

H@mioggxe

2.4.6.810-12-14-16-18-20-22 24|
llllllllllllll.llllllllll
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GROUP LOCK ROOM TEMP

Si pulsa el botén durante 5 segundos, accederd la modo de configuracién

— de AC Ez.
- Si pulsa brevemente una vez, no se accede al modo de configuracién de in-

stalador.
Mantenga el boton pulsado mas de 5 segundos para asegurarse.

2 Al acceder al modo de ajuste maestro/esclavo, muestra ‘01’ y parpadea 0
en el LCD. Se muestra en el n® 1 del modo de configuracién con el parpadeo del led

on/off de la unidad interior n® 1.

I ]
N —_—

3 Seleccione el estado de ajuste maestro/esclavo pulsando el botén .

4 Aplique el ajuste de tiempo deseado pulsando el botén (OK].
Tras pulsar el botén (OK]J, se guarda el estado de ajuste correspondiente, o(S)

del LCD deja de parpadear.

~@ NoTa N

e Tras el ajuste, si pulsa el boton (ESC) o no se pulsa ningn botén durante 20 segundos, sale

del modo de instalacion automéaticamente.
¢ Si sale del modo de instalacion sin pulsar el botén (OK]J, no se aplicaréan los valores cambiados.
e Si pulsa el botdn on/off individual del modo de instalacion correspondiente para cambiar,

podra acceder al modo de instalacion correspondiente de forma directa.

m
<
>
4
o
r
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Modo de configuracion de instalacion n° 2 _ Seleccion de producto grupo 1y
ajuste de niumero de grupo

Esta funcion es el ajuste del tipo de producto y el nimero del producto del grupo 1.
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ON/OFF
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LOCK

(= %} L%l:] &

GROUP

ROOM TEMP

1 Sipulsa el boton durante 5 segundos, accedera la modo de configuracién de AC Ez.

- Si pulsa brevemente una vez, no se accede al modo de configuracion de instalador.
Mantenga el botdn pulsado mas de 5 segundos para asegurarse.

2 Siaccede al modo de configuracion del producto y nimero de grupo del grupo 1 con
el botén (], se indica la figura siguiente. Se muestra en el n° 2 del modo de config-
uracion con el parpadeo del led on/off de la unidad interior n° 2.

-I_ —— T 3 » Tipo de producto
';——P NUmero de grupo

[
T3 /|
My

AN

=

N |
>

3 Seleccione el tipo de producto del grupo 2 pulsando el botén (<[> .

4 Seleccione el nimero de grupo del grupo 2 pulsando el botén [~ ](].

~@) NoTA N

¢ Tras el ajuste, si pulsa el boton 0 no se pulsa ningun botén durante 20 segundos, sale
del modo de instalacion automaéticamente.

* Si sale del modo de instalacion sin pulsar el botén (OK]J, no se aplicaran los valores cambiados.
e Si pulsa el botdn on/off individual del modo de instalacion correspondiente para cambiar,
podré acceder al modo de instalacion correspondiente de forma directa.

&

5 Guarde el tipo de producto y el nimero de grupo del grupo 2 pulsando el botén (OK].
Tras pulsar el botén , se guarda el estado de ajuste correspondiente, el tipo de
grupo y el numero de grupo deja de parpadear.
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Modo de configuracion de instalacion n° 3 _ Seleccion de producto grupo 2y
ajuste de numero de grupo

Esta funcion es el ajuste del tipo de producto y el nimero del producto del grupo 2.
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GROUP ROOM TEMP
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1 Sipulsa el botén durante 5 segundos, accedera la modo de configuracion de AC Ez.

- Si pulsa brevemente una vez, no se accede al modo de configuracion de instalador.
Mantenga el botdn pulsado méas de 5 segundos para asegurarse.

2 Siaccede al modo de configuracion del producto y nimero de grupo del grupo 2 con
el botén , se indica la figura siguiente. Se muestra en el n® 3 del modo de config-
uracion con el parpadeo del led on/off de la unidad interior n® 3.

2 (e » Tipo de producto
‘/“ll N\ / | A

3 =1 NUmero de grupo

3 Seleccione el tipo de producto del grupo 2 pulsando el botéon (<[> ].

4 Seleccione el nimero de grupo del grupo 2 pulsando el boton [(A](~].

5 Guarde el tipo de producto y el nimero de grupo del grupo 2 pulsando el botén (OK].
Tras pulsar el boton (OK), se guarda el estado de ajuste correspondiente, el tipo de
grupo y el numero de grupo deja de parpadear.

~@ NoTA N

e Tras el ajuste, si pulsa el boton 0 Nno se pulsa ningun botdn durante 20 segundos, sale
del modo de instalacién automaticamente.
e Si sale del modo de instalacion sin pulsar el botén , o se aplicaran los valores cambiados.
e Si pulsa el botdn on/off individual del modo de instalacion correspondiente para cambiar,
podra acceder al modo de instalacion correspondiente de forma directa.
S J
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18 INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Modo de configuracion de instalacion n°4 _ Busqueda de la unidad interior
conectada (sélo principal)

Esta funcién esté buscando la unidad interior conectada. Esta funcion puede usar sélo el control

AC Ez del conjunto maestro.
Tras el ajuste de la direccion central de la unidad interior y el direccionamiento automatico de la

unidad exterior, se inicia la busqueda de la unidad interior conectada. Si no lo hace antes, podria

no buscarse la unidad interior conectada normalmente.

[RoovTEwP] seTTEVP ]

12
=
’:%lllgo”“’““ e
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m@@ e vl
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G S 0+ () () o €

m---mmmﬁ :
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681012141618 20-22.24|

ON/OFF  LOCK

e JJu=C"J-Jis=C JoJie=C_Jo

[ESER TSRO J==]

GROUP ROOM TEMP

1 Sipulsa el botén durante 5 segundos, accedera la modo de configuracion de AC Ez.

- Si pulsa brevemente una vez, no se accede al modo de configuracién de instalador.
Mantenga el botdon pulsado méas de 5 segundos para asegurarse.

se indica como en la figura siguiente.

2 Sise accede al modo de busqueda de la unidad interior conectada con el boton (€],

[y[u}
N /LIL

L searcH]
/I\

3 Tras pulsar el boton , se inicia la busqueda de la unidad interior conectada. El
led on/off individual parpadea por rotacion y del LCD parpadea.

~ @) NoTA

e Tras el ajuste, si pulsa el boton (ESC) o no se pulsa ninglin botén durante 20 segundos, sale
del modo de instalacion automaticamente.

e Si sale del modo de instalacion sin pulsar el botén , ho se aplicaran los valores cambiados.

e Si pulsa el botén on/off individual del modo de instalaciéon correspondiente para cambiar,
podré acceder al modo de instalacion correspondiente de forma directa.

N
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Modo de configuracién de instalacién n°5 _Cambio Centigrados/Fahrenheit

Para cambiar el tipo de visualizacion de temperatura de Centigrados a Fahrenheit y viceversa

1
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GROUP ROOM TEMP
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1 Sipulsa el botén durante 5 segundos, accedera la modo de configuracion de AC Ez.

- Si pulsa brevemente una vez, no se accede al modo de configuracion de instalador.
Mantenga el botdn pulsado méas de 5 segundos para asegurarse.

L 2 Siaccede al modo de cambio Centigrados/Fahrenheit con el botén se indica
como en la figura siguiente.

Se muestra en el n? 5 del modo de configuracién con el parpadeo del led on/off de la
unidad interior n® b.

/_I_\.

. NL
—°C
71

-
(K]

-

Al acceder al modo de cambio Centigrados/Fahrenheit, se muestra ‘05" y parpadea "°C’
o °F enel LCD.

3 Seleccione el método de visualizacion de temperatura en °C o °F pulsando el botén

(A

4 Configure el método seleccionado de visualizacién de temperatura pulsando el botén
(OK]. Tras pulsar el boton , se guarda el ajuste correspondiente. Muestra el
método de visualizacidon de temperatura seleccionado en estado de funcionamiento.

=N Y T |of 1o
e o|Es] / s e R
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Modo de comprobacion _ Confirmacion de la unidad interior conectada

-~
SET CLEAR
(STIYEM SET CLEAR

@l-m-mi_% * BEOM R
; A aE

6.8-10-12.14-16.18-20.22-24

ON/OFF  LOCK

SRR & B

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

TONVdS3

1 Seleccione el grupo que se va a controlar y la visualizacion pulsando el botén
—| “GROUP SELECT" (seleccionar grupo). Al pulsar el botéon “GROUP SELECT"” se cam-

bian el Grupo 1y Grupo 2.

2 Al pulsar el boton , indica las unidades interiores conectadas con el parpadeo 5
veces del led orw/oﬁc |nd|V|dua| correspondiente de la unidad interior conectada.

Modo de comprobacion _ Confirmacion de la direccion de grupo seleccionada

2
Vsl O ¥ 111} e

UNIT

GROUP,' "'" /"\ I X [

L

A
. Y]
O % (A\ SEI'CLEAR
pmh Eq s Ao | WEIIIIE SET CLEAR
@-m-m-m_% —:“‘“Q’,Q%’f
22.4.6-8-10-12-14-16-18-20-22- 24| @PM'Eq g“\"{

ON/OFF  LOCK

e 2] (&0 B

| GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Seleccione el grupo correspondiente deseado para confirmar el niimero de grupo pulsando el
—| botén “GROUP SELECT". Al pulsar el botén “GROUP SELECT" se cambian el Grupo 1y Grupo 2.

2 Seleccione la seleccion “GRUPO" del modo de seleccién de control pulsando el botén
. Cuando seleccione el modo de seleccién de grupo, se mostraréa el icono “GROUP”
(Grupo) del Icd y el numero de grupo correspondiente en “88" seg del LCD.

¥ El nUmero de grupo muestra el numero de grupo + 1 del grupo corre-
T ( spondiente ajustado en el modo de instalacion. (ajuste de niumero de
t grupo: 0~F, display de nimero de grupo: 1~16)

|
aroup L

Ej.) Si configura el nUmero de grupo en "0” en el modo de instalacién, se muestra el nimero
de grupo "1" en el estado de seleccidon de grupo normal.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO

Seleccion de grupo
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TONVdS3

1 Seleccione el grupo que se va a controlar y la visualizacién pulsando el botén “GROUP
SELECT" (seleccionar grupo). Al pulsar el botén “GROUP SELECT" se cambian el Grupo

1y Grupo 2.

(0 NOTA

2 Cuando se pulsa el boton “GROUP SELECTION", se enciende el LED como grupo ajustado y
es muestra el estado actual correspondiente con la utilizacion del LCD y LED.

e En el caso de Eco-V DX, se puede controlar y visualizar en el grupo de ventilacion. j

Seleccion de rango de control

D e 1 () 53
HemibHHFX®

ON/OFF

LOCK

(=== @[:1 © )

GROUP

ROOM TEMP

e UNIDAD : Unidad interior individual

® GRUPO : Unidades interiores conectadas del grupo corre-

Seleccione el rango de producto a compro- spondiente

bar pulsando el boton ).

e Todas : Unidades interiores conectadas de todos los grupos (sélo el
mismo tipo de producto)

@ noTa

Cuando se selecciona GROUP ALL , se muestra en el LCD el estado mas reciente de la
unidad interior controlada. Si se hace el control en este estado, cambian igualmente todas
las unidades interiores del rango de producto seleccionado. Durante la seleccion del es-
tado de grupo, si no se pulsa ningun botén durante 20 segundos, vuelve al modo de se-
lecciéon de unidad individual automaticamente.

El rango de producto seleccionado se cambia pulsando el botén .
(UNIDAD — GRUPO— TODAS — UNIDAD) i
3 El control central ajustado del esclavo cambia del modo siguiente. (UNIDAD— Grupo — UNIDAD)
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Funcionamiento de unidad interior individual

Es la funcion para controlar el estado on/off de la unidad interior individual.
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GROUP RROOM TEMP

1 En caso de estado apagado
- Si la unidad interior correspondiente ya esta seleccionada.
Cuando se pulsa un botén ON/OFF individual, se selecciona la unidad interior correspondi-
ente y se enciende el display LCD vy el led on/off individual.

- Si se selecciona otra unidad interior,
Cuando se pulsa un boton ON/OFF individual, se para la unidad interior correspondiente y se
apaga el display LCD vy el led on/off individual.

2 En caso de estado encendido
- Si'la unidad interior correspondiente ya esté seleccionada.
Cuando se pulsa un boton ON/OFF individual, se para la unidad interior correspondiente y se
apaga el display LCD vy el led on/off individual.

- Si se selecciona otra unidad interior,
Cuando se pulsa un botdon ON/OFF individual, se selecciona la unidad interior correspondi-
ente y se enciende el display LCD vy el led on/off individual.

*% Indica la transmision con el parpadeo del led de grupo.
Ej) Tipo de producto de Grupo 1 : aire acondicionado
Tipo de producto de Grupo 2 : ventilador
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Funcionamiento de grupo

Es la funcién para controlar el estado on/off de las unidades de grupo.
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GROUP ROOM TEMP

— 1 En caso de estado apagado

Al pulsar el boton @ todas las unidades conectadas del grupo correspondiente se
accionan y se mantienen encendidas en una secuencia regular.

En este momento, se muestran en el LCD el nimero de grupo correspondiente vy el
estado mas reciente de la unidad interior controlada.

3¢ Si se hace el control en este estado, cambian igualmente todas las unidades interi-
ores del grupo seleccionado.

| 2 En caso de estado encendido

Al pulsar el botén @ todas las unidades conectadas del grupo correspondiente se
paran y se apagan los LED on/off individuales en una secuencia regular.

En este momento, desaparece el estado de la unidad interior del LCD.

@ noTa

¢ Si selecciona el modo de control de grupo pulsando el botén &
grupo correspondiente sin cambiar el estado de funcionamiento.

¢ Tras la seleccion del estado de grupo, si no se pulsa ningun botén durante 20 segundos,
vuelve al modo de seleccion de unidad individual automaticamente.

, puede seleccionar el

TONVdS3
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Funcionamiento de todos (sélo AC Ez maestro)

Es la funcion para controlar el estado on/off de todas las unidades. Esta funcion es sélo del con-
trol AC Ez maestro.
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— 1 Seleccione el modo de control "ALL" (Todo) pulsando el botén del control AC Ez

maestro. El control AC Ez maestro indica el icono en el LCD.

- Si el control AC Ez esclavo no puede seleccionar este modo.
2 Muestra elicono “ALL" y Al segen el LCD. En este momento, se muestra en el LCD
el estado mas reciente de la unidad interior controlada.

- Si se hace el control en este estado, cambian igualmente todas las unidades interiores
del tipo de producto seleccionado.

Cuando se selecciona el control de todos,

- - Si se pulsa el botén @ se accionan todas las unidades conectadas del tipo de producto
correspondiente y se encienden los LED on/off individuales en una secuencia regular. En
este momento, aparece el estado de la unidad interior del LCD.

| - Sise pulsa el botén @ se paran todas las unidades conectadas del tipo de producto cor-
respondiente y se apagan los LED on/off individuales en una secuencia regular. En este
momento, desaparece el estado de la unidad interior del LCD.

~@)NoTA |

e Si selecciona el modo de control de grupo pulsando el botén f

grupo correspondiente sin cambiar el estado de funcionamiento.

¢ Tras la seleccion del estado de grupo, si no se pulsa ningun botén durante 20 segundos,
vuelve al modo de seleccion de unidad individual automaticamente.

, puede seleccionar el
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Ajuste de modo de funcionamiento de equipo de aire acondicionado

Esta funcién controla el modo de funcionamiento del equipo de aire acondicionado / Eco-V DX.
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1 Seleccione el grupo que se va a controlar pulsando el boton “GROUP SELECT” (selec-
cionar grupo). (En el caso del ventilador, no puede usarse esta funcion.)

L2 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando
el botdn on/off individual. (o seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior

correspondiente pulsando el botén )

——3 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando el
botén .

- Cambia para el modo de funcionamiento pulsando el boton :
*Equipo de aire acondicionado: Frio = Calor = Auto — Deshumidificacién — Ventilador

*Eco-V DX : Frio = Calor = Auto — Desactivado

- Cambia para el LED on/off individual correspondiente segun cambia el modo de fun-
cionamiento.

- Frio/Deshumidificaciéon/ventilador: Verde
- Calor: Ambar

- Estado de fallo: Rojo

- Parada: Desactivado

~@) NoTA .

e Se cambia para el modo de funcionamiento de la unidad de control seleccionada como

condicion de selecciéon de control.

- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,
Si cambia el modo de funcionamiento en este estado, cambian igualmente todas las
unidades interiores del grupo correspondiente.

- Cuando se selecciona el modo de control de todo,”Si cambia el modo de fun-
cionamiento en este estado, cambian igualmente todas las unidades interiores del tipo
de producto seleccionado.
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Ajuste del modo de ventilacion

Esta funcion controla el modo de ventilacion del ventilador / Eco-V DX.

2 | T CE

[Grove ] o
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GROUP ROOM TEMP
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1 Seleccioén el producto de ventilacion pulsando el botén “GROUP SELECT".
(En el caso del equipo de aire acondicionado, no puede usarse esta funcién.)

L2 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando
el botdn on/off individual. (o seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior
correspondiente pulsando el botén )

3 Seleccione el modo de ventilacion del ventilador correspondiente pulsando el

botén :

(Intercambio térmico = Normal = Automéatico)

- Cambia para el LED on/off individual correspondiente segin cambia el modo de venti-
lacion.

- Modo de ventilacién activo : Verde
- Modo de ventilacién parado: Desactivado

~ @) NoTA

e Se cambia para el modo de funcionamiento de la unidad de ventilaciéon seleccionada
como condicion de seleccion de control.

- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,
Si cambia el modo de ventilacién en este estado, cambian igualmente todas las
unidades de ventilacion del grupo correspondiente.

- Cuando se selecciona el modo de control de todo,
Si cambia el modo de ventilacién en este estado, cambian igualmente todas las
unidades ventilacién del tipo de producto seleccionado.
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Ajuste de temperaturas deseadas

Esta funcion se utiliza para ajustar la temperatura deseada del equipo de aire acondicionado /
Eco-V DX.

1 AIR CONDITIO! [room TEmP] SETTEMP ]
\ll/ }‘€ 11l

4 S %t - = C
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Group | Al [ =

@@ O- G B ey ? 3’
A _s o

ouEEe Pk B ==
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ONIOFF__LOCK
=Tt —t—Jr—t—3

= C )= C 9= CJ:J6=C_J9
f= 1 (s g

GROUP ROOM TEMP
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1 Seleccione el grupo que se va a controlar pulsando el boton “GROUP SELECT” (selec-
cionar grupo).

2 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando
el botdn on/off individual. (o seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior

correspondiente pulsando el botén )

L3 Configure la temperatura deseada pulsando el botén (A~ ](~/].
— La temperatura se puede ajustar entre 18°C y 30°C. (La temperatura se puede ajustar
entre 64°F y 86°F.)
: La temperatura aumenta 1°C pulsando el botén una vez.

: La temperatura baja 1°C pulsando el botdn una vez.

¢ En el caso de la unidad de ventilacién, no funciona el ajuste de temperatura.

e En el caso de la unidad Eco-V DX, se puede controlar el ajuste de temperatura deseado
cuando se enciende el equipo de aire acondicionado.

~@)NoTA |

e Se cambia para la temperatura deseada de la unidad de control seleccionada como
condicion de seleccion de control.
- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,
Si cambia la temperatura deseada en este estado, cambian igualmente todas las
unidades interiores del grupo correspondiente.

- Cuando se selecciona el modo de control de todo,
Si cambia la temperatura deseada en este estado, cambian igualmente todas las

unidades interiores del tipo de producto seleccionado.
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Ajuste de velocidad de ventilador

Es la funcion para controlar la velocidad de ventilador deseada.

A [ oce ]

SR (%“’ 3 | e s ean
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GROUP ROOM TEMP
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1 Seleccione el grupo que se va a controlar pulsando el botén “GROUP SELECT” (selec-
cionar grupo).
—2 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando
el botdn on/off individual. (o seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior
correspondiente pulsando el botén )

——3 Configure la velocidad de ventilador deseada pulsando el botén .
- Se cambia para la velocidad de velocidad correspondiente pulsando el botén .

Equipo de aire acondicionado : Unidad de ventilacién/Eco-V DX :
Baja =@ Media — Alta = Auto Baja — Alta = Super alta
Velocidad del Velocidad del
ventilador Pantalla de ventana ventilador Pantalla de ventana
Baja Baja
Media Alta
Alta Super alta
Automaética * En el caso de SLO, muestra Baja
* En el caso de Po, muestra Alta.
~@) NoTA

condition.

e |t is changed for the desired fan speed of selected indoor unit as control selection

- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,
Si cambia la velocidad del ventilador deseada en este estado, cambian igualmente

todas las unidades interiores del grupo correspondiente.

- Cuando se selecciona el modo de control de todo,
Si cambia la velocidad del ventilador deseada en este estado, cambian igualmente

todas las unidades interiores del tipo de producto seleccionado.
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Ajuste de direccion del flujo de aire

Es la funcion para controlar la direccion el flujo de aire de aire acondicionado.

Y
) 35 lLeF
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O (% (A SET CLEAR
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cionar grupo).

botén (Z ] ‘

1 Seleccione el grupo que se va a controlar pulsando el boton “GROUP SELECT” (selec-

L2 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando
el botdn on/off individual. (o seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior

correspondiente pulsando el botén )

L3 Seleccione la condicién de ajuste de la direccion del flujo de aire pulsando el

- Se cambia para la direccion de flujo de aire correspondiente pulsando el botén
(Set > Clear)

- SET (Ajustar): Cambia automéaticamente la direccion del flujo de aire.
- CLEAR (Borrar): Se fija la direccion del flujo de aire.

~ @) NoTA

e Cambia para la condicion de ajuste del flujo de aire de la unidad interior seleccionada
segun la condicién de seleccion de control.

- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,
Si cambia el ajuste de flujo de aire deseado en este estado, cambian igualmente todas

las unidades interiores del grupo correspondiente.

- Cuando se selecciona el modo de control de todo,
Si cambia el ajuste de flujo de aire deseado en este estado, cambian igualmente todas

las unidades interiores del tipo de producto correspondiente.
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Bloqueo de ajuste

Esta funcion sirve para limitar el control de la unidad interior con el control remoto.
En este estado, se puede controlar la unidad interior sélo con el control central.
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> \]l/ 0 pX3 ' “ |_[-c é
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m-m-mmmﬁ GBI ¢ % () ) <o 3%€

............ EUAM(| C A)
468101214 16182022 2| -PMlEBB }»{(A
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GROUP Lock | RROOM TEMP
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L1 Seleccione el grupo que se va a controlar pulsando el boton “Group select” (selec-
cionar grupo).

—2 Seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior correspondiente pulsando
el botdn on/off individual. (o seleccione el modo de funcionamiento de la unidad interior
correspondiente pulsando el botén )

3 Seleccione la aplicacion de ajuste de blogueo con el botén % .

- Cambia para el estado de ajuste de bloqueo de la unidad interior correspondiente pul-
sando el boton %

- SET: Se bloquea la unidad interior correspondiente.
- CLEAR: Se desbloguea la unidad interior correspondiente.

~@ NoTA

e Cambia para la condicién de ajuste de blogueo de la unidad interior seleccionada
segun la condicién de seleccion de control.

- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,
Si cambia el ajuste de bloqueo en este estado, cambian igualmente todas las
unidades interiores del grupo correspondiente.

- Cuando se selecciona el modo de control de todo,
Si cambia el ajuste de bloqueo en este estado, cambian igualmente todas las
unidades interiores del tipo de producto correspondiente.
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Cuadro de flujo de ajuste de hora actual

e Ajuste de hora actual

4 N
Pulse el botén durante 5 segundos

l Acceso al modo de ajuste de hora actual.

i | dia d
Seleclcc:z;\;znolo € : Seleccione el dia de la semana
l Pulse el botén .
Ajuste AM/PM : Seleccione AM o PM

l Pulse el boton .
Ajuste de la hora : Seleccione la hora actual

(intervalo de 1~12, 1 horas)

TONVdS3

l Pulse el boton .
Ajuste de minutos : Seleccione los minutos actuales

(intervalo de 00~59, 1 minuto)

l Pulse el boton .

Finalizaciéon de ajuste

- )

@O noTa

e Si pulsa el botén \ , la hora vuelve al estado configurado anteriormente y se abandona
el modo de ajuste de hora.
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Cambio de la hora actual

Esta funcion controla cambio de la hora actual.
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ALL GROUP
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GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Mantenga pulsado el botén (&) durante 5 segundos para acceder al modo de ajuste
de 'Hora actual’. Parpadeara en la ventana el dia de la semana.

N
_ ,Alvu 1) ut‘
N2 L

v = l

/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Seleccione el dia actual pulsando el boton (<[> .
[

SUN MON TUE/Wl'EL\THU FRI SAT

3 Si se ha seleccionado el dia de la semana, pulse el botén para cambiar a modo
de ajuste de la hora. Se muestra un tridngulo invertido encima del dia de la semana

correspondiente.

—DAM T
Lo is L
) v

SUN MON TUE WED THU FRI SAT l

L 4 Seleccione AM/PM pulsando el botén [~ ][],

N

AM—llﬂl
|\L Ll
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} ' ’, '° <> ( UNIT \
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ON/OFF  LOCK
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(O e— 71 e 1 (=1 e D =] e
[S[==EE @ D B
GROUP

RROOM TEMP

TONVdS3

— 5 Acceda al modo de ajuste de ‘hora’ pulsando el botén . Parpadeara la hora en la
ventana.

| 7 Acceda al modo de ajuste de 'minutos’ pulsando el botén >, Parpadearan los minu-
tos en la ventana.

| 8 Seleccione la hora actual pulsando el botén .

|
@A l:l_l'l
- l.‘{_

00 ~ 59 (intervalos de 1 minuto)

\
/.—\

| 9 Aplique el ajuste de hora deseado pulsando el botén .

~
e 'Si se pulsa un botén \\ la pantalla del programa se actualiza."mientras que la actual-
izacion, el del programa icono parpadee.
y
~@) NoTA ~
e Pa cancelar durante el ajuste, pulse el botén [ESC) . En este momento, la hora actual
volvera al ajuste anterior y se abandonara el modo de ajuste de la hora.
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Cuadro de flujo de ajuste de programa

e Ajuste de programa

/ Pulse el botdén brevemente.

l Pulse el boton (OK].

l Pulse el botén .

> Pulse el botén .

v

Aj de la h
e

—>l Pulse el boton .
modo de
programa [Ajusfe de los minufos]

del programa

Ajuste del

> .
: gglgﬁgigorg%eol modo l Pulse el boton .
.
]

l Pulse el botén [OK].

Ajuste de temperatur
del programa

Finalizacién del ajuste
del programa

\_

l Acceso al modo de ajuste de programa.

Seleccione el dia : Seleccione el dia de la
de la semana semana para configurar

el programa.

Seleccion del nimero : Seleccione el nUmero de
de programa

programa para la configuracion
del programa (1~8)

Ajuste AM/PM .
[ del programa ] : Seleccione AM o PM

Seleccione la hora del programa
(intervalo de 1~12, 1 horas)

Seleccione los minutos del
programa
(intervalo de 00~50, 10 minutos)

: Seleccione la temperatura

del programa (18~30°C)
Sélo puede seleccionarse el modo de
funcionamiento de frio, calor y auto.

~@)NoTA

mente y se abandona el modo de ajuste de programa.

-

e Si pulsa el botén \\ , el ajuste del programa vuelve al estado configurado anterior-
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Reserva de programa

% @ SET CLEAR rL\

aUTo | SIS SET CLEAR

CEIERE Sk rpc()ougnu
CV

E.PM'EE FEE

ON/OFF _ LOCK

v U= = 2=
([ %] @D @m:]]

GROUP ROOM TEMP
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— 1 Pulse el boton brevemente para acceder al modo de ajuste de ‘programa’.
Parpadearé el dia de la semana.

N7
N\ (SSHEDILE
SUN MON TUE_WED _THU FRI SAT ?
0-2-4-6-Sylol-&-14-16-18-20-22-24 ,'I - - -

2 Seleccione el dia del programa deseado con el botén (< (> ).

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 " | - - -

L 3 Sise ha seleccionado el dia de la semana, pulse el botdn para cambiar a modo
de ajuste de la hora del programa.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

L 4 Seleccione el nimero de programa deseado pulsando el botén .

\ !/

N v [sCHED
SUN_MON_TUE WED THU FRI SAT
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24| 1| - - -
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—— 5 Acceda al modo de ajuste ON/OFF pulsando el botén . Parpadeara en la ventana
el icono ON u OFF.

N 4

:-:_
SUN_MON TUJE WED THU FRI SAT [| '\M’-" " '
0-2,4,- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24 \ / !
LY e LI

L 6 Seleccione el estado ON/OFF deseado pulsando el boton (A,

N v HED Sk
SUN_MON _TJE WED THU FRI SAT ' | AM?"S-" " ’
0-2,4,-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24|  * ZAAMI{ _

7N M= (-0

7 Acceda al modo de ajuste AM/PM pulsando el botén [ > ]. Parpadeara en la ventana
el icono AM o PM.

I
N[>
"ﬂﬁm DS

NI 4
SUN_ MON _TIJE WED THU FRI SAT /‘L_\M\/” ', “-,
0-24 +8-:10-12:-14-16-18-20-22-24 |ﬂJ
N e e ( ([ g [N

7 2\

8 Seleccione AM/PM pulsando el boton (A ).

| <
N S
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m%’i .
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18 - 202224 ’fl—NA (=
AN e e A0
1

L 9 Acceda al modo de ajuste de ‘hora’ pulsando el botén . Parpadeara el icono de las
horas en la ventana.

(]
L)
I v v Sl
HEDULS
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT _>||§/__
0-2,4,-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24 |I]A ' _"’
P} 80w 02 (=L
1
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— 11

12

— 13

N 4

SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT et G
0-2,4:%-810-12-14-16-18-20-22-24 "@@A_L"‘,’_"""

1~12 (intervalos de 1 hora)

Acceda al modo de ajuste de 'minutos’ pulsando el botén . Parpadearan los min-
utos en la ventana.

Woow
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

00 ~ 50 (intervalos de 10 minutos)

Seleccione el modo de funcionamiento pulsando el boton (wese) - (Solo equipo de aire
acondicionado y Eco-V DX)

N\ | / v SSHEDUES >‘|‘,g
SUN_ MON _TIUE WED THU FRI SAT 7 N — \ | -
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22-24 "@@HM ) ’ .“ "

Equipo de aire acondicionado: Cooling = Heating = Auto — Dehumidification
— Fan (Frio = Calor = Auto — Deshumidificacién — Ventilador)

Eco-V DX : Cooling = Heating = Auto (Frio = Calor = Auto — OFF)

TONVdS3
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R | 2 | Ee
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14 Seleccione el modo de funcionamiento pulsando el botén (X¢].
(Solo ventilador y Eco-V DX)

N 4
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

Unidad de ventilacion / Eco-V DX : Heat exchange —Normal = Automatic (Inter-
cambio térmico =Normal = Automético)

%‘,‘< o
l-AM Il ’u 1

= ,..J

15 Acceda al modo de ajuste de temperatura deseada pulsando el botén [ > .
Parpadearé la temperatura deseada en la ventana. (Esta funcién es posible sélo con
el programa activo.)

N 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I §-8-:10-12-14-16-18-20-22-24

\ll/
EEEME Sk
@ gric

oy

16 Seleccione la temperatura deseada pulsando el botén :

o I Sk
SUM_MON _TIJE WED THU FRI SAT (SCHEDULE] as \ | _/
0-2,4--8-10-12-14-16-18-20-22-24 ,'A'V' 71" (°Cc

-En caso de °C : 18C° ~30C?° (intervalo de1C°)
- En caso de °F : 64°F ~86°F (intervalo de 2°F)

17 Aplique la reserva de programa deseado pulsando el boton
Indica el programa seleccionado correspondiente visualizando el borde como -

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0-2:4-6:8-10-12-14-16-18:20:22-24| = -- -

¢ "Si se pulsa un botoén \\ la pantalla del programa se actualiza."mientras que la actual-
izacion, el del programa icono parpadee.
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Ajuste de programa de grupo
- Cuando se selecciona el modo de control de grupo,

- Si configura el programa en este estado, todas las unidades interiores del grupo
correspondiente se ajustan igualmente en el programa.

@ noTa

* Para cancelar la reserva de programa durante el ajuste, pulse el boton (ESC] .
En este momento, la hora actual volvera al ajuste anterior y se abandonara el modo de

ajuste de programa.
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Pantalla de programa

Cuando se ajuste el dia del programa, indica una perspectiva general del programa del dia y la
siguiente hora de ejecucion del programa, como se muestra en la figura siguiente.

v
SCHEDULE
SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT B
(0246800 0B BOLH "A'V'

<Perspectiva general de <Detalles de programa del
programa del dia> siguiente programa ejecutado>
Prioridad de programa

Si se configuran dos o0 més programas al mismo tiempo, funciona el programa de prioridad mas
alta. El niumero de programa mas bajo tiene una prioridad mas alta.

>{,‘< SCHEDULE }',‘,g
[ AM[ (7101 —(OAM{ (1710
e 0 L (N

Ej) Si el programa 1y 2 tienen la misma hora, como la hora del programa 1 tiene prioridad
sobre el programa 2, la unidad interior correspondiente dejarad de funcionar a las 11:00 AM

Calendario de precaucion

Durante la ejecucion de un programa o programas, las unidades interiores no aceptan ningun otro
comando durante varios minutos.

(El control remoto y AC Ez pueden no funcionar normalmente durante este periodo.)

Durante un corte de suministro

1 Siun corte de suministro tiene una duracion superior a 2 horas, el programa ya seleccionado
no se ejecutara tras el corte de suministro. (Debe ajustarse de nuevo la hora actual.)

2 Durante el corte de suministro, no se ejecutara el programa.
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Cuadro de flujo de eliminaciéon de programa

/ ¢ Eliminacién de programas individuales \

Pulse el botdén brevemente.

l Acceso al modo de ajuste de programa.
Seleccione el dia .. : Seleccione el dia de la semana
[ de la semana ] para borrar el programa.
l Pulse el botén .

Seleccion del numero . ,
de programa : Seleccione el nUmero de programa

para borrarlo (1~8)

l Pulse el boton (ESC) durante 5 segundos

[Eliminocién del progromo]

individual correspondiente

\_ /

¢ Eliminacién de programa diario

Pulse el botdon brevemente.

l Acceso al modo de ajuste de programa.

Seleccione el dia : Seleccione el dia de la semana
de la semana

para borrar el programa.

l Pulse el boton (ESC) durante 5 segundos

Eliminacion del programa
diario correspondiente

. )
O noTa

e Si pulsa el botén \\ , saldra del modo de ajuste de programas.

m
o
>
Z
o
O
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Programacién: Eliminacién de programa (programa individual)

Para borrar sélo un programa de la unidad interior

[AIR CONDITIONER | VENTILAT ROOMTEMP]_SETTEMP.

ALL GROUP

| SETCLEAR
(STITVE SET CLEAR

@---m-mﬁé *%;20@‘%05 @ @

024 6.8.10.12.14.16.18.20. 22" Z‘B@PMIEqE F%%

ON/OFF  LOCK

— o - —
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

TONVdS3

— 1 Pulse el boton brevemente para acceder al modo de ajuste de '‘programa’.
Parpadearé el dia de la semana.

.7 SCHEDULE e
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT _%ﬁ
0-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24| (COUAMI L1711
| L { (=0

2 Seleccione el dia deseado para borrar el programa pulsando el botén (< (> ].

I

L. 4 SCHEDULE P>re
sun_MONJ_TUE (WED) THU FRI SAT _>|§_ =l
9! 27438 10-12-14-16-18-20-22-24 I-AM “l l

L 3 Sise ha seleccionado el dia de la semana, pulse el boton para cambiar a modo
de ajuste de programas.

LI 4 SGHEDULE e
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_’"\_
Q 2/4-1-8-10-12-1U-16-18-20-22-24. "@AM I_{

|

N2 v SEHEDULE XY
SUN_(MON]_TUE (WED) THU FRI SAT \!,/- an
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22- 24 AW -
.l = —pm I

!

_(
:=‘=|
—
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GEi 2 = Q
&.0)

UNIT —

2 HH /"\ bé‘ “ ' ALL  GROUP

aroue 111 Al
W@@ == 3;*
- % (A\ SETCLEAR
,EEE Auro ST SET CLEAR

m-m-m-mﬁ * X 0@*"
w:!

10.12.14.16.18.20.22 24| E@PMIEBE SRR

ON/OFF__ LOCK

——
(EX e 7= e 0 (=1 e D (= s )
(=== @:} ® ]

GROUP ROOM TEMP

TONVdS3

— 5 Sise ha seleccionado el dia del programa que se desea borrar, pulse el botén (ESfi)-
rante 5 segundos para borrarlo.

N sl
s SEHEDULE
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT l\!,'/- R
0-2,4-9:-8-10-12-14-16-18-20-22-241 & __ -
[ - o
|

Se borra el programa correspondiente y se vuelve al modo de ajuste de programas.

v sl
HEDULE
SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT >‘§
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| (COUAMI ZL-171177
| { (=0

Programacién: Eliminacién de programa individual (programa de grupo)

Para borrar sélo un programa de la unidad interior

1 Pulse el botén para seleccionar el modo de ajuste de 'grupo’.

L2 Siborra el programa en este estado, se borrardn en el grupo correspondiente todas
las unidades con numero correspondiente.

(1IN

e Si pulsa el botén \\ brevemente, saldra del modo de ajuste de programas.
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Programacion: Eliminacién de programa (programa diario)

Esta funcién se utiliza para borrar un programa diario de una unidad interior.

GROUP 1 2 [ covormone]

= a
Sle OB () g™ e

ALL GROUP

UN'T llll /"\

ahoue 1111

x|
RO 3’= ,g:»

1
)| b an)!
% (ITE SET CLEAR

(STIYER SET CLEAR

OmAEa~
Sie ¢ 0 @) RE
ﬂ@..z.?..’.“i?.az.“.é?..m.»“.%.;.:' EEREErE

ON/OFF  LOCK

v = o= = 2=
B=C JoM=C = _Joe=C_J9
(=== @[: & 0]

GROUP ROOM TEMP

\— 1 Pulse el botén brevemente para acceder al modo de ajuste de ‘programa’.

N\
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/10|~'Q-14~16~18~20~22~24

\llz
S 3¢
[CNAM ’ "'l

2 Seleccione el dia deseado para borrar el programa pulsando el botén (<[> ].

v
SU'L@ _TUE (WED) THU FRI SAT
0- 2/4I 88 10 12 -14-16-18-20-22-24

*_ _
I.AM I’ ,ll'l

— 3 Si se ha seleccionado el dia del programa que se desea borrar, pulse el botén
rante 5 segundos para borrarlo.

I N\ /
/ E€SHEDULS
sum_!MONl _TUE - THU FRI SAT VRS
()!2/4|\ 8:10-12-14-16-18-20-22-24 ,l | - - -

Se borra el programa del dia, y sale del modo de ajuste de programas.
Indica que no hay un programa de dia haciendo desaparecer el borde del dia corre-
spondiente en el LCD.

v
HEDULE
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V' "_""_"
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Programacién: Eliminacién de programa diario (programa de grupo)

crour R o Ve ron Jeoou eve | Sereve
——

?NE"'I% S xz 1l -F

_0_Meo WSt

W ST CLEAR

aEEa~ I SET CLEAR
RO ED % **?OQ@K
e 2022 74 -PMII_ EF%Q}{

ON/OFF  LOCK

____
@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

TONVdS3

1 Pulse el botén para seleccionar el modo de ajuste de 'grupo’.

— 2 Siborra el programa en este estado, las unidades del grupo correspondiente se bor-
raran del programa del dia correspondiente.

@ noTa

e Si pulsa el botén \\ saldra del modo de ajuste de programas.
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Cuadro de flujo copia de programas individuales

/ e Copiar programa \
Pulse el botén brevemente.

l Acceso al modo de ajuste de programa.

Seleccione el dia
de la semana : Seleccione el dia de la semana para

configurar el programa.
l Pulse el botén (OK .

[ Seleccion del numero] .- : Seleccione el nUmero de programa

de programo para la configuracién del programa (1~¢

l Pulse el boton (COPY|.

Copia del programa
correspondiente

TONVdS3

l Pulse el botén \\ .
[ Seleccione el dia J
de la semana
e Pegar programa

, S
Pulse el botdén brevemente.

l Acceso al modo de ajuste de programa.

Seleccione el dia
de la semana ma : Seleccione el dia de la semana para

configurar el programa.
l Pulse el botén (OK] .

( Seleccion del m’;mero] : Seleccione el nUmero de programa
delpiegkame para la configuracion del programa (1~8)
l Pulse el botén \‘ .
Ajuste del
programa copiado
l Pulse el botén [OK] .
Finalizar pegar
programa

- /

@ nota

e Si pulsa el botén \‘ saldra del modo de ajuste de programas.
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Programacién: Copia de programa (programa individual)

Para aplicar un programa a otros dias.
Ejemplo. Para hacer que un segundo programa de lunes sea el mismo que el primer programa

del martes, utilice la funcion copiar/pegar programa individual

e Copiar programa

1 2 |
<> >|l< 0 3_,.{ ” ' C

UN" N ¢

ahove UL /IP4AI1§€

EErcd(v)(s] O’ 7 = 3
AM [l SET CLEAR
e R % 7o | WS SET CLEAR

#k SO R RE
X@

BemEhgEs

v v
@J_m-m-

0.2.4.6-8.10.12-14-16-18-20.22 24|
L

m
t
>
Z
o
—

ON/OFF  LOCK

v = U= = vas
[ é-] @[:1 @D]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Pulse el boton brevemente para acceder al modo de ajuste de 'programa’.
Parpadeara el dia de la semana.

Vlr N
[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE_| E_THU FRI SAT SRS S8
0:2:4-6-8,102-14:16-18:20-22-2¢ '-AM 'l _”,'

2 Seleccione el dia deseado para copiar el programa pulsando el botén .

L

/

SU'LMON _TUE (WED) - THU FRI SAT

0- 2/4I 8.!1,0 -12-14-16-18-20-22-24

scHeouLeRIS

l-AM -1t
-0

L 3 Sise ha seleccionado el dia de la semana, pulse el boton para cambiar a modo
de ajuste de la hora del programa.

v S
SU’L!MONI T'JE THU FRI SAT ?]'i I
0-2,4-3-8- 10 12 14-16-18-20-22-24L [EAM 1 21171
I ] r -0

1

v sl
[SEHEDULE P>re
SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT |\_,/ az
0-2,4-%-8-10-12-14-16-18-20-22- 24 IO - T
] ) _ PM _I- I
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‘AIR CONDITIONER | VENTILATION JTROOM TEMP] SETTEMP

N

GROUP

[ no ] QI/ W‘{, “ [
UN": >l >"<8}$ ([ l £
% ®

B

[searci (M)
i m n su

SET CLEAR

OmiaEs

@--mmm
0.2.4.6.8.10.12.14.16.18 . 20.22 24
UL

ST SET CLEAR
[screvuieRiS ):1—00\%0(

D

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@Dé%] (& 2] | =

GROUP ROOM TEMP

TONVdS3

5 Si se ha seleccionado el dia deseado del programa que se va a copiar, pulse el boton
para copiar el programa del dia deseado.

Tt SEHEDULE Prd
sun MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT \!,'/- a o
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22- 24 11O (- _1) "

|88 g0 1eTeTs 2022 A = e 1 I
|

— 6 Salga del modo de ajuste de programas pulsando el boton ‘\ )

v
CHEDULE S
SUN TUE THU FRI SAT SCHEDULE] ans

0:2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’.AM' (- 211
........ B -0

* Sipulsa el botén (ESC] , saldrd del modo de ajuste de programas.
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¢ Pegar programa

GROUP &)
} )

V o
= K OEL

UNIT -

[N ]
e 1T U ) 22 |5
L0 MED WM °© ALL
% @IS SET CLEAR —
PMIEBB Aum (ESIVE SET CLEAR

--m-@fa *i‘i O@EHRE

CFRD(EAD
.......... EWAMY| C N
0.2.4.6.8-10.12.14-16.18.20-22.24| @PM'EEEJ’ }_,&ng

ON/OFF _ LOCK

LIS W | G LS S— )|~ —
= ¢ ‘%J @J@ o [j]

GROUP ROOM TEMP

TONVdS3

— 1 Pulse el boton brevemente para acceder al modo de ajuste de '‘programa’.
Parpadearé el dia de la semana.

W SCHEDULE P>r4
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT BT ac
0-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24 ’-A'V' Lt “"

| -

2 Seleccione el dia deseado para pegar el programa pulsando el boton (< ][> ].

v Sk
[SCHEDULE P14

U'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT av o _
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "A'V' Il ""

- 20

L 3 Sise ha seleccionado el dia de la semana, pulse el boton para cambiar a modo
de ajuste de la hora del programa.

N sl
'S EDULE
SU'L!MON] _TUE (WED) - THU FRI SAT ?HS_ _
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-241 (@AM 1- 21177
SEOUNGS" Slatubab et T i |
|

L 4 Seleccione el numero de programa deseado pulsando el botdn .

L sl
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT | ?"S_

N\ =l 2 —
0:2,/4°%- 81012 14:16-18-20-22- .oal 10N ".",'
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@ sl
,'/u\

0 % [= u loc

RO ”‘f
enoup == = W
(o) =
(‘_%Z) SETCLEAR
PMIL ST SET CLEAR
e *1‘1\00%3(
m——.- 3@ B s

0NIOFF LOCI K

—
B=C_Jom=C_J-
@[:] 12z @:ﬂ @:}]

ROOM TEMP

pulse el boton para pegar el numero del programa del dia deseado.

\‘l'/
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT

0:-2:-4-6- 8/!1‘0|-’.\’Z~14-16‘18‘20-22-24

\llx
SEEB Sk
(GOAM )] I ,ll {

L 6 Salga del modo de ajuste de programas pulsando el botén .

LI 4
SUN_IMON]_TJE (WED) THU FRI SAT

0- 2/4I -8 éO 12-14-16-18-20-22-24

>'.'.<_ __
(©AM Zf- 101
] 0

7 Aplique el programa pegado pulsando el botén (OK] .

Indica el programa seleccionado correspondiente visualizando el borde como - .

L sle
/ [SCHEDULE P>xe
SU'L!MONI _TUE - THU FRI SAT ar

[
=7 — —
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-2a  (CJAM 1 71171
) T (

|

— 5 Si se ha seleccionado el nimero deseado del dia del programa que se va a pegar,

Pegar programa diario de grupo
- Si bien copia programa,

Antes pegar programa diario,"Si se selecciona el modo de control de grupo, todas las
unidades interiores del grupo correspondiente se ajustan igualmente en el programa diario."

O noTa

e Si pulsa el botén \\ , saldra del modo de ajuste de programas.
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Cuadro de flujo copia de programas diario

/ ¢ Copiar programa de dia \

Pulse el botdén brevemente.

l Acceso al modo de ajuste de programa.

Seleccione el dia : Seleccione el dia de la semana
de la semana

para configurar el programa.

TONVdS3

l Pulse el botén [COPY] .
Copia del programa
correspondiente

l

[ Seleccione el dia ] : Seleccione el dia de la semana

de la semana para configurar el programa.

l Pulse el boton .
Ajuste del programa
copiado
l Pulse el botén (OK] .
Seleccién del nUmero
de programa

l Pulse el botén .

[Finolizor pegar progrom%

o /

@O noTa

* Si pulsa el botén (ESC) , saldré del modo de ajuste de programas.
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Programacion: Copia de programa (programa diario)

Para aplicar un programa a otros dias (Ejemplo. Para hacer que un programa de lunes sea igual
que otro de martes, utilice la funcién copiar/pegar programa.)

I S
& 1 _{-c @
V{ \_/

ar
GROUP \ Al ¢

L(L(-F
= D!

A SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

- %
SosreEsCorcn T [EEm k3 O A 3
Sttt fo 1o 2o 2 71| CICAVITT CITITC 06 ()

ON/OFF _ LOCK

e ———
—— T T T
[S[==EE) %@;K:]:H

GROUP RROOM TEMP

TONVdS3

I— 1 Pulse el botén brevemente para acceder al modo de ajuste de 'programa’.
Parpadeara el dia de la semana.

W
SUN TUE_(WED).-THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/!1‘(]-1\'2-14-16-18-20-22-24

sk
e

e |

2 Seleccione el dia deseado para copiar el programa pulsando el boton (< (> ).

I

N__¢ v HEDULE e
SUN_IMON)_TUE (WED) THU FRI SAT >ll$_ -
0-2,4:%-8:10-12-14-16-18-20-22-24 ,'A'V' L'l'.”'l

3 Si se ha seleccionado el dia deseado del programa que se va a copiar, pulse el
botén para copiar el programa del dia deseado.

Yoo e e

sun_MON]_TIJE (WED) THU FRI  SAT g =

0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24]_ ,'@AM U'.“"
|

4 Seleccione el dia deseado para pegar el programa pulsando el botén .

I
N__/ hd % SEHEDULE Pre
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT |\'|',->“<_ -
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-241 [CNJAM - 211
..... AT AT A | -
|
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l ll l°c

NEP (l[%.\
4]\

E

4
I—1).
ALL GROUP

— ¥ X
{ "0"
GRUPL" }_
Eercd(MICS ]| ==

O
) =
AM -,-, , % A\ SETCLEAR

—AL
miEEa o | NS SET CLEAR

m-m-mmﬁ *ﬂ OQ‘%’N @ @

....... ‘”5‘“'””“‘E@PmlE-EE-

ON/OFF _ LOCK

=M =CTJ9JE=C"J9k=C"J9

B=D 2] L&:} [Ojus]

GROUP ROOM TEMP

TONVdS3

5 Si se ha seleccionado el dia deseado del programa que se va a pegar, Pulse el botdn
para pegar el programa copiado.

N | GO sk

— 6 Aplique el programa pegado pulsando el botén .
Indica el programa seleccionado correspondiente visualizando el borde como .

SCHEDUL E P
SUN TUE THU SAT T Bl

0-2-4-6-8-10-12-14-16-1820-22-24 ’-A M- 2
u P E [ |

Ajusts del modo vacaciones de grupo,

- Cuando se ajuste vacaciones,
"Si se selecciona el modo de control de grupo, todas las unidades interiores del grupo corre-
spondiente se ajustan igualmente en el vacaciones programado."

@ noTa

e Si pulsa el botén \\ , saldra del modo de ajuste de programas.
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Cuadro de flujo de ajuste de vacaciones

-

e Ajuste del modo vacaciones

Pulse el botdén brevemente.

l Acceso al modo de ajuste de programa.

Seleccione el dia : Seleccione el dia de la semana
de la semana

para configurar el programa.

TONVdS3

2
l Pulse el botén .
Ajuste del modo .
[ vacaciones ] ’
l Pulse el botén .

Finalizacién del
ajuste de vacaciones

\_

@ nota

* Sipulsa el boton (ESC) , saldré del modo de ajuste de programas.
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Programacion: Reserva de Vacaciones

Esta funcién evita que los equipos de aire acondicionado se enciendan en vacaciones o dias li-
bres. Se muestra el icono 'Off' en el dia programado como 'Vacaciones'.

.§%Ox w{
UNIT

GROUP" "" l' /I|I\®X -
ErME) O -
onBga BB

@-m-m-mﬁ
246 -8.10.1214-16-1820.22 24|

SET CLEAR
e SET CLEAR

S S X tpco@igiu
HEmHOEFES

ONIOFF L

—
5o =) .= B o

S —
(= e 0 (=1 e (=1 B (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

m
t
>
Z
o
—

|— 1 Pulse el botdn brevemente para acceder al modo de ajuste de '‘programa’.
Parpadeara el dia de la semana.

o SCHEDULE P14
SUN (MON) TUE| n_THU FRI SAT _’"‘_ -
-A -0t

0:-2-4-6-8/10 +14-16-18-20-22-24
all =20

2 Seleccione el dia deseado para vacaciones pulsando el botén .

LD v SCHEDULE >4
SU'L!MON] _TUE (WED) THU FRI SAT e ’"‘_

0248 10-12-14-16-18-20-22-24 -A'V' ' ",',’

. . ] . 2 .
| 3 Sise ha seleccionado el dia deseado para vacaciones, pulse el botén para ajustar

el programa de vacaciones. (Set ¢> Clear) (Ajustar «> Borrar)
Cuando se utiliza el programa de vacaciones, se muestra el icono < en el LCD.

I
PP, 4 % SGHEDULE Pre
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII_%Is_ -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24  [CAM I1- 1171
I a P -0
!

| 4 Aplique el programa de vacaciones pulsando el botén [OK)
Indica el programa seleccionado correspondiente wsuahzando el borde como (SUN),

N
SEHEDULE ?IIS

@AM - 201
l =

SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT 25 |

0- 2/4I s - 8!1? 12-14-16-18-20-22- 74I

* Cuando se selecciona el dia de vacaciones, indica el icono <3 y se ejecuta el pro-
grama cada hora.

Ajusts del modo vacaciones de grupo,

- Cuando se ajuste vacaciones,
"Si se selecciona el modo de control de grupo, todas las unidades interiores del grupo cor-

respondiente se ajustan igualmente en el vacaciones programado."
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Autodiagnoéstico de unidad interior

Esta funcion se visualiza cuando se recibe el cédigo de comprobacion del control central.

€| ) H _l-c
A
0 X ()

[
O (\%:)(A IS SET CLEAR

°F

o-cr

AUTO SET CLEAR

GER1 2
o > >||<
i N /"\
aroup (0 4 I
(M3
AMlljj
L
m-m-mmmff
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18 -20-22 24|
L ittt irirl Ty

[screouLcp g O@c%o(
cv
EEmOoHEe

ON/OFF  LOCK

=( )o)2 = )o) 38 = )o)4 = )°)
=l )o)6 = )o)7 =1 Jo)B8 =1 )o)
e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)
B= ) o)ia = ( ) o)5 = ( Jo)i6 = ( )o)
e g (&40 6]
GROUP ﬂ ROOM TEMP

1 Sila unidad interior correspondiente tiene algun fallo, se ilumina el LED ROJO del LED on/off
individual.

2 Se muestra repetidamente una A “ CH"” o “xx” (nimero) en el LCD como representacion del
cédigo de estado de fallo.

3 Cuando se visualice el codigo de fallo en el LCD, pdngase en contacto con un servicio téc-
nico o instalador.

EJ) En caso de cédigo de estado de fallo 3: CH 3

([Em1 _ ) (E@m1 -
o ,' ,L" oy ."
NIT ,', { NIT '-' ]
i —_ i =
() -
AM.’:'”"' ©™i200

v
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

SUN MON TUE WED THU FRI SAT ’

\ J . J
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> ASTUCES POUR ECONOMISER LENERGIE

ASTUCES POUR ECONOMISER LENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation
d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de maniére plus
efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

e Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait
représenter un danger pour votre santé et entrainer une plus grande consommation de
courant.

e Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires a I'aide des rideaux ou des persiennes
lorsqu’il est en marche.

e Maintenez les portes et les fenétres completement fermées lorsque vous utilisez le clima-
tiseur.

e Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation
de I'air intérieur.
e Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement I'air intérieur en peu de temps.

e Quvrez régulierement des fenétres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de
I'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

e Quvrez régulierement des fenétres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de
I'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
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Pour vos archives

Agrafez votre recu sur cette page dans le cas ou vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou
pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modele et le numéro de série ici:

Numéro du modéle:

Numéro de série:

Ces numéros sont disponibles sur I'étiquette de chaque coté du climatiseur.

Nom du distributeur:

Date d'achat:
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MESURES DE SECURITE

e | 'installation demande des compétences spécialisées et elle doit étre effectuée par notre
centre de maintenance, ou par d'autres entreprises spécialisées dans l'installation et agréées
par notre société.

e En cas de problémes apres une installation effectuée par une personne/entreprise non
agréée, notre société ne fournit pas de service de dépannage gratuit.

e Les précautions de sécurité ci-apres sont fournies dans le but d'éviter toute situation
dangereuse et dommages éventuels.

A ATTENTION

Le non respect des recommandations signalées par ce symbole peut entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

/\ AVERTISSEMENT

Le non respect des recommandations signalées par ce symbole peut entrainer des blessures
et/ou des dommages matériels.

SIVONVYHA

@ ATTENTION/AVERTISSEMENT

e Ce symbole indigue la présence d'un danger potentiel. Lisez attentivement les
recommandations correspondantes afin d'éviter tout accident.

e Ce symbole, indiqué dans le présent guide ainsi que sur le produit, a pour but d'attirer
I'attention de |'utilisateur sur la présence d'un danger potentiel.

A ATTENTION

Installation

e Pour installer nos appareils, assurez-vous de faire appel a notre centre de maintenance ou a
une entreprise spécialisée dans l'installation et agréée par notre société.
Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un choc électrique, une explosion, et de
vous blesser.

e Pour réinstaller des appareils, assurez-vous de faire appel a notre centre de maintenance ou a
une entreprise spécialisée dans l'installation et agréée par notre société.
Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un choc électrique, une explosion, et de
vous blesser.

e Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas nos produits.
Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En fonctionnement

e Ne placez pas de produits inflammables a proximité de I'appareil.
Ceci pourrait provoquer un départ d'incendie.

* Ne laissez pas |'appareil exposé a |'eau.
Cela pourrait provoquer un choc électrique ou une panne.

e | 'appareil ne doit pas subir de chocs.
Ceci pourrait I'endommager et provoquer une panne.

® Dans le cas ou l'appareil a été exposé a I'humidité, contactez notre centre de maintenance ou
une entreprise spécialisée agréée par notre société.
Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
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® Ne touchez pas I'appareil avec des objets pointus et/ou aiguisés.
Ceci pourrait endommager des pieces et provoquer la panne de |'appareil.

/\ AVERTISSEMENT

En fonctionnement

e Pour nettoyer I'appareil, n'utilisez pas de produits détergents agressifs tels que des solvants.
Utilisez un chiffon doux.
Cela pourrait endommager |'appareil et provoquer un départ d'incendie.

e N'appliquez pas une pression trop forte sur I'écran et n‘appuyez pas sur deux touches a la
fois.
Cela pourrait endommager |'appareil et/ou provoquer une défaillance.

e Ne touchez pas et ne tirez pas sur le fil de sortie avec les mains humides.
Cela pourrait provoquer une défaillance et/ou un choc électrique.

SIVONVYH4
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6 INTRODUCTION

INTRODUCTION

l::quipemen’r

Commande du
climatiseur Ez

-
)
>
Z
Q)
>
0

Accessoires

Accessoires
s | — | a— —
s | " | a— —
s | e | — | —
s | e | — | —
Notice Etiquettes de désignation
des piéces
Vis 4EA Vis 1EA Cable d'installation
(pour fixation au mur)  (pour fixation sur le support)
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CONSIGNES D’INSTALLATION

Positionnez le support du climatiseur Ez a I'en- - Dans le cas contraire : Utilisez la rainure de
droit souhaité et vissez fermement I'unité. guidage sur la droite.

- Fixez-la sans la tordre afin de ne pas endom-
mager la carte de réglage.

- Installez le boitier de la télécommande filaire
le long du boitier d'encastrement, le cas

échéant.
o1
-n
Py
S N 3
Z
! VY n
iy . L >
l‘ & Positionnez I'unité sur le support, puis fixez-la "
"'“ U | fermement sur la partie inférieure a I'aide de
la vis fournie.
1150 o170

A\ ATTENTION

e Utilisez les vis fournies.

Installez le cable du climatiseur Ez en respec-
tant le mode de connexion adapté.

- Si le céble est récupéré a la surface du mur :
Utilisez le trou prévu sur le support pour faire
passer le cable.

A\ ATTENTION

e Sil'appareil n'est pas fixé a I'aide de la
vis, il risque detomber au sol et d'étre
endommagé.
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Comment brancher le cable

Pour alimenter la commande centrale, branchez-la aux prises 10 V CC et masse du bloc terminal
Pl 485 ou aux prises 12 V CC et masse de I'unité extérieure.

—
)
>
Z
(@)
>
"
Climatiseur Ez P1485 Climatiseur Ez
Tension CC 10V Tension CC
Masse Masse Masse
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B
Multi V
~ A\ ATTENTION -

e Pour une alimentation en 10 V CC a partir d'un poste PI485, on ne peut brancher qu'une
seule commande centrale par poste Pl 485. Si plus d'1 Climatiseur Ez est branché, cela
peut provoquer des défaillance dans le fonctionnement du Climatiseur Ez.

e On peut connecter jusqu’a 16 Climatiseurs Ez sur les BUS A et BUS B afin d'augmenter
la portée du poste Pl 485.
e Utilisez des cables blindés de diametre 0,75 pour relier le poste Pl 485 au Climatiseur Ez.
e La longueur totale des cablages de connexion est inférieure a 1 km.
- J
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Cas de climatiseurs Ez indépendants

soemord | 00| [01][02][03] ... [OEJ[ OF]

I'unité intérieure S~

P1485
vce

| GND |

BUSB

Maitre -
Numéro de groupe : O

SIVONVYHA

Connexion de | OO| | o1 | | 02 | | O3| /m

x—r—"

Maitre -
Numéro de groupe : O

@ REMARQUE

L'unité extérieure ne doit alimenter qu'un seul climatiseur Ez.




10 CONSIGNES D'INSTALLATION

Cas de climatiseurs Ez interconnectés

Connexion de | 00 | | o1 || 02 || O3| OE OF
COI"I’e d l'unité intérieure
circuit PI485
imprimé vee
GND
principal i N
Vcc GND BUSB BUSA |
Contraleur principal 1 Maitre -
Numéro de groupe : O
m = oo~ Lo Dn e ][] - [or]
> Carte de
% circuit PI485
g imprime | | | =2
principal BusA [

Vec GND BUSB BUSA

Esclave -
Numéro de groupe : 1

Contrdleur principal 1 f—— g

—1 Gy, Lo Lo J{o2][ 03] -
Carte de BEH] lunité intérieur
circuit
imprime [vce
. . GND N
principal S '
Vec GND INTB INTA
Contrdleur principal 1 Moi’rr'e -
Numéro de groupe : O
= Gomemae~, Lo | [n Jle [ | o [oF ]
Carte de " i€ intérievre/
circuit
imprimé [vee —
. . | GND > r
principal| nr

Vee GND INTB  INTA

Contréleur principal 1 » Esclave -
Numéro de aroupe : 1

@) REMARQUE

Le mode réglage permet de définir le rapport maftre/esclave et le numéro de groupe. Les
connexions entre contréleur central et unité extérieure se font par le biais de connexions
BUS (topologie BUS).
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Description des éléments

Désignation et fonctionnement du climatiseur Ez

Ecran d'affichage —

Panneau de
commande

.
1E=CYE=C YT =C T =9
'
]
VB JJu=C_JJE=C_JJe=C_J9

e e

(ST LocK ROON TENP.

Panneau de commande

Ecran d’affichage

Description

@ L o I Bouton de sélection des commandes : définit I'éten-
— B0 & BH due des unités intérieures sélectionnées.
A Bouton marche / arrét général : met en marche ou
@ @ coupe I'alimentation des unités intérieures sélection-
nées.
Bouton'm_arche/arrét'mdlwdl._lell : meten marchg ou
coupe I'alimentation d'une unité intérieure donnée.
am 1 2 Boujcon de sé[egtlon de groupe : change le groupe af-
wor fiché et controlé.
T s LA BOL_Iton delverrou[llage / déverrouillage : sert a ver-
o rouiller / déverrouiller.
e Bguton de tempgérature de la piéce : affiche la tem-
TP I 3 pérature de la piece.
. Bouton mode fonctionnement : change le mode de
OPER A-O\A - . . )
*EOAP fonctionnement du climatiseur.
B nm ventilation : change le m venti-
e % D outon mode ventilation : change le mode de vent

lation du ventilateur.

Bouton de vitesse du ventilateur : sert a régler la
vitesse du ventilateur.

P

SET CLEAR

Bouton de circulation d'air : met en marche / arréte la
circulation d'air.

SIVONVYHA
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12 CONSIGNES D'INSTALLATION

Désignation et fonctionnement du climatiseur Ez (suite)

Ecran d'affichage —

s e 22 O 15 3
(HEEEX®

=
oAV
(=Y

Panneau de
commande

ON/OFF__LOCK

o
E

E@:]é..%

|_s_cRow Lok ROOM TENP

Panneau de commande | Ecran d’affichage Description
2 e
e — Bouton de réglage de la température : sert a régler la
P température désirée pour la climatisation.
- > Bouton de sélection intérieure : sélectionne I'unité
s B intérieure a régler.
(&) Touche de réglage des fonctions : sert a ouvrir le
—— mode réglage pour définir I'installation.
= AV (I Bouton de réglage de I'heure : permet de régler
. Touche de réglage du programme : ouvre le mode
® jﬂ‘_%%@g%%f réglage du programme pour régler le programme
LrememiEHLILF = 5 désiré.
Touche de copie du programme : copie un pro-
gramme déja défini.
Touche d’'insertion du programme : reproduit un pro-
gramme déja défini.
|ESC| Bouton Esc : Annule la modification.
(OK] Bouton OK : confirme la modification.
< % Touche de réglage vacances : met en marche / ar-
réte le programme vacances.

- Selon le type de produit, certaines fonctions peuvent ne pas étre accessibles ni affichées.

- Si la téléecommande n’est pas connecté
diquer des valeurs incohérentes.

e, I'affichage de la température de la piéce peut étre in-
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Mode réglage - Comment accéder au mode réglage

~ A\ ATTENTION ~

Le mode réglage de l'installateur permet de définir les fonctions détaillées du climatiseur Ez.

Sile mode réglage n'est pas défini correctement, cela peut provoquer des dysfonction-
nements de 'unité, un risque de blessure de I'utilisateur ou des dégats matériels. Cette
opération doit étre réalisée par un installateur qualifié. Toute installation ou modification exé-
cutée par une autre personne non autorisée releve de la seule responsabilité de cette
derniere. Dans ce cas, aucune maintenance gratuite ne peut étre assurée.

. J
“\ll/()}.hluloc @)
UNIT PN > < % ) _' ;
GRoupllll OO( 2 >
GrpE o @ e z
--m-m-m% IS o3¢ qQ,Q%" >
4. 6.8-10.12.14-16-18-20-22 Z‘b-PM'Eqb g.@.{ a
ONIOFF LOCK
(=C =B =CTJ9@=C"79
E=C e =C T r=CTJe=CTJ°
B %] @J:ﬂ @:1]
GROUP ROOM TEMP
1 Pour ouvrir le mode réglage du climatiseur Ez, maintenez le bouton appuyé pen-
dant 5 secondes.
- Une pression breve ne permet pas d'ouvrir le mode réglage.
Assurez-vous de maintenir le bouton appuyé plus de 5 secondes.
2 La premiere fois que vous accédez au mode réglage, le code fonction s'affiche et le
voyant marche/arrét de I'unité intérieure numéro 1 clignote.
Tableau des codes de réglages pour l'installateur
N° Fonction Code Valeur
1 | Définition maitre/esclave 1 - maitre - esclave
5 Sélection d'un produit du groupe 1 5 Climatiseur / ventilateur
Définition du numéro de groupe 0~F : Adresse du groupe - : Groupe non utilisé
3 Sélection d'un produit du groupe 2 3 Climatiseur / ventilateur
Définition du numéro de groupe 0~F : Adresse du groupe - : Groupe non utilisé
4 Reqherche des unites |nte[|eures . 4 Recherche d'une unité intérieure
(uniguement pour le contréleur maitre)
. °C : degrés Celsius
5 | Affichage °C/°F 5 - :
°F : degrés Fahrenheit
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Organigramme du mode réglage pour l'installateur

/Moin'renez le bouton appuyé pendant 5 secondes. \

l Ouvrerture du mode réglage

Passage en mode réglage

d'installation n°1 (définition : définition maitre/esclave

maitre/esclave)

l Appuyez brievement sur le bouton .

Passage en mode réglage < || > | : définition du produit « Groupe 1 »
d'installation n°2 (définition (climatisation ou ventilation)

du groupe 1) : définition du numéro de groupe « Group 1 »
l Appuyez brievement sur le bouton (ﬁ) .

Passage en mode réglage < > | : définition du produit « Groupe 2 »
d'installation n°3 (définition (climatisation ou ventilation)

du groupe 2) NN )2 définition du numéro de groupe « Group 2 »

l Appuyez brievement sur le bouton .

Un maitre a-t-il
été défini ?

-
T
>
z
0
>
()]

Passage au mode réglage
NON d'installation n°4
(définition de I'unité
intérieure connectée)

Appuyez brievement sur le bouton .

Passage en mode réglage

d'installation n°5 (affichage : affichage de la température (°C/°F)

°C/°F)

\ /

~ @) REMARQUE .

Dans chaque mode réglage, si vous appuyez sur le bouton (OK] | les réglages en cours
sont activés ou sauvegardés.

Si vous appuyez sur le bouton , VOus revenez a la situation précédente et vous quittez
le mode réglage.
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Mode réglage d'installation n°1: définition maitre/esclave

[crour RIS
am o | O 3% T
<« » i i_{°C

W XX

et Lt °F

== A) | mrEmseTcear
OmiEER Ao | BEIIEN SET CLEAR
e L [ 3k £ O 3

0.2.4.6.810.12.14.16.18.20 22-245%’5"5’7:(&%@/
HRRARE AAAAARRARER AR AEEL i = s

ON/OFF  LOCK

9o Jowo=C JJm=C_JoJe=C_J-

e (& i)

GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 Pour ouvrir le mode réglage du climatiseur Ez, maintenez le bouton appuyé pen-
— dant 5 secondes.

- Une pression breve ne permet pas d'ouvrir le mode réglage. Assurez-vous de main-
tenir le bouton appuyé plus de 5 secondes.

12 Quand vous ouvrez le mode de réglage maitre/esclave, I'écran affiche « 01 » et un
ou un se met a clignoter. Le voyant marche/arrét de I'installation intérieure
n°1 clignote pour indiquer que vous étes en mode réglage n°1.

[
Nt

7/T\7

3 Sélectionnez la définition maitre/esclave a I'aide des boutons (<[> ].

4 Confirmez I'heure souhaitée a I'aide du bouton .

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton (OK], le réglage correspondant est
sauvegardg, le ou le (S )s'arréte de clignoter a |'écran.

~ @) REMARQUE

e Une fois le réglage effectué, le mode réglage se ferme automatiquement si vous appuyez
sur le ‘bouton (ESC) ou si aucun bouton n’est activé pendant 20 secondes.

e Si vous quittez le mode réglage sans appuyer sur le bouton , les modifications ne
sont pas appliquées.

e Si vous appuyez sur le bouton marche/arrét individuel d'une installation, vous accédez di-
rectement au mode réglage correspondant.

SIVONVYHA
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Mode réglage d'installation n° 2 : sélection du produit du groupe 1 et réglage du numéro de groupe

Cette fonction définit le type de produit et le numéro de groupe du groupe 1.

R 1 2 | CHeeE (e
sk
A

4 >
21t
ll (.
ST Os

UNI
GROUP

@PMH_I l_ll:' Y

0%
%(A SEI'CLEAR

AUTO SET CLEAR

S 2 (B e 55 D G B3

---TU --THU )CFRD(SAT)
vs-a-10-11-|A-|6~|avzo~22v24E-AM“-“-'E CRBD
e R Ry F= =

@ PMILI-L

ON/OFF  LOCI

____
EeCJe=CTJz=CJ9J=C"79

@Dé%l

L&L‘:]@Z]]

GROUP

ROOM TEMP

-
T
>
z
0
>
()]

1 Pour ouvrir le mode réglage du climatiseur Ez, maintenez le bouton (£ Jappuyé pen-
dant 5 secondes.
- Une pression bréve ne permet pas d'ouvrir le mode réglage. Assurez-vous de main-
tenir le bouton appuyé plus de 5 secondes.

2 Sivous accédez au mode de définition du produit eu du numéro de groupe en utilisant le
bouton (£, le paramétres s'affichent comme illustré ci-dessous. Le voyant marche/arrét
de l'installation intérieure n°2 clignote pour visualiser le mode réglage n°2.

o plE—— o » Type de produit
‘@"F,,E; : _/-;_,—_r'\__——> Numéro de groupe

3 Choisissez le type de produit du groupe 2 a I'aide des boutons (<[> ).

4 Choisissez le numéro de groupe du groupe 2 a I'aide des boutons [~ ](].

~ @) REMARQUE

5 Choisissez le type de produit et le numéro de groupe du groupe 2 a lI'aide du bouton
(OK] . Une fois que vous avez appuyé sur le bouton (OK]), le réglage correspondant
est sauvegardé, le type de groupe et le numéro de groupe s'arrétent de clignoter.

e Une fois le réglage effectué, le mode réglage se ferme automatiquement si vous appuyez
sur le ‘bouton ou si aucun bouton n'est activé pendant 20 secondes.

e Sivous quittez le mode réglage sans appuyer sur le bouton
sont pas appliquées.

e Sivous appuyez sur le bouton marche/arrét individuel d'une installation, vous accédez di-
rectement au mode réglage correspondant.

, les modifications ne
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Mode réglage d'installation n° 3 : sélection du produit du groupe 2 et réglage du numéro de groupe

Cette fonction définit le type de produit et le numéro de groupe du groupe 2.

[Grour IR cororover vevrizion Jlrooweve] serreve ]
Sl O X€ 11
- 2"<0 6| U oF

>
UN" [N %
[ U l 4 l.&x
GROUP i, Al e

s AM’EEE OOQ %(A\ SETCLEAi

[l AUTO SET CLEAR

e Comro e T R 4 O () 3
024 ~6~e~1ov|zv|4vwsvws-zovzz-u'l:'@PM’E qb F;z,g@,

ON/OFF __ LOCK

(e %] @ O @ zll

GROUP ROOM TEMP

1 Pour ouvrir le mode réglage du climatiseur Ez, maintenez le bouton appuyé pen-

|| dant 5 secondes.

- Une pression bréve ne permet pas d'ouvrir le mode réglage. Assurez-vous de main-
tenir le bouton appuyé plus de 5 secondes.

| | 2 Sivous accédez au mode de définition du produit eu du numéro de groupe 2 en utilisant
le bouton (), le parametres s'affichent comme illustré ci-dessous. Le voyant
marche/arrét de I'installation intérieure n°3 clignote pour visualiser le mode réglage n°3.

2 (e —— » Type de produit
a 7N 0 ,
13 2N E Numéro de groupe

3 Choisissez le type de produit du groupe 2 & I'aide des boutons (<> .

4 Choisissez le numéro de groupe du groupe 2 & l'aide des boutons (~ ][],

5 Choisissez le type de produit et le numéro de groupe du groupe 2 & l'aide du bouton
. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton (OK], le réglage correspondant
est sauvegardé, le type de groupe et le numéro de groupe s'arrétent de clignoter.

~ @) REMARQUE .

e Une fois le réglage effectué, le mode réglage se ferme automatiquement si vous appuyez
sur le ‘bouton ou si aucun bouton n’est active pendant 20 secondes.

e Si vous quittez le mode réglage sans appuyer sur le bouton , les modifications ne
sont pas appliquées.

e Si vous appuyez sur le bouton marche/arrét individuel d'une installation, vous accédez di-
rectement au mode réglage correspondant.
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Mode réglage d'installation n° 4 : recherche de I'unité intérieure connectée (maitre uniqguement)

Cette fonction permet de recherché une unité intérieure connectée. Cette fonction est accessi-
ble exclusivement par la commande du climatiseur Ez si celui-ci a été défini comme maitre.

Une fois I'adresse centrale de I'unité intérieure définie et I'auto-adressage de |'unité extérieure
effectué, lancez une recherche d'unité intérieure connectée. Si I'adressage n'a pas été effactué,
la recherche risque de ne pas fonctionner normalement.
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1 Pour ouvrir le mode réglage du climatiseur Ez, maintenez le bouton appuyé pen-
—  dant 5 secondes.

- Une pression breve ne permet pas d'ouvrir le mode réglage. Assurez-vous de main-
tenir le bouton appuyé plus de 5 secondes.

2 Sivous accédez au mode de recherche d'une unité extérieure connectée en activant
le bouton (&), les paramétres s'affichent comme illustré ci-dessous.

3 Apres avoir appuyé sur le bouton [OK] , la recherche d’une unité intérieure connec-
tée est lancée. Les voyants individuels marche/arrét clignotent a tour de role et
I'icobne (mer) clignote a I'écran.

~ @ REMARQUE |

e Une fois le réglage effectué, le mode réglage se ferme automatiquement si vous appuyez
sur le ‘bouton ou si aucun bouton n’est activé pendant 20 secondes.

e Sivous quittez Ie mode réglage sans appuyer sur le bouton , les modifications ne
sont pas appliquées.

e Sivous appuyez sur le bouton marche/arrét individuel d'une installation, vous accédez di-
rectement au mode réglage correspondant.

N J
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Mode réglage d'installation n°5 : affichage Celsius/Fahrenheit

Cette fonction permet de choisir I'affichage de la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit.
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GROUP ROOM TEMP

1 Pour ouvrir le mode réglage du climatiseur Ez, maintenez le bouton appuyé pen-
dant 5 secondes.

- Une pression breve ne permet pas d'ouvrir le mode réglage. Assurez-vous de main-
tenir le bouton appuyé plus de 5 secondes.

—1 2 Si vous accédez au mode d'affichage Celsius/Fahrenheit a I'aide du bouton , les
parametres s'affichent comme illustré ci-dessous. Le voyant marche/arrét de I'instal-
lation intérieure n°5 clignote pour visualiser le mode réglage n°5.

. NL
—°C
71

-
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Quand vous accédez au mode d'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit, « 05 » s'af-
fiche et "« °C » ou "« °F » clignote a I'écran.

3 Choisissez le mode d'affichage de la température °C ou °F a I'aide des boutons (A~](~/].

4 Confirmez le mode d'affichage choisi pour la température en appuyant sur le bouton
. En appuyant sur le bouton , vous sauvegardez le réglage correspon-
dant. L'écran affiche la température désirée en fonctionnement selon le mode d'af-
fichage choisi.

-'\I/ ll / ) ‘?I/
ez °C e Jt | 7 S l-1°C —
o it i e N A T R e B [
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Mode vérification : confirmation de l'unité intérieure connectée

(2ar conpmONER | VENTILATION J[Room TemP] SETTEMP

oW
SET CLEAR
SET CLEAR

@l-m-mi_% *QOO‘%”‘
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 Z‘E-PM'EBE

ON/OFF  LOCK

SRR & B

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 Sélectionnez le groupe a commander et a afficher & I'aide du bouton « SELECTION DU GROUPE ».
—| Le bouton « SELECTION DU GROUPE » permet de passer alternativement de groupe 1 & groupe 2
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2 Quand vous appuyez sur le bouton [OK], les voyants marche/arrét individuels cligotent 5
fois pour signaler quelles sont les unités intérieures connectées correspondantes.

Mode vérification : confirmation de |I'adresse attribuée au groupe

(AR CoNDITIoNER ] VENTILATION J[ROOMTENP)
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] GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Choisissez le groupe correspondant et confirmez le numéro de groupe a I'aide du bouton «
SELECTION DE GROUPE ». Le bouton « sélection du groupe » permet de passer alternative-

ment de groupe 1 a groupe 2

2 Définissez la sélection par « GROUPE » du mode de sélection de la commande 4 I'aide du bouton | ) . Lorsque
vous procédez a une sélection en utilisant le mode de sélection de groupe, « GROUPE » vous étes afﬂche a
I'écran LCD ainsi que le numéro de groupe du groupe correspondant dans le segment « 88 » du LCD.

s L'écran affiche le numéro de groupe +1, par rapport au numéro défini

En - pour le groupe dans le mode installation. (définition du numéro de
(. groupe : 0~F, affichage du numéro de groupe : 1~16)

71
Group L

o

Par exemple : si vous définissez le numéro de groupe comme « 0 » en mode installation, le
numéro de groupe « 1 » s’affiche quand vous sélectionnez le groupe.
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MODE D'EMPLOI UTILISATEUR

Sélection du groupe

_ ETTEMP
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\ SET CLEAR
AUTO SET CLEAR
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GROUP ROOM TEMP

1 Sélectionnez le groupe a commander et & afficher a I'aide du bouton « SELECTION DE GROUPE ».
Le bouton « SELECTION DE GROUPE » permet de passer alternativement de groupe 1 a groupe 2

SIVONVYHA

2 Quand vous appuyez sur le bouton « SELECTION DU GROUPE », le voyant s'allume en fonction du groupe
defini et les parametres actuels correspondants s'affichent a I'écran et grace aux voyants.

@ REMARQUE

o

e Sivotre installation est un Eco-V DX, il est possible de commander et d'afficher le groupe de ventilation. j

Sélection de la portée des commandes

Y o
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. % SET CLEAR
1 e S‘-’\ING SET CLEAR
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14161820 mmL.PMlEEB

W———

@@u]@:@:]

GROUP ROOM TEMP

Choisissez I'étendue des produit a com-
——| mander  I'aide du bouton €.

o UNITE : unité intérieure individuelle

* GROUPE : unités intérieures connectées du groupe corre-
spondant

e Tous : unités intérieures connectées de tous les groupes (unique-
ment pour des types de produit identiques)

(UNITE = GROUPE— TOUS — UNITE)

Choisissez la sélection de produits & commander a I"aide du bouton () .

st La sélection des commandes centrales des unités esclaves est modifiée comme suit : (UNITE= GROUPE = UNITE)

@ REMARQUE

Si vous choisissez « Groupe/tous », les parameétres actuels de la derniére unité intérieure
contrdlée s'affichent a I'écran. Si vous modifiez le réglage, ce dernier s'applique uniformé-
ment a toutes les unités intérieures de la sélection de produits choisie. Quand vous choi-
sissez le réglage groupe/tous, I'appareil revient automatiquement au mode de sélection
d’unité individuelle si vous n'activez aucun bouton pendant 20 secondes.
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Commandes d'une unité intérieure individuelle

Cette fonction permet de commander le réglage marche/arrét d'une unité intérieure individuelle.
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GROUP RROOM TEMP

1 Cas d'une unité a |'arrét

- Si I'unité intérieure concernée est déja sélectionnée,
le bouton marche/arrét individuel permet de sélectionner I'unité intérieure concernée et d'al-
lumer I'affichage a I'écran et le voyant marche/arrét correspondant.

- Si une autre unité intérieure est sélectionnée,
le bouton marche/arrét individuel permet d'éteindre I'unité intérieure concernée, I'affichage
al'écran et le voyant marche/arrét correspondant.

2 Cas d'une unité en marche
- Si l'unité intérieure concernée est déja sélectionnée,
le bouton marche/arrét individuel permet d'éteindre I'unité intérieure concernée, I'affichage a

I'écran et le voyant marche/arrét correspondant.

- Si une autre unité intérieure est sélectionnée,
le bouton marche/arrét individuel permet de sélectionner I'unité intérieure concernée et d'al-
lumer I'affichage a I'écran et le voyant marche/arrét correspondant.

% Le voyant du groupe clignote pour signaler la transmission.
Par exemple) définition du produit « Groupe 1 » : climatisation
définition du produit « Groupe 2 » : ventilation
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Utilisation du groupe

Cette fonction permet de commander le réglage marche/arrét des unités d'un groupe.
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— 1 Cas d'un groupe a l'arrét

Le bouton @permet d’'activer toutes les unités connectées du groupe concerné et
de les allumer dans |'ordre.

Le numéro du groupe correspondant et les paramétres actuels de |'unité intérieure
contrélée s'affichent alors a I'écran.

¢ Si vous modifiez le réglage, ce dernier s'applique a toutes les unités intérieures du
groupe sélectionné.

| 2 Cas d'un groupe en marche

Le bouton @ permet de désactiver toutes les unités connectées du groupe con-
cerné, et d'éteindre les voyants marche/arrét dans |'ordre.

Les parametres de I'unité intérieure ne s'affiche alors plus a I'écran.

@ REMARQUE

e Si vous choisissez le mode de commande du groupe sélectionné a I'aide du bouton (-,
vous pouvez sélectionner le groupe correspondant sans modifier les réglages d'utilisation.

e Une fois le mode "sélection par groupe" choisi, I'appareil revient automatiquement au mode de
sélection d'unité individuelle , si vous n'activez aucun bouton pendant 20 secondes.
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Commande TOUS (climatiseur Ez maitre exclusivement)

Cette fonction permet de commander le réglage marche/arrét de toutes les unités. Cette fonc-
tion concerne exclusivement la commande du climatiseur Ez maitre.
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[ 1 Sélectionnez le mode de commande « TOUS » a I'aide du bouton -2 sur le boftier de
commande du climatiseur Ez maitre. Un s'affiche a I'écran pour indiquer la com-
mande du climatiseur Ez maitre.

- Il est impossible de sélectionner ce mode depuis la commande d'un climatiseur Ez esclave.
2 L'icone « TOUS » (ALL) et I'indication Hj{ s'affichent & I'écran.
Les parametres de la derniére unité intérieure contrélée s'affichent alors a I'écran.

- Si vous modifiez le réglage dnas cette situation, ce dernier s’applique a toutes les unités
intérieures du type de produit.

Si vous sélectionnez la commande Tous,

- - le bouton @ permet d'activer toutes les unités connectées du type de produit corre-
spondant et d'allumer les voyants marche/arrét correspondants dans I'ordre. Le réglage
de la derniere unité intérieure contrélée s'affiche alors a I'écran.

| - Le bouton @ permet de désactiver toutes les unités connectées du type de produit cor-
respondant et d'éteindre les voyants marche/arrét correspondants dans |'ordre. Les
paramétres de I'unité intérieure ne s'affichent alors plus a I'écran.

~ @) REMARQUE |
e Sivous choisissez le mode de commande du groupe sélectionné a I'aide du bouton |
vous pouvez sélectionner le groupe correspondant sans modifier les réglages d’ ut|||sat|on

e Une fois le mode "sélection par groupe” choisi, I'appareil revient automatiquement au mode de
sélection d'unité individuelle , si vous n'activez aucun bouton pendant 20 secondes.
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Définir le mode climatisation

Cette fonction permet de commander le fonctionnement d'un climatiseur/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Sélectionnez le groupe & commander et affichez-le & I'aide du bouton « SELECTION DU
GROUPE » (group select). (Cette fonction n'est pas active pour un ventilateur.)

2 Choisissez I'unité intérieure & commander a l'aide du individuelle marche/arrét bouton.
(ou choisissez I'unité intérieure & commander a I'aide du bouton )

——3 Choisissez le mode de fonctionnement de I'unité intérieure correspondante a I'aide des

boutons }

- Vous pouvez modifier le mode d'utilisation & I'aide du bouton .
*Climatisation : Rafraichissement — Chauffage = Auto = Déshumidification — Ventilateur

*Eco-V DX : Rafraichissement = Chauffage = Auto — éteint

- L'affichage du voyant marche/arrét individuel correspondant se modifie de la méme
maniere en fonction du mode de fonctionnement.

- Rafraichissement/Déshumidification/Ventilateur : Vert
- Chauffage : Jaune

- Dysfonctionnement : Rouge

- Arrét : éteint

~ @) REMARQUE .

e Tout changement du mode de fonctionnement de I'unité intérieure sélectionnée s'af-

fectue de la méme maniere que I'étendue des produits sélectionnés.

- Quand vous choisissez le mode de commande du groupe,
toute modification du mode d'utilisation s'applique uniformément a toutes les unités in-
térieures du groupe concerné.

- Quand vous choisissez le mode de commande TOUS,
toute modification du mode d'utilisation s'applique uniformément a toutes les unités in-
térieures du type de produit concerné.

SIVONVYHA
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Régler le mode ventilation

Cette fonction permet de régler le mode ventilation d'un ventilateur/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Choisissez un produit "ventilateur" a I'aide du bouton « SELECTION DU GROUPE ».
(Cette fonction n'est pas active pour un climatiseur.)

|2 Choisissez 'unité intérieure 8 commander a I'aide du individuelle marche/arrét bouton.
(ou choisissez I'unité intérieure & commander a I'aide du bouton )

——3 Choisissez le mode de ventilation du ventilateur correspondant a I'aide du bouton E
(Echange de chaleur =Normal = Automatique)

- L'affichage du voyant marche/arrét individuel correspondant se modifie en fonction du
mode de ventilation.

- Mode ventilation activé : Vert
- Mode ventilation arrété : éteint

~ @) REMARQUE

e Tout chanegement du mode de ventilation du ventilateur sélectionné modifie de la
méme maniere |'étendue des produits sélectionnés.

- Quand vous choisissez le mode de commande du groupe,
une modification du mode de ventilation s'applique a tous les ventilateurs du groupe
concerné.

- Quand vous choisissez le mode de commande TOUS,
une modification du mode de ventilation s'applique alors a tous les ventilateurs du
type de produit concerné.
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Régler la température souhaitée

Cette fonction permet de définir la température souhaitée pour un climatiseur / une unité Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Le bouton « SELECTION DU GROUPE » permet de sélectionner le groupe & commander.

| 7 Choisissez 'unité intérieure 8 commander a I'aide du individuelle marche/arrét bouton.
(ou choisissez I'unité intérieure & commander a I'aide du bouton )

——3 Définissez la température souhaitée & I'aide des boutons .

— La température peut étre fixée entre 18°C et 30°C. (La température peut étre fixée
entre 64°F et 86°F.)

: Une pression sur le bouton permet d'augmenter la température d'un degré Celsius.
: Une pression sur le bouton permet d'abaisser la température d'un degré Celsius.

¢ Dans le cas d'un ventilateur, le réglage de la température souhaitée est indisponible.

¢ Dans la cas d'une unité Eco-V DX, il est possible de régler la température souhaitée en
allumant la climatisation.

~ @) REMARQUE

e Tout changement de la température souhaitée pour l'unité intérieure sélectionné
modifie de la méme maniere que I'étendue des produits sélectionés.
- Quand vous choisissez le mode de commande du groupe,
toute modification de la température souhaitée s'applique alors a toutes les unités
intérieures du groupe concerné.

- Quand vous choisissez le mode de commande TOUS,
toute modification de la température souhaitée s'applique alors a toutes les unités

intérieures du type de produit concerné.
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Régler la vitesse du ventilateur

Cette fonction permet d’orienter la vitesse de ventilation souhaitée.
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1 Sélectionnez le groupe & commander a I'aide du bouton « SELECTION DU GROUPE »
(group select).
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|2 Choisissez 'unité intérieure 8 commander a I'aide du individuelle marche/arrét bouton.
(ou choisissez I'unité intérieure a commander a I'aide du bouton )

3 Définissez la vitesse de ventilation souhaitée & I'aide des boutons .
- La vitesse de ventilation se modifie par pressions successives sur le bouton :

Ventilateur/Eco-V DX :

Climatisation : I
Faible = Elevée — Trés élevée

Faible =& Moyenne — élevée — Auto

Vitesse de ven- . Vitesse de ven- .
tilation Affichage de la fenétre tilation Affichage de la fenétre
Faible Faible
Moyenne Elevée
Elevée Trés élevée
Auto * En cas de vitesse lente, Low (faible) s'affiche
a l'écran.
* En cas de Po, High (élevée) s'affiche a I'écran.
~ @ REMARQUE N

e Tout changement de la vitesse de ventilation pour 'unité intérieure sélectionnée se
modifie de la méme maniere que I'étendue de commande.
- Quand vous choisissez le mode de commande du groupe,
toute modification de la vitesse de ventilation souhaitée s'applique uniformément
alors a toutes les unités intérieures du groupe concerné.

- Quand vous choisissez le mode de commande TOUS,
toute modification de la vitesse de ventilation souhaitée s’applique alors uniformé-

ment a toutes les unités intérieures du type de produit concerné.
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Régler l'orientation de la circulation d’air

Cette fonction permet d’orienter la circulation d’air du climatisation

R 1 2 &= ‘m o P Q 3
<> Sl 0 3¢ 1 _(-c € m
A 4

Ny /"< X6 L_l-F ALL GQP
e A Cl=EEEe

LS )

SET CLEAR

SosCorrarsn 7 [EE & i O 0§ 3¢
gt te 20,22 FI SO 1G58 ()

ON/OFF _ LOCK
T S 7

g o= BjUl=) B|Vas) T

00 (&0 8]

GROUP ROOM TEMP

1 Sélectionnez le groupe & commander a I'aide du bouton « SELECTION DU GROUPE »
(group select).

SIVONVYHA

L7 Choisissez I'unité intérieure @ commander a I'aide du individuelle marche/arrét bouton.
(ou choisissez I'unité intérieure a commander a |'aide du bouton )

——3 Choisissez le réglage de |'orientation de la circulation d'air en appuyant sur le bouton .
- L'orientation de la circulation d'air se modifie par pressiosn successives sur le bouton .
(Définir > Effacer)

- DEFINIR : I'orientation de la circulation est automatiquement modifiée.
- EFFACER : I'orientation de la circulation est définie.

~ @) REMARQUE .

e | ‘orientation de la circulation d'air souhaitée pour |'unité intérieure sélectionnée se
modifie de la méme maniere que I'étendue de commande.

- Quand vous choisissez le mode de commande du groupe,
toute modification de I'orientation de la circulation d’air souhaitée s'applique alors
uniformément a toutes les unités intérieures du groupe concerné.

- Quand vous choisissez le mode de commande TOUS,
toute modification de I'orientation de la circulation d’air souhaitée s'applique alors
uniformément a toutes les unités intérieures du type de produit concerné.
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De verrouiller les réglages.

Cette fonction permet de limiter I'ascendant de la télécommande sur I'unité de controéle in-

térieure. Il est alors possible de commander I'unité intérieure centrale exclusivement depuis la
commande centrale.

1 2

5"{ O 3 1 l°c

Lmr ”” /"\O-}o*'l 00 -F
GROUP

eI == [T

A) |m=m

cuaag P B =i

e e e e 1 S 3K £ (Y (M) o €

--Hﬂz-aﬂs—wga [T aaakes

ON/OFF _ LOCK

T = o= ST = ST = g

C}M]L% ==

ROOM TEMP
I

GROUP

~ @) REMARQUE

Le bouton « SELECTION DU GROUPE » permet de sélectionner le groupe & com-
mander.

Choisissez I'unité intérieure a commander a I'aide du individuelle marche/arrét bouton.
(ou choisissez I'unité intérieure & commander a I'aide du bouton )

Le bouton % permet de verrouiller les réglages.

- Les parameétres de verrouillage des réglages de |'unité intérieure concernée se modifie
par pressions successives sur le bouton &.

LOCK

- DEFINIR : L'unité intérieure concernée est verrouillée.
- EFFACER : I'unité intérieure concernée est déverrouillée.

e Tout changement du verrouillage de I'unité intérieure concernée modifie de la méme
maniére que |'étendue de la commande.
- Quand vous choisissez le mode de commande du groupe,
toute modification du verrouillage s'appligue alors uniformément a toutes les unités
intérieures du groupe concerné.
- Quand vous choisissez le mode de commande TOUS,

toute modification du verrouillage s'applique alors uniformément a toutes les unités
intérieures du type de produit concerné.
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Organigramme du réglage de I’heure

® Réglage de I'heure

4 )

Maintenez le bouton C_'—) appuyé pendant 5 secondes.

l Passage au mode de réglage de I'heure

Choisissez le jour . .
de la semaine - Choisissez un jour de

la semaine.

l Appuyez sur le bouton .

Réglage AM/PM : Choisissez AM (matin)

ou PM (aprés-midi)

l Appuyez sur le bouton .
Selase de Mhoue : Définissez I'"heure

(1 =12, par saut d'1 heure)

l Appuyez sur le bouton .

SIVONVYHA

Réglage des minutes : Définissez les minutes

(00 - 59, par saut d'1 minute)

l Appuyez sur le bouton .

Fin du réglage

- )

@ REMARQUE

* Si vous appuyez sur le bouton (ESC] , I'heure de la configuration précédente est rétablie et
vous sortez du mode de réglage de I'heure.
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Modifier I'heure

Cette fonction permet de modifier I'heure.

ER 12 ?

s 3"{0 e _H_loc ('umr \'

Bt Y i=1=E
=- > %

chir ROE
O % SETEN SET CLEAR

PM!E BB SET CLEAR

---@---ﬁ _* UOQ*"
0.2.4.6.8-10.12.14:16-18.20-22.2¢| -PM;EEE }_,&gﬁk

ON/OFF _ LOC!

(i e 521 e D 1=t s B (=T
EECPEEC_HI=C_J9EEC_19
LI W LS — LS S— |\ S—
(e[S %} @Zﬂ @[:1]

GROUP ROOM TEMP

-
)
>
Z
Q)
>
0

— 1 Maintenez le bouton (& ] appuyé pendant 5 secondes pour ouvrir ‘le mode de
réglage de I'heure. Le jou jour de la semaine dans la fenétre clignote.

N
_ ’AMl 1) ut‘
N2 L

/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Les boutons permettent de définir le jour.

— v — |

SUN MON TUE/Wl'EL\THU FRI SAT

— 3 Une fois le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton (OK] pour accéder
au réglage de I"'heure. Un triangle inversé s'affiche au-dessus du jour de la semaine

sélectionné.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

—— 4 Les boutons permettent de sélectionner AM (matin) ou PM (apres-midi).

N

AM—llﬂl
|\L Ll
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} ' ’, '° <> ( UNIT \
QUL$ B0
Foem
e T S

ON/OFF  LOCK

9= o100 = o = o2 = o
(O e— 71 e 1 (=1 e D =] e
[S[==EE @ D B
GROUP

RROOM TEMP

— 5 Ouvrez le mode de réglage de ‘I'heure en appuyant sur le bouton . L'heure dans
la fenétre clignote.

@A_ ,t i
S

7 Ouvrez le mode de réglage des ‘minutes en appuyant sur le bouton . Les min-
utes dans la fenétre clignotent.

— 9 Confirmez I'heure souhaitée a I'aide du bouton )

e A
e Si vous appuyez sur le bouton , Programme I'affichage des est mis a jour. tandis que

la mise a jour, un clin icbne programme.
N J

~ @) REMARQUE .

e Pour annuler le réglage de I'neure au cours de |I'opération, appuyez sur le bouton (ESC) .
L'heure de la configuration précédente est alors rétablie et vous quittez le mode de
réglage de I'heure.

SIVONVYHA
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" Organigramme du réglage d'un programme

® Réglage du programme

l Passage au mode de réglage du programme

Choisissez le jour : Choisissez le jour de la
de lo semaine semaine pour définir le
programme.

l Appuyez sur le bouton .

Sélection du numéro . Choisi | 4ro d
A |[~] :Choisissez le numéro de
[ de programme ] - programme pour définir
celui-ci (1-8)

l Appuyez sur le bouton .
Réglage AM/PM ] -/\ .-\/ : Choisissez AM (matin) ou
[ PM (aprés-midi)
I

»; Appuyez sur le bouton .

Réglage de I'heure . Défini I'h d

PN : Définissez I'heure du programme
[ du programme ] (1-12, par saut d'1 heure)
J —bl Appuyez sur le bouton )
pour le

ri . : Réglez les minutes
progr;nme [Deflnlssez les mlnufes] (00 Z'50, par saut de 10 minutes
]
>
: Choisissez le mode de l Appuyez sur le bouton )

fonctionnement pour le f ,
programme [ : Définissez la température du

OPER
Définissez la fempérofureJ — programme (18-30°C) Ce n'est

du programme possible que si le mode de

fonctionnement défin est :
rafraichissement, chauffage ou
automatique.

Appuyez sur le bouton [OK] .

Définissez le
mode de
fonctionnement

Réglage du
programme terminé

/ Appuyer brievement sur le bouton . \

\ /

~ @) REMARQUE

* Si vous appuyez sur le bouton (ESC], le programme est rétablie dans la configuration
précédente et vous quittez le mode de réglage de I'heure.

-

J




MODE D'EMPLOI UTILISATEUR 3¢

Réserver un programme

% @ SET CLEAR rL\

aUTo | SIS SET CLEAR

CEIERE Sk rpc()ougnu
CV

E.PM'EE FEE

ON/OFF _ LOCK

v U= = 2=
([ %] @D @m:]]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Appuyez brievement sur le bouton (& ) pour ouvrir le mode « programme ». Le jour
de la semaine clignote.
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|
‘lV \N'"/
N/ (SSHEDe=F
SUN MON TUE_WED .THU FRI SAT ?
(N

0-2-4-6-8/]0[’&-14-16-18-20-22-24 ( -- -

2 Les boutons permettent de définir la date souhaitée.

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 " | - - -

L 3 Une fois le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton pour accéder
au réglage de I'heure.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

—— 4 Les boutons permettent de définir le numéro de programme souhaitée.

\ !/

N v [SCHEDULE]
SUM. MON_TUE WED THU FRI SAT
/’ I \

O-2/4I~€-8-10-12-14-16-18-20-22-24 { -- -
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(UN"\
) m™m

i
¥

(\ Me> A s O
A, G SET CLEAR
SETCLEAR

EEELE

ON/OFF _ LOCK

(1) S D Pi] e D =] e D (=l e D
FETHEE TSS9
[ LA G L A S— |\ LS S— | e—
(O] e 77 e D (=] e D =] e D)
B&E= 2 @:J & D]

(GROUP RROOM TEMP

—— 5 Ouvrez le mode de réglage MARCHE/ARRET en appuyant sur le bouton .
L'icone ON ou OFF clignote dans la fenétre.

N 4

:-:_
SUN_MON TUJE WED THU FRI SAT [| M _“ " '
0-24 .- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24 / -
74 R n:n ;_ A

L 6 Les boutons permettent de définir les paramétres de MARCHE/ARRET du

programme.
|
|
\N!'/ v =m N3
winiar o mur O o
0-2,4-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 o
74X —MEE— -

L 7 Quvrez le mode de réglage AM/PM en appuyant sur le bouton . L'icbne AM ou
PM clignote dans la fenétre.

\i/

[

NI 4 FvRTg Sl

SUN_ MON _TIJE WED THU FRI SAT W?‘ﬁ_ _
0-2,4,-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 APNAM{ (-1
..... 88016018 20:2220) SR S L

8 Les boutons permettent de sélectionner AM (matin) ou PM (aprés-midi).

]
| v e Sl
N
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m"'?}’i -
0-2,4,-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’[l_""A [ 1
(274 R 80261820 22 AL

L 9 Quvrez le mode de réglage de ‘I'heure en appuyant sur le bouton . L'icbne de
I'heure dans la fenétre clignote.

- EHEDULE PAS
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT Z Na A R
02,45 8+10-12:14:16:18-20-22-24 (UMY ) "
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enoup Em1 2

s slle () 3% [uTu
UNIT ><
AL '” /"\ ‘0’
O=\

croue 101

E=NE] g

]E EB % SET CLEAR
AUTO SN SET CLEAR
m-m-m-mﬁ SR 3¢ f}O@%‘N

----- 10.12.14.16.18 - 20.22 24|
w:!

HEMEHEETES

ON/OFF__ LOCK
1o =] | =] | =] o

[ E— )| S L LSS S— ) -AS —
=T e ) 7Y e D (=) e P =Y e )
[S[==EE @:} ® O]

GROUP ROOM TEMP

-n

)

| >

Z

e SeHEDUEE g o
SUNM_MON _TUJE WED THU FRI SAT 1@@\ \,‘L,/,-“-' >
0:2,4-9-8:10-12-14-16-18-20-22-24 ""__'_ —
AU ( (=M 7]

(1-12, par saut d'1 heure)

L 11 Ouvrez le mode de réglage des ‘'minutes en appuyant sur le bouton [ > ]. Les min-

utes dans la fenétre clignotent.

Woow
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

12 Les boutons permettent de régler les minutes.

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

00~50 (par saut de 10 minutes)

— 13 Le bouton permet d'ouvrir le mode de fonctionnement. (exclusivement pour

les climatiseurs ou les installations Eco-V DX).

N v SSHEDUES >‘|‘,g
SUN_MON _TUUE WED THU FRI SAT 7 N — \
02,4 :%-8+10:12-14-16-18-20-22-24 "@@'*M 0t

Climatisation : Rafraichissement — Chauffage = Auto — Déshumidification
— Ventilateur
Eco V DX : Rafraichissement — Chauffage = Auto — éteint
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— = b ] Y
: loc oy L oow
Y
ALL GROUP
A ALL
IR, % & —251&5:2 e

o s e e ) e o) 1 | RS 35¢ 0% () ) <o 3¢
-------fE e O

----- 10.12.14.16.18 - 20.22 24|
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ON/OFF  LOCK

ot <
___

(== @CJ B3]

(GROUP ROOM TEMP

14 Le bouton permet d'ouvrir le mode de fonctionnement. (exclusivement pour
les ventilateurs ou les installations Eco-V DX).

%‘,‘< <
l-AM 20t
(o |

I
Ventilateur/Eco-V DX : Echange de chaleur =Normal = Automatique

N 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

-
)
>
Z
Q)
>
0

[ 15 Ouvrez le mode de réglage de la température en appuyant sur le bouton . La
température dans la fenétre clignote. (Cette fonction n’existe que lorsque I'installa-
tion est en marche.)

N v [SCHEDULE] §'<
SUN_MON _TJE WED THU FRI SAT \_I /0
0-2,/43-8+10-12-14-16-18-20-22-24 ". _rec

16 Les boutons permettent de régler la température.

N 4
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-:10-12-14-16-18-20-22-24

Scrcouck S
fEmav e

- Pour des degrés Celsius : 18°C ~30°C (par saut d'1°C )
- Pour des degrés Fahrenheit : 64°F ~86°F (par saut de 2°F)

17 Confirmez la réservation du programme & I'aide du bouton (OK] .
Une bordure du type permet d'afficher le programme défini.

v
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20:22-24| == o
@ rEMARQUE

* Sivous appuyez sur le bouton (QK . Programme ['affichage des est mis a jour.” tandis que
la mise a jour, un clin icbne programme."
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e B
B 4 11 / [E] s E]
o, @_ 7} i ALL GROUP
"Or % B mmmrcen N
o 5 2 (0,

ON/OFF __ LOCK

(=== L%:] ® D]

GROUP RROOM TEMP

Définition du programme de groupe
- Quand vous choisissez le mode de commande Groupe,

- toute modification du programme souhaité s’applique alors unformément & toutes
les unités intérieures du groupe concerné.

SIVONVYHA

@ REMARQUE

e Pour annuler la réservation d'un programme a cette étape, appuyez sur le bouton \] .
L'heure de la configuration précédente est alors rétablie et vous quittez le mode de
réglage de programme.
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Afficher le programme

Une fois jour programmeé, la programmation du jour et I'heure du prochain programme est af-
fichée comme suit :

v
SCHEDULE
SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT B
(0246800 0B BOLH "A'V'

<Affichage de I'apercu du jour> <Parameétres de programmation du prochain pro-
gramme a exécuter>

Définir le niveau de priorité du programme

—
by
> Si deux programmes ou plus sont prévus pour la méme heure, un niveau de priorité est défini.
% Le programme dont le numeéro est le plus faible a le niveau de priorité le plus élevé.
>
n
SCHEDULE }l"lg SCHEDULE }l“lg
( AM[ (7107 _IGNAMY (-7
e 0 L [

Par exemple : si les programmes 1 et 2 doivent étre exécutés en méme temps, le pro-
gramme 1 est prioritaire sur le numéro 2, donc |'unité intérieure correspon-
dante s'arrétera a 11 heures du matin.

Mise en garde concernant le programme

Lors de I'exécution du (des) programme(s), les unités intérieures restent plusieurs minutes sans
pouvoir recevoir d'autres commandes.

(La télécommande et le climatisateur Ez risquent de ne pas fonctionner normalement pendant
cette période.)

Période de blanc

1 Sila période de blanc dure plus dedeux heures, le programme déja défini n'est pas exécuté
aprés la période. (Il faut régler a nouveau I'heure.)

2 Le programme défini n'est pas exécuté pendant la période de blanc.
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Organigramme d’effacement du programme

/ e Effacer un programme

Appuyer brievement sur le bouton .

l Passage au mode de réglage du programme
Choisissez le jour : Choisir le jour de la semaine pour
[ de la semaine ] effacer le programme.
l Appuyez sur le bouton (OK] .

lecti .
[ S j:f:;z;r:;l::;ero] : Choisir le numéro du programme

a effacer (1-8)

l Maintenez le bouton (ESC) appuyé pendant 5 secondes.

Effacez le programme
individuel correspondant

\_

\

® Annuler le programme du jour

Appuyer brievement sur le bouton .

l Passage au mode de réglage du programme

Choisir le jour - . .
: Choisir le jour de la semaine pour
[ de la semaine ] ) P

effacer le programme.

l Maintenez le bouton (ESC] appuyé pendant 5 secondes.

Effacement du programme
quotidien correspondant

\

@ REMARQUE
e | e bouton \ permet de quitter le mode de réglage du programme.

SIVONVYA
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Programmation : effacer le programme (programme individuel)

Pour effacer un seul programme d’une unité intérieure :

(AR CONDITIONER | VENTILA E]
@D@ UNIT
ALL GROUP
SETCLEAR
SETCLEAR
@---m-mﬁé *3?‘ 0@‘%”‘
024 6.8.10.12.14.16.18.20. 22" Z‘B@PMIEqE F%@

ON/OFF  LOCK

— o - —
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

1 Appuyez brigvement sur le bouton pour ouvrir ‘le mode « programme ». Le jour
de la semaine clignote.

-
T
>
z
0
>
()]

1!7/
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
(‘)!;2-4-6-8/10|-‘.\’2-14-16-18-20-22-24

N
sk

(@AM T 71T
{ (-0

2 Les boutons permettent de sélectionner la date du programme a effacer.

LI 4
Sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT

0! 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

3 sk
>|§_ 1

l-AM | l
ll

L 3 Une fois le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton pour accéder
au réglage du programme.

LI 4 SGHEDULE e
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_’"\_
Q 2/4-1-8-10-12-1U-16-18-20-22-24. "@AM I_{

|

I

N Y SEHEDULE Pk
sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT \!J/- >lls_ -
0-2,4-1-8-10-12-14-16-18-20-22-24 A 1~ 21171
w0 Uz T em -2
|
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GEi 2 = Q
&.0)

UNIT —

2 HH /"\ bé‘ “ ' ALL  GROUP

aroue 111 Al
W@@ == 3;*
- % (A\ SETCLEAR
,EEE Auro ST SET CLEAR

m-m-m-mﬁ * X 0@*"
w:!

10.12.14.16.18.20.22 24| E@PMIEBE SRR

ON/OFF__ LOCK

——
(EX e 7= e 0 (=1 e D (= s )
(=== @:} ® ]

GROUP ROOM TEMP

—— b Une fois que la date du programme a effacer a été sélectionnée, maintenez le bouton
(ESc) appuyé pendant 5 secondes pour confirmer |'effacement.
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N sl
s SEHEDULE
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT l\!,'/- R
0-2,4-]-8:10-12-14-16-18-20-22 24l 0" -
m _

|

Le programme concerné est effacé et on quitte le mode de réglage du programme.

v sl
HEDULE
SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT ScHEDULERIY
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V" -
| (=0

Programmation : effacer le programme individuel (programme de groupe)

Pour effacer un seul programme d’une unité intérieure :

1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir le mode '« groupe ».

L2 Tout effacement du programme a cette étape s'applique alors a toutes les unités du
groupe concerne.

@ REMARQUE
e | e bouton \\ permet de quitter le mode de réglage du programme.
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Programmation : effacer le programme (programme quotidien)

Cette fonction permet d’effacer le programme quotidien d’une unité intérieure.

‘iR conoimioner [ venTiLaTion Jfroom TEvP T SeTTEMP

== s t

0 x '_’ '_, °C Ea) UNIT
36 LI - Yelg
= D

- A ALL
T A) | mrEmseTcear —
OmiEER! -5 7o | BESIITE SET CLEAR
e S B 330 ) 3 @ @

O AM (7T °CXE (A
0.2.4.6.8.10.12.14-16.18.20 Z‘EPMIE-EE'FQQ(.%

ON/OFF  LOCK

9= o= L= Z= L < {T_El'ﬂ

(=== L%[: & 0]

GROUP ROOM TEMP

L 1 Appuyez briévement sur le bouton pour ouvrir ‘le mode « programme ». Le jour
de la semaine clignote.

-
T
>
z
0
>
()]

N\
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/10|~'Q-14~16~18~20~22~24

Sceou.ch S
'IAM I_,l'_" 'l

2 Les boutons permettent de sélectionner la date du programme a effacer.

I Sk

(©UAM 1 2071
] =

L. 4
sun MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT
0-274-]-8-10-12-14-16-18-20-22-24

— 3 Une fois que la date du programme a effacer a été sélectionnée, maintenez le bouton
(EsC] appuye pendant 5 secondes pour confirmer I'effacement.

LI

LD b4 €SHEDUSS

sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT VRS
(‘)!'2/4|~§'8-10~12-14~16'18'20~22~24 ,l | - - -

Le programme du jour est effacé et on quitte le mode réglage du programme.

A I'écran, la bordure du jour correspondant disparait pour indiquer que le programme
quotidien est effacé.

v
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0:-2:-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

=l
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Programmation : effacer le programme quotidien (programme de groupe)

GROUP

ER 1 2 El\ (UNIT\
N <> J_ g -
%Mu>< 3 LI &3

2

>
=
=

EE SET CLEAR
i ST SET CLEAR

*q (}Qeﬁx)(

@}

M---@I- % 3 (1
e 2,224 -PMIL EFéé{

ON/OFF  LOCK

____
@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir le mode '« groupe ».

SIVONVYHA

— 2 L'effacement du programme s’applique alors a toutes les unités concernées pour la
date conrrespondante.

@ REMARQUE
e | e bouton \\ permet de quitter le mode de réglage du programme.
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Organigramme copier un programme individuel

/ e Copier un programme

Appuyer brievement sur le bouton .

l Passage au mode de réglage du programme

[ Choisissez le

jour de la semaine ] : Choisir le jour de la semaine pour

définir le programme.

l Appuyez sur le bouton \ .

Sélectionnez le numéro
: Choisir le numéro du programme

de programme & définir (1-8)

l Appuyez sur le bouton [COPY] .

Copiez le programme
concerné

-
T
>
z
0
>
()]

l Appuyez sur le bouton (ESC).
Choisissez le jour
de la semaine

e Coller un programme

Appuyer brievement sur le bouton .

l Passage au mode de réglage du programme

Choisissez le jour
[ de la semaine ] ma : Choisir le jour de la semaine pour

définir le programme.

l Appuyez sur le bouton (OK] .

[Sélecfionnez le numero] -- : Choisir le numéro du programme
de programme & définir (1-8)

l Appuyez sur le bouton .
Définition d'un
programme copié

l Appuyez sur le bouton .

[Le programme est colléj

N

@ REMARQUE

e | e bouton \\ permet de quitter le mode de réglage du programme.
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Programmation : copier un programme (programme individuel)

Appliquer un programme a d'autres jours.

Exemple : Pour copier le programme n°2 du lundi a la place du programme n°1 du mardi,
utilisez la fonction copier/coller un programme individuel.)

e Copier un programme

R 1 2
o IR slleé)(' ” _(-c
AL I‘l’l’l /"\ Al }Qi‘ ]
GROUP o A
=l {

AM,EBB O %(A\SETCLEAR

Era(v](s)
AT SET CLEAR

CEIERE S () (8] F 3%

HEmIHOgFES

@-m-m-mﬁ

0.2.4.6-8.10.12-14-16-18-20.22 24|
L

ON/OFF  LOCK

v = U= = vas
[ é-] @[:1 @D]

GROUP ROOM TEMP

SIVONVYA

— 1 Appuyez brievement sur le bouton pour ouvrir ‘le mode « programme ». Le jour
de la semaine clignote.

.07

[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE_(WED)_-THU FRI SAT Pt >"s
0:2:4-6-8/10:2-14:16:18:20-22-24| | (OAM I " .",'"

2 Les boutons permettent de définir la date souhaitée du programme & copier.

L
/
SU'LMON _TUE (WED) - THU FRI SAT

0- 2/4I 8!1‘0 +12-14-16-18-20-22-24

scHeouLeRIS
- Do B
o E |

L 3 Une fois le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton pour accéder
au réglage de I'heure.

v S
SU’L!MONI T'JE THU FRI SAT >"S- I
0-2,4-3-8- 10 12 14-16-18-20-22-24L 1AM I{- 211
I ) r -0

1

v N
[SEHEDULE P>re
SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT T ’"‘_' -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22- 24 _(1OV) -

AN I~ v J0-Z0
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‘AIR CONDITIONER | VENTILATION JTROOM TEMP] SETTEMP

N

GROUP

[ no ] QI/ W‘{, “ [
UN": >l >"<8}$ ([ l £
5 R ®

s LT

[searci (M)
i m n su

SET CLEAR
SET CLEAR

S Sk &OO\%’N

D

OmiaEs

@--mmm
0.2.4.6.8.10.12.14.16.18 . 20.22 24
UL

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@Dé%] (& 2] | =

GROUP ROOM TEMP

5 Une fois que la date du programme a copier a été sélectionnée, maintenez le bouton
appuyé pendant 5 secondes pour confirmer la copie.

Tt SEHEDULE P14
sun MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT \!,'/- a o
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24 MO - ("1
..... L. m = pPm
|

— 6 Le bouton (ESC] permet de quitter le mode réglage du programme.

v
CHEDULE S
SUN TUE THU FRI SAT SCHEDULE] ans

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’.AM IZ1- 2071
........ | -

Coller un programme individuel de groupe

- Quand réglage un programme copie
Avant de coller horaire de programme individuel copié, "Quand vous choisissez le mode de
commande Groupe, toute modification du programme individuel souhaité s'applique alors
unformément a toutes les unités intérieures du groupe concerné."

@ REMARQUE
e | e bouton \‘ permet de quitter le mode de réglage du programme.
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¢ Coller un programme

m Sl OO0 ) g
A ~

N j il > , {o
GROUP | ‘ 4 4 l — S F ALL GROUP
l MED L0 MED WL SsH____ I:
O % A/ | SIEES SET CLEAR —AL
PMI auTo | BTG SET CLEAR

ehtsuatseacuie) **30@‘%”‘

(52D
..... EWAMY| C N
0.2.4.6.8-10.12.14-16.18.20-22 24| -PM'EEH }_,ong

ON/OFF _ LOCK

v Jeoii=1  Jejir=1___Jeie=1____J°
[E[=] %J @:m: @ ZM

GROUP ROOM TEMP

|1 Appuyez brigvement sur le bouton pour ouvrir ‘le mode « programme ». Le jour de
la semaine clignote.

W SCHEDULE P>r4
SUN (MON) TUE_(WED)-THU FRI SAT _""_ -
0-2-4-6-8,10-2-14-16-18-20-22-24| [OUAM I_I- 1) "

_\l { - 1L

2 Les boutons permettent de définir la date souhaitée du programme a coller.

v Sl
[SCHEDULE P14

U'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT ar
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "A'V' Il ”"

- 20

3 Une fois le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur le bouton pour accéder
au réglage de I'heure.

L sl
/ EDULE
SU'L!MON] _TUE (WED) - THU FRI SAT ?HS_ - _
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24  [CUAM - Z(I™1
| . { (
|

L sl
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT | ?"S_

\ =l o —
02748 J0-12-14:16-18-20-22- 4] Z1ON) ".""
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o] 4.\11/
W >"<

0 % [= u loc

IN} “0"{
, o
A O=
(‘_%Z) SETCLEAR
PMIL (S SET CLEAR
ad - *1‘1\00%3(
m——.- 3@ B s

0NIOFF LOCI K

B=C__Jom=(C__J-
@[:] i2] @:ﬂ @:}]

ROOM TEMP

— 5 Une fois que la date du programme a coller a été sélectionnée, maintenez le bouton
PASTE) appuyé pendant 5 secondes pour confirmer I'insertion.

W
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/!1‘0|-’.\’Z~14-16'18‘20-22~24

sl
SCHEDULE zug_ _
(CUAM I1- 2177
-1

-
)
>
Z
Q)
>
0

L 6 Le bouton (ESC) permet de quitter le mode réglage du programme.

LV 4
Sun_IMON) _TE THU FRI SAT
0~2/4|~§~8-!1.0~12'14-16~18~20~22~24

\ll«
sEmB Y
(N AM I 'I'I {

]

7 Confirmez I'insertion du programme & |'aide du bouton :
Une bordure du type (FRI)Permet d'afficher le programme défini.

L s
EDULE
SU'L!MONI _TUE - THU FRI SAT >l§_ -
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24 = [EUAM - 20171
L m T (
|

@) REMARQUE

e | e bouton \\ permet de quitter le mode de réglage du programme.
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Organigramme copier un programme quotidien

/ ¢ Copier un programme quotidien \

Appuyer brievement sur le bouton .

l Passage au mode de réglage du programme

Choisissez le jour Choisir le i .
: oisir le jour de la semaine pour
{ de la semaine ] J P

définir le programme.

l Appuyez sur le bouton (COPY| .
Copiez le programme
concerné

l

[ Choisissez le jour J : Choisir le jour de la semaine pour

de la semaine définir le programme.

l Appuyez sur le bouton .
Définition d'un
programme copié
l Appuyez sur le bouton .
Sélectionnez le numéro
de programme

l Appuyez sur le bouton .

[Le programme est coIIé]

o /

@ REMARQUE
* Le bouton (ESC] permet de quitter le mode de réglage du programme.

SIVONVYHA
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Programmation : copier un programme (programme quotidien)

Appliqguer un programme a d'autres jours. (Exemple : Pour appliquer le programme du lundi au
mardi, utilisez la fonction copier/coller.)

R 1 2 = Q
<>§I<O)A""°C [E]
UNIT ™7
e@ébp HH /"\OE AL GROUP
ALL
orage % ® _221%32 s
— <
pmmmemmay (D ©
ONIOFF L
5o B = 7= = {OOPV
e — 1 13 s 1) 2= W 5 (@ Tew
@eCEs CJIEsJE= I3 = &
—
[S[==EE) @:} &)
‘GROUP ROOM TEMP

-
T
>
z
0
>
()]

Appuyez brievement sur le bouton pour ouvrir 'le mode « programme ». Le jour de
la semaine clignote.

\‘lr/ HEDULE sle
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT >l§ -
0-2-4-6- 8/!1‘0| 12-14-16-18-20-22-24 '-AM L" _"" 'l

2 Les boutons permettent de définir la date souhaitée du programme & copier.

ScHeDULERIS

l-AM - 201
o e |

LI 4
U'L!MON] _TUE (WED) THU FRI SAT

0- 2/4I 8!1.0 +12-14-16-18-20-22-24

— 3 Une fois que la date du programme a copier a été sélectionnée, maintenez le bou-
ton appuyé pendant 5 secondes pour confirmer la copie.

v
sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT 25

0-2,4-%- 8!1_0 12-14-16-18-20-22-2

~

NI 4 % SEHEDULE 1
sun_(MON) T1E THU FRI SAT |'|- ar

0- 2/4|-§-8 30-12-14-16-18-20-22 )

'“—/
——
E)
>
<
Ll
L
L
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AR | 2 |

sl
e

<« » ' ” ’°C
s HH
GRUP@@

AM el , A\SETCLEAR

y €
3>“°’

MLLL % ;uno (ST SET CLEAR

m-m-mmﬁ 854 £ O () 5 3

....... ‘”5‘“'”"”'“5ﬁmE-EE-C

ON/OFF _ LOCK

=M =CTJ9JE=C"J9k=C"J9

B=D 2] L&:} [Ojus]

GROUP ROOM TEMP

5 Lorsque la date du programme voulue a été sélectionnée pour étre copiée, appuyez
sur le bouton pour la copier.

N | GO sk

— 6 Confirmez I'insertion du programme 4 I'aide du bouton .
Une bordure du type permet de visualiser le programme défini.

v sl
SCHEDULE 28
SUN TUE THU SAT a

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| 1CDAM I1- 1071
| { P E [ |

Coller un programme quotidien de groupe

- Quand réglage un programme copie
Avant de coller horaire de programme quotidien copié, "Quand vous choisissez le mode de
commande Groupe, toute modification du programme quotidien souhaité s'applique alors
unformément a toutes les unités intérieures du groupe concerné."

@ REMARQUE
e | e bouton \‘\ permet de quitter le mode de réglage du programme.

SIVONVYHA
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Organigramme de réglage vacances

-

¢ Définition des vacances
Appuyer brisvamant sur be bowlon @J
l Passage au mode de reglage du grogromme

.::'."J,.;”“z le parr [z g el Clesiies b jour S la sensaing o
di e saimesne j e AL ! AiFenis bs oG amme,

l Oy wis b lsauton @

DHiMﬁM 1E e y P E
des vaoanoes _j b et LSt 1 -

SIVONVYH4

l B pparaes e e bowton ‘ !

.‘
[ Fon de défnstondes |

W OGN R

o

@ REMARQUE
* Le bouton (ESC| permet de quitter le mode de réglage du programme.
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Programmation : Réserver des vacances

Cette fonction permet d’empécher les climatiseurs de fonctionner pendant les vacances ou les
jours d'absence. L'icone « Off » s'affiche pour la date programmée comme « vacances ».

.§%Ox Cilic
UNIT

ity FII "P@X

) O =
ouga P H®

@-m-m-mﬁ
2.

6 8.10.1214-16-1820.22 24|

_l

SET CLEAR
e SET CLEAR

xmoog&;x
A

HESmigHH =®

ONIOFF L

s 23 o o =1 e o (51 s )
el _Joge=l__Jor=l__Jeje =2l __J9)
e —
(= e 0 (=1 e (=1 B (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

SIVONVYHA

L 1 Appuyez briévement sur le bouton pour ouvrir ‘le mode « programme ». Le jour
de la semaine clignote.

N A sl
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT ?"s_ -
.AM | M |

0-2:-4-6- 8/!1‘0| R-14:16-18-20-22-24

2 Les boutons permettent de choisir la date de définition des vacances.

v N>
[SCHEDULE]
sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT >"$_ -
0:2,/4,"%-810-12-14-16-18-20-22-24 '-A '.' .",' "

L 3 Lorsque la date souhaitée pour définir les vacances a été sélectionnée, appuyez sur le
bouton ~Z- pour définir le programme (Définir ¢ Effacer)

Une fois que le programme vacances a été défini, I'icone > s'affiche a I'écran.

I
N« v % EDULE PKe
Sun (MONJ_TUE (WED) THU FRI SAT >lls_ -
0-2,4 8-10-12-14-16-18-20-22- 24 (GYAM T- 2171
....I.....!, ............. { -
|

4 Confirmez le programme vacances a I'aide du bouton .
Une bordure du type (SUN) permet de visualiser le programme défini.

I 7/ N
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT 25 | ALl ?IIS_ -
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22- 7A| '[—_JON AM_L- L
L m (N |

e Une fois la date définie, I'icone < s'affiche et le programme est exécuté toutes les
heures.

réglage un vacances de groupe

- Quand réglage un vacances
"Quand vous choisissez le mode de commande Groupe, toute modification du programme va-

cances souhaité s'applique alors unformément a toutes les unités intérieures du groupe concerné.
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Autodiagnostic de l'unité intérieure

Cette fonction s'affiche quand le code de contrble est envoyé par la commande centrale.

Emi1 2
o > 3"{0 3 ) 'l,l "oc
UNIT -

G, ’"\0”57':
Eers) =

Lo I3
AM DAM DI ,O % @I SET CLEAR
AUTO

PMI e SET CLEAR

G Sk Gk () {a) 5 %€

[OMAM °C¥E (A)
ABMAREE®

m-m-mmmﬁf
20

0-2-4-6-8-10-12-14 22- 24

ON/OFF  LOCK

(=C )= )= C_JJ@=C_9
- =l )o)6 = )o)7 =1 Jo)B8 =1 )o)
g e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)
% B JIwa_ It Jd6=C_J9
> B/ (A )

GROUP ﬂ ROOM TEMP

1 Sil'unité intérieure concernée présente des dysfonctionnements, le voyant individuel
marche/arrét s'allume en rouge.

2 Un « CH » ou « xx » (valeur numérique) clignote a I'écran pour signaler le code erreur.

3 Quand le code erreur apparait a I'écran, prenez contact avec le centre de services ou les in-
stallateurs.

Par exemple : En cas de code erreur 3 CH 3

(= 1 - ) (EmR1 - |
o < " ,L" < ."
UNT =7 ¢ UN'T 1

[ | —_ i =
0 - ™
(Ca = =

v
SUN MON TUE WED THU FRI SAT ‘ SUN MON TUE WED THU FRI SAT

(& J (& J
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> ENERGIESPARTIPPS

ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerates zu verringern.
Beachten Sie fir einen effizienteren Einsatz des Klimagerates die folgenden Hinweise:

e Innenraume nicht zu stark herunterkihlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschadlich
und verursacht hohe Stromkosten.

e Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerat mithilfe von Rollos oder Gardinen ver-
hindern.

e TUren und Fenster bei laufendem Klimagerat fest geschlossen halten.

e Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raum-
luft einstellen.

e Den Lifter zum schnellen Herunterklhlen oder Aufheizen der Raumluft vorlbergehend auf
eine hohere Geschwindigkeit einstellen.

e Zum Durchliften regelmal3ig die Fenster 6ffnen, da die Qualitat der Raumluft bei langerem
Betrieb des Klimagerates abnimmt.

e Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Im Luftfilter angesammelter Staub
und Verunreinigungen kénnen den Luftstrom wahrend der Kiihlung/Entfeuchtung blockieren
oder behindern.

Fdr Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis lber das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese
Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerétes:

Modellnummer:

Seriennummer:

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerates.

Handler:

Kaufdatum:
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SICHERHEITSHINWEISE

e Die Montage sollte nur durch erfahrene Benutzer erfolgen, z. B. durch den Servicebetrieb
oder durch spezialisierte und von uns zugelassene Handler.

e Bei Storungen auf Grund einer unsachgemalien Montage durch nicht qualifizierte Personen
erlischt der Garantieanspruch.

e Zur Vermeidung unerwarteter Gefahren oder Schaden sollten die folgenden Sicherheitshin-
weise beachtet werden.

A ACHTUNG

Bei Missachtung der erforderlichen Verfahren besteht die Gefahr von schweren Verletzungen
bzw. Lebensgefahr.

/\ VORSICHT

Bei Missachtung der erforderlichen Verfahren besteht die Gefahr von Verletzungen bzw. Sach-
schaden.

@ ACHTUNG/VORSICHT
e Die Warnungen und Vorsichtshinweise weisen den Benutzer auf mogliche Gefahren hin.
Lesen und beachten Sie samtliche Hinweise genau, um Unfalle zu vermeiden.
e Zur Vermeidung von Gefahren wird auf Warnungen und Vorsichtshinweise in diesem Hand-
buch sowie auf dem Produkt selbst gesondert hingewiesen.

HOS1N3da

A ACHTUNG

Montage
e \Wenden Sie sich zur Montage des Gerates an den Kundendienst oder an einen Montage-

Fachbetrieb.
Es besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Verletzungsgefahr.
e \Wenden Sie sich zur Neumontage des Gerates an den Kundendienst oder an einen Montage-
Fachbetrieb.
Es besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Verletzungsgefahr.
e Das Gerat nicht auseinandernehmen, reparieren oder verandern.
Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Wahrend des Betriebs
e Keine brennbaren Stoffe in der Nahe des Gerates lagern.
Ansonsten besteht Feuergefahr.
e Es darf kein Wasser in das Gerat eindringen.
Es besteht die Gefahr von Stromschlagen und Gerateausfallen.
e Das Gerat keinen Erschitterungen aussetzen.
Bei starker StoReinwirkung auf das Geréat besteht die Gefahr von Gerateausfallen.
e Falls das Gerat nass geworden sein sollte, wenden Sie sich an den Kundendienst oder an
einen Montage-Fachbetrieb.
Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
e Das Gerat nicht mit scharfen und spitzen Gegenstanden berihren.
Es besteht die Gefahr von Gerateausfallen durch beschadigte Bauteile.
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4 SICHERHEITSHINWEISE

/\ VORSICHT
Wahrend des Betriebs

e Das Gerat nicht mit starken Reinigungsmitteln und nur mit einem weichen Tuch reinigen.
Es besteht die Gefahr von Branden und Verformungen des Gerates.

e Nicht zu kraftig auf den Bildschirm driicken und nur eine Schaltflache gleichzeitig antippen.
Es besteht die Gefahr von Geréateausfallen oder Fehlfunktionen.

e Das Netzkabel niemals mit feuchten Handen beriihren oder daran ziehen.
Es besteht die Gefahr von Gerateausfallen oder Stromschlagen.
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9 Bei Einzelinstallation des AC Ez

10  Bei Mehrfachinstallation des AC Ez

1 Beschreibung der Bauteile

1 Bedienelemente und Funktionen des AC

Ez
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Funktionen

AC Ez Steuerung

(D Schraube
Zubehor

s | — | a— —
s | " | a— —
s | e | — | —
s | e | — | —

Halterung Bedienungsanleitung Schablone fur Raumnamen

4 Schrauben 1 Schraube Montagekabel

(Zur Wandmontage) (Zur Montage an Halterung)
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MONTAGEANLEITUNG

Setzen Sie die Montagehalterung des AC Ez - Ohne Unterputzmontage : Verwenden Sie
an der gewunschten Position an und die rechte Kabelflhrung.
schrauben Sie sie fest.

- Die Montagehalterung darf nicht gebogen
werden, ansonsten kann die Fernbedienung
nicht richtig eingesetzt werden. H
S

- Die Fernbedienung muss an der Montagehal-

QRIRIA

terung befestigt werden, falls vorhanden. e H‘@U’
o
e [T
l‘ & Bitte befestigen Sie mit den enthaltenen
= . Schrauben zunéchst den unteren Teil an der
Halterung.

9
G
&
3
&
HJS1N3a

A\ VORSICHT

e \Verwenden Sie die mitgelieferten
Schrauben.

SchlieRen Sie die Kabel des AC Ez wie
gewulnscht an.

- Bei Unterputzmontage : Verwenden Sie die
Kabeldffnung der Halterung.

A\ VORSICHT

¢ Bei nicht festgezogenen Schrauben kon-
nte das Gerat beim Anstofden herunter-
fallen.
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Anschlussmoglichkeiten

Die Stromversorgung der Zentralsteuerung erfolgt Uber die Anschliisse DC 10V und GND der An-
schlussleiste des Pl 485 oder Uber die Anschlisse DC 12V und GND der Anschlussleiste des
AulRengerates.

AC Ez AC Ez Multi V
VCC VCC
GND GND
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B Gl
Multi V
~ A\ VORSICHT N

e Zur 10V-Gleichstromversorgung Uber den Pl 485 kann maximal eine Zentralsteuerung pro
Pl 485 angeschlossen werden. Zur Stromversorgung von mehr als einem AC Ez kénnen
Fehlfunktionen des AC Ez auftreten.

e Es konnen bis zu 16 AC Ez-Geréate an die Pl 485-Verbindungsleitungen BUS_A, BUS_B
angeschlossen werden.

e \Verwenden Sie zur Verbindung von PI485 und AC Ez abgeschirmte Anschlussleitungen
mit einer Durchschnittsflache von 0,75.

¢ Die Lange der Anschlusskabel darf 1 km nicht tberschreiten.
- J
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Bei Einzelinstallation des AC Ez

[oo] [o1][o2][03] .- [OE[] OF
1G-Anschluss

i
[

P1485

BUSB

Master-
Gruppennummer: O

O [oo] [o1][o2][03] --- [OE]| OF
|IG-Anschluss 2 7

HOS1N3da

Master-
Gruppennummer: O

@ HiINwEIS

Es sollte nur ein AC Ez Uber das AulRengerat mit Strom versorgt werden.
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Bei Mehrfachinstallation des AC Ez

e RS I A e
/—

H A U P- Pl485
TPLAT- ||
INE busi

A

Vcc GND BUSB

BU

Zentralsteuerung 1

Master-
Gruppennummer: O

IENRERNEREN

Vec GND BUSB BUSA

Zentralsteuerung 1

Slave-
" Gruppennummer: 1

—— [o] (o] [e=l[e] - [oe)[or]
IG-Anschluss

Vec GND INTB  INTA

Zentralsteuerung 1

— » Master-

Gruppennummer: O

IENRERNEREN

HAUP-
TPLAT- | [Fe5
INE oo H—
HAUP-
TPLAT-

INE A -
HAUP-
TPLAT- || [l

INE %ﬁ 5

Zentralsteuerung 1

I Slave-

Gruppennummer: 1

~@) HINWEIS

angegeben werden.

(BUS-Topologie).

Die Einstellungen flr Master-/Slave und Gruppennummer kénnen bei der Installation

Zentralsteuerung und Aufdengerat sollten Uber einen BUS miteinander verbunden werden
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Beschreibung der Bauteile

Bedienelemente und Funktionen des AC Ez

Anzeigefenster —

«° SNioFF. “LoGK
G s b et e o € e =t e ORI -3
1]
te=r
O — =
bt G= s e Resr || (i O] BB
2

Bedienungsfeld

: °
=M= CJE=C e =C"J°)
===
Bedienungsfeld Anzeigefenster Beschreibung
& o KN Auswahltaste Steuerung : Innengeratebereich festle-
G i HE gen. o
m
=
N Netzschalter fiir alle Gerate: Schaltet die aus- n
@ @ gewahlten Innengerate ein/aus. g
Separater Netzschalter : Schaltet einzelne In-
nengerate ein/aus.
am 1 2 Taste Gruppenauswahl : Gruppe zur Steuerung und
wor Anzeige wechseln.
e e LA Taste Lock Set/Clear : Sperre, aktivieren/deak-
o tivieren.
Taste fir Raumtemperatur : Raumtemperatur
[ ;
anzeigen.
Betriebsmodus-Taste: Betriebsmodus des Klim-
OPER 20-
*LEOAH agerates wechseln
Taste Belliftungsbetrieb : Bellftungsbetrieb des
X% X6 (R
K X Lifters andern
Taste fir Liftergeschwindigkeit :
LUftergeschwindigkeit andern.
ST SET CLEAR Luftstrom-Taste : Luftstrom aktivieren/deaktivieren.
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Bedienelemente und Funktionen des AC Ez (Forts.)

Anzeigefenster —

Bedienungsfeld —

>

(B2 &0 B D :
T —— ok roourae__— ) g —!

8° ONIOFF  LOCK
si=CJJz=C B =CJJa=J9 Rot
H

{51 e =) e 1 (251 s D =) s )

H
$EEC JomsC JESC JE=C 1Y

Bedienungsfeld Anzeigefenster Beschreibung
o Set temperature button : Change desired operation
[ temperature of air conditioner
Indoor select button : Select desired indoor unit to
?TE'? ao control
roue IV
J— Function setting button : Enter installation mode to
(&) installation setup
Oamgao Current time setting button : Setup the current time
. mmmkso@eye | ochedule setting button : Enter the schedule setup
G FSmtid A% ® mode to setup desired schedule
Schedule copy button : Copy former set schedule
Schedule paste button : Paste copied schedule
(ESC| Esc button : Cancel the changed content
(OK] OK button : Setup the changed content
< 53 Holiday setting button : Turns holiday schedule appli-
cation set/clear

- Bestimmte angezeigte Funktionen sind je nach Produktmodell u. U. nicht moglich.

- Falls die Kabel-Fernbedienung nicht angeschlossen wurde, wird flr die Raumtemperatur ein
nicht relevanter Wert angezeigt.
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Einstellungsmodus - Einstellungsmodus aufrufen

~ A\ VORSICHT N

Der Einstellungsmodus dient zur detaillierten Einstellung der Funktionen des AC Ez.

Bei unsachgemalen Einstellungen im Einstellungsmodus besteht die Gefahr von
Geratestorungen, Verletzungen oder Sachschéden. Die Einstellungen sollten von einem aus-
gebildeten Monteur vorgenommen werden. Bei Einstellungen oder Anderungen, die von un-
qualifizierten Personen vorgenommen wurden, haftet die jeweilige Person flr samtliche
Folgen. In diesem Fall erlischt ebenfalls der Garantieanspruch.

'AIR CONDITIONER ] VENTILATION B EEiEE
] °C

() _(-F

2 | Erm——

o ]
A _ SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

@---mﬁ '_,ﬁ OQ‘%”‘
0.2.4.6.8 -|c~1z~u~16~1evm~22-240PM"I:' bE ﬁ Lu\'{

ON/OFF __ LOCK

(=eC T C T3 C_JJa=C_TJ9)
e J)e=C_JIr=C_Je=C_J9)
B= ¢ %1 @J = @r z]

GROUP ROOM TEMP

HOS1N3da

1 Beim Gedrickthalten der Taste fr drei Sekunden wird der Einstellungsmodus fir
den AC Ez aufgerufen. Bei kurzem Drlicken dieser Taste wird der Einstellungsmodus
nicht aufgerufen. Bitte diese Taste nur bei Bedarf langer als fiinf Sekunden gedrtckt
halten.

2 Beim ersten Aufrufen des Einstellungsmodus wird eine Funktionskennung einge-
blendet und die Betriebsanzeige von Innengerat Nr. 1 blinkt.

Tabelle der Einstellungskennungen

Nr. Funktion Code Wert

1 Master-/Slave-Einstellung 1 (M) : Haupt (SJ:Neben
Gerateauswahl Gruppe 1 Klimagerat/Lifter

2 2

0-F: Gruppenadresse

Einstellung der Gruppennummer -: Diese Gruppe nicht verwenden

Gerateauswahl Gruppe 2 Klimagerat/Lifter

0-F: Gruppenadresse

Einstellung der Gruppennummer -: Diese Gruppe nicht verwenden

Suche nach Innengeréaten (nur Master-

Steuerung) 4 Suche nach Innengeréaten

°C: Celsius

5 Umschaltung °C/°F 5
°F: Fahrenheit
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Diagramm des Einstellungsmodus

/ Taste funf Sekunden lang gedrickt halten

l Installationsmodus aufrufen

Installationsmodus

Nr. 1 aufrufen : Master-/Slave-Einstellung
)

(Master-/Slave-Einstellung

l Taste kurz dricken

Installationsmodus < || > | : Geréateeinstellungen ‘Gruppe 1'
Nr. 2 aufrufen (Klimagerat oder Lufter)

(Einstellung Gruppe 1) : Einstellung der Gruppennummer ‘Gruppe 1’

l Taste kurz dricken

InesllErensmetius < || > | : Gerateeinstellungen 'Gruppe 2’
Nr. 3 aufrufen (Klimagerat oder Lufter)

(Einstellung Gruppe 2) /N |V | : Einstellung der Gruppennummer ‘Gruppe 2’

l Taste kurz dricken

Als Master eingestellt?

Installationsmodus
NEIN Nr. 4 aufrufen
(Einstellungen des
angeschlossenen
Innengerates)

Taste kurz dricken

Installationsmodus Nr.

5 aufrufen : Einstellung Temperaturanzeige (°C/°F)

(Umschaltung °C/°F)

\ /

~@) HINWEIS N

Beim Driicken der Taste (OKJ in einem Installationsmodus werden die aktuellen Einstel-
lungen gespeichert und Ubernommen.

Beim Drlcken der Taste (gsc) in einem Installationsmodus werden die aktuellen Einstellun-
gen verworfen und der Installationsmodus beendet.

- J
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Einstellungsmodus Nr. 1 - Master-/Slave-Einstellung

2 ?
b A 3% Dol ec
>
/||\ OX, | () l°F
O = Hllﬂl’
crpan e ® ==
:{kciOQ%w_}(
e

P
UNIT I
GRO '

@l-m-mmm %

2.4.6.810-12-14-16-18-20-22 24|
llllllllllllll.llllllllll

©
i ©

P

ON/OFF  LOCK
MODE

EE e JIrs e
@ =

L 2 s...--
et e e 5 _

GROUP

1 Beim Gedrlckthalten der Taste far drei Sekunden wird der Einstellungsmodus

| fir den AC Ez aufgerufen.
- Bei kurzem Drlcken dieser Taste wird der Einstellungsmodus nicht aufgerufen.

Bitte diese Taste nur bei Bedarf langer als fiinf Sekunden gedrlickt halten

HOS1N3a

12 Beim Aufrufen des Master-/Slave-Einstellungsmodus erscheint die Anzeige ‘01" und
(M) bzw. (S blinkt in der LCD- -Anzeige. Im Einstellungsmodus Nr. 1 blinkt die Be-

triebsanzeige von Innengerat Nr. 1.

i ]
N

7/T\7

3 Wahlen Sie mit den Tasten die Master-/Slave-Einstellung.

4 Dricken Sie die Taste (OKJ, um die gewlnschten Zeiteinstellungen zu Ubernehmen
Nach dem Driicken der Taste (OK) werden die entsprechenden Einstellungen

gespeichert und die LED-Anzeige bzw. blinkt nicht mehr.

~@) HINWEIS -
e Beim Drlcken der Taste oder wenn 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird
der Installationsmodus automatisch beendet.
* Beim Beenden des Installationsmodus ohne Dricken der Taste werden die An-
derungen nicht dbernommen.
e Beim Drucken des separaten Netzschalters in einem Installationsmodus wird der
entsprechende Installationsmodus direkt aufgerufen.
(N J
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Einstellungsmodus Nr. 2 - Gruppe 1 Gerdteauswahl & Einstellung der Gruppennummer

Diese Funktion dient zur Einstellung des Geratetyps und der Gruppennummer von Gruppe 1.

GROUP 'AIR CONDITIONER | VENTILATION

UNIT
ALL
aroup 11

Era)(s)

N
SET CLEAR
SET CLEAR

@-m-m ﬁ‘_ﬁOCg*?f
0-2.4-6-810.12-14-16-18-20.22.24| @PMDBS EXA0)

ON/OFF  LOCK

Ze = JJa=C_J¢
B= ¢ %1 @t:] @rt:l]

GROUP ROOM TEMP

1 Beim Gedrickthalten der Taste (& ])fir drei Sekunden wird der Einstellungsmodus
|| fur den AC Ez aufgerufen.

- Bei kurzem Drlcken dieser Taste wird der Einstellungsmodus nicht aufgerufen.
Bitte diese Taste nur bei Bedarf ldnger als finf Sekunden gedriickt halten.

HOS1N3da

|| 2 Nach dem Aufrufen des Einstellungsmodus fir Gerate und Gruppennummern von
Gruppe 1 Uber die Taste (&] erscheint die folgende Anzeige. Im Einstellungsmodus
Nr. 2 blinkt die Betriebsanzeige von Innengerat Nr. 2.

B » Geratetyp
- -I-
I:'::'E' ' T Gruppennummer

3 Waéhlen Sie mit den Tasten den Geratetyp fur Gruppe 2.

4 Wahlen Sie mit den Tasten die Gruppennummer fir Gruppe 2.

5 Driicken Sie die Taste , um Geréatetyp und Gruppennummer fir Gruppe 2 zu
speichern. Nach dem Drucken der Taste (OK] werden die entsprechenden Einstel-
lungen gespeichert und die LED-Anzeige Gruppentyp bzw. Gruppennummer blinkt
nicht mehr.

~@ HINWEIS .

e Beim Drlcken der Taste oder wenn 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird
der Installationsmodus automatisch beendet.

e Beim Beenden des Installationsmodus ohne Drlcken der Taste werden die An-
derungen nicht Gbernommen.

e Beim Drlcken des separaten Netzschalters in einem Installationsmodus wird der

entsprechende Installationsmodus direkt aufgerufen.
. J
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Einstellungsmodus Nr. 3 - Gruppe 2 Gerateauswahl & Einstellung der Gruppennummer

Diese Funktion dient zur Einstellung des Geratetyps und der Gruppennummer von Gruppe 2.

(Grour IR
<> 5“2 O 3¢ ,’-""-"°C

UNIT o

ok, FIH ’Ilj@;& F

M) S,

(A\ S SET CLEAR
AM '
PMI’EE’E ‘ ‘ % Avro | BESIE SET CLEAR
S S - () {a) o 3%€
SEEEEIES e
w

B/

1 e PMILI-L

ON/OFF __ LOCK

o= ¢ %] @ =@ zll

GROUP ROOM TEMP

1 Beim Gedrickthalten der Taste fur drei Sekunden wird der Einstellungsmodus
|| fUr den AC Ez aufgerufen.

- Bei kurzem Drlcken dieser Taste wird der Einstellungsmodus nicht aufgerufen.
Bitte diese Taste nur bei Bedarf langer als finf Sekunden gedriickt halten.

HOS1N3a

2 Nach dem Aufrufen des Einstellungsmodus fir Gerate und Gruppennummern von
Gruppe 2 Uber die Taste (£ ) erscheint die folgende Anzeige.
Im Einstellungsmodus Nr. 3 blinkt die Betriebsanzeige von Innengerat Nr. 3.

_2";m\m=' —) » Geratetyp
'”3 ' _ TS Gruppennummer

3 Wahlen Sie mit den Tasten den Gerétetyp fur Gruppe 2.

4 Wihlen Sie mit den Tasten die Gruppennummer fiir Gruppe 2.

5 Driicken Sie die Taste (OK] , um Geratetyp und Gruppennummer flir Gruppe 2 zu
speichern. Nach dem Drucken der Taste werden die entsprechenden Einstel-

lungen gespeichert und die LED-Anzeige Gruppentyp bzw. Gruppennummer blinkt
nicht mehr.

~@ HINWEIS

e Beim Drucken der Taste oder wenn 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird
der Installationsmodus automatisch beendet. 7 )

e Beim Beenden des Installationsmodus ohne Drlcken der Taste werden die An-
derungen nicht dbernommen.

e Beim Drlcken des separaten Netzschalters in einem Installationsmodus wird der
entsprechende Installationsmodus direkt aufgerufen.
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Einstellungsmodus Nr. 4 - Angeschlossene Innengerite suchen (nur Master)

Diese Funktion dient zur Suche nach angeschlossenen Innengeraten. Diese Funktion ist nur ver-
flgbar, wenn die Steuerung des AC Ez auf Master eingestellt wurde.

Nach der Zentraladressierung des Innengerates und der Auto-Adressierung des Aufdengerates
kann die Suche nach angeschlossenen Innengeraten gestartet werden. Ohne diese Adressierun-
gen werden u. U. keine angeschlossenen Innengerate gefunden.

[crour RIPRE oro] v Jlrooueve ] Sereve ] .
4»>||<03€'“l°c @a@
/II\ ~ NM :

UNIT ' ”
ahoue 11T

W@E} u, -l

e
m-m-m-m.% (SRS 3¢ 5 (3 () 3
-2-4-6-8:10:12-14:16-18-20-22- ZJE-PMIEEE F%@
ON/OFF  LOCK
————
E=CTJe=CTJJz=CTJe=CTJ9
[ %] @ [ tD]

GROUP ROOM TEMP

|| 1 Beim Gedrickthalten der Taste fur drei Sekunden wird der Einstellungsmodus
flr den AC Ez aufgerufen.

- Bei kurzem Drlicken dieser Taste wird der Einstellungsmodus nicht aufgerufen.
Bitte diese Taste nur bei Bedarf langer als finf Sekunden gedrickt halten.

2 Nach dem Aufrufen des Suchmodus flr angeschlossene Innengeréate Uber die
Taste erscheint die folgende Anzeige.

3 Driicken Sie auf (OKJ), um den Suchlauf nach angeschlossenen Innengeraten zu
starten. Die Betriebsanzeigen fir die einzelnen Gerate blinken nacheinander und das
Symbol in der LCD-Anzeige blinkt.

~@)NoTE N

e Beim Driicken der Taste (ESC)oder wenn 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird
der Installationsmodus automatisch beendet.

e Beim Beenden des Installationsmodus ohne Driicken der Taste werden die An-
derungen nicht Gbernommen.

e Beim Drlcken des separaten Netzschalters in einem Installationsmodus wird der
entsprechende Installationsmodus direkt aufgerufen.

- J




MONTAGEANLEITUNG 419

Einstellungsmodus Nr. 5 - Zwischen Celsius/Fahrenheit umschalten

Andern der Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit

[Grour IR oro =] vevion ]

<> >|< O x ,_“_’°C
L,J:{[f:ut AN A x5 LU F
GROUP’ ([N e

. = =
e @ﬂo' (A\wmmmé
I SET CLEAR

OmiEER| < ‘%’ e

‘ SET CLEAR

m---m-mfé I 3¢ 2 Q.81 3¢
0.246.8.10-1214-16-18-20-22 74| 'l:’-PM’E qb Fﬁ@.{

ON/OFF__ LOCK

(e[ %] @ D ®» mz]]

GROUP ROOM TEMP

1 Beim GedrUckthalten der Taste flr drei Sekunden wird der Einstellungsmodus
|| fUr den AC Ez aufgerufen.

- Bei kurzem Drlcken dieser Taste wird der Einstellungsmodus nicht aufgerufen.
Bitte diese Taste nur bei Bedarf langer als finf Sekunden gedriickt halten.

HOS1N3a

—2 Nach dem Aufrufen des Umschaltmodus zwischen Celsius/Fahrenheit tber die
Taste erscheint die folgende Anzeige.
Im Einstellungsmodus Nr. 5 blinkt die Betriebsanzeige von Innengerat Nr. 5.

\I/I
—oc’L
e

1]

~
1
N

I
X

Beim Aufrufen des Umschaltmodus zwischen Celsius/Fahrenheit erscheint die
Anzeige ‘05" und ‘°C’' bzw. °F" blinkt in der LCD-Anzeige.

3 Wahlen Sie mit den Tasten die gewlnschte Temperaturanzeige °C oder °F.

4 Dricken Sie auf (OKJ, um die Temperaturanzeige zu iibernehmen. Beim Driicken
auf wird die entsprechende Einstellung Gbernommen und gespeichert.
Die gewahlte Temperaturanzeige wird wahrend des Betriebs angezeigt.

T AN g IS T o] o
AN I e / 2| e
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Priifmodus - Anzeige der angeschlossenen Innengeréte

[rour] (AR CONDITIONER | VENTILATION J[R0OM TEMP]_SETTEMP = E]
NO ] 1 ? '-, @DEJ UNIT
!
=T [ ~ .0
O T AL GROUP
¥ = % SETCLEAR —
OMIBER| /5 @I SET CLEAR
@l-m-mi_% I o 5t O () o 336 @ @
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 Z‘E-PM'EBE

ON/OFF  LOCK

o[ R & BED

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 Drlcken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um die zu steuernde Gruppe
——| auszuwahlen. Nach dem Drlcken auf “GRUPPENAUSWAHL" werden Gruppe 1 und

Gruppe 2 abwechselnd aktiviert.

2 Beim Driicken der Taste (OK] blinkt die Betriebsanzeige des entsprechenden
angeschlossenen Innengerates 5 Mal.

Prifmodus - Anzeige der eingestellten Gruppenadressen

\ 0 M0 H .
W ST ClLEAR
PM’EEq 7o | SET SET CLEAR
S S -0 () {A) e 3E

4444444 EOAM(IZ1-IZ1Z1°C 36 (A)
51012141618 20-22 74| @PM'E’Eb'Fgg{

@-m-m-mﬁ

ON/OFF  LOCK

OO (A )

| GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Driicken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL" und wahlen Sie die entsprechende Gruppe zur
Anzeige der Gruppennummer. Nach dem Drlcken auf “Gruppenauswahl” werden Gruppe 1
und Gruppe 2 abwechselnd aktiviert.

2 Dricken Sie die Taste und wahlen Sie “GRUPPE" im Auswahlmodus der
Steuerung. Im Gruppenauswahlmodus erscheint das Symbol “GRUPPE" in der LCD-
Anzeige und die Gruppennummer der entsprechenden Gruppe wird in der “88"”-LCD-

Segmentanzeige angezeigt.

“?1 3 Im Installationsmodus wird die Gruppennummer + 1 flr die
| entsprechende Gruppe angezeigt. (Einstellung der Gruppennummer:
t 0-F, Angezeigte Gruppennummer: 1-16)

]
Group |

Beispiel: Bei Einstellung der Gruppermummer “0" im Installationsmodus wird die
Gruppennummer “1" in der normalen Gruppenauswahl angezeigt.
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Gruppenauswahl

ONIOFF LOCI

———m
I FES 1 2] @; [ @L;l]

GROUP ROOM TEMP

1 Dricken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um die zu steuernde Gruppe
auszuwahlen. Nach dem Dricken auf “GRUPPENAUSWAHL" werden Gruppe 1 und

Gruppe 2 abwechselnd aktiviert.

2 Beim Dricken der Taste “GRUPPENAUSWAHL" leuchtet die LED-Anzeige als Gerate-
gruppe auf und zeigt den aktuellen Status an.

[0 HINWEIS _ j

HOS1N3da

e Fir die Modelle Eco-V DX kédnnen auch LUftergruppen gesteuert und angezeigt werden.

Auswahl des Steuerungsbereiches

| 1 2 IR CONDITIONER Ol P] SETT 5 Q

el <> >”< I_l°c 8.0

UNIT

G’R‘ébpl' 1H /].I\ IOES K| = ALL  GROUP

ErAMI(S]| S~ = —‘}—}—L;
AMl -O-% @ _SET CLEAR ALL
OMIBER N I SET CLEAR

vvvvvvv %0 @‘%‘, €

v-w-a-uvw-vuﬂzzvu E-AMIB HB cz ®

ON/OFF _ LOCK

= %! @: (] @:Jl

GROUP ROOM TEMP

o GERAT: Einzelnes Innengerat

. . . = . . e GRUPPE: Angeschlossene Innengeréate der
Dricken Sie die Taste € und wéhlen Sie onteprochenden Gruppe
| einen Geratebereich zur Steuerung. * Alle : Angeschlossene Innengerate aller Gruppen
(nur gleiche Geratemodelle)

Beim Dricken der Taste andert sich der ausgewahlte Geratebereich wie folgt.

(GERAT — GRUPPE— ALLE — GERAT) ) )
3¢ Die Slave-Zentralsteuerung andert sich wie folgt. (GERAT— Gruppe — GERAT)

@ HiINwEIS ~

Bei Auswahl von ALLE GRUPPEN wird das zuletzt gesteuerte Innengerat in der LCD-
Anzeige angezeigt. Anderungen werden fir alle Innengerate des ausgewahlten Gerate-
bereichs gleichzeitig Gbernommen. Wenn bei der Gruppenauswahl 20 Sekunden lang
keine Eingabe erfolgt, wechselt der Auswahlmodus automatisch flr Einzelgeréate.
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Betrieb eines einzelnen Innengerates

Mit dieser Funktion werden einzelne Innengerate ein-/ausgeschaltet.

—
x€ _1_{-c
UNIT )= X% °F
ALL Q| M et
208
GROUP | =

L0 MED ML SHI
A) |mrEmseTciear
oo | BEIUER SET CLEAR

v vV vvvvw 5 %
R TR e T | S 3 0 () €
0.2.4

A o
5 ‘6‘a»10112»14»15113»20»21445m:ﬂ:ﬂa.ﬁ%@

ON/OFF  LOCK

(=[S @[: ® D]

GROUP RROOM TEMP

1 Bei ausgeschaltetem Gerat

- Falls das entsprechende Innengerat bereits ausgewahlt wurde

Bei Dricken des separaten Netzschalters wird das entsprechende Innengerat ausgewahlt

und eingeschaltet und die Betriebsanzeige erlischt.
- Falls ein anderes Innengerat ausgewahlt wurde

Bei Dricken des separaten Netzschalters wird das entsprechende Innengerat ausgeschaltet
und die Betriebsanzeige erlischt.

2 Bei eingeschaltetem Geréat

- Falls das entsprechende Innengerat bereits ausgewahlt wurde

Bei Dricken des separaten Netzschalters wird das entsprechende Innengerat ausgeschaltet
und die Betriebsanzeige erlischt.

- Falls ein anderes Innengerat ausgewahlt wurde

Bei Dricken des separaten Netzschalters wird das entsprechende Innengerat ausgewahlt

und eingeschaltet und die Betriebsanzeige erlischt.

s Bei Ubertragung blinkt die Gruppen-LED.
Beispiel : Gerateeinstellungen ‘Gruppe 1" : Klimagerat
Gerateeinstellungen ‘Gruppe 2" : Lifter

AIR CONDITIONER

g
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A\VA I
N

o .
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(=gl W[}

| g
-

CLEAR
CLEAR

Sk
(@AM 17171
l L

v
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18:20-22-24)
em o  m T

|

< Statusanzeige Klimagerat >

2 AIR CONDITIONER )l VENTILATION JIROOMTEMP]

fcrovr]

UNT 7
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m o N X T
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~

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24|
e B B
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(@UAM 217177
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\

(G 2 )
EX3
el <« » B8
UNIT |—’ ’
|
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AMI T CLEAR
OO0
v %
_ e
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18.20-22-24| [CDAM IT-I71177
e m . m TT e )

< Statusanzeige Lufter >
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Betrieb einer Gruppe

Mit dieser Funktion werden Gruppengerate ein-/ausgeschaltet.

'1 2 NEP VEI D ’ (\ ( N w
B « > > < O $ ' 8.6
UNIT ™7 -
AL /I.I\ {m) % AL GROUP
s iy S=EE a0

3 @ WEE SET OLEAR —AL
cuama P h @ 2:1&::2
ERENmAETEED L E%’S’mE’ e c;é@

-

ONIOFF LOCI

i 1 =T e D €=t e 0 (Xt D
____
B =T 5= 6= 77

B 2] @C] &3]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Bei ausgeschaltetem Geréat

Beim Drlcken der Taste @werden samtliche angeschlossenen Geréte der
entsprechenden Gruppe nacheinander eingeschaltet.

Die entsprechende Gruppennummer und der Status des zuletzt gesteuerten In-
nengerates werden in der LCD-Anzeige angezeigt.

HOS1N3da

KA

s Anderungen werden fir alle Innengeréate der ausgewdhlten Gruppe gleichzeitig
Ubernommen.

L 2 Bei eingeschaltetem Gerat

Beim Dricken der Taste @ werden samtliche angeschlossenen Geréate der
entsprechenden Gruppe nacheinander ausgeschaltet.

Der Status des Innengerates in der LCD-Anzeige erlischt.

@O HiINwWEIS
* Bei Auswahl des Gruppensteuerungsmodus Uber die Taste ‘111‘ kann die entsprechende
Gruppe ohne Anderung der Betriebsbedingungen ausgewahlt werden.

e \Wenn im Gruppenauswahlmodus 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wechselt der
Auswahlmodus automatisch fir Einzelgerate.
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Alle betreiben (nur Master AC Ez)

Mit dieser Funktion werden alle Gerate ein-/ausgeschaltet.
Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn die Steuerung des AC Ez auf Master eingestellt wurde.

Oer ] venTiaTiON D 3
ETH ¢ ) (o
A e Y ~
D G (7
Lt A — AL GROUP
)| Ly S ==|E !
AV 'O'%@ ICE SET CLEAR
OmiEER| 5 AUTo | WS SET CLEAR
vvvvvvv IS S 0% () () S 3%
e e

ON/OFF  LOCK

B 2 @r:l &)

GROUP ROOM TEMP

— 1 Drlcken Sie die Taste 13 der Master-AC Ez-Steuerung und wahlen Sie “ALLE" im
Steuerungsmodus. Das Master-AC Ez-Steuerung wird durch das Symbol in der
LCD-Anzeige angezeigt.

HOS1N3da

- Fur Slave-AC Ez-Steuerungen kann dieser Modus nicht gewahlt werden.

2 In der LCD-Anzeige erscheinen die Symbole “ALLE” und HI{ .
Der Status des zuletzt gesteuerten Innengerates wird in der LCD-Anzeige angezeigt.

- Anderungen werden fiir alle Innengerate des ausgewahlten Geratetyps gleichzeitig
Ubernommen.

Bei Steuerung aller Gerate

- - Beim Drilcken der Taste @ werden samtliche angeschlossenen Geréate des
entsprechenden Geratetyps nacheinander eingeschaltet. Der Status des Innengerates er-
scheint in der LCD-Anzeige.

| - Beim Drlcken der Taste @ werden samtliche angeschlossenen Gerate des
entsprechenden Geréatetyps nacheinander ausgeschaltet.
Der Status des Innengerates in der LCD-Anzeige erlischt.

~@) HINWEIS

e Bei Auswahl des Gruppensteuerungsmodus Uber die Taste w:i:: kann die entsprechende

Gruppe ohne Anderung der Betriebsbedingungen ausgewahlt werden.

e \WWenn im Gruppenauswahlmodus 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wechselt der
Auswahlmodus automatisch flr Einzelgerate.
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Einstellen des Betriebsmodus des Klimagerates

Mit dieser Funktion wird der Betriebsmodus des Klimagerates festgelegt / Eco-V DX.

mom G (l%]\
el « » >"< O % “ ' e E]
UNT g /"\ yl H_l°|= — B
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GROUP ROOM TEMP

1 Mit dieser Funktion wird der Betriebsmodus des Klimagerates festgelegt. Driicken Sie
die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um die zu steuernde Gruppe auszuwahlen. (Fir
Lifter ist diese Funktion nicht verflgbar.)

—2 Wahlen Sie mit der separaten Netzschalters das zu steuernde Innengerét aus.
(Oder Wahlen Sie mit den Tasten das zu steuernde Innengerét aus.)

——3 Wahlen Sie mit den Tasten den Betriebsmodus des entsprechenden In-
nengerates aus.
- Driicken Sie die Taste , um den Betriebsmodus zu andern.
*Klimagerat : Kihlung = Heizung = Autom — Entfeuchtung — Lufter
*Eco-V DX : Kihlung = Heizung = Autom — Aus

HOS1N3da

- Der gednderte Betriebsmodus wird Uber die Betriebsanzeige des entsprechenden
Einzelgerates angezeigt.

- Kihlung/Entfeuchtung/LUifter: Grin
- Heizung: Gelb

- Stérung: Rot

- Stop: Aus

~ @) HINWEIS .

e Der gewlnschte Betriebsmodus des ausgewahlten Innengerates wird bei der

Steuerungsauswahl eingestellt..

- Im Steuerungsmodus Gruppe
Anderungen der Betriebsart werden flr alle Innengerate der ausgewahlten Gruppe gle-
ichzeitig Ubernommen.

- Im Steuerungsmodus Alle
Anderungen der Betriebsart werden fir alle Innengerate des ausgewahlten Geratetyps
gleichzeitig Gbernommen.
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Einstellung des Belliftungsbetrieb

Mit dieser Funktion wird der Bellftungsmodus des LUfters festgelegt / Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Dricken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um das zu steuernde Bellftungsgerat
auszuwahlen. (FUr Klimagerate ist diese Funktion nicht verflgbar.)

|2 Wahlen Sie mit der separaten Netzschalters das zu steuernde Innengerat aus.
(Oder Wéhlen Sie mit den Tasten das zu steuernde Innengerat aus.)

——3 Drlcken Sie die Taste und wahlen Sie den Bellftungsmodus fir den
entsprechenden Lufter. (Warmetausch-Betrieb = Normal = Automatisch)

- Der geanderte Bellftungsmodus wird Uber die Betriebsanzeige des entsprechenden
Einzelgerates angezeigt.

- Bellftungsmodus ein: Griin
- BelUftungsmodus aus: Aus

~ @) HINWEIS

e Wird geadndert flr den BellUftungsmodus des ausgewahlten Liftergerates bei
gewahltem Steuerungsstatus.

- Im Steuerungsmodus Gruppe
Anderungen des LUftermodus werden fir alle Lifter der ausgewahlten Gruppe gle-
ichzeitig Ubernommen.

- Im Steuerungsmodus Alle
Anderungen des LUftermodus werden fir alle Lifter des ausgewahlten Geratetyps
gleichzeitig Gbernommen.
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Einstellen der gewlinschten Temperatur

Diese Funktion dient zur Einstellung der gewinschten Temperatur des Klimagerates/Eco-V DX-
Gerates.

] VeNTATON =\ E] 3
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Il c s
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GROUP ROOM TEMP

1 Drlcken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um die zu steuernde Gruppe
auszuwabhlen.

L7 Wahlen Sie mit der separaten Netzschalters das zu steuernde Innengerét aus.
(Oder Wahlen Sie mit den Tasten das zu steuernde Innengeréat aus.)
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—3 Stellen Sie mit den Tasten die gewlinschte Temperatur ein.

— Die Temperatur kann im Bereich von 18°C und 30°C eingestellt werden.
(Die Temperatur kann im Bereich von 64°F und 86°F eingestellt werden.)

: Bei jedem Tastendruck wird die Temperatur um 1°C erhoht.
: Bei jedem Tastendruck wird die Temperatur um 1°C verringert.
e F(r Lufter kann keine gewlinschte Temperatur eingestellt werden.

e Flr Eco-V DX-Gerate kann die gewlinschte Temperatur beim Einschalten des Klim-
agerates eingestellt werden.

~@ HINWEIS 8

¢ Die gewlnschte Temperatur des ausgewahlten Innengerates wird bei der
Steuerungsauswahl eingestellt.

- Im Steuerungsmodus Gruppe
Anderungen der gewdlinschten Temperatur werden fir alle Innengeréate der aus-

gewahlten Gruppe gleichzeitig Gbernommen.

- Im Steuerungsmodus Alle
Anderungen der gewlinschten Temperatur werden fir alle Innengerate des aus-

gewahlten Geratetyps gleichzeitig Gbernommen.
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Einstellen der Liftergeschwindigkeit

Mit dieser Funktion wird die gewinschte Liftergeschwindigkeit festgelegt.

T 3 3 (0 3%
HEmnaHe=®

ON/OFF  LOCK
T z 3 L3

T = o= U= Sz J®

|:—@[: 12 (& oE@™]

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Drlcken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um die zu steuernde Gruppe
auszuwabhlen.

|2 Waéhlen Sie mit der separaten Netzschalters das zu steuernde Innengerét aus.

= (Oder Wahlen Sie mit den Tasten das zu steuernde Innengerét aus.)
g ——3 Stellen Sie mit den Tasten die gewlnschte Liftergeschwindigkeit ein.
CI) - Dricken Sie die Taste , um die Luftergeschwindigkeit entsprechend zu dndern.
Klimageréat: Liftergerat/Eco-V DX:
Niedrig = Mittel = Hoch — Auto Niedrig = Hoch — Sehr hoch
Liftergeschwindigkeit Anzeige Liftergeschwindigkeit Anzeige
Niedrig Niedrig
Mittel Hoch
Hoch Sehr hoch
Autom. 2 * In der Einstellung SLO wird Niedrig angezeigt.
* In der Einstellung Po wird Hoch angezeigt.
~ @) HINWEIS .

e Die gewlinschte Luftergeschwindigkeit des ausgewahlten Innengerates wird bei der
Steuerungsauswahl eingestellt.

- Im Steuerungsmodus Gruppe
Anderungen der gewUlnschten Liftergeschwindigkeit werden fir alle Innengeréate
der ausgewahlten Gruppe gleichzeitig Gbernommen.

- Im Steuerungsmodus Alle
Anderungen der gewUlnschten Liftergeschwindigkeit werden fir alle Innengeréate
des ausgewahlten Geratetyps gleichzeitig Gbernommen.
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Einstellen der Luftstromrichtung

Mit dieser Funktion wird die Luftstromrichtung festgelegt des Klimagerat.
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GROUP ROOM TEMP

1 Drlcken Sie die Taste “Gruppenauswahl”, um die zu steuernde Gruppe auszuwahlen.

|7 Wahlen Sie mit der separaten Netzschalters das zu steuernde Innengerét aus.
(Oder Wahlen Sie mit den Tasten das zu steuernde Innengerat aus.)

|3 Drlicken Sie die Taste [ ] und wéhlen Sie die Luftstromrichtung.

- Driicken Sie die Taste (*), um die Luftstromrichtung entsprec{ # ) zu dndern.
(Aktivieren <> Deaktivieren)

- AKTIVIEREN: Automatische Luftstromrichtung.
- DEAKTIVIEREN: Feste Luftstromrichtung.

~ @ HINWEIS

e Die Luftstromrichtung des ausgewahlten Innengeréates wird bei der Steuerungsauswahl
eingestellt.

- Im Steuerungsmodus Gruppe
Anderungen der Luftstromrichtung werden fir alle Innengeréate der ausgewahlten

Gruppe gleichzeitig Gbernommen.

- Im Steuerungsmodus Alle
Anderungen der Luftstromrichtung werden fir alle Innengerate des ausgewahlten

Geratetyps gleichzeitig Gbernommen.

HOS1N3da




30 BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Sperrfunktion

Mit dieser Funktion wird die Innengeratesteuerung tber die Fernbedienung eingeschrankt.
Bei aktivierter Sperre kénnen Innengerate nur Uber die Zentralsteuerung bedient werden.
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GROUP LocK | ROOM TEMP

—1 Drlcken Sie die Taste “GRUPPENAUSWAHL", um die zu steuernde Gruppe
auszuwabhlen.

L2 Wahlen Sie mit der separaten Netzschalters das zu steuernde Innengerét aus.
(Oder Wahlen Sie mit den Tasten das zu steuernde Innengerét aus.)
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——3 Drlcken Sie die Taste %K und wahlen Sie die Sperrfunktion.

- Driicken Sie die Taste %K , um die Sperrfunktion des entsprechenden Innengerates
zu andern.

- AKTIVIEREN: Entsprechendes Innengeréat gesperrt.
- DEAKTIVIEREN: Entsprechendes Innengerat freigegeben.

~@) HINWEIS

e Die Sperrfunktion des ausgewahlten Innengerates wird bei der Steuerungsauswahl
eingestellt.
- Im Steuerungsmodus Gruppe

Anderungen der Sperrfunktion werden flr alle Innengerate der ausgewahlten
Gruppe gleichzeitig Gbernommen.

- Im Steuerungsmodus All

Anderungen der Sperrfunktion werden flr alle Innengerate des ausgewahlten
Geratetyps gleichzeitig Ubernommen.
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Diagramm der aktuellen Zeiteinstellungen

¢ Einstellen der Uhrzeit

Taste fanf Sekunden lang gedrickt halten

l Rufen Sie den Einstellungsmodus fur die Uhrzeit auf.

Wahlen Sie den
Wochentag : Select today
l Taste dricken.
AM/PM-Einstellung : AM oder PM auswahlen

l Taste drucken.
Stunde einstellen : Aktuelle Stunde einstellen

(1-12, in Schritten zu 1 Stunde)
l Taste dricken.

HOS1N3da

Vinuten cfnsallen : Aktuelle Minute einstellen

(00-59, in Schritten zu 1 Minute)

l Taste drUcken.

Einstellungen
Ubernehmen

- )

@ HiNwEIS

e Beim Drlcken der Taste \\ wird die vorherige Uhrzeit wiederhergestellt und die Zeite-
instellung beendet.
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Einstellen der Uhrzeit

Mit dieser Funktion wird die festgelegt Einstellen der Uhrzeit.
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Halten Sie die Taste finf Sekunden lang gedrlckt, um den Einstel-
lungsmodus ‘Aktuelle Uhrzeit" aufzurufen. Der aktuelle Wochentag blinkt im
Anzeigefenster.

N |
— AMI_H ] l‘
I,\/ (-

_v_ l
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/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Wahlen Sie mit den Tasten den aktuellen Tag.

I/
—_— v — |

SUN MON TUE/WI'EL\THU FRI SAT

L 3 Nachdem ein Wochentag ausgewahlt wurde, rufen Sie mit (OK] die Zeiteinstellun-
gen auf. Oberhalb des jeweiligen Wochentages wird ein umgedrehtes Dreieck
angezeigt.

_C\AMI_H 1N
A L

; l

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

L 4 \Wahlen Sie mit den Tasten entweder AM (vormittags) oder PM (nachmit-
tags).
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GROUP

ROOM TEMP

— 5 Driicken Sie die Taste und rufen Sie die ‘Stunde’ auf. Die Stunde blinkt da-
raufhin.

—— 6 Wahlen Sie mit den Tasten (A~ die aktuelle Stunde E
L ?

@A_l_li i (1-12, in Schritten zu 1 Stunde) 0
/lll_-\l_u_l I

7 Drlcken Sie die Taste und rufen Sie die ‘Minuten’ auf. Die Minuten blinken da-
raufhin.

9 Drlcken Sie die Taste , um die gewlnschten Zeiteinstellungen zu
tbernehmen.

¢ "Nach dem DrUcken von Taste W|rd die Anzeige aktualisiert Zeitplan. " Im aktual-
isierung, das Programmierung Symbol blinkt.

@ HINWEIS

 Um die Zeiteinstellungen zu beenden, driicken Sie die Taste (ESC].
Daraufhin wird die vorherige Uhrzeit wiederhergestellt und die Zeiteinstellung beendet.
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Diagramm der Zeitplaneinstellung

e Zeitplaneinstellungen

-

Taste kurz drucken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

[Wochem‘ag auswéhlen]

l Taste drucken.

Zeitplannummer
auswahlen

l Taste dricken.

) &=

[ AM/PM-EinsfeIIung] :

>i Taste dricken.

[ Zeitplaneinstellung ] :

Zeitplan-

—>l Taste dricken.

modus

einstellen

einstellen

[ Minuten fir Zeitplan ] :

auswahlen

\_

: Zei'rplahr?modus

]
’l Taste drucken.
]
n

Temperatureinstellunge
far Zeitplan

l Taste drucken.

Zeitplaneinstellung
beenden

: Wochentag zur Einstellung

des Zeitplans auswahlen.

Zeitplannummer zur Einstellung
des Zeitplans auswahlen (1-8)

AM oder PM auswéhlen

Stunde fur Zeitplan einstellen
(1-12, in Schritten zu 1 Stunde)

Minuten fur Zeitplan einstellen
(00-50, in Schritten zu
10 Minuten)

:Auswahl der Temperaturen fur

den Zeitplan (18-30°C)

Es kédnnen nur der Betriebsmodus
Kuhlung, Heizung und Auto
eingestellt werden.

~@ HINWEIS

hergestellt und die

-

Zeitplaneinstellungen beendet.

* Beim Driicken der Taste (ESC) werden die vorherigen Zeitplaneinstellungen wieder-
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Zeitplan programmieren
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Drlcken Sie kurz die Taste , um den Einstellungsmodus Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

\‘l'/ \N '/ w)
(S HEDIE m

SUN MON TUE_WED .THU FRI SAT ? C
0-2-4-6-8,10-%-14-16-18-20-22-24] 1 | - - - —
| { . )]

0

I

2 Wahlen Sie mit den Tasten den gewdlnschten Tag fur den Zeitplan.

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 "I - - -

L 3 Nachdem ein Wochentag ausgewahlt wurde, rufen Sie mit die Zeitplaneinstel-
lungen auf.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

—— 4 Wahlen Sie mit den Tasten eine Zeitplannummer.

1
\ !/

-

SUNM. MON_TUE WED THU FRI SAT
/’ I AN
{

0-2/4+4-810-12-14-16-18-20-22-24
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( UNIT \
)@ m
ALL GROUP

i
¥

(\ Me> A s O
A, G SET CLEAR
SETCLEAR

%Q’M:’E’EB °3’°‘§“‘“

ON/OFF _ LOCK

(1) S D Pi] e D =] e D (=l e D
FETHEE TSS9
[ LA G L A S— |\ LS S— | e—
(O] e 77 e D (=] e D =] e D)
B&E= 2 @:J & D]

(GROUP RROOM TEMP

—— 5 Rufen Sie Uber die Taste den Einstellungsmodus flr die gewlnschten Ein-/Auss-
chaltzeiten auf. Das Symbol EIN bzw. AUS blinkt in der Anzeige.

N 4

:-:_
SUN_MON TUJE WED THU FRI SAT [| M _“ " '
0-24 .- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24 / -
74 R n:n ;_ A

HOS1N3da

L 6 Wahlen Sie mit den Tasten die gewlinschte Ein-/Ausschaltzeit fiir den Zeit-

plan aus.
|
I
Nl STHED GTE Pre
SUN_ MON TIJE WED THU FRI SAT m?ﬁll ” ,
0:2,4-§-8-10-12-14-16-18-20-22-24
o —MEE— (LI

L 7 Rufen Sie Uber die Taste den Einstellungsmodus fiir AM/PM auf.
Das Symbol AM bzw. PM blinkt in der Anzeige.

\i/

[

NI 4 FvRTg Sl

SUN_ MON _TIJE WED THU FRI SAT W?‘ﬁ_ _
0-2,4,-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 APNAM{ (-1
..... 88016018 20:2220) SR S L

8 Waéhlen Sie mit den Tasten entweder AM (vormittags) oder PM (nach-
mittags).

N £
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8:10-12-14-16-18-20-22-24

L 9 Driicken Sie die Taste und rufen Sie die ‘Stunde’ auf. Die Stunde blinkt da-

raufhin.
\ { /

N ¢ EHEDULE PAS
SUN_MON _TJE WED THU FRI SAT 4@»\ \, _’/'_"_’
0-2,4-9-8-10-12-14-16-18-20-22-24 LAY .l §

AR ( Izl
L]
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12 ——
< >II< % : u loc GO
AT '.’H ™ z

Ell
SET CLEAR

% Au'ro STIYEM SET CLEAR

IR Sk b()@l%'?f
B@PM’EBB CM@

IEIEB O

m-m-mumﬁé

----- 10.12.14.16.18 - 20.22 24|
w:!

ON/OFF__LOCK
[ — = — ) W= — =1 —

1o
S —— — — -
B Jeu= 5= 6= 79

(== @C] B3]

GROUP ROOM TEMP

|

N v SSHEDUER }"',?
SUM_MON _TIE WED THU FRI SAT e A
0-2,4:%-810-12-14-16-18-20-22-24 "@@A_L"‘,’_"""

1-12 (in Schritten zu 1 Stunde) (w)

m

Cc

— 11 Dricken Sie die Taste >) und rufen Sie die ‘Minuten’ auf. Die Minuten blinken da- (_n'
raufhin. 0

o

|
Woow ED sk
an

SUR_MON TWE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-:10-12-14-16-18-20-22-24

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-:10:12-14-16-18-20-22-24

00-50 (in Schritten zu 10 Minuten)

— 13 Wahlen Sie mit der Taste den gewiinschten Betriebsmodus.
(nur Klimagerate und Eco-V DX)

N\ | / v SSHEDUES >‘|‘,g
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT 7 N — \ I -
0-2,/43-8+10-12-14-16-18-20-22-24 "@@'*M ) " "" "

Klimagerat: Kiihlung = Heizung — Auto — Entfeuchtung — Lufter
Eco-V DX: Kihlung = Heizung = Auto = OFF
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[Fooveve] serveve ]

l H loc
§}EV

% A SETCLEAR
AM’

PM’EEE Aul'o ST SET CLEAR
m-m-m-mﬁ SRS 3¢ 1 0@*N

..... T0.12. 1416182022 24| E@PMIEEE C;.,g(/i‘

ON/OFF  LOCK

———
B C =T Jis= 6= 77

(== @CJ B3]

(GROUP ROOM TEMP

14 \Wahlen Sie mit der Taste den gewiinschten Betriebsmodus. (nur Lifter
und Eco-V DX)

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-:10:12:14:-16-18-20-22-24

>|‘,'< N
l-AM Il 'u 1

LT

Liftergerat/Eco-V DX: Wéarmetausch-Betrieb = Normal = Automatisch

| 15 Rufen Sie Uber die Taste den Einstellungsmodus flr die gewlnschte Temper-
atur auf. Die gewlinschte Temperatur blinkt in der Anzeige. (Diese Funktion ist nur
fur die Einschaltzeit maglich.)

HOS1N3da

NV 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT
0'2/4|'§'8'10'12'14'16'18'20'22'24

3 sl
EEWEK |
[} _nrec
AL
|

— 16 Stellen Sie mit den Tasten [~ ])(\~]die gewiinschte Temperatur ein.

N 4

N>
HEDULE
SUNM_MON _TJE WED THU FRI SAT >“< |
(@AM 1TPC
02/4|\81012141618202224 ' ..’l
7|

- Bei °C: 18°C-30°C (in Schritten zu 1°C)
- Bei °F: 64°F-86°F (in Schritten zu 2°F)

17 Dricken Sie die Taste [OK] , um die gewiinschte Zeitplanprogrammierung zu
Ubernehmen. Die aktive Programmierung wird durch einen Rahmen angezeigt, zum

Beispiel .

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT _
0:-2:-4-6-8-10-12-14-16-18:20:22-24| = - -

Klimagerat: Kihlung = Heizung — Auto — Entfeuchtung — LUfter
Eco-V DX: Kihlung = Heizung = Auto

@O HinwEIS

¢ "Nach dem Drlcken von Taste “ wird die Anzeige aktualisiert Zeitplan. " Im aktual-
isierung, das Programmierung Symbol blinkt.
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ET Cl
ST SET Cl

s 5100 3¢
S o 2 o o 2 CIGDAMYC T35 G

ON/OFF __ LOCK

(=== L%:] ® D]

GROUP RROOM TEMP

Zeitplangruppe einstellen
- Im Steuerungsmodus Gruppe

- Die Programmierungen des Zeitplans werden flr alle Innengerate der aus-
gewahlten Gruppe gleichzeitig Gbernommen.

HOS1N3da

@ HiINwEIS

* Um die Zeitplanprogrammierung zu beenden, driicken Sie die Taste (ESC) .
Daraufhin wird der vorherige Zeitplan wiederhergestellt und die Zeitplaneinstellung been-

det.
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Zeitplan anzeigen

Nach dem Festlegen des Tages flr den Zeitplan wird die ZeitplanUbersicht flr diesen Tag
angezeigt und die nachste programmierte Uhrzeit des Zeitplans wird ausgefihrt, wie in der fol-
genden Abbildung gezeigt.

v N
[SCHEDULE]

SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT ?"s_ -

(02468000 BOLH "A'V' '.'".’""

< ZeitplanUbersicht des Tages > < Detaillierter Zeitplan des weiteren Zeitplans >

Zeitplan-Prioritaten

Falls in zwei Zeitplénen Eintrage mit gleichen Uhrzeiten eingetragen wurden, wird der Zeitplan
mit der héheren Prioritat ausgefihrt.

Zeitplane mit einer niedrigeren Nummer besitzen eine hdhere Prioritat.

Beispiel: In Zeitplan 1 und 2 wurden gleiche Uhrzeiten eingetragen. Da der Zeitplan 1 eine
hohere Prioritat als Zeitplan 2 besitzt, werden die entsprechenden Innengerate um
11:00 AM angehalten.

Vorsichtshinweise zum Zeitplan

Waéhrend der Ausflihrung eines oder mehrerer Zeitplane kdnnen die Innengerate Uber mehrere
Minuten keine weiteren Steuerungsbefehle empfangen.

(Wahrend dieses Zeitraums sind die Fernbedienung und der AC Ez u. U. nicht ansprechbar.)

Bei einem Stromausfall

1 Nach einem Stromausfall, der ldnger als zwei Stunden angedauert hat, wird ein bereits pro-
grammierter Zeitplan nicht mehr ausgefihrt.
(Die aktuelle Uhrzeit muss neu eingestellt werden.)

2 Wahrend des Stromausfalls wird der Zeitplan nicht ausgefinhrt.
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Diagramm Zeitplan l6schen

/ ¢ Einzelnen Zeitplan I6schen \

Taste kurz drucken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

- : Wochentag wahlen, der aus dem Zeitplan
[Wochen’rag auswahlen] geléscht werden soll.
l Taste driacken
Zeitplannummer R - .
: I hl
[ ey ] Zeitplannummer wahlen, die aus dem

Zeitplan geldscht werden soll (1-8)

l Taste [(ESC] funf Sekunden lang gedriickt halten

Individueller Zeitplan
wird geléscht

\_ /

HOS1N3a

e Taglichen Zeitplan 16schen

Taste kurz drucken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

[Wochem‘ag auswéhlen] : Wochentag wahlen, der aus dem Zeitplan

geldscht werden soll.

l Taste (ESC] funf Sekunden lang gedriickt halten

Individueller taglicher
Zeitplan wird geloscht

\ /

@ HiNnwES

e Driicken Sie die Taste [(ESC] , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Programmierung: Zeitplan l6schen (Einzelner Zeitplan)

Diese Funktion dient zum Léschen des Zeitplans eines Innengerates

AIR CONDITIONER V)
O}X""C @E] @UN"E]
“or
} ALL GROUP
_

il
% (TN SET CLEAR

. —
. (STITVE SET CLEAR
*a; 0@%’)& @ @
........ C3XE (A
B e 2 B@PMlquFggﬁ

ON/OFF  LOCK

gy= = = 2=

(= C =T =C_JJE=C"7°)

=] e e

GROUP ROOM TEMP

— 1 Drlicken Sie kurz die Taste , um den Einstellungsmodus ‘Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

1!7/
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
(‘)!;2-4-6-8/10|-‘.\’2-14-16-18-20-22-24

N
sk

(@AM T 71T
{ (-0

HOS1N3da

2 Wahlen Sie mit den Tasten den gewlnschten Tag fur den Zeitplan.

LI 4
Sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT

0! 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

3 sk
>|§_ 1

l-AM l

|
,.ll

L 3 Nachdem ein Wochentag ausgewéhlt wurde, rufen Sie mit (OK] die Zeitplaneinstel-
lungen auf.

LI 4 SGHEDULE P14
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_’"\_
Q 274 R 810:12:14-16-18-20-22-24] "@N_AM It

|

LD v SEHEDULE g
sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT |\ an

o! 2/4I -8-10-12-14-16-18-20-22- 74I
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Gmi 2 - E]
207 8 ) UNIT
@
UNT )y -
ALL GROUP

croue 101

W@@
Oang: EE

m-m-mumﬁ
w:!

SET CLEAR
@I SET CLEAR

* 00@%0&

E@PMIE BB CM (A\

10.12.14.16.18 - 20.22 24|

ON/OFF__ LOCK

__
@ JJmu=C_JJiE=C_JJie=_J°
= (e g

GROUP ROOM TEMP

— b Nachdem der gewlnschte Tag markiert wurde, halten Sie die Taste funf
Sekunden lang gedriickt, um den Zeitplan fir diesen Tag zu l6schen.

N sl
s SEHEDULE
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT l\!,'/- R
0-2,4-]-8:10-12-14-16-18-20-22 24l 0" -
m _

|

Der entsprechende Zeitplan wird geldscht und die Zeitplaneinstellung beendet.

HOS1N3da

v sl

HEDULE P4

SUN (MON] TUE (WED) THU FRI SAT SCHEDULERZS
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V" T
a (=

Programmierung: Einzelner Zeitplan l6schen (Gruppenzeitplan)

Diese Funktion dient zum Léschen des Zeitplans eines Innengerates

1 Drlcken Sie die Taste und wahlen Sie den Einstellungsmodus ‘Gruppe’.

L 27 Beim Ldschen des Zeitplans wird der Zeitplan fur alle Innengeréte der ausgewahlten
Gruppennummer gleichzeitig geldscht.

@ HiNwEIS
* Driicken Sie kurz die Taste (ESC], um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Programmierung: Zeitplan l6schen (Taglicher Zeitplan)

Mit dieser Funktion wird der tagliche Zeitplan eines Innengerates geldscht.

&R 1 2 VENTILATION
<« » 0 kX3 ,' "" ', °C

UNIT 0% °

A AH ) 3K | = =F

@-

AM, " = A\, SETCLEAR
PmiL 1 AUro | WIS SET CLEAR

ST E GG o Xt 0_?25&”
2‘5!|ﬂ‘2“|5|ﬂmu2‘LPM'hE é%

ON/OFF  LOCK

v = o= = 2=
B=C JoM=C = _Joe=C_J9
(=== @[: & 0]

GROUP ROOM TEMP

L 1 Drlcken Sie kurz die Taste , um den Einstellungsmodus ‘Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

N\
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/10|-'Q-14-16-18~20~22-24

*_
= 5300

Wahlen Sie mit den Tasten den gewdlnschten Tag fur den Zeitplan.

V
SU'LMON _TJE (WED] THU FRI SAT

0- 2/4I - 8- 10 12 14-16-18-20-22-24

ScHEDULERIS
TEEEE

— 3 Nachdem der gewiinschte Tag markiert wurde, halten Sie die Taste fanf
Sekunden lang gedrickt, um den Zeitplan flr diesen Tag zu I6schen.

I N\ /

7/ E€SHEDUSS

sum_!MONl _TUE - THU FRI SAT VRS
()!2/4|\ 8-10-12-14-16-18-20-22-24 ,’ | - - -

Der Zeitplan des Tages wird geldscht und die Zeitplaneinstellung beendet.

Daraufhin wird angezeigt, dass kein Zeitplan flr diesen Tag vorhanden ist, indem der
Rahmen des entsprechenden Tages in der LCD-Anzeige nicht mehr angezeigt wird.

v
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0:-2:-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

I-AM - 21
o

--
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Programmierung: Téglicher Zeitplan 16schen (Gruppenzeitplan)

UNT )=
GROUP

1 IR CONDITIONER J VENT P D\ ( N \
o a i _‘
11 > < X%
\ = ALL

>
=
=

}

Toc
ST SET CLEAR
*q O@$RE

C R)
s e 2022 74| -PMII_ E"E F%Q}{

m---@l--

ON/OFF__ LOCK

__
@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

1 Dricken Sie die Taste und wahlen Sie den Einstellungsmodus ‘Gruppe’.

— 2 Beim Loschen des Zeitplans wird der Zeitplan fir alle Innengerate der ausgewahlten
Gruppe flr diesen Tag gleichzeitig geldscht.

HOS1N3da

@ HINWEIS
* Driicken Sie die Taste (ESC), um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Diagramm der Individuelle Zeitplan kopieren

/ e Zeitplan kopieren

Taste| (5 | kurz dricken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

[ Wochentag auswéhlen] :Wochentag wihlen, der im Zeitplan
bearbeitet werden soll.
l Taste dricken

[ A TR, ] : Zeitplannummer wahlen, die im

auswahlen Zeitplan bearbeitet werden soll (1-8)

l Taste [COPY| driicken

Entsprechenden
Zeitplan kopieren

l Taste (ESC) driicken

[ Wochentag auswéhlerﬂ

HOS1N3da

e Zeitplan einfligen

Tas're kurz drucken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

[Wochem‘ag auswéhlen] -< -> : Wochentag wiahlen, der im Zeitplan
bearbeitet werden soll.
l Taste dricken

[ Zeitplannummer ] : Zeitplannummer wihlen, die im Zeitplan

auswahlen bearbeitet werden soll (1-8)

l Taste [PASTE| driicken

Kopierte
Zeitplaneinstellungen

l Taste drucken

Zeitplan kopieren
beenden

N

@O HiNwEIS

* Driicken Sie die Taste (ESC), um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Programmierung: Zeitplan kopieren (Individuelle Zeitplan)

Diese Funktion dient zum Ubernehmen eines Zeitplans fir andere Tage.
(Beispiel: Um den Zeitplan von Montag auch fir den Dienstag zu Ubernehmen, kann die Funk-

tion Zeitplan kopieren/einfligen verwendet werden.)

e Zeitplan kopieren

R 1 2

V
m“><0> Hlloc
(searcH] S~ °
sl
oo B
R s 0t () () $ 3%

BemEhgEs

vvvvvvv
(SUN) (WO (TUE) (WED) (THU) (FRD (SAT),

0.2.4.6-8.10.12-14-16-18-20.22 24|
L

ON/OFF  LOCK
v = U= = vas

@Gé%l @l:l @D]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Dricken Sie kurz die Taste (&), um den Einstellungsmodus ‘Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

HOS1N3a

\II/
3 sk

l-AM - 201
[ N |

s

SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0:-2-4-6- 8/!1.0| 2-:14-16-18-20-22-24

2 Wahlen Sie mit den Tasten den gewlinschten Tag fur den Zeitplan.

l \ll/
' HED
SU'LMON TlJE - THU FRI SAT >|§_ -
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22 24 . -2
L e [ |

L 3 Nachdem ein Wochentag ausgewéhlt wurde, rufen Sie mit (OK]J die Zeitplaneinstel-

lungen auf.
v b
SU’L!MONI T'JE THU FRI SAT >“S- I
0-2,4-]-8- 10 12 14-16-18-20-22-24L [COAM IZI- 1171
I ) r -0
|

L 4 Wahlen Sie mit den Tasten eine Zeitplannummer.

v

SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT l\_,,@ 3

0-24 8-:10:12-14-16-18-20+:22 - 24| ¥ — -l -
s N8 = — pPvm - I

/.
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‘AIR CONDITIONER | VENTILATION JTROOM TEMP] SETTEMP

N

GROUP

[ no ] QI/ W‘{, “ [
UN": >l >"<8}$ ([ l £
% ®

s LT

[searci (M)
i m n su

SET CLEAR
SET CLEAR

S Sk &OO\%’N

D

OmiaEs

@--mmm
0.2.4.6.8.10.12.14.16.18 . 20.22 24
UL

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@:]é'%] [él:] :l] ‘

GROUP ROOM TEMP

Zeitplan fur diesen Tag zu kopieren.

N __< [SEHEDULE PSrd
sun/MON) _TE THU FRI SAT ars
! {-_1
§-8-10-12-14-16-18-20-22-74| il

0-2/4/%-800-12-14-16-18-20-2- = = | K
|

HOS1N3da

v
HEDULE

SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT >‘§

0-2:4-6-810-12-1U-16-18-20-22-24) |} ’.AM _ " _","'

5 Nachdem der gewliinschte Tag markiert wurde, driicken Sie die Taste )

— 6 Driicken Sie die Taste (ESC), um die Zeitplaneinstellung zu beenden.

um den

@ HINWEIS
* Driicken Sie die Taste (ESC] , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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e Zeitplan einfiigen

AIR CONDITIONER G E]

€ Tl

X% o -
X|==t °F ALL  GROUP

= BIBD

Al

B o ALL
A) | seToiear ——

B 1 auTo | BTG SET CLEAR

v~ v vvvvw 3 >
e oo EEn 7 S Ak £ 0.0 3¢
0.2.4.6-8:10.12 14»1&-13»20»221245PM"EEH,F}»Q@
L | = Ao

ON/OFF _ LOCK

9= JJU=L  Jojii=l___Jole=1 ___Je°
B> 2) @;m‘:} &)

GROUP ROOM TEMP

|1 Driicken Sie kurz die Taste (& ], um den Einstellungsmodus ‘Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

W SCHEDULE P>r4
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT BT ac
0:2:4-6:8,10-%-4:16-18-20-22-24 "A'V' L’".",' "

HOS1N3da

2 Wahlen Sie mit den Tasten (< ][ > ]Jden gewinschten Tag fur den Zeitplan.

NI hd N Sk
SUN_IVMON)_TUE (WED) THU FRI  SAT a o
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "A'V' L"'_,','"

| 3 Nachdem ein Wochentag ausgewahlt wurde, rufen Sie mit (OK]die Zeitplaneinstel-

/

lungen auf.
I
ML 4 [SGHEDULE Pe
SUN_MON) _T1JE THU FRI SAT | M’“‘_

..................... p

2048 -8-10.12-14-16-18.20-22-2a * [EAM [1- 1077
0 2/4|\8é0 12-14-16-18 202224T — - “_'
|

4 Wahlen Sie mit den Tasten eine Zeitplannummer.

I sl
N Y SEHEDULE
Sun_(MON) _TUE THU FRI SAT |\_L ”: ?"S_ -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-2a] MO  ZI- 7171
I L = —em Z1- 20
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i) & A= I
T -,Os % B
*ﬁOO%N

| ABAEEeEe
ON/OFF  LOCK
B=C JJ=C JJn=C_JJe=C_1 oJ
B=C J)Je=C JIB=C_ 6=
@[:] 12) [ﬁ; [ 7 Y ]

ROOM TEMP

— 5 Nachdem die Nummer des gewlinschten Tages markiert wurde, drlicken Sie die
Taste , um den Zeitplan fir diesen Tag einzuflgen.

\‘l'/
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT

0:-2:-4-6- 8/!1‘0|-’.\’Z~14-16‘18‘20-22-24

I Sk
(CNAM -' _,ll-l

L 6 Drlcken Sie die Taste , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.

LI 4
SUN_IMON]_TJE (WED) THU FRI SAT
0- 2/4I -8 io 12-14-16-18-20-22-24

ScHEDULERIS

I-AM - 201
-0

7 Driicken Sie die Taste (OK] , um den eingefligten Zeitplan zu {ibernehmen.
Die aktive Programmierung wird durch einen Rahmen angezeigt, zum Beispiel .

L sle
/ [SCHEDULE P>xe
SU'L!MONI _TUE - THU FRI SAT ar

0- 2/4I 8!1.0 +12-14-16-18-20-22-241

Gruppe Einzelner Zeitplan einfiigen

- Wahrend der Einstellung Zeitplan zu kopieren,
Vor dem Einflgen individuelle Zeitplan kopiert, Im Steuerungsmodus Gruppe Die Program-
mierungen des individuelle Zeitplans werden fir alle Innengerate der ausgewahlten Gruppe
gleichzeitig Gbernommen.

@ HiNwEIS

* Driicken Sie die Taste (ESC] , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.




BEDIENUNGSANLEITUNG g4

Diagramm der taglicher Zeitplankopieren

/ ¢ Taglichen Zeitplan kopieren \

Taste kurz dricken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

[Wochenfag auswéhlen] : Wochentag wéhlen, der im Zeitplan

bearbeitet werden soll.

l Taste [COPY| driicken
Entsprechenden
Zeitplan kopieren

l

[Wochem‘ag auswéhlenj : Wochentag wéhlen, der im Zeitplan

bearbeitet werden soll.

HOS1N3da

l Taste drUcken

[ S eitol K°|f"e':e” ] : select the day of week to set up
eitplaneinstellungen the schedule.

l Taste (OK] driicken

Zeitplannummer
auswahlen

l Taste \\ driicken

Zeitplan kopieren
beenden

o /

@ HinwES
* Driicken Sie die Taste (ESC] , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Programmierung: Zeitplan kopieren (taglicher Zeitplan)

Diese Funktion dient zum Ubernehmen eines Zeitplans fiir andere Tage. (Beispiel: Um den Zeit-
plan von Montag auch fur den Dienstag zu Gbernehmen, kann die Funktion Zeitplan

kopieren/einfigen verwendet werden.)

(crour R — &)
AN T UNIT
OX | G2
UNIT 07 o N
ALL DL | Mo Mo F
GROUP 4All-'°u
= D!

A) | e seT cEaR
Ao | BN SET CLEAR

- %
SnEsTarprEen T T8 & 3 005 3¢
0.2 4 6.8.10.12.16.16.18.20.22.24 E"Q’»&“IEIEE-FN%

ON/OFF _ LOCK

5o B 7= B = B
T= o= ST = = =

[S[==EE) Lﬁ;:} & D]

GROUP RROOM TEMP

I— 1 Driicken Sie kurz die Taste (&), um den Einstellungsmodus ‘Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

% HEDULE e
SUN TUE_(WED) THU FRI SAT >|,S_ -
0- 2-4'6-8/!1’(]-1\'2-14-16-18-20-22-24 "AM L’"_"" "

2 Waéhlen Sie mit den Tasten den gewdinschten Tag fur den Zeitplan.

I

UV 4 HEDULE P>he
SUN_IMON)_TUE (WED) THU FRI SAT >ll$_ -
02,418 10-12-14-16-18-20-22-24 ,'A'V' L'l'.”'l

3 Nachdem der gewiinschte Tag markiert wurde, driicken Sie die Taste , um
den Zeitplan fur diesen Tag zu kopieren.

I
NI % sl
SUN_MON]) _TE THU FRI SAT >IIS_ -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22- 22 (CJAM 1 71171
l a L -2
|

I
N__/ v [SEHEDULE ke
SUN_VION) _TUE THU FRI SAT ié\ [ >"<_ -
1A -
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[ conomorer] venarion JTroovene ] serreweJ —~ E]
—fHsony e EA
en pl_l', l’ /lll\ AL | GROUP

¥ =
%% 3}3*

@'3’41’5’ ':'n'-n = égétx
m-m-mmmﬁ fé%%ozi&f

..... 10.12.14-16.18 - 20-22 24|
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ON/OFF _ LOCK

©=C__Jefio=l___Jen=(__ Jofz=(___J°
BeCJIM=CJIBE=C_J9E=C_7J9
= (6O a0

GROUP ROOM TEMP

5 Nachdem der gewlinschte Tag markiert wurde, driicken Sie die Taste , um den

kopierten Zeitplan flr diesen Tag einzuflgen.

— 6 Driicken Sie die Taste , um den eingefiigten Zeitplan zu Ubernehmen.
Die aktive Programmierung W|rd durch einen Rahmen angezeigt, zum Beispiel (FRI) .

HOS1N3da

v sl

CHEDU 4 ><

SUN TUE THU SAT ""_
012468 .10-12:14-16-18-20-22:24| | (CDAM I .“ {

Gruppe Taglicher Zeitplan einfligen

- Wéhrend der Einstellung Zeitplan zu kopieren,
Vor dem Einfligen Téaglicher Zeitplan kopiert, Im Steuerungsmodus Gruppe Die Program-
mierungen des Taglicher Zeitplans werden flr alle Innengerate der ausgewahlten Gruppe

gleichzeitig Gbernommen.

@ HINWEIS
e Driicken Sie die Taste (ESC) , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Diagramm der Feiertage

-

¢ Feiertags-Einstellung

Taste kurz dricken.

l Zeitplaneinstellungen aufrufen.

[Wochem‘ag auswéhlen] * Wochentag wahlen, der im Zeitplan bearbeitet

werden soll.

o)
l Taste driicken

( Feierfags-Einsfellung]
l Taste dricken

Feiertagseinstellung
beenden

\_

@ HINwEIS

e Driicken Sie die Taste [(ESC] , um die Zeitplaneinstellung zu beenden.
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Programmierung: Programmierung von Feiertagen

Diese Funktion verhindert das Einschalten der Klimageréate an Feiertagen oder an freien Tagen.
Fir einen als 'Feiertag' programmierten Tag wird das Symbol 'Aus' angezeigt.

SETTEMP.

ROOM TEVP |

NER [ VENTILATION

0.5 = PR
OmiBER| N ‘%’ 5 | e et e
S 3k ot () (M) oo 3%
ESmiEERexe

Yy VvVVvVYVvYvw
(SUN) (0N (TUE)(WED) (THU) (R (SAT)
024

6.8.10.1214-1618.20.22 24|

ON/OFF _ LOCK

= BCE= 7= Bt B
— o= D= = <

(=== L%I:l joyum]

GROUP ROOM TEMP

|— 1 Dricken Sie kurz die Taste (&), um den Einstellungsmodus ‘Zeitplan’ aufzurufen.
Der aktuelle Wochentag blinkt im Anzeigefenster.

O
L% sl =
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT >"S_ - cC
0-2-4-6-8,10-2-14-16-18-20-22-24] 1CNAM I- ZII™1 —
........ Bl { - (7
2
2 Wahlen Sie mit den Tasten den gewlinschten Feiertag.
L. 4 SchepULERIS
21

Sun_(MON) _TE THU FRI SAT
0- 2/4|~ -8 =0~12-14~16'18'20~22~24

(@AM )Z7- 071
] I

=

2
| 3 Nachdem ein Feiertag ausgewahlt wurde, rufen Sie mit den Zeitplan flr

Feiertage auf. (Aktivieren <> Deaktivieren)
Nach der Programmierung des Zeitplans fir Feiertage erscheint das Symbol 2 in

der LCD-Anzeige.

I
PP, 4 % SGHEDULE Pre
sun_(MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_%IS_ ——
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-2a  [CJAM I 1171
I | I - 210
|

L 4 Driicken Sie die Taste , um den Zeitplan fUr Feiertage zu Gbernehmen.
Die aktive Programmierung wird durch einen Rahmen angezeigt, zum Beispiel @ .

[
P, 4 % SEHEDULE Pt
sun_{MON) TUE THU FRI SAT |\'|'/- T _
0-2/4|-§-8;0-12-14-16-18-20-22-74 ,I@AM l_,l-_'l,l'l

..... |
* Nach der Programmierung des Tages flr den Zeitplan erscheint das Symbol < und

die Ausschaltzeit wird stindlich ausgefihrt.

Gruppe Feiertags-Einstellung

- Wahrend der Einstellung Feiertags,
Im Steuerungsmodus Gruppe Die Programmierungen des Feiertags Zeitplans werden fir

alle Innengerate der ausgewahlten Gruppe gleichzeitig Gbernommen.
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Selbstdiagnose des Innengerétes

Diese Funktion wird aufgerufen, wenn ein Prifcode von der Zentralsteuerung empfangen
wurde.

1 2
< >"<O x I_(_l-c
N =) /"\@X LILl-F

aroup (0 \
EraMS]| S~ S
O'(%’:) A | m=m s
s auto | BENSE SET CLEAR

@AMIU-U -,

v 1

vV VvV Vv v VvV Vv Vv _'0- 07

N e 2 fﬁ,&,?.@;‘@‘;%
n T F=

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22- 24| )
Esmunsnnsnsnesmmnnanan | O PV F =R

ON/OFF__LOCK
=T )oJ)2 = Jo)JB =1 Jo)4 = )°)
(

B =] )o)6 = )o)7 = Jo)B8 =1 )o)

)
e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)
B= ) o)ia = ( ) o)5 = ( Jo)i6 = ( )o)

s (SO ac]

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Bei einer Stérung eines Innengerates leuchtet die ROTE LED-BETRIEBSANZEIGE des
entsprechenden Gerates.

2 Die Anzeige “ CH"” und “xx" (Nummer) werden abwechselnd in der LCD-Anzeige angezeigt
und zeigen den Fehlercode an.

3 Falls ein Fehlercode in der LCD-Anzeige eingeblendet wird, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst oder Montagebetrieb.

Beispiel: Bei einem Fehlercode 3: CH 3

(= 1 - ) (e 1 - |
o < " ,L" < ."
UNIT ,-' ’ UNIT ,-’ ' P

[ | —_ i
0 - o
Cal=IE e o

v v

SUN MON TUE WED THU FRI SAT ‘ SUN MON TUE WED THU FRI SAT
. J |\ J
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> [MNAHPO®OPIEZ I'A EEOIKONOMHZH ENEPIrEIAZ

MAHPO®OPIEZ IN'A EEOIKONOMHZzH ENEPTEIAZ

Bpeite mapakdtw kamoteg minpodopieg mou Ba oag Bonbnoouv va eAaxIOTOMOMaETe TV KATAVAAWON EVEPYELAS OTAV
XPNOLLOTOIEITE TO KAIUATIOTIKO.
Mropeite va XpnoomomnoeTe To KALLATIOTIKO 0aG TIO AMOTEAEOUATIKA avaTpéXOVTAS OTIS KATwOL 0dnyieg:

* Mnv YUxeTe unepBoAlkd Tov ECWTEPIKO XWPO. AUTO evdeXeTal va elval emBAABES yia TV uyela oag Kat pro-
pel va KaTavaAwvel EPIOTOTEPO NAEKTPIKO PEUA.

* Mm\okapeTe To NAIAKO GG e 0TOPLA 1 KOUPTIVES VM AEITOUPYELTE TO KAUATIOTIKO.

* Kpatare mopteg kat mapddupa KAELOTA eV AEITOUPYEITE TO KAIUATIOTIKO.

* Mpooapp6aTe ™V KatelBuvon TG PoNng Tou agpa kabeTa 1 opIOVTIa WATE VA KUKAOOPEL 0 E0WTEPIKOS AEPAC.

« Emtayvete Tov aveplotpa yia va YuxBel 1) va BeppavBel ypryopa o E0WTEPIKOS AEPAG, OE GUVTOMO XPOVIKO dld-
oTNHa.

* AvolyeTe Tapabupa TAKTIKA yia Tov eEAEPIONO KABME 1) TIOIOTNTA TOU E0WTEPIKOU agpa Unopel va dBivel av To KAa-
TIOTIKO XPNOLLOTOIE(TAL Y10 TIOANESG WPEC.

+ KaBapiote 1o dpilTpo aépa pia dpopd kabe 2 eBOouadeS. 2kovn kat akabapaieg mou cUANEYovTaL HEGA OTO BIATPO
aépa Unopel va Umokapouv TV por Tou aépa 1 va anoduvapmaoouy TIg Aettoupyieg YUEng / aplypavong.

[a ta apxeia oac

SuppdyTe TNV anodel&n oag o€ auTr TN oeAida og MePIMTwon Tou XPelaoTe(Te va anodeiEeTe TNV nUEpPO-

unvia ayopdg 1 yia Adyoug eyyunong.
Kataypdyte Tov aptBud HovTEAOU Kal TOV OELPLAKO aptBud edw:

ApLBUOC HoVTENOU:

>elplakog aplbuog:

Mropeite va ta Bpelte 0e ia ETIKETA 0TV MA\eUpd KABe povadag.

"Ovoua avTIMPOo®IoU:

Huepounvia ayopdg:
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[TPO®YAA=EIZ AZPAAEIAZ

* H eykataotaon araitei e€eldIKkeUUEVEG IKAVOTNTEG KAL TIPETIEL VA TIpaypartoroleital arnd to
KEVTPO ETIIOKEUMV 1] Artd AAAA €IOIKEUPEVA OTNV €YKATAOTAOT KATAOTHUATA, TA Ortoia
eival avayvwplopéva anod tnv etatpia pag.

* H etalpia pag dev erokeudalel dwpedv Ta MPoRARUaATa rou 8a mpoKUuPouv HETA TNV
gykataotaon arod aveldikeuto Atouo.

* [NapéxovTal ol TapakATw TIPOPUAGEEIC aOPaAEiag yia TNV AroTPOTA AVETIBUUNTWY
KIVOUVWV 1 ATIWAELQV.

A\ NPOEIAOMNOIHZH

EQv o0 xpriotng 0ev akOAOUBNOEL TA UTTOXPEWTIKA QVTIKELEVA, UITOPEL va TIPOKANBel coBapog
TPAUMATIONOG 1] BAvaTog.

/\ NMPOZOXH

EQv o0 xpriotng dev akOAOUBNOEL TA UTTOXPEWTIKA QVTIKEILEVA, UMTOPEL va TIPOKANBE(
TIPOCWTIKOG TPAUNATIONOG 1] BAGRN Tieplouciag.

© NPOEIAOMNOIHZH/MPOZOXH

* H npoetdoroinon kat n Npoooxn €ivatl yia va tpapnéouv tnv rnpoocoxn Tou XpHoTn yia
mBavoug KIvoUvoug. AKOAOUBNOTE TA TIPOCEKTIKA £€TOL WOTE VA ATIOTPEYETE
£€va atuxnua acpaAeiag.

* H npoetdoroinon kat n Npoocoxr), dnAwvovTal OTO £YXEIPIdIo Kal OTO {Olo TO TIPOLOV Yia va
BonBrjcouv oTnV MPOCTACIA TWV XPNOTWV ard Tov Kivouvo.

A\ NMPOEIAOMOIHZH

Evykatdotaon

- BeBawwBeite va KAveTE AiTNON OTO KEVTPO ETILOKEUWV 1) OTO EEELOKEUPEVO
KATAOTNUA £YKATAOTAONG KATA TNV £YKATAOTAOT TWV TIPOLOVTWV.

@a mpPokANBei upkayld ) nNAeKTpoTANEia 1) €kpnén 1 TPAUPATIONOG.

« KAvTte aitnon oTo KEVTPO ETIIOKEUWYV N OTO EEEIBIKEUMEVO KATAOTNHA
€YKATAOTAONG KATA TNV €YKATACTAON YLA AAAN Hia POopA TOU EYKATECTNUEVOU
POLOVTOG.

@a mpPokANBei upkayld ) nNAeKTpoTANEia 1) €kpnén 1 TPAUPATIONOG.

« Mnv arnocuvappoAoYeiTe, PTIAXVETE 1) TPOTIOTIOLEITE TUXAIQ TIPOLOVTA.

@a pokAnBei upkayld ) nAeKTpomAngia.

VINHVV3

2& Xpnon

« Mnv TtomoBeTeite EUPAEKTA UAIKA KOVTA OTO TIPOLOV.
@a pPokANBei Tupkayld.

« Mnv etutpéneTe va TPEEEL VEPO OTO TIPOLOV.
@a PokANBei NAeKTPOOOK 1 BAGRN AclTOUpYiag.

« Mnv Tapadlete 10 TIPOLOV.
@a pokANBei BAGPN AelToupyiag KATA TNV TAPAEN TOU TIPOLOVTOG.

+ AlTnon TPOG TO KEVTPO ETIIOKEUWV T TIPOG TO £EEIBIKEUUEVO KATAOTNUA
€YKATAOTAONG O€ TIEPITTTWON TIOU TO TIPOLOV Bpaxei.
@a pokaA€oel TUpKayLla 1 nAekTporAnéia.
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4 TPOO®YAAZEIZ AZ0AAEIAZ

« Mn ueTABIOETE TO OOK XPNOLUOTIOIWVTAG KOPTEPA KAL JUTEPA AVTIKEIUEVA.
H BAGPN Twv e€aptnuatwy Ba ripokaA€oel BAGRN Asttoupyiag.

/\ MPOZOXH

2€ Xpnon

+ Mnv 10 KOBapifeTe XPNOLOTIOLWVTAG duvATA KABAPLOTIKA OTIwG OLOAUTEG AAAA va
XPNOLUOTIOLEITE HAAAKA UPAoPATA.
Oa MPOoKANBei TUpKayLA 1) TTAPALOPPWOT TOU TIPOLOVTOG.

« Mnv redete TNV 000VN Ye TTOAU dUVAUN 1) UNV ETUAEYETE DUO KOUUTTLA.
@a pokAnBei BAGRN AelToupyiag 1) dUoAelToUpYia.

« Mnv ayyiCete 1 TpaBATE TO KEVTPIKO KAAWDLO UE BPEYUEVA XEPLA.
@a pokAnBei BAGRN AelToupyiag 1] NAEKTPOOOK.



MINAKAZ MEPIEXOMENQN g

MINAKAZ NMEPIEXOMENQN

2 TIAHPO®OPIEZ TA EZOI-
KONOMHZH ENEPTEIAZ

3 TMPO®YAAZEIZ AZDA-
AEIAZ

EIZATQIH

OAHIEX ETKATAZTAZHZ

MéBodog Z0vdeong koAwdiov

3TNV TEPITITWON XLTOVOUNG EYKO—

Totaong AC Ez

10 ZTnv mreplmmTwon oOvdeon eyKOT&-
otaong AC Ez

11 TepLypa@n pepwv

11 Ovopooia kot Asttoupyia AC Ez

12 Ovopooia kot Asttoupyia Tou AC Ez
(Zuvéxeln)

13 MéEB0dog puBULONG EYKOTROTOONG _
MNwg No eLlgéNBeTe oTnv péBodo pvo-
ULONG EYKAXTEOTRONG

13 Mivakog Kwdikwv POBuLong Eyko-
TROTETN

14 ALRYPOUPG PONC TNG AELTOLPYLXG
pOOuLONG EyKaTaiaT& TN

15 Aettoupyla pOBULONG EYKATROTOONG
#1 _ POOuLon KOplag/EExpTWHEVNG

16 Aettoupyla pvBULONG EYKATROTOONG
#2 _ ETTIAOoyN TTpolovTwy Oukdacg 1 &
POBuLoN AptBuol Ou&doacg

17  Aettoupyla pOBULONG EYKOTROTOONG
#3 _ ETTIAOYN TTpolovTwy Oukdacg 2 &
POBuLoN AptBuol Ou&doacg

18 Aettoupyla pvBULONG eYKATROTOONG
#4 _ AvaCATnon Thg Zuvdedepévng
E0WTEPLKNG HOVEdXG (MOvo KOpLx)

19 Aettoupyla pvBuLONG EYKOTROTOONG
#5 _EvaAayn Kehalov/@apevaLT

20 Aettoupyla eAéyxou _ EmriBefaiwaon
TNG TULVOEdELEVNG ECWTEPLKNC HOVE-
dag

20 Aettoupyla eAéyxou _ EmriBefaiwaon

™G d1e0BLVONC OpLOPEVNG UGG

21 OAHTIEZ KATOXOY

21
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
34

35
40
40
40
41

42

43

44

45

46

47

51

52

54

55

56

ETtioyn op&dag

ETtidoyn e0poug eAéyxou

AELTOLPYLK HELOVWHEVNG ETWTEPLKAC
HOV&O G

AgLToupyla op&dog

‘ONeg oL AeLToupyleg (KOpLo AC Ez u6vo)
POBuLON pEBOdOL AELTOLPYLG KALLIG-
TLOTLKOO

POOuLON peBOdOL e€ExepLlopol
ETtiOuunTn pueutcrn eEpuOKPO(O'LO(C_,
POOuLON TaxOTNTOC avsum'rnpa
POOuLON kaTeDBLVONCG PONC XEPT
KAELDWpOTOC pLBOpioEWY

ALXYpOpUX pORg pLuBULONG TPEXOL-
OOC WPKG

AMGYN TNC TPEXOLT G WPKG
AL&ypaupx pong TNG pUBHLONG TTPO-
YPOXUUKTLOUOU

ATroBnkevon MpoypxppaTLOUOD
MpoBoAn MpoypaupxTIOUoL
MpoTepxtOTNTX MPOYPRULKTLOLOV
Mpocoxn KaT& Tov MpoypaupaTIoNO
AL&ypappa pongG TNG dLaty papiic
TIPOYPOUUKTLOHOD
MPOoYPOUPKTLONOC : ALXYPO®N TTPO-
YPOUURTLOUOU (Mepovwpévog TTpo-
YPOUUXTLOUOG)

MPoYpoUPXTLONOC : Alaypopr Mepo-
kuévog TIPOYPXUPXTLOPOD (OuadL-
KOG TTPOYPOUUKTLOUOC)
I'Ipoypauuomcruog Alxypopn Ttpo-
YPOUUKTLONOU (HUEPAOLOG TTPOYPOU-
HXTLOPOG)

MpoypoupXTIONOC : Alxypopn Hue-
PAOLOC TIPOYPAUUKTLOHOU (Opoxdikdg
TIPOYPAUPXTLONOC)

AL&YpaULX POAG TNG AVTLYPA@N pE-
HOVWUEVWYV TIPOYPRUUKTLOHOD
MPOoYPOUPKTLONOC : AVTLYPO QN TIPO-
YPOUURTLOUOU (Mepovwpévog TTpo-
YPOUUXTLOUOG)

"AL&ypapp PONG TNG AVTLY PPN
NUEPNOLOG TTPOYPAULKTLOUOD"
MPOoYPOUPKTLONOC : AVTLYPO QN TIPO-
YPOUUKTLOUOU (NUEPRTLOC TIPOYP XL~
HXTLOPOG)

ALGYPOpPX PORG pLBULTEWY ALKKOTTWV
MPoYpoUPKTLONOC : MpOoYypPXUUTL-
OpOC ALOKOTTWV

AUTO-dLAYVWON ECWTEPLKAC HOVEDXC

VIINHVVA




6 E=APTHMATA

EIZATQIrH

XapakKTnpIoTIKA

OmiocBia Aapa otpiéng

EEapTApaTa

VINHVV3

EAeyktng AC Ez

Adpa otipiEng

o>

Bida 4EA

Eyxelpidilo ®UAN\O ovopaoiag xwpou

S —

Bida 1EA Kahwdio eykatdotaong

(Ma Ztepéwon oe 1oixo) (Ma Xtepéwan otnv Adua otipiEnc)
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OAHrIIEZ ETKATAZTAZzHz

AdoU ToroBeTnoTETE TNV AdUa OTHPLENG - 2NV nepimrwon mou dev TonoBeTn el
AC Ez otnv KatdAAnAn 6€on, BLdwoTe KaAd otnv emudAavela Tou Toixou: Xpnollorolin-
Vv govada. ote TNV de€ld MAeupd Tou 0dnyolU OwOTN

- MapakaAoU e TOTIOOETAOTE TOV MOTE va T\eUPaA TOU 0dNnYoU avadopas.

pNV elval KupTh Kabwg prnopei va pnv

yivel owotn otepéwon €av n Bdon eivat
KUPTY. l
- MapakaoUue TomoBeThHoTe TNV Bdon Tou e unl- — L —
TnAexelplotnpiou otnv 181K BAKN dv (CTeTotoll - H—@W
UTIapxeL €LOLKN BNKN.
W "
H B
= e [T
|| & MapakaAoUpe OTEPEWDOTE KAAA HE TNV
A Xpnon Tng napexouevng Bidag oto KATW
1 - i MEPOG adoU To KpePAoeTE OTNV AGua OThH-
— Eng.
a4 ®© Wﬁ@Q pLENG
m
>
A\ NPOzOXH =
=
+ XpNOLLOTIOINOTE TIG TIAPEXOMEVEG =
Bideg. b

TonoBetnote 10 KAAwdLo AC Ez pe tnv ka-

TAAANAN pEBODBO clvdeONG.

- 2NV mepimwon Tornof£Tnong otnv ermda-
VELO TOU TOlXOU: XPNOIUOTIOINOTE TNV OTM
Tou KaAwdiou otnv Adua oTnpLEngG.

A\ NPO=0OXH

« Mnopei va néoel 010 MATWUA Kal va
ondoel eav dev £xelL oTePewWOEL e TNV
Bida.




VINHVV3

g OAHIIEZ ETKATAZTAZHZ

M£Bodog ZUvdeong KaAwdiou

Ma tnv napoxn .oxUog OToV KEVTPIKO EAEYKTN, N TIAPOXN YivETAL b TOUG TEPUATIKOUG
arodékteg DC 10V kat FEIQZH tou PI1 485 1) and toug Tepuatikolg anodékteg DC 12V kal
FEIQZH g eEwTEPIKNG povadag.

AC Ez AC Ez Multi V
VCC VCC 12V
GND GND GND
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B |
Multi V
~ A\, PO OXH N

« Ma TV napoxn toxuog DC10V and 1o Pl 485, n mapoxn emuTpéneTal pog 1 KEVIPLKO
€AEYKTN KATA TO HEYLOTO ava Pl 485. ‘Otav nmapéxete 1oxU o€ nmeplocodtepa arnd 1AC
Ez, unopei va mpokAnBei mpopAnpa otnv Aettoupyia Tou AC Ez.

+ [Ma TNV eNéKTAON KAl TNV oUVOEON TwV YPTANM®Y eTukolvwviag BUS_A, BUS_B tou
Pl 485, umopoUv va cuvdeBolv ¢wg16 AC Ez.

« Xpnolgornolnote TeTpdywva Bwpakiopéva kakwdia 0.75 yia tnv olvdeon HeTagu
Tou PI485 kat tou AC Ez.

+ To OUVOAIKO PNKOG TV KaAwdiwv ouvdeong eivat Atyotepo amd 1km.
N J
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TNV nepinTwon autovoung sykataotaong AC Ez

O [oo] [o1][o2][03] .- [OE[] OF
IDU connection o —

Pl485

BUSB

Vec GND BUSB BUSA
Master
- Group Number : O

Central controller 1

O [oo] [o1][o2][03] --- [OE][ OF
IDU connection o —-—

VAINHVV3

Vcc GND _INTB_INTA

Central controller 1

Master
L » Group Number : O

@ zHMEIQ3H

H 10x0g Tou AC Ez mpénel va napéxetal oe Povo éva AC Ez amnd v eEmTepLKN Yo-
vada.
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ZTnv niepinTwon ocuvdeon eykaraotaong AC Ez

[oo] [on |[o2]|[ 03] - [ o || oF |
MAIN | 555
PCB o
GND
BUSA N
BUSB >

Vecc GND BUSB  BUSA
Master
———— Group Number: 0

Central controller 1

Lo | [n J[oe =]
MAIN | reizss
PCB vce 2 2
S
BUSB
Vec GND_BUSB BUSA
Slave
Central controller 1| |———— Group Number : 1
- /—\|oo||o1||02||03|-~-|OE||0F|
> Q - IDU connection —_——
z
= MAIN
= PCB ..
» A
INTS >

A

Vcc GND INTB

INT
Master

Central controller] |—— Group Number : O

Lo | [n J[oe =] -
(B}
MAIN
PCB vec b
A
inTs
Vec GND INTB INTA
Slave
Central controller1 |——— Group Number : 1
@ zHMEIQSH

Mnopeite va opioete Tnv pUuBuion Master/Slave (Kupla/EEapTtwpevn)kat Tov aptduo
NG opddag eloepyxOpevVOL oTNV Aettuoupyia eykatdotaong. Meta&l Tou KeEVIPLIKOU
EAEYKTN Kal TNG EWTEPLKNG Hovadag 1 KaAwdiwon mpémnel ouvdéeTtal ue olvdeon
BUS connection (toroAoyia BUS).
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Mepiypadn pepwv

Ovopacia kai Asitoupyia AC Ez

006vn mpoBoAng ——

Mivakag eAéyxou

s
:-QJIOFF LOCK.

=Y s 21 e X1 e D (=T e
:

H e 0 i e ) s 0 ) e
:

O e D Y e D ) e D =) e )
:
VBT C ) E=C e =C"J°)
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i

ROOW TENP.

Mivakag eAéyxou

0086vn mpoBoAng

Meprypadn

£] KN MAARKTpO emAoyng eAéyxou: Pubpilel To eUpog
@ N Jal oo Y TOV ETMAEYHEVWYV EOWTEPIKDV HOVADWV.
" NMARkTpo Evepyornoinong/Ancvepyonoinong
@7@ ‘OAwv: Evepyorolel Kal anevepyoroLel TIG ETLAEY-
MEVEG EOWTEPLKEG LOVADEG.
MARKTpo ON/Off pepovwpévwv povadwv: Evepyo-
ToLel KAl anevepPYOTOLEl HEPOVWHEVEG ECWTEPL-
KEQ HOVADEG.
—— MAAKkTpo emAoyng opadag: ANAayn opadag eAéy-
wor XOU Kal TPOoBOANgG.
S LA MARKTPO K)\SI5(E)|.IGTOQ / EekAe1dwparTog: KAeldw-
o VEL Kal EEKAEIDWVEL
MAARKTpO Bepuokpaciag xwpou: MpoBAaiel TNV
Hie Bepuokpacia Tou Xwpou.
P - MAARKTpO Tpomou AciToupyiag: AAAayr Tou Tpo-
*HOAP TIOU AELTOUPYIOG TOU KALLATIOTIKOU
MARKTPO HEBOBOU eEaepiopol: ANAayN TNG HEBO-
X% )
E 10 dou eEaeplopol Tou eEagplotnpa
= MAARKTPO TaxUTNTAg avepioTApa: AAayn Tng
e TalTNTAG TOU AQVEULOTNPA.
I SET CLEAR MAnkTpo pong agpa: Evepyorolei / arevepyorolel

TNV Kivnon tng nepoidag.

VINHVV3
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12 OAHIEX ETKATAZTAZHZ

Ovopaocia kal AsiToupyia Tou

0086vn mpoBoAng —— :

AC Ez (Zuvéyeia)

Mivakag eAéyxou

-
8" onoFF__Lock

:
:
bt
:

E
(6=
0
=)
0

Mivakag eAéyxou | OB6vN MPoBoANg Meplypadn
MAAKTPO opiopoU Beppokpaciag: ANNAZeL TNV
b EMOUUNTA BEPUOKPATIA TOU KAIUATIOTIKOU
MAAKTPO emMAOYNG E0WTEPIKAG Movadag: EruAoyn
el <« >
& B NG €MMOUUNTAG EOWTEPLKNG HOVADAG Yia EAEYXO
MAAKTpO pUBHIONG AsiToupyiag: EloéABeTe OTNV
() AelToupyia eykataotaong otnv pUuBuLon eykata-
- oTaong
_ MAAKTPO pUBHIONG TPpEXOUTAG Wpag: PUBLION
OmiEEH NG TPEXOUOTAG KPAG.
. MAAKTPO pUBHIONG IPOYPAMHATIONOU: EI0ENBETE
€ ﬁ,’;“%@%% otV Aettoupyia pUBHIONG MPOYPAHATIOHOU Yia
Lol LI P =5 va opioeTe TOV ETUOUUNTO TPOYPAUHATIONO
MAAKTPO avTiypa¢png MPOypaPHATIONOU: AVTL-
Ypadn TOU TPONYOUUEVWG OPLOPEVOU TIPOYPAL-
MaTIoOpOU.
MAAKTPO EMKOAANONG MPOYPAMMATIOHOU: ETIKOA-
Anon Tou avTlypappéVou MPOYPAUUATIONOU.
- MAAKTpo Esc: AkUpwon Tou aAAayuévou Teple-
|ESC) XOMEVOU.
- MAAKTpo OK: EmuBeBaiwon Tou aAAayuévou Te-
[OK] plEXOMEVOU.
- MAAKTPO opIoHOU dlakomwV: Evepyorolei/Are-
VEPYOTIOLEL TNV EPAPHOYT TIPOYPANHATIOHOU Yia
fa TIG OLOKOTIEG.

- Oplopéveg Aettoupyieg evdexeTal va
pe Tov TUTIO POoIdVTOG.

MNV AettoupyoUv Kal va unv mpoRaiiovtal availoya

- O@a poBdaAAeTal AavBaopévn TR Bepuokpaciag xwpou edv To eVOUPUATO XELPLOTAPLO

dev eival ouvdedePEVO.
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M£B0do¢ puBuiong eykataoTtaong _ NMwg Na €106ABeTe oTNV
MEOODO pUBMIONG EYKATAOCTAONC

~ A\ NPOZOXH

H pébodog pUBuiong eykataotaong opilel Tnv Aerropepn Aettoupyia tou AC Ez. Av 1 Aet-
Toupyia pUBUIONG TIPOYPAUUATOG eyKaTtaaTaong dev €Xel 0ploTel owatd, Unopel va mpoka-
Aéoel TIPOBANATA OTO TPOIOV, TPAUMATIONO TOU XPNOoTN 1 UAIKES InULEG. AUTH N epyacia
TPEMeL va ekTeAeital and e§0UolodoTNUEVO £YKATAOTATN KAl Yia KABe eykaTtaoTtaon n aA-
Aayn mou dievepyeitat and un e§0uctodoTNUEVO ATOWO, TO ATOUO AUTO TIPETEL VA GEPEL TNV
€uBUvn yla Ta anoTeAéopata. € auThV TNV Nepimrwon, dev Mapexetal dwpedv opPIG.

GROUP 1 2 | iR conpITIONER | VENTILATION JEROOM TEMP)

—F D
P=te e =\ - . m{ . e LR

SET CLEAR

@------

PRTR BB TR e

vvvvvv

*Q(}Qeﬁa){
-AMI V
@PMIL

ﬁ&

ON/OFF__ L( LOCK

(T S 1 X1 s o €11 e o (=1 s )
(=] e [ (Y=1 s 5 (=) s 0 (=] e )

Ge=C T =C_JJ6=C"JJe=C_J9
[G%[%’[: é‘ % ‘ LO& mRO%MPD ]

1 MatwvTag 1o MAKTPO yla reptoo6Tepa and 5 deutepoOAerta, yiveTal eico-
d0g otnVv Aettoupyia eykatdotaong tou AC Ez.
- Edv natmBei pia popd olvToua, dev yiveTial ei00d0g otV Aeltoupyia eykataota-
ong. NMapakaAoUpe MATAOTE yia MEPLOCOTEPO AT 5 deUTEPOAETITA YIa OLyoupld.

2 'Otav €10éABeTe apxlkd otnv Aettoupyia puBuiong, mpoBAaAleTal o KwdIkOG TNG
Aettoupyiag kat avaBooBnvel n Auxvia on/off Tng ecwteping povadag 1.

Nivakag Kwdikwv PuBuiong EykataoTarn

Ap. Aettoupyia KwdIKog Tn

1 PuBuion Kuplag/EEapTwpevng 1 : KUpla : EEapTtpevn
EruAoyn npoiévtog Opadag 1 KAlpaTioTiké / EEagplotng

2 , , , 2 0~F : AleBuvon Ouddag
Optopog ApiBrou Opasag - : Mnv xpnouuoroleite autn Tnv opdada
EruAoyn npoiévtog Ouddag 2 Airconditioner / Ventilator

3 3

: . 0~F AleuBuvon Oupada

Optouog Ap. Onadag - Mnv )(pncnpontﬂsn!e1 aumqmv opada
Avalntnon eowTEPIKWV HOVADdWV , , .

4 (KUPLOG EAEYKTAG HOVO) 4 AvalnTtnon eoWTEPLKOV HOVAdWV

°C : KeAoiou

Pu6 °C/°F 5

° UBuon °C °F : ®dapevair

VINHVV3
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14 OAHIEX ETKATASTAZHZ

Alaypappa pong Tng Asitoupyiag pubuiong Eykataotdarn

/I'IaTﬁOTs TO TANKTPO yla 5 deutepoOAerTta.

l Eicodog otnv Aettoupyia Eykatdotaong

Eloodog atnv Aettoupyia

SIS : Oplouée Kuplag/EEaptmuey
(Optopée Kupiag/ PLopoG Kuplag/Egaptpevng

E€aptopevng)
l MatnoTte To MANKTPO oUuvTtoua

Eioodog atnv Aettoupyia < || > | : PUBuion npoidvtog ‘Opadag 1’
Eykataotaong #2 (KAlpatioTtiké 1) EEaeplopog)

(Opionog Opddas 1) - Oplopoég aptbpou ‘Opadag 1’
l MatnoTte To MANKTPO oUuvTtoua

Eioodog omnv Aerroupyia < J| > | : PUBuiON MpoibvTOg ‘Opddag 2’
eykaraotaong #3 (KAnaTioTtikd N EEagplouog)

(Opionos opadag 2) N l ] Oplopéde aptBuou ‘Ouddag 2’

l MatnoTte To MANKTPO oUuvTtoua

Eival optopévn wg Kupla;

Eioodog otnv Aettoupyiag
£YKATAOTOONG #4
(PUBuION oUVOEDENEVNG
€0WTEPLKNG Hovadag)

MatnoTte To MANKTPO oUuvTtoua

OXl

Eioodog atnv Aettoupyia
eykatdotaong #5 : PUBpion mpoPoAng Bepuokpaciag

(ANAayn °C/°F) (°C/°F)

-

/

~@) zHMEIQ3H

>e kABe AelToupyia eykaTAOTAONG, £AV MATHOETE TO TANKTPO (OK) AelTOupYEL 1) aro-
Bnkeletal n TpExouca katdotaon Aettoupyiag.

Ed4v nmathoete 10 TARKTPO (ESC) , yiveTtal ermoTpodn otnv Katdotaon mpo tng pUBul-
ong kat yivetal €£0d0g amnod tnv Aettoupyia eykatdotaong.

~
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A&iToupyia puOpiong eykardaocraong #1 _ PuOpion Kuplag/EEapTwpevng

12———
X lllc
,o,.

Z-F
!Elllr!

AM ,E) ‘,E % SET CLEAR
PMI h AUTO SET CLEAR

@l-----ﬁ T e 5 O S
2.4 6.8.10.12.14.16.13.20.22- ZAD-PM‘E qb ﬁ%

) (3%
ﬁ]
@D & & =

LOCK ROOM TEMP

‘o. E

3

GROUP

1 Edv nathoete 1o MANKTPO yla neploooTepa and 5 deutepdAerra, yiveral

— | €loodog otnv Aettoupyia puBuiong tou AC Ez.

- E4v 1o mathoeTe ouvToua, dev yiveTal £il00d0g oTnV AetTtoupyia pubuiong
eykataoTtatn. Matnote ywa neptocdtepa anod 5 deutepoOAerma yia otyoupld.

—12 '‘Otav eloépxeoTe 0NV AelToupyia pudpuL KUplag/EEapTtwuevng, poBAaAiAe-
Tal 1o '01’ kat otnv 086vn avaBoofrvel (M) & 6 ErudekvieTal To #1 Tng
Aeltoupyiag puBuiong 6tav avaBooBrvel n )\uxwa on/off TNG ecwTEPIKNG #1.

m
>
T

NET —
—m— A
S >

3 Em\oyn tng katdotaong pUOuiong Kuplag/EEapTwPEVNG UE TO TIATNHA TOU TAY)-
KTpPOU (< (> .

4 Opiote TNV eMOUUNTA WPA MATWVTAG TO TANKTPO :
A¢dol naTNoeTe TO MANKTPO (OK]), anoBnkelUeTal n avaloyn Kataotaon pubui-
ong 1| kat To LCD otapatd va avaBooBhveLl.

~

~ @) zHMEIQ3H
* Metd TNV pUBULON, £QV TIATACETE TO TANKTPO ) dev UMAPXEL KATIOlA £10AYWYN UE
TANKTPO evTOG 20 deuTePOAETITWY, YiveTal autdpaTn €€0dog anod TV Aettoupyia

€£YKATAOTAONG.
« Edv €E€NBeTE and TNV AelToupyia eykaTtAoTaong Xwpig va matnoeTe To TARKTPO

(OK] , n aAhaypévn Tiun dev Ba 1oxUoEL.
« EQv maTNOETE TO HEUOVWHEVO TIANKTPO TNG AVTIOTOIXNG AelToupyiag mpog aAlayn,

MTopeite va eloEABETE OTNV avTioToLXN AElTOUpPYia eykaTtaoTaong art' eudbeiag

G
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AsiToupyia puBpiong eykaraotaong #2 _ EmAoyn nmpoiovrwv Opadag 1 &
PuOpion ApiOuou Opadag

AuTi n Aettoupyia pubpidel Tov TUMO TOU TIPOIGVTOG KAl TOV aplOud TG opadag g opadag 1.

joner [ venTiLation JfroomTemP]SETTEMP

3 1]
o5 LI °¢

vvvvvvv

@l-e----- ﬁ

81012 14-16.18 202224

ON/OFF  LOCK

(= TJJ=C"J9E=C_JJle=C"7°)

@r:]é-%! @[:1 @m]

GROUP RROOM TEMP

1 Ed&v mathoete 1o MAAKTPO yla rMeploooTepa anod 5 deuTtepOAETTTa, YiveTal

| | €loodog otnv Aettoupyia pubuiong tou AC Ez.
- Edv To mathoete ouvTtoua, dev yiveTal €i00d0g otnVv Aettoupyia pubuiong

eykataotdatn. Natnote yia neptocdtepa anod 5 deutepOAETTA yia otyoupld.

2 Edv el0é\BeTe 0NV Aeltoupyia pubuiong aptdpol Tng opddag 1 pe To TANKTPO
] , 1 €VOELEN eival OTWG OTNV MAPAKATW €lKOVA. ETudelkvieTtal To #2 NG Ael-
Toupyiag puBuiong 6Tav avaBooPrvel n Auxvia on/off TNG ecwTEPIKNG #2.

| ’ .
B e ‘ » TUTIOG TIPOIOVTOG
/ AN - —_— J4 4
' : T AplBuodg opadag

1
LI

g\

VINHVV3

3 EruAéETe TOV TUTIO TOU TIPOIOVTOG TNG OAdAG 2 |E TNV XPNOT TWV TANKTPWV :

4 Erulé€te TOV aplOO opadag TG opdadag 2 Ye TNV XPNon TV MARKTPWV :

5 Enl)\sﬁTs Tov TUTIO MPOIOVTOG Kal TOV aplepo opdadag TG opadag 2 ue mv
XPfion Tou MANKTPOU . AoU ratfoeTe To MAKTPO (OK) , anoBnkeleTaL N
avaAoyn Kataotaon pl’Jeplonq, 0 TUMOG TNG opadag, o aptBudg tng opddag ota-

patd va avaBoopnvel.

~@) =HMEIQSH N

» MeTd TNV pUBULON, €AV MATHOETE TO TANKTPO 1) deVv UTIAPXEL KATIOLA E10AYWYN
ME TANKTPO eVTOG 20 deuTEPOAETTWY, YiveTal autopatn €§0d0g and TV Asttoupyia

eykataotaong.
« EQv €EENBeTE amod TNV AelToupyia eykatdotaong Xwpeig va MatnoeTe T0 MANKTPO

, N aAAaypévn Tiun dev Ba oy UoEL.
« EQv maTtoeTE TO HEPOVWHUEVO TANKTPO TNG AVTIOTOIXNG AELTOUPYIAg TIPOg aAAayn,

MTopeite va elo€EABeTE OTNV avTioTolxn AelToupyia eykataotaong art eubeiag. )
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AsiToupyia pUBpIONG sykaTaoTaong #3 _ EmAoyn npoiovTwv Opadag 2 &
PU6uion ApiOpou Opadag

AuTi n Aettoupyia pubpiel Tov TUMO TOU TIPOIOVTOG KAl TOV AplOd TG opadag Tng opadag 2.

UNIT ,:”
ahoup I-1L

ON/OFF  LOCK

=2 (o ad)

GROUP ROOM TEMP

1 Edv nathoete 1o MANKTPO yla meploaoTepa and 5 deutepOAeTTTa, YiveTal

e{00d0g otnv Aettoupyia puBuiong tTou AC Ez.
- E4v 1o mathoeTe ouvTtoua, dev yiveTal €i00d0g otnv Aettoupyia pubuiong
eykataotatn. Matnote yla nepltocdTeEPa anod 5 deutepOAETTa Yia otyoupld.

|2 Edv e10é\BeTe 0TNnV AetToupyia pubuiong aptOpol TG ondadag 2 pe To TANKTPO
, N €vdelfn eival Onwg oTnV Napakatw eikova. Erudekvietal 1o #3 TnG A€t

Toupyiag puBuIong 6tav avaBooPrvel n Auxvia on/off TNG ecwTepLkng #3. 1
>

| | , =
Y — » TUTOG TPOoidVTOQ ;
“ngl! == ApBuog ouddag &

3 EmAéETe Tov TUMO TOU MPOIOVTOG TNG OMAdAG 2 HE TNV XPNoN TwV TARKTPWV (< (> .

4 EruléETe TOV aplOud opddag g opddag 2 pe TNV Xpnon Twv MAKTpwY :

5 EmuA€ETe TOV TUTO MPOIOVTOG KAl TOV aplBpd opddag Tng opadag 2 Ye v
XPNON TOU TANKTPOU . ApoU maTtHoeTE TO TANKTPO , anoBnkeveTal n
avaioyn katdotaon puduLong, o TUMOG NG onadag, o aplduog g opddag ota-
patd va avaBoopnvel.

~ @) zHMEIQZH N

* MeTd Vv pUBuIoN, £dv MATACETE TO TANKTPO 1) eV UTIAPXEL KATIOLA EL0AYWYT
ME TANKTPO eVTOG 20 deuTepOAETTWY, YiveTal autdpatn €§odog anod v Aettoupyia

€£YKATAOTAONG.
« Edv €E€NBeTE and TNV AelToupyia eykaTtAoTaong Xwpig va matnoeTe To TARKTPO

n aAAayuévn Tiun dev Ba oy UoEL
« EQv maTNOETE TO HEUOVWHEVO TIANKTPO TNG AVTIOTOIXNG AelToupYiag mpog allayn,
Mropeite va elo€ANBeTE OTNV avTioTolxn Aeltoupyia eykataotaong ar eudbeiagq.
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AsiToupyia pubuiong sykaraoraong #4 _ AvalnTnon Tng ZuvoedepEvNG
£0WTEPIKAG Movadag (Movo Kupia)

AuTn N Aettoupyla avalnTtd ocuvdedenEvn eowTEPLKN Povada. Auth n Aettoupyia prnopel
povo va xpnotporotel Tov eAeyktn ZC Ez Tng oplopévng Kiplag.

MeTd TnV pUBULON TNG KEVTPLKAG SlelBuvong TNG ECWTEPLKNG HOVADAG KAl TNV AUTOUATN
dleubuvoloddTnon TG eEWTEPLKNG povadag, Eeklva n avalitnon g ouvoedeUévng eow-
TePIKNG Hovadag. Eav dev yivel auTto mpwTa, UMopel va punv yivel owoth avalntnon Tng
E0WTEPIKNG pHovAdag.

ER 1 2 \“/ 3% '_ ‘ UNIT

e <« > >< Zo% ] &0

UNIT ' ” ' O _

choue 0L P{m)?o‘g — AL GROUP

o ~O % A |a SEI'CA; AL

icaa| o 7o | WEIIIEM SET CLEAR

VVVVVVV _*ﬁo@*}(

Soodacacdy T A K0 A 0 () (©

ON/OFF  LOCK S -
7
(T3 e D 7] e D (=1 e D (= am D) z @OK
B 2) @ O GO

GROUP ROOM TEMP

1 Edv natnoeTte 1O MANKTPO yla meplocotepa anod 5 deutepoOAertra, yivetal
— el0odog otnVv Aettoupyia puBuiong tou AC Ez.

- E4v 1o mathoeTe ouvToua, dev yiveTal £i00d0G oTNnV Aettoupyia pubuiong
eykataoTtatn. Matnote ywa nepltocdtepa anod 5 deutepOAeTa yia otyoupld.

2 Edv el0é\BeTe 0TV Aettoupyia avalntnong ouvéséspévnq EOWTEPIKNG povd-

6aq ME TNV XPTI0N TOU MANKTPOU (3 (&) .n €voelEn elval OMwg oTnV NMAPAKATW €l-
KOva.

[yl
\ | /L‘L ——

/I\

3 A¢ou natnoeTe To TAKTPO (OK), EeKiva n avalTnon TG ouvdedepEVNG E0wWTe-
PIKNG povadag. AvaBoofrvouv KUKALKA ot Auxvieg on/off Tng pepovwuévng
E0WTEPIKNG HOVADAG Kal TO Tou LCD.

~ @) =HMEIQSH N

+ MeTd TV pUBUION, €4V TATHOETE TO MARKTPO f) dev UTIAPXEL KATIOLA E10AYWYN
ME TANKTPO eVTOG 20 deuTEPOAETTWY, YiveTal autopatn €§0do0g and TV Asttoupyia
eykataotaong.

« Eav eE€NBeTE amd Tnv Aettoupyia syKaTaomonq XwpIg va maTtnoeTe TO TANKTPO
(OK] , n aAhaypévn Tiun dev Ba loxuoeL.

« EQv maTtoeTE TO HEPOVWHUEVO TANKTPO TNG AVTIOTOIXNG AELTOUPYIAg TIPOg aAAayn,

MTopeite va elo€ABeTE OTNV avTioTolxn AelToupyia eykataotaong ar eudbeiag.
. J
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AciToupyia puBuiong eykaraoraong #5 _EvaAlayn KeAoiou/®apevait

a aAAayn Tou Tumou TPoRoANG TG Bepuokpaciag and Babuoug Kehoiou oe dapevalt

KalL avtiotpodws

GROUP [l I IR conormonier JVENTILATION |

m<>§|/03€lllll

UNIT ' ’ /"\
ALL

oo FILY sO () 2% = ]
“”’EhE " B e
I Si 0+ () () o M€
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1 Edv nathoeTe 10 TARKTPO yla MeplocdTepa amnéd 5 SeuTePOAETTTA, YiveTal

L1 eloodog otnv Aettoupyia puduiong tou AC Ez.
- E4v 1o mathoeTe ouvToua, dev yiveTal €i0od0og otnv Aettoupyia pubuiong

eykataotatn. Matnote yla neplocdTeEpa anod 5 deutepOAETTA YIa Olyoupld

2 Edv eloéNBete oTNV )\SlToupyla sva}\)\aynq Ks)\Olou/CDapsvalT ME TNV XpHon Tou

] TANKTPOU , N €vOeLEn eival OTwG OTNV MAPAKATW €LKOVA.
ErudeikvueTal 1o #5 Tng Aettoupyiag pubuiong 6tav avaBooBrivel n Auxvia a
on/off TNG E0WTEPIKAG #5. =

=z

n =

= el >
05 A%

‘O1av el0épyeoTe oTnV Aeltoupyia evalhayng Kehoiou/dapevalt, mpoBaiietat
T0 '05’ kaL otV 086vn avaBoopnvel 1o “°C’ R °F’.

3 EmA&gTe TpoTIO MPOoPOANG Beppokpaciag °C or °F matwvtag ta MANKTpa (A~ ).

4 Opiote ToV erAeYPEVO TPOTO MPORBOANG TIATMVTAG TO TAY) KTPO (OK] .
MeTda To MaTnUa Tou TAAKTPOU (OK] , cmoenKsusml n avtioToixn pueplon
MNMpoBAAAeTAL O TPOTIOG TIPOBOANG TNG OPLOUEVNG BEPUOKPATIAg KATA TNV AEL-

Toupyia.
= S o = / l:l'—?w:/—C> = ,C
| |
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AciToupyia eAéyyou _ EmBeBainon TG oUVIEIEPEVNG EOWTEPIKNG HOVADAG
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|| GROUP ROOM TEMP

1 EmuAéEte TNV ondda eAEyxouU Kal MPOROANG Mat®vTag To TARKTPo “GROUP”. ‘Otav
natnoete 10 TANKTPO "GROUP", evaAldooovtal ot Opadeg 1 kal 2 pe tnv oelpd.

2 'Otav naTNoeTe TO MANKTPO (OK) (oK), npoBdaAAlovtal ot ouvéséspsvsq EOWTEPIKEQ
povadeg Kaeu)q avaBoaoBrvouv ot Auxvieg on/off Twv pepovwPEVWY OUVDEDEE-

VOV ECWTEPIKMOV HOVAdWVY 5 GOPEQ.

AciToupyia eAéyxou _ EmBeBaiwon Tng dislOuvong opioHEVNG OHAdAG
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VINHVV3

ON/OFF  LOCK

| GROUP LOCK

1 EmAéETe TV avTioToixn opdda g omolag BEAeTe va empBeBalboeTe TOV AplOUO MaTw-
vTag 1o MANKTPo “GROUP”. ‘OTav nathoete 1o MNktpo "GROUP", evaAAdaoovTal ot
Ouadeg 1 kat 2 ye v oelpa.

2 Kdvte TnVv eruhoyn "Opddag" otnv Asettoupyia eTAOYNG EAEYXOU TIATWVTAG TO
mMAkTpo ) .’Otav emuAéEeTe AetToupyia emmAoyng opaéaq, MPOoBAAAeTaL TO €1-
kovidlo “GROUP” otnv 0806vn Kal o aplBuog opddag tng avtiotoixng opddag

oTO TUAMA "88" TG 006VNgG.

% O aplBuo6g ™G opadag mpoPBAaAAel Tov aptBud Tng opddag +1 Ing
avTioTOLXNG OPLOPEVNG ONAdag OTNV AelToupyia eykatdotaong.
(oplopédg aptBpou opddag : 0~F, poBoAr) aplBuou opadag : 1~16)

A.x.) EQv oploeTte otnVv Aettoupyia eykatdotaong aplOud opdadag “0”, o€ KAVOVLIKY Ael-
Toupyia etuAoyng opddag autr Ba rmpoBdaiieTal wg “1”.
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EmAoyn oudadag
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LOCK. ROOM TEMP

1 EruA€ETe TNV ondda eAéyxou Kal MPoBOoANG matwvTtag To MANKTpo “GROUP”. ‘Otav
nathoete To MANKTPo "GROUP", evaANdooovtal ot Ouddeg 1 kat 2 pe TV oelpd.

2 'Otav matnoete 1o TANKTPO "GROUP", avaBel n Auxvia LED wg opiopévn opdda
Kal PpoBAAAETAL N AVTIOTOIKN TPEXOUOA KaTdoTaon Pe TNV Xpnon g 066vng Kat
TwV Auxviwv LED.

[0 SHMEIQSH j

>V neplirmwon tou Eco-V DX, eival duvatog o €Aeyxog Kat n TpoBoAn opdadag eEaeplopou.

EmAoyn Upoug eAéyyou 2
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GROUP ROOM TEMP

+ MONAAA: Mepovwpévn eowTePLKN Hovada
* OMAAA: Zuvdedepéveg EOWTEPLKEG LOVADEG TNG
EruAEETe €UpOg TPOIOVTWYV YA EAEYXO avtioToixng opddag

4 - G * 'ONegQ:ZUVIEDEUEVEG EOWTEPIKEG HOVADEG OAWV
MaTOVTag To TANKTPO ' TwV opadwyv (Hovo {dlog TUmog MpoidvTog)

Selected product range is changed as following by pressing @ button.

(MONAAA - OMAAA - OAEZ = MONAAA) }

# O OpLOPEVOG KEVTPLKOG EAEYKTNG TNG e€apTwpevNng aAlNdlel wg €ENG.
(MONAAA — Opada - MONAAA)

O =HmMEIQsH N

‘Otav yivetal emmhoyn tou GROUP ALL, otnv 066vn LCD rtpoBa)\)\eml n TeAeuTaia Ka-
TAOoTAON TWV eAeyxopevwv EOWTEPLIKWV povaéwv Eav aA\d&ete auth TNV pueplon,
a)\)\aiouv ME TOV (D10 TPOTIO OAEG OL eomTaleeq pHovadeg Tou eru)\eypevou eupouqg
mpoiovTIwy. ‘OTav eTIAEYETE OAEG TIG ONADEG, AV dev MaTNOel KATOLO0 TANKTPO Yia 20
deuTepOAETTQ, ETUOTPEPEL AUTOUATA N AELITOUPYIA ETIAOYNG HELOVWUEVWOV HOVADWV.




VINHVV3

5> OAHFIES KATOXOY

AsiTOoUupyia HEHOVWHEVNG EOWTEPIKNG HOVASAG

AuTn eival n Aettoupyia yia Tov EAeyx0 TNG evepyoTmoinong/anevepyoroinong HEPOVWUE-
VWV ECWTEPLKOV HOVADWV.

uP [ el conormonzr T venmiLaTion Hrooweve] serreve
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GROUP ROOM TEMP

1 ZTnv nepinTwon mou n yovada sivai off
- Edv n avtioTtoxn povada eival hdn eruAeyuévn
‘Otav nmatnoete 10 HePovwuEVo TANKTPo ON/OFF, etuAéyetal n avtioTolxn E0WTEPLKN
povada kat avaBel n €voel&n LCD kat To avtioTolxo led Tng pepovwpévng povadag.
- Edv eival eruAeypévn AAAN ecwTtepikn povada,
‘Otav matnoete 10 Hepovwuévo MANkTpo ON/OFF, mavel va Aettoupyel n avtiotoixn
E0WTEPLKN Hovada kal ofrvel n €vdel&n LCD kat To avtioTtolxo led Tng HEpOVWUEVNG
povadag.
2 ZTnv nepinTwon mou n yovada givai on
- E4v n avtiotoxn povada sival hdn eruAeyuévn
‘Otav nmathoeTe To pepovwuévo MAnkTpo ON/OFF, malel va Aettoupyel n avtiotoixn
E0WTEPLKN Hovada Kal ofnvel n €vdelgn LCD kat To avtiotolxo led TNg HePOVWUEVNG
pHovadag.
- Edv eival etuAeypévn AAAN ecwTtepikn povada,
‘Otav nmatnoete 1o pepovwuévo TANKTPo ON/OFF, etuAéyetal n avtioTolxn E0WTEPLKN
pHovada kat avaBel n €voelgn LCD kat to avtioTtolxo led Tng pepovwpévng povadag.

# Aeiyvel petadoon evepyormnoinong kabwg avaBoopnvel 1o led Tng opddag.

A.X.) PUBuion mpoidvtog ‘Opddag 17 : KAlHaTloTiko
PUBuIoNn mpoidvtog ‘Opddag 2’ : EEaeplopog

-| EEER ) (Groor B2
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<MpoBoAn oto Eco-V DX>
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AsiToupyia opadag

AuTn elval n Aeltoupyia yia Tov €Aeyx0 TNG evepyoToinong/anevepyornoinong opadorotn-
MEVWV HOVADWV.

[rour RPN coomove ] veviarion JTroov e T serreve ] = E]

- ) \ll/()x:tnc 608 o
”W'%§Ow F &3

croue I UL o, Al) 2% -lil¥ ALL GROUP

= N [t e ALL
cnpan O ® e

I 5 1 () () 3
-PM]E EE F%@

vvvvvvv

(SUN) (WO (TUE) (WED) (THU) (FRI) (SAT),
024681012 14-1643-20 223
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ON/OFF __ LOCK

__
= C =T 5= e =T

=] e e

GROUP ROOM TEMP

| 1 ZTnv nepinTtwon mou n povada sivai off

‘Otav nmatnei To TARKTPO @ OAEQ OL OUVOEDEUEVEG HOVADEG TNG AVTIOTOIXNG

ouadag AeltoupyoUv Kal EVEPYOTIOLOUVTAL € KAVOVIKA OELpA.

Tote, otnVv 006vn LCD mpopdaAAovTal o avtioTolxog aptbuog g opadag kat n

TeAeuTaia KATAOTAON EAEYXOU TWV ECWTEPLKWV HOVADWV.

# Eav aA\@&ete autn TNV pUuBuLon, aAAafouv pe Tov (d1o TpOTIo OAEG OL E0WTEPL-
KEG HOVADEG TNG ETHAEYHEVNG OUADAG.

VINHVV3

2 ZTnv nepinTwon mou n yovada sivai on

‘Otav natnBel To MANKTPO @ OAEG OL OUVOEDENEVEG HOVADEQ TNG AVTIOTOIXNG
opddag mavouv va AettoupyoUv kat Ta pepovwpéva LED anevepyorolouvtal pe

KAVOVIKN o€lpd.
Tote, eEadavifeTal N KATAOTAON TWV ECWTEPIKMV HovAdwV arod tnv 066vn LCD.

~ @) zHMEIQzH
), uropeite va

« Edv eiAéEeTe KATAOTAON EAEYXOU OPADAG MATMVTAG TO TANKTPO
eMAEEETE avTioToln opdda xwpiq va aAAd&eTe TNV KataoTtaon Aettoupyiag.

+‘OTav eTIAEYETE TNV KATAOTAON OPASIKNG ETIAOYNG, €AV dev NMATNOel KAMOLO TAY)-
KTPO Yla 20 SeUTEPOAETTA, ETUOTPEDEL AUTOMATA N AELTOUPYIA ETIAOYNG HEMOVWUE-

VWV LOVAdWV.
Y

-
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‘OAeg o1 AeiToupyieg (KUpio AC Ez povo)

AuTn eival n Aettoupyia yla Tov €Aeyx0o TNG evepyormoinong/anevepyoroinong OAwv Twv
povadwv. Auti n Aettoupyia eival poévo yia Tov kevipikd eAeyktin AC Ez.
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GROUP ROOM TEMP

| 1 EmuAé€Te "ALL" matwvTtag 1o TANKTPO | " otov KevTplkO eheykTh AC Ez.
O KeVIPIKOG EAeYKTAC Tou AC Ez epgavilel To eikovidio (M]icon otnv 086vn LCD.

- Znv nepimrwon eAeykTn EEapTtwpevou AC Ez, dev unopeite va oploete auth TN
Aettoupyia.

2 MpoPAarieTal To eikovidio “ALL” kat to TpuApa H{ oty 086vn LCD.

To1e, otnVv 006VvNn LCD mpoBAaAAeTal n TeAeutaia KaTAoTaon EAEYXOU TWV ECWTEPL-

KWV HovAadwv.

- Edv aANdEeTte auTh TV pUBULON, aAAAZoUV LE TOV (D10 TPOTIO OAEG OL EOWTEPLKEG
MOVAdEG TOU ETIAEYHMEVOU TUTIOU TIPOTOVTOG.

VINHVV3

‘Otav eruAéyete 'EAeyx0o ‘OAwv,

- 'Otav matnBei To MARKTPO @ OAEG oL OUVOEDENEVEG HOVADEG TOU AVTIOTOLXOU
TUTOU MPOoidVTOog MavouV va AetToupyouUv Kal Ta pepovwpeva LED amevepyoroloU-
VTdl UE KAVOVIKN oglpd.

Tot1e, epdavideTal n KATAOTAON TWV EOWTEPLKWV HOVAdwWV amod tTnv 086vn LCD.

- 'Otav matnBei To MARKTPO @ , OAEG oL oUVOEDENEVEG HOVADEG TOU AVTIOTOLXOU
TUTMOU MPOoidVTOog Mavouv va AetToupyouUv Kal Ta pepovwpeva LED amevepyoroloU-
VTdl UE KAVOVIKN oglpd.

Tote, e€adavideTal n KATAOTAON TWV ECWTEPLKWV HOVAdwV anod tnv 066vn LCD.

~ @) ZHMEIQ3H

« Edv etuAéEeTe KaTAOTAON EAEYXOU OPADAG MATWVTAG TO TANKTPO it propeite va

eMAEEETE avTioToln opdda xwpig va aAAd&eTe TNV Kataotaon Aeltoupyiag.

«‘'Otav emA£YeTe TNV KATAOTAON OMADIKAG ETUAOYNG, €AV dev MaTnOei KAMOLO TAN-
KTPO Yla 20 deuTEPOAETTA, ETUOTPEPEL AUTOMATA N AELTOUPYIA ETMAOYNG HEMOVWUE-
VWV JOVAdwV.
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PuUOuion pe0odou AsiToupyiac KAIMATIOTIKOU

AuTn n Aeltoupyia eAéyxel TNV KATAOTAON AEITOUPYiag TOU KALMATIOTIKOU/ Eco-V DX.

ON/OFF _ LOCK
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GROUP ROOM TEMP

1 EmuAé€Te TV opdda yia éAeyxo matwvTtag 1o TAnKTpo “GROUP”.
(Ztnv nepimwon e&aeplotnpa, autn n Aettoupyia dev evepyoroleiTal.)

2 EMAEETE TNV E0WTEPIKN HOVADA YA EAEYXO TIATOVTAG TA TANKTPA .
(7 ETuAéETE TNV €0WTEPIKA HOVADA YA EAEYXO MATOVTAG TA TANKTPA )

L3 EmAéETe Aettoupyia TG avTtioToXNG E0WTEPLKAG HOVADAG MATOVTAG TA TARKTPA
:
- H Aettoupyia aAAGZel wg £ENG HE TO TIATNUA TOU TAHKTPOU :
*KAlpatiotikd : WOEN — ©¢puavon — Autopato — ApUypavon — AvEULOTAPAG
*Eco-V DX : WUEn - ©¢ppavon = Autopato - OFF
- H avtioTtoixn pepovwpévn evoel&n LED on/off aAAdlel 6Tiwg aAAdlelL kal oTnv Ka-
Taotaon Asttoupyiag.

VINHVV3

- WOEN/AdUypavon/aveulotnpag: Mpdaoivo
- @¢ppavon: Kexplumapt

- Kataotaon aotoyiag: KOkkivo

- Alakorm: Off

~ @) =HMEIQzH N

« H Aettoupyia eTAeYHEVNG EOWTEPLKNG HOVADAG aAAAZEL OTIWG OTNV KATAOTAON £TU-

Aoyng eAéyyou.

- ‘OTtav emAéyeTe TPOTO EAEYXOU OpAdAg,
Edv aAAd&eTe TV katdotaon Asttoupyiag, aANAlouv pe Tov BLlo TPOTIo OAEG OL
E0WTEPLKEG HOVADEG TNG avTioTolxng opddag.

- ‘OTtav emAEYyeTE TPOTIO EAEYXOU OAWV,
Edv aAAd&eTe TNV katdotaon Aeltoupyiag og auTth TNV Katdaotaon, aAAAlouv Je
TOV (D10 TPOTIO OAEG Ol EOWTEPLKEG LOVADEG TOU ETUAEYUEVOU TUTIOU TIPOIOVTOG.
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PuOuion pebodou sEacpiopou

AuTn N Aettoupyla eAEyxel TNV Katdotaon eEaeplopou Tou eEaeplotnpa/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 EmuAéETe 1O Mpoidv eEagplopol matwvtag To MnkTpo "GROUP".
(ZTnv nepimrwon KALLATIOTIKOU, auTh n Aettoupyia dev evepyoroleital.)

|2 EmuA€ETE TNV €EOWTEPIKN HOVADA YIA EAEYXO TATMVTAG TA TANKTPA .
(7 ETuAEETE TNV €0WTEPLKN PHOVADA Yia EAEYXO TIATOVTAG TA TARKTPA )

— 3 EmuAéETe Aettoupyia e€aeplopol Tou avTioTolou eEAEPLOTAPA TIATOVTAG TO TAN-
KTPO . (EvaAhayn BepuodTNnTag —> Kavovikn — Autouparn)

- H avtioTtoixn pepovwpévn €voet&n LED on/off aAAGlel 6Tiwg aAAAdel kat oTnv Ael-
Toupyia eEagplopou.

VINHVV3

- Aettoupyia eEaeplopou on : Mpaocivo
- Alakotm Aettoupyiag eEagplopou : Off

~ @) =HMEIQSH N

« H Aettoupyia e€aeplopol emuAeypevng povadag eEaeplopol aAAdlel 6Twg oTny Ka-

Taotaon ermAoyng eAEyXOuU.

- ‘OTav emmAg&yeTe TPOTIO EAEYXOU OuAdAg,
Edv aA\G&ete TNV Katdotaon e§aeplopol, aAAAlouv e ToV (D10 TPOTIO OAEG OL HO-
vadeg eEaeplopou Tng avtiotoixng opddag.

- ‘Otav ermAEyeTE TPOTIO EAEYXOU OAWV,
Edav aAAGEeTe NV kKatdotaon e§aeplopol og autn TNV kKatdotaon, aAAAlouv Ue
TOV (D10 TPOTIO OAEG OL HovAdEG £EAEPLONOU TOU ETIAEYUEVOU TUTIOU TIPOIOVTOG.
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EmOuunTtn pUBMION BeppoKkpaciag

AuTn n Aettoupyia puBuilel Tnv ermmBuunTn BeppoKkpacia Tou KAlpaTioTikoU / Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 EmuAé€Te TV opdda yia éAeyxo matwvTtag 1o MARKTpo “GROUP”.

| 2 ETAEETE TNV €0WTEPLKN HOVADA YIa EAEYXO TIATWVTAG TA TANKTPA .
(7 ETuAEETE TNV €E0WTEPLKN HOVADA YIA EAEYXO TIATOVTAG TA TANKTPA )

3 Opiote v eruBupnty) Beppokpacia matwvtag ta MAKTpa (A~ )V ].

— H Beppokpaocia pnopei va oplotei peta&u 18 °C kat 30 °C.
(H 6eppokpacia propei va oplotel peta&u 64 °F kal 86 °F.)

VINHVV3

: H Beppokpaocia augavetal katd 1°C matwvTag To MANKTPO Wia ¢opd.

: H Bepuokpacia peliwvetal kKatd 1°C mat®vtag To TARKTPOo pia popd.

+ 2NV nepimwon povadag eEaeplopou, n pUBULIoN TNG emuBUUNTAG BeppoKkpaciag
dev Aeltoupyel.

+ 2TV nepimwon povadag Eco-V DX, n pUBuion Tng ermmbuuntng Bepupokpaaciag
uropei va eAeyxBei 6Tav evepyoroleiTal TO KALHATIOTIKO.

~@) =HMEIQZH N

« H emBupuntn Bepuokpacia NG ETMAEYUEVNG ECWTEPLKNG HOVADAG AAAAZEL OTIWG
otnv katdotaon emAoyng eAEyXouU.
- ‘OTtav emAEYETE TPOTO EAEYXOU OHAdAg,
Eav aA\d&ete tnv erubuuntn Bepokpacia oe autn tn Aettoupyia, aAAalouv pe
TOV (D10 TPOTIO OAEG Ol EOWTEPLKEG LOVADEG TNG AVTIOTOIXNG OMAdAG.

- ‘OTtav emMAEYETE TPOTIO EAEYXOU OAWV,
Eav aA\d&ete tnv erubuuntn Bepokpacia oe autn tn Aettoupyia, aAAalouv pe

TOV (D10 TPOTIO OAEG Ol EOWTEPLKEG LOVADEG TOU ETUAEYHEVOU TUTIOU TIPOIOVTOG.
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PUOuion TaxuTnTag avepioTnpa

AuTn elval n Aettoupyia mou eAEyxel TNV ermBOUPNTA TaxUTNTA AVEULOTAPA.
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GROUP ROOM TEMP

1 EmuAéETe TV opdda yia éAeyxo matwvTtag 1o TARnKTpo “GROUP”.

| 2 ETuAEETE TNV €0WTEPLKY PoVADA Yia EAEYXO0 TIATWVTAG TA TANKTPA .
() ETuAEETE TNV e0WTEPIKA HOVADA YIa EAEYXO TIATMOVTAC Ta TAAKTPA )

L3 Opiote TNV emOUUNTA TAXUTNTA AVEULOTHPA TATMOVTAG TO TANKTPO .

-H O.VT{OTO[)(]’] Taxl’JTnTa aveplotnpa al\alel wg €ENG pe To TATNUA TOU

- TANKTPOU |
E K)\IHGT!OTIK('): Movada e&aepiopot / Eco-V DX:
= XaunAl - Meoaia = YYnAR — Autouarn XaunAf = YPnAR — MoAU YynAn
; TayUtnTa avepioTipa 006vn npoBoAng TayUtnTa avepioTipa 006vn npofoAng
XapnAn XaunAn
Meoaia YynAn
YYnAn MoAU uynAn
AuTOMATN * 2V nepirmrwon SLO, mpoBAaAAeTtaln
€vdelgn g XaunAng.

* Z1nv niepirmrwon Po, mpoBaAAetal n €v-
delEn ™G YYnAng.

~ @) =HMEIQ3H N

* H emBupunti TaxUtnTa aveploTnpa g ETMAEYHEVNG EOWTEPLIKNG HovAdag aldlel
OTWG OTNV KATAOoTAON €MMAOYNG EAEYXOU.
- ‘OTav emmAg&yeTe TPOTIO EAEYXOU OuAdAg,
Edv aAAGEeTe TNV emubupunti TaxUTnTa AVERLIOTAPA O AUTN TN AetToupyia, aAAaG-
Couv pe ToV (010 TPOTIO OAEG OL ECWTEPLIKEG HoVvAdEG TNG avTioTolxng opdadag.

- ‘Otav ermAEyeTE TPOTIO EAEYXOU OAWV,
Edv aAAGEeTe TNV emubupunti TaxUTnTa AVERLIOTAPA O AUTN TN AetToupyia, aAAaG-
Couv [eE ToV (010 TPOTIO OAEG OL ECWTEPLIKEG HOVADEG TOU ETIAEYUEVOU TUTIOU TIPOIO-

VTOG.
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Pu6uion karelOuvong pong agpa

AuTn eival n Aettoupyia mou eAEyXeL TNV KateUBuUvVON NG PoNg Tou agpa Tou KAwuartt-
OTLKO.

ON/OFF _ LOCK
|SLELS w— | G e— )

g o= BjUl=) B|Vas) T

|:—@[: 2] (e ad)

GROUP ROOM TEMP

1 EmuAé€Te TV opdda yia éAeyxo matwvTtag 1o MARKTpo “GROUP”.

| 2 ETAEETE TNV €0WTEPLKN HOVADA YIa EAEYXO TIATWVTAG TA TANKTPA .
(7 ETuAEETE TNV €E0WTEPLKN HOVADA YIA EAEYXO TIATOVTAG TA TANKTPA )

|3 Emm\éETe TV katdoTtaon pUBUIONG TNG PONG aépa MaTdvTag To TAAKTPO :

- H avtioToixn kateuBuvon pong aépa allddel matovtag To TAAKTeo (7 .
(Oplouodg <> AkUpwan)

- OPIZMOZ: H kateUBuvon Tng pong Tou aépa aAAdlel autouaTa.
- AKYPQZH: H kateUBuvon tg pong Tou aépa otabeporoleitat.

VINHVV3

~ @) =HMEIQZH N

* H eruBupuntn pUBULION PONG TOU Aépa TNG ETIAEYHEVNG ECWTEPLKNG HOVADAG AAAG-
{el NG 0NV KatdoTtaon ermAoyng eAEyyou.
- ‘OTav emmAgyeTe TPOTIO EAEYXOU OouAdag,
Edv aAAG&eTe TNV emubuunTn pUBULON TNG PONG TOU aépa o€ auTh TN AetToupyia,
aAANGZouv pe ToV (DLlo TPOTIO OAEG OL EOWTEPLIKEG LOVADEG TNG AVTIOTOIXNG OMa-

dag.
-‘OTav emMAEYETE TPOTIO EAEYXOU OAWV,

Edv aAAG&eTe TNV emubuunTn pUBULON TNG PONG TOU aépa o€ auTh TN AetToupyia,
aAAGCouv pe ToV (DLo TPOTIO OAEG OL EOCWTEPIKEG LOVADEG TOU ETUAEYUEVOU TUTIOU

npoiovTog.
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KAEI3WHATOCG pUBMicEWV

AuTn eival n Aeltoupyia mou neplopilel Tov EAEYX0 TNG E0WTEPLKNG HovAdag and To TnAe-
XELPLOTAPLO.

e auTtn TNV AelToupyia Ynopeite va eAEYEETE TNV EOWTEPLKY Hovada POVO amod ToV Ke-
VIPIKO EAEYKTN).

ON/OFF _ LOCK

e ——= — —— -

et (& aE)

GROUP Lock | ROOM TEMP

|
|1 EruA€€Te TNV opada yia EAeyXo MatwvTag To TANKTpo “GROUP”.

| 2 ETAEETE TNV €0WTEPLKN HOVADA YIa EAEYXO TIATWVTAG TA TANKTPA .
() ETuAEETE TNV £0WTEPIKA HOVADA YIa EAEYXO TIATMOVTAC Ta TAAKTPA )

——3 EmAéETe TNV epapuoyn KAEBOUATOG pUOBUICEWY TIATOVTAG TO TANKTPO % :
- H katdotaon KAEBWPATOG pUBUICEWY TNG AVTIOTOIXNG EOWTEPIKNG HOoVADAG aA-
AAlel MaT@VTAG TO TANKTPO -
L

- OPIZMOZ: KAeldwvel | avTiOTOLXN E0WTEPLKN povAada.
- AKYPQZH: ZekAeldwvel n avTioTolxn eowTEPIKN Hovada.

~ @) zHMEIQ3H

* H emBupuntn KATAoTaon KAEWBMUATOG TNG ETIAEYHEVNG EOWTEPIKNG HOVAdAG aAAd-
{el NG 0NV KatdoTtaon ermAoyng eAEyyou.

-'Otav emmAéyete TPOTO EAEyXOU opddag,
Eav aA\G&eTe TNV KATAOTAON KAEWOWUATOG HOVADAG 0€ AUTA TN Aettoupyia, aAAaG-
Couv pE ToV (D10 TPOTIO OAEG OL EOWTEPLIKEG LOVADEQ TNG AVTIOTOIXNG ONAdAG.
-'Otav emmAéyeTe TPOTO EAEYXOU OAWV,

Edv aAAGEeTe TNV katdoTtaon KAEWOwHATOG HovAdag oe auTh Tn Aettoupyia, aAAaG-
Couv U TOoV (D10 TPOTIO OAEG Ol EOWTEPLIKEG POVADEG TOU (dlou TUTIOU POIOVTOG.
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Aldypappa pong pudbuiong TpEXouoac wPag

« PUBMION TNG TpEXOUOAG WPAG

4 I
Matote TO T[)\T’]KT yla 5 deutepodAerra.

l Eicodog otnv Aettoupyia pUBuiong

NG TPEXOUOCAG WPAG.

EmuAEETE Nuépa TNG , , ,
£BBOUABAC : ETuAEETE nuUEPA TNG edopAdag

l Nathote To MAkTpo (OK).

PUBON MV/MM : EmA¢ETE AM (MM) /) PM (MM)

l MNMatnoTe To TANKTPO .
pUBUION GPag : ElAéETE TNV TpéXOUOA Wpa

(1~12, og dlaotuata 1 wpag)

l MNMatnoTe To TANKTPO .

PUBWION AETTTGOV : ETuAEETE Ta TPEXOVTA AeTTTA

(00~59, o dlaotuata 1 Aerrou)

l MNMatnoTe To TANKTPO \\

TEANOG NG pUBULONG

- /

@ zHMEIQsH

« EQv matoeTe 10 MANKTPO (ESC] , N wpPa ETUOTPEPEL TNV PONYoUHEVN pUBUION Kal
yivetal €§0dog amnd tnv Aettoupyia pubULONG TNG TPEXOUOCAG WPAG.

VINHVV3
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AAAayn THG TPEXOUOAC WPAC

AuTn n Aettoupyia eAéyxel PUBULON TNG TpEXOUOAS WPAS

OMiEER -¢Qs-% \A/ ST:T?LEAR

_SETCLEAR
SRR Sk 0 () () Fo 3%
AEsRAEES

vvvvvvv

o---@l---

2.4.6.8.10-12-14-16.18-20-22.24|
EEEEEEEEEEEEEEEERERAREEE

ONIOFF LOCI

__
LS O 3L S— LS — |- W—

(e[S %] @Zﬂ @[:1]

GROUP ROOM TEMP

| 1 Kpathote matnuévo 1o MANKTPO yia 5 deutepOAerta yia va eloéNBeTe
otnv Aettoupyia pubuiong Tng Tpéxouoag wpag. H tpExouca nuépa tng eRd0-
pddag B6a avaBooPrvel otnv 006V
< |
- AMI 1

IA (g NN

— v —

/S|I|N\M0N TUE WED THU FRI SAT l
m
>
=
§ 2 EmuAéETte TV TPéxouca nuépa natevTag Ta mnktpa (< (> ]
>

I Z

—_— v —
SUN MON TUE/WI'EL\THU FRI SAT |

| 3 ‘Otav emuAéEeTe TNV Nuépa TN Bd0OMASAC, TATHOTE TO TAKTPO yla va pe-
TaBeite otnv puBULION TNG WpPAG. MpoBAAAeTal £va aveCTPAUPEVO TPLYWVO
enavw anod tnv avtiotoxn nuépa g eRdouAdaAg.

_(\AMI 11
A AL

SUN MON TUE WED THU FRI SAT l

| 4 EmuAéEte AM (MM) / PM (MM) maTtwvTtag Ta MARKTPA :

OAM‘E
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I i ) s =) e D (33 e )
(K D (=1 e B (1] e ] s
@;][:] i2] [@;D & ]

RROOM TEMP

| 5 Ew0éABeTe 0NV AstTOUpYia pUBULONG TWV WP®V MATOVTAG TO TANKTPO . Oa
avaBooBnvel n €vOelEn Twv wpwv oTnv 006vn.

@A_ ,t i
} ll_ g’_“_l

—— 7 E10éABeTe 0NV AelToupyia pUBUIONG TWV AETTOV TIATWVTAG TO TANKTPO :
©a avaBooBnvel n €VOEIEN TWV AETITWV OTNV 0006VN.

VINHVV3

—-— A
AM( ZF-0 , ,
@ "':’1 1’1’_ n'— 00 ~ 59 (Ataothpata 1 Aerttou)

—— 9 OpioTe TV emMOUUNTA KPA TATOVTAG TO TAAKTPO .

. Aq>o(1 naTﬁOSTs To TANKTPO (OK]J, N Xpovodidypauua 086vn evnuepOVETaL.
KATA TNV evnuépwon,, Oa avaBooBnvel To n Xpovodldypaupa elKovidlo atnv 08o6vn.

@ zHMEIQSH

- [la va akupGoeTe TV pUBLON TNG MPAG, MATHOTE To TARKTPo (ESC) .
ToTe, N TPEXOUCA WPA B ETUOTPEYEL OTNV TIPONYOUPEVWS OPLOUEVT WPA Kal YiveTal
€£000¢ amo TNV Aeltoupyia pUuBULIONG TNG TPEXOUOCAS WPAG.
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Alaypappa pong Tng pUOMIONG MPOoYPAMATIONOU

« PUOpION MpoypappaTiopou

Mathote To TARKTPO olvTOpa.

TPOYPAMMATIOHOU.

ETuAé 3
2=

Eruhoyr Buou
[ vt |

EDUGHIUW nﬁmmﬁuanouoﬂ

L e

Oplopog
Aeltoupyiag

“ﬁ?ﬁg’u“o“dl [ Oplopog )\srrro’)v, ]

TPOYPAUMATIONOU

)\snoupyla TIOY POMHATIONOU

PUBuion Bepuokpaacia
TPOYPAUHATIONOU

:
]

T&AOG TNG pUBUIONG
TPOYPANUHATIOUOU

\_

l Elcodog otnv Aettoupyia plBuiong
: ETuAéETE TV Nuépa TG

l MaTthoTe TO MANKTPO .

: ETuAéETE aplBuo TpoypauaTIONOU
l MatnoTe To TANKTPO .
: EAéETe AM (MM) 1) PM (MM)

>i MatnoTe To TANKTPO )

: ETuAéETE TNV Wpa TOU

—bl MatnoTe To TANKTPO .

: ETuAéETe Ta AeTmrd TOU

> /. /.
@ ErAEETe TV l Mamote TO n)\nKTpo.

: ETuAéETe TNV Bepuokpaoia

l MathoTe To MAAKTPO .

eBdouAdag yia va pubuioste
TOV TIPOYPAMMUATIONO.

yla va opioete TOV
TIPOYPAUUATIONO (1~8)

TIPOYPAUKATIONOU
(1~12, oe dlaotnuata 1 wpag)

TIPOYPAUMATIOMOU
(00~50, og dlaotuata 10 AemTv)

TPOoYpPAppaTiopoU (18~30°C)
Eival povo sdIkTEC oL AetToupyieg
PUENG, BEpUavong Kal autopaTn.

/

~@) zHMEIQ3H

TIPOYPAMHATIONOU.

« E4v matnoeTe 1O MANKTPO , n Aettoupyia puOuIoNg MPoypPAPUATIOHOU ETUOTPE-
delL oTNnV Mponyoupevn pUBULON Kal yiveTal €£0d0g anod tTnv Aettoupyia puBuong
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Amnofnkeuon Mpoypappariopou

IR CONDITIONER
() € 111 -c
e LIL(F

=BT
% B

AUTO SET CLEAR

S 36 ot () (A) oo 3%
AV TIP3 (R
EPM"E'EE'F%Q%

4

ON/OFF _ LOCK

g7 o= LLESH Jojue = J

(=== L%[:] & ]

GROUP ROOM TEMP

L 1 Matnote To TARKTPO oUVTOMa Yla va el0€ABeTE TNV AelToupyia pubuiong
TPOYPAUUATIONOU. O@a avaBooBrivel N nuépa TG eRdounddag.

N7
N\ (SSHEDILE
SUN MON TUE_WED _THU FRI SAT ?
0-2-4-6-Sylol-&-14-16-18-20-22-24 ,'I - - -

2 EmAéETe TNV TPEXOUOCA NUEPA TIPOYPAKMATIONOU MATOVTAG TA TARKTPA : o

>

T

{ =

N\ | / v N E

SUM_MON _.TUE WED THU FRI SAT 15
0-2,4-4-8-10-12-14-16-18-20-22-24 " I - - -

| 3 'Otav emuAéEeTe TNV NUépa TNG €Rd0NAdAG, TIATNHOTE TO TANKTPO yla va
peTaBeite otnv pUBULION TNG WPAG TIPOYPANUATIONOU.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

| 4 EmuAéETe TOV €TOUUNTO aplOU6 TPOYPAUUATIONOU MATOVTAG TA TANKTPA :

1
\ !/

-

SUNM. MON_TUE WED THU FRI SAT
/’ I AN
{

0-2/4+4-810-12-14-16-18-20-22-24
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[roowreve] serreve ] N\

CJ
\Il/ 0 € 10100 °c 6t
/Il\@3><€' (L1 -F = D5

% fA\ SETCLEAR ,L\
o

SET CLEAR

v

ONIOFF LOCK

[ LA G L A S— |\ LS S— | e—
(O] e 77 e D (=] e D =] e D)
B&E= 2 @:J & D]

(GROUP RROOM TEMP

L 5 Ew0éNBeTe 0NV erBupuntn Aettoupyia pubuiong ON/OFF matwvTtag To TANKTPO
. ©@a avapBooBnvel To elkovidio ON 1 OFF otnv 086vn.

NI 4

SSHEDISEE
SUM_MON -TUE WED THU FRI SAT m’_“ " !
0-2,4-]-8:10-12-14-16-18-20-22-24 \ AMIE
LY _I@©F l -

[ 6 EmAéEte v erubupunTtn Katdotaon npoypappatiopol ON/OFF natwvtag Ta

TMANKTPQ .

|
N/ v HED sk
SUN_MON _TJE WED THU FRI SAT ' | AM ?"S_" " ’
0-2,4,-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24|  * ZAAMI{ _
74 % _,(:_ -0

7 Ew0éABeTe oTnV Aettoupyia pUBuiong AM/PM nmatavtag To TARKTPO .
©a avaBooPnvel To elkovidio AM (MM) i PM (MM) otnv 066vn.

[

NI 4 Sl

SUN_ MON _TIJE WED THU FRI SAT "/’E@%ﬁ_ o
0-2,4--8-10-12-14-16-18-20-22-24 A(PNAM{ 7] “'
..... &, 810 12 140618202220 < BT LI

8 EruAéEte AM (MM) / PM (MM) mat@vTtag Ta TARKTPa (A (v ).

| <
N S
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m%’i .
0-2,4,-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’fl—NA (=
AN e e R
|

| 9 Ew£ABeTe otnVv AstToupyia pUBUIONG TWV WPQOV TIATOVTAG TO TAAKTPO :
©a avaBooBnVveL TO EIKOVIOIO TWV WP®V OTNV 0006Vn.

L v ESHEDULS }ﬂ’s
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT 4@\,\ \, _’/'_"_’
0:274-9-8-10-12-14-16-18-20-22-24 AVIE 1L

AR ( Izl
1
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12 oner [ VENTILATION J[RoOM TEMP] TEMP

T oc

=
»
T o >"<
croue 101
W@@
crmgs P Hh B —251&5:2
G 5% Xt () (M) oo 3%
m—“ﬂﬁﬂﬂﬁ. A e E®

H%)
OE
o

ON/OFF__ LOCK
1o =] | =] | =] o

LIS I 5|V S— L L LSS S— |- —

B Jeu= 5= 6= 79

N v SSHEDUER }"',?
SUM_MON _TIE WED THU FRI SAT e A
0-2,4:%-810-12-14-16-18-20-22-24 "@@A_L"‘,’_"""

1~12 (Alaotnpata 1 Qpag)

| 11 Ew0éABeTe otV Aettoupyia pUBUIONG TwV AETTOV MATOVTAG TO TAAKTPO .
©a avaBooPnvel n EVOEIEN TWV AETTTWV GTNV 0006VN.

Woow
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

12 EmuAéETe Ta eruBuuNTA AETTd Mat®vTag Ta MAKTpa :

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

00~50 (Alaotuata 10 Aemtwv)

L 13 Emu\éETe TpOMO AelTOUpPYIag MATOVTAG TO TARKTPO . (KAjpaTioTiké Kkat
Eco-V DX povo)

N\ | / v SSHEDUES >‘|‘,g
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT 7 N — \
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22-24 "@@HM - _0N

KAlaTIoTIKO : WUEN — Oépuavon = Autopato — Apuypavon = AVEULOTHPAG
Eco-V DX : WU&n —» @¢ppavon - Autépato - OFF

m
>
>
T
=
2
b
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T
_SETCLEAR

e

ON/OFF  LOCK

———
B C =T Jis= 6= 77

(== @;CJ B3]

(GROUP ROOM TEMP

14 EruAéEte TpOMO AetToupyiag matavTag To TARKTpo (3X). (EEaeplotpag Kat
Eco-V DX povo)

.
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

N>
SCHEDULE ;I,s \_l .
-AM 20t
(o |

|
Movada e&aeptopol / Eco-V DX : Eval\ayn BepudtnTag - Kavovikn = Autouatn

[ 15 Ew0éABeTte oTnVv Aettoupyia pubuiong TG Bepuokpaciag matwvTag To
TAAKTPO [ > ) (>].06a avaBoanvs1 n 8V58[E,T] ™me Bepuokpaociag omv 0006vn.
(Autn n AetToupyia eivatl duvath poévo Katd Tov mpoypappatiopd ON.)

N 4
SUNM_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4|-§- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24

16 EruAéETe TNV eruBuunTh BeppoKpacia MATOVTAG Ta TARKTPA :

N
EEME |
e i

!

NI 4
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-:10-12-14-16-18-20-22-24

GEEIE K
fEmav e

_11

L.

- 2NV nepimrwon °C: 18 °C ~30 °C (Alaotn pam 1°C)
- 2TV mepirmrwon °F: 64°F ~86°F (Ataotrnpata 2°F )

17 Opiote TV emBUPNTA KPATNON MPOYPANMATIONOU TaT®@VTAg To TAAKTPO (OK].
ErudelkvUeTal 0 OplOPEVOQ TIPOYPANMATIONOG avTioTolXa pe Meplypapupa wg

SEf5 (ion)-

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT _

0:-2:4-6:8-10-12-14-16-18:20:22-24| =

@ =HmEIQSH

* ApoU matnoete To MAAKTPO (OK], N Xxpovodlaypauua o8ovn eVNUEPDVETAL
KATA TNV evNUEPwWON,, Oa avaBooBnvel To n Xpovodldypaupa elkovidlo atnv 08o6vn.
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f 3@ Cwr Y
¢ 1 ~ E_]VG;E]JUP
Al| 22¢ e -
sé' _(—\ i ALL

- A —
X g % ;,-,{ STIYE SET CLEAR
oA a3
0.2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.2¢| PMIE,BB.,:&@,{

ON/OFF __ LOCK

(=== L%:] ® D]

GROUP RROOM TEMP

Opiopog MNpoypappatiopot Ouddag

-'Otav emmAéyeTte TPOTO eAEyxoU opddag,
Edv oploete TOV MpoypaupaTiond oe authi Tn Aettoupyia, opiletal o mpo-
YPOUMATIONOG HE TOV (D10 TPOTIO YIa OAEG TIG EOWTEPLKESG HOVADEG TNG AVTI-
oTolxng opddag.

~ @) =HMEIQ3H N

+ '@ va akup®OETE TNV KPATNON TOU TPOYPAUHATIONOU KATA TNV pubuton, matrote
TO MANKTPO :
ToTe, N TPEXOUCA WPA B ETUOTPEYEL OTNV TIPONYOUPEVWS OPLOUEVT] KATAOTAON
TIPOYPAMUATIONOU Kal YiveTal €£0d0g amnd Tnv Aettoupyia pUBUIONG TOU TIPOYPAUA-
TIOMOU.

VINHVV3
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MpoBoAn MpoypappaTiopou

‘Otav opilete TNV NUEPQA TOU TIPOYPAUMATIONOU, epndavifeTal otnv 066vn Uia cuvoyn g
NUEPAG KAl N ETMOUEVN WPA EKTEAEONG TPOYPANUATIONOU, OTIwG dpaiveTal OTO MAPAKATW
oxfua.

v slle

[SCHEDULE]

SUN TUE WED THU FRI SAT ?"s_
'IAM )

(0276810121416 1820222 .'"_“

<I'IspiAm|ml TPOYPANATIONOU <\ETTOPEPELEG TIPOYPAUUATIONOU YIA TNV ETO-
yla myv nuepa> HEVN WPA EKTEAEONG TIPOYPAUMATIONOU>

MpoTepaioTnTa Mpoypappariopou

Edv 300 1) Meplo0OTEPOL TIPOYPANMATIONOL OpLloTOUV Yia TNV Bla wpa, AelToupyei mpoypap-
MOTIONOG UPNAOTEPNG TIPOTEPALOTNTAG.

O XaunAOTEPOG aPLBUOG TOU TIPOYPAMUMATIONOU €XEL UPNAOTEPN TIPOTEPALOTNTA.

sk sk
[ AM[ (710 —IGNAMY (1717
e - L O -

A.X.) ZtnVv nepimwon dlag wpag MPOYPAUHATIONOU OTOUG TIPOYPAMMATIONOoUG 1 Kal 2,
KaBwg N wpa MPOYPAKMATIONOU TOU TIPOYPAUMATIONOU 1 €xel UPNAOTEPN TIPOTE-
paLOTNTA AMd TOV TPOYPAMMATIONO 2, 1] AVTIOTOLXN E0WTEPIKN povada Ba dlako-
YelL v Aettoupyia otig 11:00 MM.

Mpoooxn karta Tov MpoypapparTiopo

Katd Tnv eKTEAEON TIPOYPAUUATIONOU (-V), Ol ECWTEPIKEG povAadeg dev AauBavouv Kapia
GAAN eVTOAN yla apkeTd Aertrda.

(To TnAexelplotnplo kat 1o AC Ez pnopei va pnv AettoupyoUv Kavovikd katd tnv didpkela
auUTAG NG MePLOdoU.)

Kata tnv Alakonn Mapoxng loxvog

1 Edv kamola dlakorm) LoxUog dlapKEDEL MEPLOCOTEPO AT 2 WPES, £va NON OPLOPEVOG
TPOYPAMMATIONOG dev Ba ekTeAeoTel HeTA TNV enavadopad tng LoxUog.
(H Tpéxouca wpa MpéETEL va enavopLoTel.)

2 Katd nv didpkela dlakotmg L.oXUog, 0 0PLOUEVOG TIPOYPAMMATIONOG dev Ba eKTEAEOTTEL.



OAHTIES KATOXOY 4

Aiaypappa pong Tng diaypadng npoypaupaTiopou

/ « Alaypadn HEMOVWHEVOU TIPOYPAUHATIOHOU \

MaTAoTE TO MARKTPO oUvVTOHA.
Eicodog otnv Aettoupyia
pUBUIONG TPOYPAMMUATIONOU.

Eru\éETE nuEPa T :ETuAéETE TNV NuUépa T
5 e I kg T
dlaypayeTe TOV TIPOYPAUUATIOUO.

l Mathote To MAKTPo (OK] .

Eruhoyn apt8pol : EMAEETE TOV aplOuod
[ TPOY PAUUATIONOU MPOYPAUHATIONOU Yia
dlaypaon (1~8)
l Matnote To M\KTPo (ESC) Yia 5 deuTepOAeTTa.

Alaypadr| avTtioToiou
HMEUOVWUEVOU
TPOYPANUATIOUOU

\_ /

/ « Alaypadn TpoypappaTIoONoU nuEPAG \

Mathote To TARKTPO olvTOpa.

Elcodog otnv Aettoupyia pUBuiong
TPOYPAUMATIOMOU.

e RIECRE EruAéETe TNV nuépa TNC eBOONAda
[ eBdouadag €Te TNV nuEPaA ™G eBdouadag

yla va dlaypayeTe TOV MPOYPAUUATIOUO.

l MatnoTe To TANKTPO \\ yla 5 deutepoOAemTa.

Alaypadr) avtioTolxou
TPOYPANUHATIONOU

nuépag

\ /

@ =HMEIQSH

- E4v matnote to MAAKTpo (ESC), yivetal ££0d0g anod v Aettoupyia puBUIONG Tpo-
YPAUUATIONOU.

VINHVV3
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MpoypappaTiopog : Alaypadn npoypappatiopol (Mepovwpévog nipo-
YPOMHATIONOG)

Ma v dlaypadn PoOvo evOg MPOYPAUHATIONOU piag eOWTEPIKNG HovAdAG

5 o
@E}

ALL GROUP

DO

ON/OFF  LOCK N
(i1 s Y=] e D (Y=] e D CY=] amm D
E=C 9= J9F=C_J96=C_1J9
9o S0 =, ST = Sz ©

(=== C"JJe="7J9
f=:f Ce=as)

L 1 Matnote To MARKTPO oUVTOMa Yla va el0éABeTE OTNV AelToupyia pubuLong
mpoypapuatiopoU. Oa avaBooBnvel n nuépa tng eSoudadag.

W sl
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT >|'<_ -
0-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24| (CONAMI ZJ-I71177
[ | L { -

2 EmuA&€Te TNV emuBuunTA nuéEpa dlaypadng TMPOYPANHATIONOU TATOVTAG TA TAN-
KTpa .

VINHVV3

\ v
Sun_IMON) _TUE THU FRI SAT
0!: 2/4|-§- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24

\ll/
SEEED
(@A

T
_l- ,J L
I

| 3 'Otav n embuunti nuépa tng eBdouadag eival eTuAeypévn, MATHOTE TO TANKTPO
(OK] Yta va petaBeite otnv Aettoupyia pUBULIONG TOU TPOYPAPNATIOHOU.

L slle
' [SGHEDULE]
U'L!MONI _TUE - THU FRI SAT N N

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-2

_|‘“

4 EruléETe TOV eTOUUNTO aplOPod TPoypaARpaTIopoU Tpog dlaypadn maTtwvtag Ta

TMANKTpaA .

L v
SUM_IMON)_TUE (WED) THU FRI  SAT \ /N ——
0!2/4|\81012 1416182022?4 D { M'l

| l‘l
l__l
I
g
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GROUP. 1 PR covomoner] venriarion JTroovenr | Serewe

et
oo 1111
W@@ S~

lEEE Ty % .\m'{ SSTIE SET CLEAR
i‘iiiﬂi?_ ‘_* G (O 3
s AN AR AR ARAR

H@mEHHFES

ON/OFF _ LOCI

———
(EX e 7= e 0 (=1 e D (= s )
(=== @Cj ® ]

GROUP ROOM TEMP

___ 5 'Otav n emmBuuntn nps ™G dlaypadng MpoypaaTiopoU eival eTiAEYUEVND,
nathote To MANKTPO (ESC] yia 5 deuTepOAETTA yia TNV dlaypadr) TOU MPoypay-
MaATLOPOU Katd TNV erubuunti nuépa.

sl

SEHEDULE Prg

SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT |\_L > ar
02/4|\810121416182022?A| - - -

....................... |I_

O avtioTtolxog npoypappanopoq dlaypdaodetal kat yivetal €£0d0g and tnv Ael-
Toupyia pUuBuLONG MPOYPAUMATIONOU.

v sl
[SCHEDULE Pr4
SUN TUE THU FRI SAT s

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’-AM’: “’
[ R (-

MpoypapuaTtiopog : Alaypadn MepovapEVog TIPOYpaHATICHOU
(OHadIKOC TIPOYPAMHATICHOC)

Ma v dlaypadn PoOvo evOg MPOYPAUHATIONOU piag eoWTEPIKAG HovAdaAg

1 |_|O.TT]O'@TO TANKTPO 9 clvTopa yia va eTuAEEeTe TNV AetToupyia pubuiong
opAadag.

| 2 Edv dlaypAyeTe TOV TIPOYPAUMATIONO O€ AuTh TNV Kataotaon, dlaypddeTal o
TPOYPAMMATIONOG TOU avTioTolKou aplBuol oe OAeg TIG povadeg TNG avTioTol-
XNG Opadag.

@ zHMEIQSH

- EAv natnote To TARkTpo (ESC) olvToua, yivetal £€0d0g amnd v Aettoupyia pUduL-
oNng TPOYPAMMATIONOU.

VINHVV3
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44 OAHTIES KATOXOY

MpoypappaTiopog : Aiaypadn npoypappaTtiopoU (HUgpno10g NpoypapHaTIopog)

AuTn eival pla Aettoupyia mou xpnotporoleital yia tnv dlaypadn MPoypaaTIoNoU Nueé-
pag o€ pia eoWTEPLKN Hovada.

—a{knogfgj)c
Ty et m )

ON/OFF  LOCK

LS — L S— L= — 4L e—
BeC_JJm=C _JJE=C JJe=C_J9
(=== @:1 ® 0]

GROUP ROOM TEMP

L 1 Natmote To mMAkTpo (C) clvTopa yia va el0éABeTe 0TNV AetToupyia pUOULIONG
TMPOYPAUUATIONOU. Oa avaBooBnivel n nuépa TG eSoUAdAg.

\llz
B3k
=]

\‘|'/
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT

0-2:-4-6- 8/10I +14-16-18-20-22-24

|
—d

2 EmuA&ETe TNV emubuunti nuéEpa dlaypadng TMPOYPANHATIONOU TATOVTAG TA TAN-

KTpa :
v EEN Sk
SU'LMON _TE (WED) THU FRI SAT ’"*_
0-2,4-%-8- 1o 12 14-16-18-20-22-24 '-AM ' ,"' "

L 3 'Otav n erubupntn nNuEPQ TG dlaypadng MPOoyPARMATIONOU eival ETUAEYUEVN,
MaTnoTE TO r[)\n KTPO | ywa 5 6SUTspo)\srrra yla TNV dlaypadn Tou Mpoypau-
MaTLOPOU Katd Tnv erubupunti nuépa.

~1—

ESHED U

| \

N
/
SUN_!MONl _TUE - THU FRI SAT

(‘)! 2/4I +8-:10-12-14-16-18-20-22-24

—

O MpoypapuaTIonog TNG NUEPAQ £xel dlaypadei, kal yivetal €§0d0og amnod v
Aettoupyia puBLIONG TPOYPAUMATIONOU.

EmudelkvueTal 0TL dev UTIAPXEL TPOYPAUMATIONOG KATA TNV Nuépa Kabwg e&a-
¢avifetal To nMeplypappa otnv avtiotoln nuépa atnv 066vn LCD.

nd

SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V' " "H
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MpoypappaTiopog : Alaypadn Huepnoiog mpoypappaTiopou (Opadikog
TIPOYPAMHATIONOG)

5 e 0 7 EEs
(CWAM Y C A
0246810114161 20.22 74 .PM'EEE TR

ON/OFF _ LOCK

(=] %] [é:m:] tt:l!

GROUP ROOM TEMP

1 MatnoTte To MARKTPO oUvToua yia va eTAEEETE TNV AelToupyia pubuiong
ouadag.

L 2 Eav dlaypayeTte TOV MPOYPAUUATIONO O AUTH TNV Katdotaon, dlaypdadetat o
TIPOYPANMATIONOG TNG AVTIOTOIXNG NUEPAG OTIC HOVADEG TNG AVTIOTOIXNG OMA-
dag.

VINHVV3

@ zHMEIQSH

« EQv matnoTte To MANKTPO \-\ yiveTtal €€0d0og arnod v Asltoupyia pubuiong mpo-
YPAUUATIONOU.
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Alaypappa pong Tng Avriypadn HEHOVWHEVWV TIPOYPAMHATICHOU

/- AvTiypa¢n npoypauuaTiopol \

MaTHoTE TO MAAKTPO oUvVTOHA.
l Eicodog otnv Aettoupyia puBUIONG TPOYPAUMATIOUOU

EruAEETE NuEPQ ] - ErASETe T .
: : nv npepa g
[ ™G eBdouadag .E -ﬂ £BBONGBAC Yia va
l Matfhote To KkTpo(OK] pUBUicETE TOV TIPOYPAUUATIONO.

Emuloyn aptbuou J Al B , ,
. :EruAe€Te aplBuo mpoypaupaTiopou
[ TPOYPAHHATIONOU yla vc1E opioF;;Tst1 Tovp Yoo "

l MathoTe 10 MNKTPEO COPY) TPOYPARMATIONO (1~8)

ATlypadn avTioTolyou
TPOYPAUUATIOUOU

l Mathote 1o TAKkTpo (ESC)

EruAEETE Nuépa TG
eBdouadag

« EmkOAANGON TipoypauuaTiopol

7 7 \ r
MathoTe TO TANKTPO - ouvTopa.

Eiocodog otnv Aettoupyia puBuiong
TPOYPAKUATIONOU.

EmuAéETe nuépa NG . . )
(™ o Emcere m nuépa o

eBdoudadag yia va pubuioete
l Mathote To MAkTpo (OK) TOV TPOYPAHUATIONO.

EruAoyn aptbpod . . EruAéETE aplOUO MPOYPAUUATIONOU
TPOYPANHATIONOU yla va opioete TOV

VINHVV3

l Matnote 1O TW]KTpo TPOYPAMUMATIONO (1~8)

PUBLON aVTlypAUUEVOU
TPOYPAUUATIONOU

l MatoTe To TANKTPO

[ TENOG eTUKOAANONG ]

TPOYPANUMATIONOU

/

N

@ zHMEIQSH

« EQv matnote 1o MAAKTpo (ESC) , yivetal £§080g and tnv Aettoupyia pUOuiong mpo-
YPAUUATIONOU.
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MpoypappaTiopog : Avriypadn npoypappatiogou (MepovwuEvog mpo-
YPAHHATIOHOG)
Ma epapuoyn MPOYPAUPATIONOU O AANEG NUEPES.
Mapadeiypa. Ma va kavete Tov deUTEPO TIPOYPAUUATIONO TNG AcuTépag va eival idlog ue
TOV MPWTO TPOYPAMMATIONO TNG TPITNG, XPNOLMOTIONOTE TNV AelToupyia avtiypadng / erm-
KOAANONG LEUOVWHEVOU TIPOYPAMMATIONOU)

« AvTiypagn npoypapHaTicHou

1 (AR conpImoNER J VENTILATION JR TTEMP.
A% ™7 8 UNIT
qugnl1> s"zo:},.ﬁ'_“_’:c &
o AN R 36 U oF
%&% L, @é -g AL GROUP
10 MED H _SH © ALL
RS0
hEathtaa L

ON/OFF__ LOCK

LA S— LS S— L= S— L —
(=T e ) 7Y e ) (=1 o P (=Y e )
B= 2] @:} joymm]

GROUP ROOM TEMP

L 1 Matnote To TARKTPO ouvToua yla va eloeABeTe 0TV AglToupyia puduiong
TPOYPAUUATIONOU. O@a avaBooBrivel N nuépa TG eRdounddag.

VIV /

SUN (MON) TUE_ E_THU FRI SAT
0:-2-4-6- 8/!1.0| 2-:14-16-18-20-22-24

>'|',<_
lens i uTy
o 1

VINHVV3

2 EmA€ETe TNV eTBUUNTA NUEPA YIA AVTLYPAdN TPOYPANUATIONOU MATOVTAG TA

TAKTPA :

LI 4
SUN_IMON]_TUE (WED) THU FRI SAT
0- 2/4I 8&0 12-14-16-18-20-22-24

*_ _
I-A l’ 'H'l

3 'Otav ermmAéEeTte TNV NEépPa G eBdouAdag, matnote To MAKTpo (OK) yia va
peTaBeite otnv pUBULION TNG WPAG TIPOYPANUATIONOU.

v sl
SUN_!MONI 1JE (WED) THU FRI SAT >|§- -
GYAM - 200 ,l

0- 2/4I N 8&0 +12-14-16-18-20-22-241

(A -

v slle

[SCHEDULE Pxe

SU'L!MONI TUE (WED) THU FRI SAT |\ e an
0-2,4:5-8:10-1214-16-18-20-22-2 24l Z1TON) -1

..,.._, ..............




48 OAHIEX KATOXOY

R 1 2 |CrEEEE

-ni' S"{O.»Q' “ '°C

A HH ’II\Q?>°’

- ) =T
RN 10 _zgzi::

@-----%f§§%0§1j

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@Dé%] (& 2] | =

GROUP ROOM TEMP

5 'Otav n emBuunTt nuéEpa TG avTypadng npoypappanopoo elval sm)\sypévn,
TIO.TT]OTS TO TAAKTPO (Gopy) (copy) Y@ TNV avTlypadn Tou MpoypaupatiopoU Tng embu-
HNTAG NUEPAG

-
sun MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT

Nl oz —
0-2,4:-% 8!1‘0 12-14-16-18-20-22- 241 OV '_""

— 6 EEENBeTE amo Tnv AetToupyia pUBUIONG MPOYPANHATIONOU MATOVTAG TO TAN-
KTPO | | .

v sl
HED LE
SUN TUE THU FRI SAT SCHEDVLERS
0-2:4-6-8101214-16-18-20-22-24| (N AM ' " ",' "

VINHVV3

@ zHMEIQSH

+ E4v matnote To TANKTpo (ESC), yiveTtal ££0d0g amnd Tnv Aettoupyia puBuiong mpo-
YPAUUATIONOU.
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« Emk6AANGON TipoypauuaTiopol

SET CLEAR —
AUTO SET CLEAR

I 5 3 () ) 3
HEmibags=e

ON/OFF _ LOCK

F=l __JJlO=1___Jojir=1__ Jojie=1__J°J
=22 s a3

GROUP ROOM TEMP

1 Matnote To MARKTPO olUvToua yla va eloeABeTe otV AgtToupyia puduiong
MpoypapuatiopoU. Oa avaBoofnvel n nuépa tng eBSoudadag.

SCHEDULE P
'lAM 1 ‘u"l

- 1

L%
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT

0-2-4-6 -8/!1‘0|-“.\’2~14-’I6-18-20-22-24

2 EmuA€€Te TNV emUOUUNTA NUEPA YA ETUKOAANON MPOYPAUUATIONOU MATMOVTAG TA
TANKTPA .
I\ 7/ v

I
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT
0-2/4|-§-8-40-12-14-16~18-20-22-24

§.",<_ _
'IAM - N ’l

o B [ X

3 'Otav emuAégete TV nuépa NG eBdopddag, matnote To TANKTpo (OK) yia va
— udetaBeite otnv pUBULON TNG WPAG TPOYPAMUATIONOU.

I

PRIV, 4 EDULE IS

sun_MON) _TUE THU FRI SAT ?HS_
(CJAM T
l
|

LI 4 SEHEDULE P>re
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT |\._,/- ?"S_
0-2,4-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24] AN -

I ) I— ~—pm I

4 EtuAéETE TOV EMUOUUNTO APLOUO TIPOYPAUMATIONOU TIATOVTAG TA TARKTPA .

m
>
>
T
=
2
b
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0NIOFF LOCK

__
9= JoJio=(C__Jeoii=(__JoJie=(C__J-
B=C)Ju=C"JJE=C"J-JE=C"J9
=t (e 8O

ROOM TEMP

L_ 5 'Otav n emBuuntn nuépa NG ETUKOAANONG MPOYPAUUATIONOU ival ETIAEYUEVT,
MATNOTE TO TANKTPO Yla TNV €MKOAANGN TOU apLBpol TpoypaupaTIoNoU
NG eMBUPNTNG NUEPAG.

\VIV/
SUN (MON) TUE_| E_THU FRI SAT

02468/!1‘(] +14-16-18-20-22-24

*_ _
- M 1 2071
-0

| 6 E&EABeTe anod tnv Aettoupyia pUBUIONG MPOYPAUHATIONOU TIATMVTAG TO TAY)-

KTPO :

LV 4
Sun_IMON) _TE THU FRI SAT
0~2/4|~§~8-!1.0~12'14-16~18~20~22~24

sl
SCHEDULE ;lls- _
(CUAM I1- 17T
-

]

VINHVV3

7 EQapuOOTE TOV ETUKOANMEVO TPOYPAUMATIONO MATOVTAS TO TARKTPO [(OK] .
EmudelkvUeTal 0 OPLOPEVOQ TIPOYPAUMATIONOG avTioTolXa e Meplypappa wg

cENS ()

v N>
[SCHEDULE P>xe
U'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT ar

|
-/ —
0-2,4-%-8-10-12-14-16-18-20-22-241 ~ (EAM '

| ) DR

|

-

U
|

~
ﬁ-

- N

EmkOAAnon Opadikog Meuovwpévog MpoypaupaTiopou

- Katd ) pUOuion avtiypadn mpoypauatiopou
Mplv and TNV ertkOAANON Mepovwuévog pdypappa avtypadn, ‘Otav eTuAéyeTe TPOTO
eAéyxou ouadag, Eav opioete Tov mpoypappatiopd oe autn tn Aettoupyia, opifetal o
MEUOVWUEVOG TIPOYPAUUATIONOG E TOV (D10 TPOTIO Yia OAEG TIG EOWTEPLKEG LOVADEG

avtioTo ouadag.
L MG avtiotoxng op S y

@ =HmEIQsH

- E4v mathote To mAkTpo (ESC) | yivetat £E050¢ and tnv Aettoupyia puBUIONG mpo-
YPAUUATIONOU.
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Aiaypappa pong Tng Avriypadn nUeEPNOIOg MPoypaHaATICHOU

/ « AvTiypagn NpoypappaTicgou nuépag \

MNatnote to Mnktpo | (5 Jolvtopa.

Eloodog otnv Asttoupyia pubuiong
TIPOYPAUMATIONOU.

EruAé€Te nuepa NG . ErETe Ty niboq The eB5oUABa
[ eBdoudadag €Te TV nuEPA TG eBOopadag

yla va puBuioeTe Tov MPOYPAUUATIONO.

l MaThoTe To MAAKTPO (COPY)

AvTlypadr) avtioTolxou
TPOYPAUUATIONOU

l

[ EruAegTe nuépa g ] : ETuAéETE TNV NUépa NG eBdouadag

eBdouadag yla va pubuioeTe ToV MPoypAUUATIOUO.

l MaTthoTe TO MANKTPO

PUBLON aVTlypAUUEVOU
TPOYPAUUATIONOU

VINHVV3

l Nathote To MfkTpo (OK]

Emuloyn aptbuou
TPOYPAUUATIOUOU

l Nathote To M\AkTPo (OK]

TENOG €TUKOAANONG
TPOYPANMATIONOU

o /

@ zHmEIQ3H

+ Eav mathote To MAfktpo (ESC) , yivetal ££0d0g amnoé v Aettoupyia pubuLong mpo-
YPAUUATIONOU.
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MpoypaupaTiopog : Avriypadn npoypappaTiogou (nuepnolog mpo-
YPOMHATIOHOG)

Ma epapuoy”n MPOYPANMATIONOU og AANeg NUEPeG (Mapddetyua. MNa va KAveTe Tov Tpo-
YPAUMATIONO TNG AguTépag va eival (dlog pe autdv g Tpiltng, XPNOLMOTIOINOTE TNV AEL-
Toupyia avtiypadng / ETiKOAANONG TPOYPAUUATIONOU.)

AM{ITT =

michEa
(SUN) (Vo) (TUE) (WED) (THU) (FRI)(SAT)

468 14 20-22- AM, | °C3% (A
0.2.4.6.810.12.14.16.18.20.22 Z‘EPMI’E’-E’E'Fgg’

ON/OFF  LOCK

g = U= T Jojie= 1 ___J
([ L%[:] & 0]

GROUP ROOM TEMP

I— 1 Matnote To MARKTPO oUVTOMa Yla va eloéABeTE OTNV AelToupyia pubuiong
mpoypapuatiopoU. Oa avaBooBnvel n nuépa tng eSoudadag.

1!7 /

SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
0:-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24

oL
[SCHEDULE S
ml =1.

(@AM I1- 2177
{ =

2 EmuA&€Te TNV emuBUUNTA NUEPA YA AVTlypadhT) MPOYPAPUATIONOU MATOVTAG TA

minkTpa (<[> ].

|

NIV 4 SCHEDULE J>re
sun_(MON) _TUE THU FRI SAT >"<_ -
0+2,/4-X- 81012 14-16-18-20-22-24 ,'A'V' -

It
=

| 3 'Otav n embupnti nUEpa TNG avIilypadng mpoypaupatiopol eival eTuAey-
MEVT, TIATAOTE TO TANKTPO yla TV avtlypaor Tou TPOoYPAUNATIONOU
NG eMLBUUNTAG NUEPQG.

NP2 4
SUN_MON)_T1E THU FRI SAT

[

AN /- — ——
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22.24l  (CUAM {- 71177
I ] | I

I

>

4 EruAéETe TNV emuBupunT NUEPA YA ETUKOAANON TIPOYPAUMATIONOU TIATWVTAG TA

mnKkTpa (A0

=

LI 4
sun_(MON]_TUE (WED) THU FRI SAT 4 M
0:2,/4: 3-8 10-12:14-16-18-20-22°7 "@AM IZ1- 210 "
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ON/OFF _ LOCK

©=C__Jefio=l___Jen=(__ Jofz=(___J°
BeCJIM=CJIBE=C_J9E=C_7J9
= (6O a0

GROUP ROOM TEMP

5 'Otav n embuunti nUEPA TNG ETUKOAANONG npoypappanopou elval etuAeyuevn,

TIO.TT]OTS TO MANKTPO (pASTE) (PasTE) YlQ TNV ETKOAANON AVTLYPAUUEVOU TIPOYPAUUATL
ouou.

v \ I /
SUN (MON) TUE (WED) THLL[(FRI)_SAT N\
0:2:4:6- 8!1‘01214/161{!20224

L 6 EdpappOOTE TOV ETUKOAANUEVO MPOYPARMATIONO TATMVTAG TO TAAKTPO
EmudelkvUeTal 0 OpLOPEVOQ TIPOYPANMATIONOG avTioTolXa e Meplypapupua wg

egng :

SUN TUE THU SAT
0-2-4-6-8.10-12-14-16-18-20-22-24) | (CAM T- 171

/N

VINHVV3

v *
l

-

KaTda tn puBpion avTiypadn mpoypappHaTIouou

- Mpiv anoé tnv erukOAANoON Huepnaolog mpoypappa avrypadn,
‘OTav etAéyeTe TPOTO EAEYXOU ouAdag, Eav oploeTe TOV MPOYPAUUATIONO O AUTH
N Aettoupyia, opileTal o HUEPNOLOG TPOYPAUUATIOUOG e TOV (B10 TPOTo Yia OAEQ
TIG EOWTEPLKEG povAdEG TNG avTioTolxng opddag.
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- E4v matote to MAnkTpo (ESC), viveTtal £€0d0g amnd tnv Aettoupyia pUBuLONG Tpo-
YPAUUATIONOU.
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Alaypappa pong pubpioswv Alakonwv

-

« PUOpION AlakoTiwv
MNMatAote 10 TTARKTPO ouvtopua.

l Eicobo¢ otnv Aertoupyia pubuiong mpoypappaTiopoU.

Enié€te npépa tng : EmtiNé€te TV nuépa ng efSopadag yia
[ eBdouddag + Emié€te v nuépa e efdouadacy

va pUBPICETE TOV TIPOYPAUHATIONO.

2
l MatAoTe TOo TTARKTPO

[ PUBuion Alakomwv ] .
l Matrote To TAAKTPO

TéNog pUBuIoNG
AlaKoTtwv

\_

VINHVV3

@ =HmEIQSH

+ E4v matnote To TANKTpo (ESC), yivetal €§0d0g and v Asttoupyia pUBuiong mpo-
YPAUUATIONOU.
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MpoypappaTiopoc : MpoypaupaTiIonog AloKoTiwv

AuTN N AelToupyia amoTpEmeL TNV AELTOUPYIA TWV KAILATIOTIKWV O€ NUEPES SLAKOTIWV N
Off. MpoBdaAAeTal To elkovidlo Off oe nuEpPeG TOU eival MPOYPAUHATIONEVEG WG ALOKOTIEG.
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— 3 'Otavn smeupnm NUEPA SLaKOTIWV eival ETMAEYUEVN, TIATAOTE TO TANKTPO -
YlO TOV OPLOPO TOU npoypappanopou dtakonwv. (Oplopodg <> AKUpwaon)
‘OTtav pubuileTe TOV MPOYPANUATIONO SLOKOTIOV, eldavileTal To elKoVidlo P
otnv 066vn LCD.
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+‘Otav eival oploPEVOG O TPOYPAUMATIONOG NUEPAG, TIPOBAAAETAL TO ELKOVIOLO
D Kal ekTeAeiTal MPOYPAPATIONOG off kdBe wpa.

Opadikog Alakonwv MpoypapHaATIONOG

- Katd tn pubuion Alakonmv mpoypAapaTtog,
‘OTav eTuAéyeTe TPOTO EAEYXOU OouAdag, EAv oploeTe TOV MPOYPAUUATIONO O AUTH
N Aettoupyia, opieTal 0 AIOKOTIWV TIPOYPAMMATIONOG HE TOV {DLo TPOTIO Yia OAEG TIG
E0WTEPIKEG HOVADEG TNG avTtioTolXng opdadag.
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> DICAS PARA POUPAR ENERGIA

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Aqui estao algumas dicas para o ajudar a minimizar o consumo de energia, ao usar o ar condi-
cionado. Pode usar o ar condicionado de uma forma mais eficiente, ao seguir as instrugdes
seguintes:

e Nao arrefecer excessivamente o interior da casa. Pode ser prejudicial para a sua saude, e
também consumir mais electricidade.

e Bloquear a luz solar com persianas ou cortinas, enquanto o ar condicionado estiver em fun-
cionamento.

e Manter as portas e as janelas bem fechadas, enquanto o ar condicionado estiver em funciona-
mento.

e Ajustar a direccao do caudal de ar, na posicao vertical ou horizontal, para que possa circular ar
no interior.

e Acelerar o ventilador de forma a arrefecer ou aquecer o ar do interior rapidamente, e num
curto periodo de tempo.

e Se o ar condicionado for usado durante muitas horas seguidas, devem-se abrir as janelas reg-
ularmente para renovacao do ar, ja que a qualidade do ar pode deteriorar-se.

e Limpar o filtro de ar em cada duas semanas. Poeiras e impurezas acumuladas no filtro de ar,
podem bloquear o caudal de ar ou reduzir a capacidade de arrefecimento / desumidificacéo.

Para os seus registos

Agrafar a esta pagina a factura / recibo no caso de vir a precisar de comprovar a data de compra, ou
para fins de garantia. Escrever aqui o nimero do modelo e respectivo nimero de série:

Numero do modelo:

NUmero de série:

Podem ser encontrados numa etiqueta colada na lateral de cada unidade.

Nome do Revendedor:

Data de Compra:
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

e Ainstalacao exige competéncias de especialistas e o aparelho deve ser instalado pelos
servicos técnicos autorizados ou por outras entidades especializadas e reconhecidas pela
nossa empresa.

¢ Relativamente a todos os problemas que surgirem apos a instalacao realizada por alguém
sem qualificacdes adequadas, a nossa empresa nao se responsabilizara.

e Os seguintes cuidados de seguranca sao apresentados para evitar perigos inesperados ou perdas.

A AvIsO

Se o utilizador ndo cumprir os itens mandatérios, pode resultar em ferimentos graves ou morte.

/\ ATENCAO

Se o utilizador ndo cumprir os itens mandatdrios, pode resultar em ferimentos graves ou danos de
bens materiais.

@ AVISO/ATENCAO

e Os simbolos de Aviso e Atengao servem para chamar a atencéao do utilizador para os possiveis
perigos. Leia e cumpra 0os mesmos escrupulosamente a fim de evitar um acidente de seguranca.

e Os simbolos de Aviso e Atengao estédo indicados neste manual e no préprio aparelho para aju-
dar a proteger os utilizadores de perigos.

A AvVISO

Instalacao

e Quando instalar produtos, certifique-se de que solicita auxilio ao centro de assisténcia técnica
ou uma loja da especialidade.
Podera provocar incéndio, descarga eléctrica, explosdo ou ferimentos.

e Quando reinstalar o produto instalado, solicite auxilio ao centro de assisténcia técnica ou uma
loja da especialidade.
Podera provocar incéndio, descarga eléctrica, explosdo ou ferimentos.

e Nao desmonte, fixe, nem modifique produtos aleatoriamente.
Podera provocar incéndio ou descarga eléctrica.

o
o
0
e |
c
(2]
c
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Em utilizacao

e Nao aproxime materiais inflamaveis do produto.
Podera provocar um incéndio.

® Nao permita a entrada de agua no produto.
Podera provocar descarga eléctrica ou avaria.

e Nao embata com o produto.
Podera provocar avaria quando embater com o produto.

e Quando o produto ficar molhado, solicite auxilio ao centro de assisténcia técnica ou uma loja
da especialidade.
Podera provocar incéndio ou descarga eléctrica.

e Nao provoque colisdes utilizando objectos afiados e pontiagudos.
Poderéa provocar avaria ao danificar componentes.




35S3N9NLY0d

4 PRECAUCOES DE SEGURANCA

/\ ATENCAON

Em utilizacao

¢ Nao limpe utilizando um detergente forte como por exemplo um solvente, mas utilize panos suaves.
Podera provocar incéndio ou deformacao do produto.

e Nao prima o ecra aplicando forca excessiva ou seleccione dois botoes.
Podera provocar avaria ou problemas de funcionamento.

e Nao toque, nem puxe o cabo condutor com as maos molhadas.
Podera provocar avaria ou descarga eléctrica.
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INTRODUCAO

Caracteristicas

Controlador AC Ez

Suporte traseiro

(D Parafuso
Acessorio
s | s | — | —
s | s | o | —
s | s | s | |
e | s | s | —
Manual Folha com o nome

dos quartos

> < i;;iiiD

Parafuso 4EA Parafuso 1EA Cabo de instalacao
(para fixar na parede) (para fixar na parede)
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

Apobs colocar o suporte da instalagdo AC Ez no - Para conservar a superficie da parede : Use a
local pretendido, aparafuse a unidade com ranhura de orientacao da peca.
firmeza.
- Coloque a placa sem a dobrar pois a pode
danificar a configuracéo se a placa de config-
uragao dobrar. H
- Configure a placa do controlo remoto para {%5:4} o< T I
que se ajuste & caixa de ligacéo. [ofeloll =
=0
o
e [T
l‘ & Fixe com firmeza, utilizando o parafuso
*g U | fornecido na parte inferior apds colocar o su-
porte.
50 Wﬂ 0]

A\ cuibapo

e Utilize os parafusos fornecidos

Prepare um cabo AC Ez seguindo o método
adequado de ligacao.

- Para conservar a superficie da parede : Use o
orificio destinado ao cabo no suporte.

353n9N1H0d

A\ cuibapo

e Se o parafuso nao for bem colocado,
pode cair ao chao e partir com o impacto.
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Método para conectar o cabo

Para fornecer corrente ao controlador central, fornecga a partir do bloco do terminal DC 10V e do
terminal Pl 485 ou do bloco do terminal DC 12V e GND da unidade interior.

AC Ez AC Ez Multi V
VCC VCC
GND GND
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B Gl
Multi V
~ 4\ cuibADO .

e Para fornecer corrente DC 10V a partir do Pl 485, é permitido um fornecimento de cor-
rente até 1 controlador central por Pl 485. Ao fornecer corrente a mais de 1 AC Ez, pode
ocorrer uma falha no funcionamento do AC Ez.

e Para expandir e ligar as linhas de comunicacao Pl 485 podem ser ligados BUS_A, BUS_B
até 16 AC Ezs .

e Use os fios 0.75 Square Shield para ligar os fios Pl485 e os fios AC Ez .
e O comprimento de todos os fios de ligacdo € inferior a 1 km.

35S3N9NLY0d
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No caso de instalacdo independente do ACEz

— |9o] [o1][oz]|[03] .- [OE|[ OF]

P1485
BUSB

Ndmero do
Grupo Mestre: O

[00] [o1][02][03] --- [OEJ[ OF]

X——7

Ligagéo IDU

!

Numero do
Grupo Mestre: O

353n9N1Y0d

@O noTa

A corrente AC Ez deve ser introduzida em apenas um AC Ez a partir da unidade interior.
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No caso de instalacdo independente do AC Ez

00 0 o2 [| o3| .- | o 0
@ Loo| [on ]| oz ][ 03]
PCB PI485
PRINCIPAL | v

GND
BUSA
BUSB

Vcc GND BUSB  BUSA

Numero do

Grupo Mestre: O

Controlador central 1

Lo | [n [ ][we] -

@ >|

PCB PI485
PRINCIPAL | [vec

GND
BUSA
BUSB

%A 4

— W\

Vee GND BUSB BUSA

» Numero do Grupo
Escravo: 1

Controlador central 1

- ®|oo||01||02||03|m
B
_\_/
PCB
PRINCIPAL .
GND
iNTE 5
0
g Vcc GND INTB  INTA |
_| ’
§ Controlador central 1 |—np g:urgiriﬁggfre: 0
@
T o | [n [[w2|[=] -~ [*]
PCB
2
r

— W\

INTA
INTB

PRINCIPAL %

Vee GND INTB  INTA

Controlador central | ————— Numero do Grupo
Escravo: 1

@ noTa

E possivel configurar a configuracao Master/Slave e a configuracao do nimero de grupo in-
troduzindo o modo instalacdo. A ligacédo por fios entre o controlador central e a unidade ex-
terior deve ser feita pela ligagdo BUS (topologia BUS).
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Descricao das pecas

Nome e Funcao do AC Ez

Painel de controlo

Visor —y

[PUSUOOOR SPUPOO

0
ONIOFF__LOCK

H

.

H
1

1

Painel de controlo Visor Descricao
G o IRIY Botéo para seleccionar controlo : Ajusta a drea da
ey 4 BH unidade interna seleccionada.
M Botdo On/Off (ligar/desligar) total : Liga a corrente
@ @ on/off das unidades interiores.

Botdo On/Off (ligar/desligar) individual : Liga a cor-
=9 rente on/off das unidades interiores individuais.
am 1 2 Botéo para seleccionar grupo : Mudar controlo e vi-
wor sualizar grupo.

e e LA Botao de bloqueio set/clear (configurar/limpar) : Liga
o o bloqueio set/clear.
e s Botéo para temperatura ambiente : Visualizar a tem-
oo [ peratura ambiente.
Botdo modo de funcionamento : Alterar modo de
OPER O 3 ~
*EOAP funcionamento do ar condicionado.
= % @ Botdo modo de ventilagdo : Alterar o modo venti-

lacdo do ventilador

Botao da velocidade da ventoinha : Alterar veloci-
dade da ventoinha.

r

SET CLEAR

Botao do fluxo de ar : Muda para mudanca set/clear
do fluxo de ar.

o
o
0
e |
c
(2]
c
m
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m
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Nome e Funcdo do AC Ez (continuacio)

& ©)
AL GRow

Visor —y

R 5 31 O 15 3%
Emigagexe

o pemmecectenaccan

»
6w I G e D s D o s )
S - o 1 e =y s D 5 s
=) s D (33 e ) (11 e =1 e
O05?) (e e

Painel de controlo

Painel de controlo Visor Descricao
s ya7an Botéo para configurar temperatura : Alterar modo de
P funcionamento da temperatura do ar condicionado.
N Bot&o para seleccionar unidade interior : Seleccionar
A BE unidade interior pretendida a controlar
__ Botéo para configurar fungdes : Iniciar modo insta-
(&) lacdo para configuracédo da instalagao
R - Botéao para configurar tempo actual : Configurar
OmiEEH tempo actual.
Bot&o para configurar programa : Iniciar o modo
Q- OM K NE 3
c E@QM?EE%%?%@ preparacao do programa para preparar o programa
« = pretendido
Botao para copiar programa : Copiar configuragdo do
programa anterior.
Bot&o para colar programa : Colar programa copiado.
otdo Esc : Cancelar o conteudo alterado.
ESC Botdo Esc : C | teudo alterad
(OK] Botédo OK : Preparar o contetdo alterado.
< % Bot&o para configurar férias : Aplicacdo do programa
de férias para set/clear.

- Algumas funcdes podem nao estar operacionais ou visiveis dependendo do tipo de produto.

- Ird apresentar um valor estranho na temperatura da divisao caso o controlo remoto com fios nao
esteja conectado
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Modo preparacao da instalacdao _ Como entrar no modo
preparacao do instalador

~ 4\ cuIbADO N

Modo de configuracdo do instalador ird configurar a fungao detalhe do AC Ez.

Se 0 modo de configuracao da instalacdo nao estiver devidamente configurado, pode provo-
car problemas no produto, danos no utilizador ou na propriedade. Deve ser configurado por
instaladores certificados e qualquer instalagao ou alteracdo efectuada por pessoal ndo certifi-
cado sera de sua inteira responsabilidade. Neste caso, o servigco nao podera ser livre de en-
cargos.

kS EDD:
S == o
Gaan P % ®mmmsrcn

CommaEEDEE 2 @ *QOQ‘%’N
0.2.4.6.8.1012.14.16.18-20.22.24| %‘;ﬂ"""",—ng Cg%

(O~ UNIT

@
e
o
<
o

ALL
ALL
—

ON/OFF  LOCK

(= %] @ (= @ :1}

GROUP ROOM TEMP

1 Se premir o botdo ([(£]) por mais de 5 segundos, acede ao modo configuracdo AC Ez.

- Se premir apenas por um curto espaco de tempo, ndo acede ao modo de preparagao
do instalador. Pressione durante mais do que 5 segundos para se certificar.

2 Quando acede ao modo configuracao inicialmente, surge o cédigo Function (funcéo) e
o led on/off na unidade interna #1 pisca.

o
o
]
3
c
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[
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Quadro de Cédigos de Configuracao do Instalador

Ne. Funcao Codigo Valor
1 Configuracdo Master/Slave | 1 (MJ: Principal (S : Secundario
5 Seleccédo do produto Grupo 1 ) Ar condicionado / Ventilador

Configuracao do Nimero de Grupo 0~F : Endereco do Grupo -: N&o use este grupo
3 Seleccdo do produto Grupo 2 3 Ar condicionado / Ventilador

Configuracdo do niimero do grupo 0~F : Endereco do Grupo -:N&o use este grupo
4 Pesquisa das unidades internas 4 Pesquisa da unidade interior

(apenas controlador Mestre)

°C : Célsius

5 Configuragao °C / °F 5

°F : Fahrenheit




353n9N1H0d

14 INSTRUCOES DE INSTALACAO

Diagrama do modo de configuracao do instalador

/ Prima o botao durante 5 segundos.

l Entrada em modo de instalacao

Iniciar modo

instalacdo #1 : Configuracdo Master/Slave

(configuragdo Master/Slave)

l Prima o botéao por um curto espacgo de tempo

Iniciar modo < > | :'Grupo 1’ configuragdo do produto
instalacdo #2 (Ar Condicionado ou Ventilacdo)

configuracdo Grupo 1
( onras Po ) *'Grupo 1' configuracdo do nimero do grupo
l Prima o botéao por um curto espacgo de tempo

Iniciar modo < || > | :'Grupo 2 ' configuragdo do produto
instalacdo #3 (Ar Condicionado ou Ventilacido)

(configuragdo Grupo 2) NN 'Group 2’ configuragdo do nimero do grupo

l Prima o botéao por um curto espaco de tempo

Esta configurado
como Master?,

- Iniciar modo
instalacdao #4
(configurago da unidade interior ligada)

Prima o botéao por um curto espacgo de tempo

Iniciar modo

instalacdo #5 : Visualizar configuracdo da

(Alterar °C/°F) temperatura (°C/°F)

\ /

~@)NoTA

Em cada modo de instalacdo, se premir o botdo (OK] , a presente condicao de configuracdo
entra em funcionamento ou é guardada.

Se premir o botdo (ESC), volta a0 modo anterior & condicédo de configuracdo e existe a partir
do modo instalacao.

~
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Modo de configuracdo da instalacio #1_Configuragio Master/Slave (Mestre/Escravo)

?
§|< 0 3%€ D100 oc
/||\ OX, ] l°F
O = Hllﬂl’
Cupan e S B e
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e
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o
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@l-m-mmm %
2

-4 6.8-10.12-14-16-18-20-22 24|
llllllllllllll.llllllllll

=) (3%

ﬁ]
=i (& ad) H

GROUP LOCK ROOM TEMP Ijl‘

] 1 Se premir o botao por mais de 5 segundos, acede ao modo configuracdo AC Ez
- Se premir apenas por breves momentos, ndo acede ao modo configuragado do insta-
lador. Pressione durante mais do que 5 segundos para se certificar.

2 Ao aceder ao modo configuracdo Master/Slave, exibe ‘01’ e pisca ou no
LCD. Mostra #1 do modo configuracao piscando o led on/off led da unidade interior

#1.

1 -

N ll_l/ 1

7/T\7

3 Selecciona a condicdo de configuracdo Master/Slave premindo o botao (<[> .

4 Aplicar a configuracdo do tempo pretendido premindo o botao (OK] .

Apds premir o botdo (OK] , a condicdo de configuracao correspondente é guardada,
(M) ou(_S Jno LCD péra de piscar.

~@) NOTA

» Depois de configurar, prima o botao (ESC] ou se ndo houver qualquer entrada durante 20

segundos, existe a partir do modo instalacao automaticamente.
e Se sair do modo instalacdo sem premir o botéao , 0 valor alterado nao se aplica
e Se premir o botdo individual on/off do modo instalacdo correspondente para alterar, pode

iniciar o modo instalacao correspondente directamente.

N
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Modo configuragdo da instalacdo #2_Grupo 1 Selec¢do do produto e Configuragdo do nimero do grupo

Esta fungao configura o tipo de produto e o nimero de grupo do grupo 1.

1 2 AIR CONDITIONER | VENTILATION
o IR
UNIT ,—“ ’
ahoue 11

eS| &

i AVL
VAN

%@O
@M%

SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

ERIERS 3¢ ¢ () (M) Fo %€

’

OmiEER! -

v

@-m-m SAT
............ ERAM T C
2.46.8.10.12.14-16-18-20-22.24| @PMDBS DQ(A

v v

hﬁ

ON/OFF  LOCK

B= ¢ %1 @t:] @rt:l]

GROUP ROOM TEMP

1 Se premir o botéo por mais de 5 segundos, acede ao modo de configuracdo AC Ez.

- Se premir apenas por um curto espago de tempo, ndo acede ao modo de configu-
racdo do instalador. Pressione durante mais do que 5 segundos para se certificar.

2 Se iniciar o modo configuracdo do produto e nimero do grupo do grupo 1, usando o
botao , surge como na figura abaixo. Mostra #2 do modo configuracdo piscando
o led on/off led da unidade interior #2.

[cao0r RIE: st } \'_:_'/ > fipo de pl’OdeO
7% 7N - ,
mll'_—l'E' : if—T—> Numero do grupo

353n9N1H0d

3 Seleccione o tipo de produto do grupo 2 premindo o botdo (<[> ).

4 Seleccione o tipo de produto do grupo 2 premindo o botdo [(~)[~/).

5 Guarde o tipo de produto e nome de grupo do grupo 2 premindo o botéo .
Apds premir o botdo (OK], a condigdo de configuracao correspondente é guardada,
(M) ou (S) do LCD péra de piscar.

~@ NoTA

e Depois de configurar, prima o botao ou se nao houver qualquer entrada durante 20
segundos, existe a partir do modo instalacao automaticamente.

e Se sair do modo instalacdo sem premir o botéo , 0 valor alterado nao sera aplicado.

e Se premir o botédo individual on/off do modo instalacdo correspondente a alterar, pode
aceder directamente ao modo instalagao correspondente.

&
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Modo configuragdo da instalagdo #3_Grupo 2 Selec¢do do produto e Configuracdo do nimero do grupo

Esta fungao configura o tipo de produto e o nimero de grupo do grupo 2.

~

R 1 2

% -o
< ORI

UNIT

UNIT

A

[N
l

X%
GROUP I " 3 ALL GROUP
., 4 l_—
(A\ @S SET CLEAR ALL
mtEl E,' ¢C|)s % 7o | BT SET CLeAR ~

@-m-m-mﬁ R 3 i 0(—%‘%’3:
'Z'l'5'8"0'12-14-‘6'13'20-12'24E-PM'ESq é.‘%

ON/OFF  LOCK

(e &0 B

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Se premir o botéo por mais de 5 segundos, acede ao modo de configuracdo AC Ez.

- Se premir apenas por um curto espacgo de tempo, ndo acede ao modo de configu-
racdo do instalador. Pressione durante mais do que 5 segundos para se certificar.

2 Se iniciar o modo configuragao do produto e nimero do grupo do grupo 2, usando o
botao , surge como na figura abaixo. Mostra #3 do modo configuracdo piscando
o led on/off led da unidade interior #3.

£ 2 (e —) » tipo de produto
CZ R o= .
13 N E—— NuUmero do grupo

o
o
0
e |
c
(2]
c
m
(%]
m

3 Seleccione o tipo de produto do grupo 2 premindo o botédo (<> .

4 Seleccione o tipo de produto do grupo 2 premindo o botdo (A~ J(v].

5 Guarde o tipo de produto e nome de grupo do grupo 2 premindo o botao .
Apobs premir o botao , a condicao de configuracédo correspondente é guardada,
o tipo de grupo e o numero de grupo param de piscar.

~@ NoTA N

e Depois de configurar, prima o botdo (EsC)ou se nao houver qualguer entrada durante 20
segundos, existe a partir do modo instalacao automaticamente.

* Se sair do modo instalacado sem premir o botao (OK], o valor alterado néo se aplica.

e Se premir o botao individual on/off do modo instalagao correspondente para alterar, pode
iniciar o modo instalacéo correspondente directamente.

(S J
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18 INSTRUCOES DE INSTALACAO

Modo configuracdo da instalacdo #4_Pesquisa a unidade interior ligada (apenas Master)

Esta fungéo esté a procurar a unidade interior ligada. Esta funcao sé pode usar o controlador AC
Ez do Master configurado.

Apos configuracdo do endereco central da unidade interior e auto-enderegamento da unidade ex-
terior, comece a procurar a unidade interior ligada. Se ndo efectuar essa operacéo antes, pode
nao procurar a unidade interior ligada normalmente.

[crour RIPRE oro] v Jlrooueve ] Sereve ] -
= S OROe () g
UNIT o -
Gélébl’"""' /"\ m }QLF

s = D!

AM SET CLEAR
OmiE: BE ' % e SET CLEAR
m-m-m-m.% B3 K O (0l B 3%

~2.4.6.8.10.12.14-16-18-20-22- Z‘E-PMIEEE F%@

ON/OFF__ LOCK

———
E=C I e=CTJJz=CTJ9=C"T9
[ %] @ O ® Dy

GROUP ROOM TEMP

| | 1 Se premir o botao por mais de 5 segundos, acede ao modo de configuracdo AC Ez.

- Se premir apenas por um curto espaco de tempo, ndo acede ao modo de configu-
racdo do instalador. Pressione durante mais do que 5 segundos para se certificar.

2 Se entrar em modo de procura da unidade interior ligada usando o botado , indica
como na figura abaixo.

3 Ap6s premir o botao (OKJ | inicia-se a procura da unidade interior ligada.
O led individual on/off esta a piscar por rotacao e do LCD est4 a piscar.

~ @) NoTA N

* Depois de configurar, prima o botao (ESC) ou se ndo houver qualquer entrada durante 20
segundos, existe a partir do modo instalacao automaticamente.

e Se sair do modo instalagdo sem premir o botao , 0 valor alterado nao se aplica.

e Se premir o botéo individual on/off do modo instalacdo correspondente para alterar, pode
iniciar o modo instalacao correspondente directamente.
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Modo configuracdo da instalacio #5_Comutacdo Centigrados/Fahrenheit

Para alterar o tipo de visualizacdo da temperatura de Célsius para Fahrenheit e vice-versa

~

X _ll loc
*0@ l

ALL

GROUP <A l
9
. 2

e = <
AM,,—,,—, % (A\ SETCLEAR
OmiEER - 7o | BT SET CLeAR
S S 0 () A1) o €

@-m-m-mﬁ
,,,,,,,,,,,, C A)
0-2-4 s51012141613201224L-PM'ESE M(A

sl
UNIT , ', >Ill<

ON/OFF  LOCK

-l &0 B OO

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Se premir o botdo por mais de 5 segundos, acede ao modo configuracdo do AC Ez.

- Se premir apenas por breves momentos, ndo acede ao modo de configuracao do in-
stalador. Pressione durante mais do que 5 segundos para se certificar.

2 Ao entrar em modo procura da unidade interior ligada, usando o botao (&), surge

como na figura abaixo.
Mostra #5 do modo configuracdo piscando o led on/off led da unidade interior #5.

R
= —ecl
Iz ’ I_\l

Ao iniciar o modo mudanca Celsius/Fahrenheit, exibe ‘05" e pisca “>ou “°F’ no LCD.

3 Seleccionar método de visualizacdo da temperatura para °C ou °F premindo o

botéo ()],

4 Configurar o método de visualizacdo da temperatura premindo o botdo (OKJ .
Apds premir o botdo (OK] a configuracao correspondente é guardada.
Exibe o método de temperatura configurado quando em funcionamento.
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Modo Verificacdao_Confirmacao da unidade interior ligada

(AIR CONDITIONER | VENTILATION J{ROOM TEMP —
(¢ 8 2) UNIT
ALL GROUP
AM,U.EE = @ @CEA SET CLEAR AL
[=f ’ AUto | GEIIVEM SET CLEAR
5 3%
ot 3 0@ & 3 @ @

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| PM'E’BE°F£%

ON/OFF  LOCK

[[en e &) B

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 Seleccionar o grupo para controlar e exibir, premindo o botdo “GROUP SELECT” (se-
—| leccdo do grupo). Ao premir o botdo “GROUP SELECT", o grupo 1 e o grupo 2 vdo mu-

dando a vez.

2 Ao premir o botdo , 0 led on/off individual a piscar 5 vezes indica a unidade inte-
rior ligada.

Modo Verificacdao_Confirmacao de endereco do grupo

AR CONDITIONER ROOMTTEN?
~oZ| 1= 1=

0 %€ Cicloc

X ’—;"F

= = (A\ S SET CLEAR
AT %
OMIEER| /5 7o | WEIIITEM SET CLEAR
CuEmmEEEnEDEn 1 EEE 6 2 O3
0-2-4

4444444 20 EOAM(IZ1-IZ1Z1°C 36 (A)
681012141618 20.22 24| @PM'E’Eb'Fgg{

ON/OFF  LOCK

e 2] (&0 B

| GROUP LOCK ROOM TEMP

353n9N1H0d

1 Seleccionar grupo correspondente para ‘want to confirm the group number’ (quero confirmar o nimero do grupo), premindo o
—|  botdo "GROUP SELECT" (SELECCAQ DO GRUPO). Ao premir o botdo “group select”, o grupo 1 0 grupo 2 vao mudando a vez.

2 Seleccionar “GROUP” (grupo) do modo selecgédo do controlo premindo o botdo fi‘ :
Ao seleccionar o modo seleccao de grupo, exibe o icone “GROUP"” do LCD e
numero do grupo do grupo correspondente em “88" seg do LCD.

3% O numero do grupo exibe numero do grupo + 1 do grupo correspon-
) dente configurado no modo instalacédo.(configuracdo do nimero do
GROUP‘@'] grupo : 0~F, visualizacdo do niumero do grupo : 1~16)

Ex) Se configurar o niumero do grupo como “0” no modo instalacédo, exibe o nimero do
grupo como “1" na condicao normal de seleccao do grupo.
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MANUAL DE INSTRUCOES

Seleccao do grupo

(AIR CONDITIONER
<3 “ ’°c
8&: (1 ¢

2 =

A\ ' SET CLEAR
SET CLEAR

m---mm * 1? 0@\%“5

@
AMI C3% (A
6. 8101214161820 @PM“_ E F}&g@

ON/OFF  LOCH

(i e ) s 1 s © (=) s )
E=C e JJr=C TJJe=C_7J9
fe=C T JJE=C JJe=C_TJ9

| =) L&l:l@:]]

GROUP ROOM TEMP

1 Seleccionar o grupo para controlar e exibir, premindo o botdo “GROUP SELECT" (seleccao
do grupo). Ao premir o botdo “GROUP SELECT", o grupo 1 e o grupo 2 vao mudando a vez.

2 Ao premir o botdo “GROUP SELECTION", o LED liga-se como grupo configurado e vi-
sualizado como condicdo actual correspondente usando LCD e LED.

(0 NOTA j

e No caso de Eco-V DX, é possivel controlar e visualizar em grupo ventilagéo.

Seleccao da area de controlo

(I D (] wmmmw SETTEMP

>|l<o}(llllc )

v
T mE LSS
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SET CLEAR

ST T | e 0@
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ON/OFF __LOCK
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GROUP ROOM TEMP
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. , e UNIDADE : Unidade interior individual
Seleccionar a area produto a controlar * GRUPO : Unidades interiores do grupo correspondente ligadas
. premindo 0 botao . ® Todos : Unidades interiores de todos os grupos ligadas (apenas
= para 0 mesmo tipo de produto)

A area do produto seleccionada é alterada como segue premindo o botao (7)) .
(UNIT = GROUP— ALL — UNIT) )
3% A configuracdo do controlador central do slave ¢ alterada como segue (UNIT = GROUP-» ALL -+ UNIT) (unidade - grupo - todos - unidade)

@O NoTa N

Ao seleccionar GROUP ALL, a condicdo da unidade interior controlada é exibida em LCD.
Se controlar nesta condicdo, todas as unidades interiores da drea do produto seleccionadas
séo igualmente alteradas. Ao seleccionar a condicdo todos 0s grupos, se nao premir qualquer
botao por 20 segundos, regressa ao modo seleccao unidade individual automaticamente.
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Funcionamento da unidade interior individual

Esta funcéo controla a condicdo on/off da unidade interior individual.

AIR CONDITIONER [roomreve] serreve
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ON/OFF _ LOCK
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GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Na condigéo off (desligado)

- Se a unidade interior correspondente ja estiver seleccionada.

Ao pressionar o botao individual ON/OFF, a unidade interior correspondente é seleccionada

e o visor LCD e o led individual on/off acendem.
- Se outra unidade interior correspondente for seleccionada,

Ao pressionar o botao individual ON/OFF, a unidade interior correspondente péara e desliga o

visor LCD e o led individual on/off.

2 Na condigdo on (ligado)

- Se a unidade interior correspondente ja estiver seleccionada.

Ao pressionar o botao individual ON/OFF, a unidade interior correspondente para e desliga o

visor LCD e o led individual on/off.
- Se outra unidade interior correspondente for seleccionada,

Ao pressionar o botao individual ON/OFF, a unidade interior correspondente é seleccionada e

o visor LCD e o led individual on/off acendem.

% Oleddo grupo pisca para indicar que esta em transmissao.

Ex) ‘Grupo 1"

‘Grupo 2 ' configuracao do produto : Ventilacdo
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configuracdo do produto : Ar Condicionado
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<Condicéo do visor do Ventilador>
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Funcionamento do grupo

Esta funcédo controla a condicdo on/off das unidades do grupo.
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Na condigao off (desligado)

Ao premir o botao @ todas as unidades ligadas do grupo correspondente séo lig-
adas por sequéncia regular.

Nessa altura, o numero do grupo correspondente e a Ultima condicao da unidade inte-
rior controlada surge no LCD.

R4

% Se controlar esta condigcao, todas as unidades interiores da area do produto selec-
cionada sao igualmente alteradas.

L 2 Na condicéo on (ligado)

Ao premir o botéao @ todas as unidades ligadas do grupo correspondente séao lig-
adas por sequéncia regular.

Nessa altura, a condicdo unidade interior desaparece do LCD.
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e Se seleccionar o modo controlo do grupo premindo , pode seleccionar o grupo corre-
spondente sem a condicdo de funcionamento ser alterada.

e Ao seleccionar a condigao todos 0s grupos, se nao premir qualquer botao por 20 segun-
dos, regressa ao modo seleccao unidade individual automaticamente.
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Todas as operacdes (apenas Master AC Ez)

Esta fungao controla a condigao on/off de todas as unidades.
Esta fungao apenas em controlador AC Ez master.

NER ] VENTILATION E]
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GROUP ROOM TEMP

— 1 Seleccione 0 modo de controlo “ALL" premindo o botao .

s-z) do controlador AC Ez Master.
O controlador AC Ez Master indica o icone (M) no LCD.

- No caso do controlador AC Ez Slave, ndo pode seleccionar este modo.
2 Exibe o icone "ALL" e o0 seg Al noLCD.
Nessa altura, a Ultima condicao unidade interior controlada surge no LCD.

- Se controlar esta condicao, todas as unidades interiores da drea do produto selec-
cionada sao igualmente alteradas.

Ao seleccionar All Control (Controlar todos).

L - Ao premir o botéao @ , todas as unidades ligadas do tipo de produto correspondente fun-
cionam e acendem os LEDs individuais on/off por sequéncia regular.
Nessa altura, a condi¢do unidade interior aparece no LCD.

35S3N9NLY0d

| - Ao premir o botéo @ todas as unidades ligadas do tipo de produto correspondente
param e desligam os LEDs individuais on/off por sequéncia regular.
Nessa altura, a condicdo unidade interior desaparece do LCD.

~@)NoTA |

e Se seleccionar o modo controlo do grupo premindo ;1: , pode seleccionar o grupo corre-
spondente sem a condigao de funcionamento ser alterada.

e Ao seleccionar a condicao todos 0s grupos, se nao premir qualquer botao por 20 segun-
dos, regressa ao modo seleccéao unidade individual automaticamente.
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Configuracao do modo ar condicionado

Esta funcdo controla o modo de funcionamento do ar condicionado/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Seleccionar o grupo para controlar e exibir, premindo o botao “GROUP SELECT"” (se-
leccao do grupo). (No caso do ventilador, esta funcao nao funciona)

—2 Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o bot&o individual on/off.
(Ou Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao )

——3 Seleccionar o modo de funcionamento da unidade interior correspondente premindo o
botéo .

- Muda para o modo de funcionamento premindo o botao .
* Ar condicionado: (Arrefecimento = Aquecimento = Auto — Desumidificacdo — Ventoinha)
*Eco-V DX : Arrefecimento = Aquecimento — Auto — OFF

- Alterou para a exibicdo LED individual correspondente on/off com a mudanca do modo de
funcionamento.

- Arrefecimento/Desumidificacdo/ventoinha: Verde
- Aquecimento ambar

- Estado de falha Vermelho

- Stop: Desligado
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e Alterou para o modo de funcionamento da unidade interior seleccionada como condigao

seleccao do controlo.

- Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,
Se altera 0 modo de funcionamento nesta condicdo, todas as unidades interiores do
grupo correspondente sao igualmente alteradas.

- Ao seleccionar o modo de controlo all (todos),
Se altera 0 modo de funcionamento nesta condicéo, todas as unidades interiores do tipo
de produto sao igualmente alteradas.
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Configuracao do modo ventilacao

Esta funcao controla o modo de ventilacdo do ventilador/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 Seleccione o produto ventilagao premindo o botao “GROUP SELECT".
(No caso do ar condicionado, esta funcdo nao funciona)

L2 Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao individual on/off.
(Ou Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao (< (> )

— 3 Seleccione o modo ventilacdo do ventilador correspondente premindo o botao .
(Troca de calor =#Normal = Automatico)

- Alterou para a exibicdo LED individual correspondente on/off com a mudanca do modo
de ventilacao.

- Modo ventilacao ligado: Verde
- Modo ventilagdo em stop: Desligado

0
o
20
per |
c
(2]
=
= ~@nNota 2
e Alterou para o modo ventilacao da ventilacdo seleccionada como condicdo seleccao
do controlo.

- Ao seleccionar o modo controlo do grupo,
Se altera o modo de funcionamento nesta condicdo, todas as unidades de ventilacdo
do grupo correspondente sao igualmente alteradas.

- Ao seleccionar o modo de controlo all (todos),
Se altera o modo ventilacdo nesta condigao, todas as unidades de ventilagdo do pro-
duto seleccionado sao igualmente alteradas.
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Configuracao da temperatura pretendida

Esta fungao configura a temperatura pretendida do ar condicionado / Eco-V DX.

[GROUP ISR A= conpmoN=R S VENTLATION JlrooM TeMeY sereve

V — -
o Nl O %€ D¢
i =Ta §8§,<rl ) I°F
B = weop:
TR % @ jamme i
vvvvvvv S sk X () ) 3

@--@m--
.......... O AM {11 C3% (A
4681012141618 -20-22 24| -PMIE-BB'FM%{

ONIOFF_LOCK
=ttt =t

= C = C 5= CJeie=C_J9)
g= 13 (s g

GROUP ROOM TEMP

1 Seleccionar o grupo a controlar premindo o botdo “GROUP SELECT" (seleccdo do grupo).

| 2 Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao individual on/off.
(Ou Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao (< J( > ].)

3 Configura a temperatura pretendida premindo o botao .

— A temperatura pode ser definida entre 18 °C e 30 °C. (A temperatura pode ser
definida entre 64 °F e 86 °F.)

: A temperatura aumenta 1°C premindo o botdo uma vez.
: A temperatura aumenta 1°C premindo o botdo uma vez.

¢ No caso da unidade de ventilacdo, a configuracdo da temperatura pretendida ndo funciona.

¢ No caso da unidade Eco-V DX, é possivel controlar a configuracado da temperatura pre-
tendida ao ligar o ar condicionado.

o
o
0
e |
c
(2]
c
m
(%]
m

~@ NoTA N

e Alterou para a temperatura pretendida da unidade interior seleccionada como
condicao seleccao do controlo.

- Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,
Se altera a temperatura pretendida nesta condicéo, todas as unidades interiores do
grupo correspondente sao igualmente alteradas.

- Ao seleccionar o modo de controlo all (todos),
Se alterar a temperatura pretendida nesta condicdo, todas as unidades interiores do
tipo de produto sao igualmente alteradas.
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Configuracao da velocidade da ventoinha

Esta funcédo controla a velocidade da ventoinha pretendida.

SET CLEAR
AI"O S‘MNG SET CLEAR
m-m-mmmﬁ G 3 0t (O (8) < 3%

vvvvvv 12146182022 E’=’;'WEEE F%(ﬁ

ON/OFF  LOCK

= Jom=C_JoJis=__JoJie=__J°
00, (s aC]

GROUP ROOM TEMP

1 Seleccionar o grupo a controlar premindo o botdo “GROUP SELECT" (seleccdo do grupo).

|27 Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botéao individual on/off.
(Ou Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botdo (< J( > ).)

L3 Configura a velocidade da ventoinha pretendida premindo o botdo S .

- Muda para a velocidade da ventoinha pretendida premindo o botdo (sfet) .

Ar condicionado : Unidade de ventilagdo/Eco-V DX :
Low~-Middle - High —Auto (Baixo—Médio - Alto —Auto) Baixo — Alto — Muito alto
Velocidade da ventoinha Visor Velocidade da ventoinha Visor
Baixo Baixo
O
S _
p=| Médio Alto
(]
=
(%] Alto Muito alto
Auto i * No caso do SLO, exibe Baixo.
° * No caso do Po, exibe Alto.
~ @) NoTA N

e Alterou para a velocidade da ventoinha pretendida da unidade interior seleccionada
como condicéo seleccao do controlo.

- Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,
Se alterar a velocidade da ventoinha pretendida nesta condicéo, todas as unidades
interiores do grupo correspondente sao igualmente alteradas.

- Ao seleccionar o modo de controlo all (todos),
Se alterar a velocidade da ventoinha pretendida nesta condicéo, todas as unidades
interiores do tipo de produto sdo igualmente alteradas.
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Configuracao da direccao do fluxo de ar

Esta fungao controla a direccao do fluxo de ar Ar Condicionado.

R 1 2 &= ‘m o P Q 3
<> Sl 0 3¢ 1 _(-c € m
A 4

UNT ) /I|< x| (I -F ]
ALL - '

0t Al 28 e ALL GROUP
B of ! sl
CMEHR . D o oo
v vV Vv VvYVvYVvYwY e Sk 0 () (A) 3%
e e T

ON/OFF _ LOCK
|SLELS w— |

g o= BjUl=) B|Vas) T

00 (&0 8]

GROUP ROOM TEMP

= G e— )

1 Seleccionar o grupo a controlar premindo o botdo “GROUP SELECT"” (seleccédo do
grupo).

|7 Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao individual on/off.
(Ou Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botéo (< (> )

3 Seleccione a condicdo configuracao da direccao do fluxo de ar premindo o botao :

- Muda para a direccéo do fluxo de ar correspondente premindo o botdo (7 ).
(Configurar « Limpar)

- CONFIGURAR : A direccéo do fluxo de ar muda automaticamente.
- LIMPAR : A direccao do fluxo de ar esté definida.

~ @ NoTA N

e Alterou para a condicdo de configuracdo do fluxo de ar da unidade interior selec-
cionada como condicao seleccao do controlo.

- Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,
Se altera a condigao de configuracao do fluxo de ar nesta condicéo, todas as
unidades interiores do grupo correspondente sao igualmente alteradas.
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- Ao seleccionar o modo de controlo all (todos),
Se altera a condigao de configuracao do fluxo de ar nesta condicéo, todas as
unidades interiores do grupo correspondente sao igualmente alteradas.
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Bloqueio definicao

Esta fungao limita o controlo da unidade interior por controlo remoto.
Nesta condicao é possivel controlar a unidade interior apenas pelo controlador central.

[Grour R
Evo i

Mo KIS >l<(> € 1 _(-c

Uzt N

croup LI

Es))(s) ~(')'

e I
A wpww:

oo~ \I” A) | mm seT ciear
OMEERE N~ 7o | S SET CLEAR

v vV VvV VvV Vv Vv w od %
RO L *ﬂ 0@3%%
e s e 3 g

ON/OFF _ LOCK

T = o= U= Sz )T

e (& B

GROUP Lock | ROOM TEMP

~ @) NOTA

e Alterou para a condicdo de configuracdo do blogueio da unidade interior seleccionada
como condicéo seleccao do controlo.
- Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,

Se alterar a condicao de configuracado do bloqueio nesta condicdo, todas as unidades
interiores do grupo correspondente sao igualmente alteradas.

- Ao seleccionar o modo de controlo all (todos),

Se alterar a condicao de configuracado do bloqueio nesta condicdo, todas as unidades
interiores do grupo correspondente sao igualmente alteradas.

Seleccionar o grupo a controlar premindo o botdo “GROUP SELECT” (selecgao
do grupo).

Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao individual on/off.
(Ou Seleccionar a unidade interior a controlar premindo o botao )

Seleccionar a aplicacdo de configuracao do blogueio premindo o botao Lo% .

- Altera para a condicdo de configuracao do bloqueio da unidade interior correspondente
premindo o botdo & .
LOCK

- CONFIGURAR: A unidade interior correspondente esta bloqueada.
- LIMPAR: A unidade interior correspondente esta desbloqueada.
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Diagrama da configuracdo das horas actuais

¢ Configuragédo do tempo actual

4 N
Prima o botao durante 5 segundos.

l Entrada para o modo de configuragdo do tempo actual.

Selecci
o diz ch::r::;na : Seleccionar o dia da semana
l Pressione o botéao
[Configuragéo AM/PM : Seleccionar AM ou PM

l Pressione o botao
[Configuragéo das horas : Seleccione a hora actual

(1~12, intervalo de 1 hora)
l Pressione o botao

Configuracédo . . .
/\ : Seleccione os minutos actuais
[ dos minutos

00~59, intervalo de 1 minuto)

l Pressione o botdo (OK]

Terminar configuracdo

- )

@O noTa

* Se premir o botdo (ESC) , 0 tempo muda para a condi¢ao previamente configurada e sai
do modo de configuragao do tempo actual.
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Alterar tempo

Esta fungdo controla a configuracdo das horas actuais

\'
m >II<Q e _H_lec """"
UNIT = /]P y e ALL GROUP
l
2 Q=ms
onpaa -G ® mmree
*o‘()Quﬁn)c

HEmc O 28

m-m@mmmﬁ

0.2.4.6.8.10-12-14-16.18-20-22.24|
EEEEEEEEEEEEEEEERERAREEE

ONIOFF LOCI

———_
LI W LS — LS S— |\ S—
(e[S %} @Zﬂ @[:1]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Continue a premir o botao durante 5 segundos para aceder ao modo de config-
uracao ‘Current time’. O dia da semana piscaré na janela.

/
X .I/\/ L Vo -’

/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Seleccione o dia premindo o botéo .
[

— v — |

SUN MON TUE/Wl'EL\THU FRI SAT

35S3N9NLY0d

L 3 Se seleccionou o dia da semana, prima o botao para ir para 0 modo de configuracao
do tempo. Surge um tridngulo invertido por cima do dia da semana correspondente.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT l

L 4 Seleccione AM/PM premindo o botao .

N

AM—llﬂl
|\L Ll
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=
SET CLEAR —
SET CLEAR

* %d O (i) €
eSS PR e

ON/OFF  LOCK

9= o100 = o = o2 = o
(O e— 711 e 1 (=1 e D =] e
[S[==EE @ D B
GROUP

RROOM TEMP

— 5 Aplicar o modo de configuragao da ‘hour’ (hora) premindo o botao :
A hora ira piscar na janela.

| 7 Aplicar o modo de configuragao do ‘minute’ (minuto) premindo o botéo .
O minuto ird piscar na janela.

=
S
— 8 Seleccione a hora premindo o botdo [~ () =
m
|
-— N\
AM
@ ,',:’7'7",'_:— 00 ~ 59 (intervalo de 1 minuto)

L 9 Aplicar a configuracdo do tempo pretendido premindo o botdao (OK] .

* Apos pressionar o botdo [QK) o de exibicao ¢ atualizado. durante a atualiza¢éo, o pro-
grama icone pisca.

@O noTta

* Para cancelar a configuragao do tempo, prima o botao (ESC) .
Nessa altura, o tempo voltard ao previamente configurado e sai do modo de configuracdo
do tempo.
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Diagrama da configuracdo do programa

¢ Configuragédo do programa

Prima o botao por um curto espaco de tempo

l Aceda ao modo configuracdo do programa.

. . . Selecci .
[ Seleccionar o dia ] dieseei;::ae:afl;a

da semana

configurar o programa.

l Pressione o botao
B O s
l Pressione o botao © programa (1~8)
[Configuragéo AM/PM] : Seleccionar AM ou PM

»i Pressione o botao
[fe(::pn:i?:lir?i;r:?na ] : Seleccione a hora

do programa (1~12,
—Vl Pressione o botao

intervalo de 1 hora)
do modo -
Configuracdo dos : Seleccione os minutos
programa A\
[ ] do programa (00~50

Configuracéo

minutos do programa

0
o
e
3
c
(2]
c
m
[%2]
m

intervalo de 10 minutos)

]
> P i a
. ressione o botdo
oPeR) : Seleccione o >

modo programa

: Seleccione a temperatura
Configuragéo da do programa (18~30°C)
temperatura do programa S6 é possivel o modo de

l funcionamento arrefecimento,

Pressione o botdo (OK] aquecimento e auto.

Concluséo da
configuracdo do programa

\ /

~@)NoTA

e Se premir o botdo \j , a condicao da configuracdo do programa muda para a condicao
previamente configurada e sai do modo configuracado do programa.

-
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Reserva do programa

% @ SET CLEAR rL\

aUTo | SIS SET CLEAR

CEIERE Sk rpc()ougnu
CV

E.PM'EE FEE

ON/OFF _ LOCK

9 = U= L (12 =
([ %] @D @m:]]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Prima o botao de forma breve para aceder ao modo configuracdo do ‘schedule’.

O dia da semana piscara.

N7
N\ (SSHEDILE
SUN MON TUE_WED _THU FRI SAT ?
0-2-4-6-Sylol-&-14-16-18-20-22-24 ,'I - - -

2 Seleccione o programa pretendido premindo o botdo (< (> ).

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 " | - - -

L 3 Se seleccionou o dia da semana, prima o botao para ir para o modo configu-

racao do tempo.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

L 4 Seleccione o nimero do programa pretendido premindo o botdo [~ ).

\ !/

N v [SCHEDULE]
SUM. MON_TUE WED THU FRI SAT
/’ I \

O-2/4I~€-8-10-12-14-16-18-20-22-24 { -- -
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[ conomoner [ venTication J[rooM TP | SerTeme AN\

S
20

8y o UNIT \
0 3_,“ ' " ’°C @V@
@X‘ LIt S B
O %(A\ SETCLEAR —
ESIEN SET CLEAR

@-m-m-mﬁ *%‘0@‘%"‘
it oo 2 Tz NGO CIETC 326 )

ON/OFF _ LOCK

(= J=C_JIB=C_JIa=C_J9
EeC == JIE=C9
vl Jejiu=  Jeojir=1 _ _Jeojile=1____J°
@=CJ9m=_J9s=_Joe=_J°
o= (a0 )

(GROUP RROOM TEMP

——— 5 Aplicar o modo configuracdo ON/OFF pretendido premindo o botdo .
O icone ON ou OFF surge na janela a piscar.

N 4

SUN_MON TUJE WED THU FRI SAT [| '\M’ _' ,_"_'
0-24 .- 81012141618202224\ / !
A4 teE_ 0L

L 6 Seleccione a condigao do programa ON/OFF pretendida premindo o botédo .

|
— N[>
%k

NP 4
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT G \AMl Taln
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22-24|  : ZAM{ _|
7N —MoE— -0

L 7 Aplicar o modo configuragdo AM/PM premindo o botéo . O icone ON ou OFF
surge na janela a piscar.

SUN_ MON _TIUE WED THU FRI SAT %?‘ﬁ —
0-2,4,-%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 APNAM{ (-1
..... L e AN | g NN

8 Seleccione AM/PM premindo o botdo (A )(\/]

(]
I, - e Sl
N

SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m)’i -
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18 - 202224 ’[l_""AM L
Sy s e - P F\ A

L 9 Aplicar o modo configuragao da ‘hour’ (hora) premindo o botdo . O icone da hora
ird piscar na janela.

.
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT
0-2,4-5-8-10+12+14-16-18-20-22-24
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3 _1)”l-c
10 -F
et & A2 SRy

auTo | SN SET CLEAR
SR S b()@c%oc

HEMEHEETES

o RIAG
m<>>|
’]

T g

o
Cp
| 4?”

m-m-mumﬁé

----- 10.12.14.16.18 - 20.22 24|
w:!

ON/OFF__ LOCK
1o =] | =] | =] o

[ E— )| S L LSS S— ) -AS —
=T e ) 7Y e D (=) e P =Y e )
[S[==EE @:} ® O]

GROUP ROOM TEMP

N v SSHEDUER }'“{
SUN_MON _TIJE WED THU FRI SAT / N o\ pulsy o
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24| (CNAM 171
RN A { /N

|

(1~12, intervalo de 1 hora)

— 11 Aplicar o modo de configuracdo do ‘minute’ (minuto) premindo o botao . O min-

uto ird piscar na janela.

<
. BSHEDUS Prg
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT y; N -\
0:24%-810-12:14-16-18-20-22-24 :@AM UGN

12 Seleccione o minuto pretendido premindo o botao .

<
NI v BSHED U5 Pd
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT y; N

0°2,8:%8-10:12-14-16+18-20-22-24 ’@AM

o
o
]
3
c
(2]
[
m
wn
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00~50 (intervalo de 10 minutos)

— 13 Seleccione o modo funcionamento premindo o botdo . (Ar condicionado e

Eco-V DX apenas)

N v SSHEDUEE >‘|‘,g
SUN_MON _TUUE WED THU FRI SAT 7 N — \
02,4 :%-8+10:12-14-16-18-20-22-24 "@@'*M |

Ar condicionado: (Arrefecimento = Aquecimento = Auto = Desumidificacdo = Ventoinha)
Eco-V DX : Arrefecimento = Aquecimento — Auto = OFF
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[sov IR
o < l/

UNIT 0
A FHH I\Q

}.hl H loc
,o,.

EEMICS )]

SETCLEAR —
(T ATTo sww SET CLEAR

m-m-m-m SR 3¢ %t (3 ) o 3€

..... 1012141618 - 20- 22 24| E%mlﬂgﬂ CM(K‘
ON/OFF  LOCK
B=C_Joms_Jom=_J9m=_J9

B 2] @CJ &3]

GROUP ROOM TEMP

14 Seleccione o modo funcionamento premindo J botdo (X€]. (Ventilador e Eco-V DX apenas)

|

N 4 3 sk
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?"i I Z,
0:2,/4,%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V' "’ "_

Unidade de ventilacao/Eco-V DX: (Troca de calor —Normal = Automatico)

— 15 Aplicar o modo configuragdo da temperatura pretendida premindo o botao . A temper-
atura pretendida ird piscar na janela. (Esta funcdo é possivel apenas em programa ON)

N v SCHEDULE <
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT _?]ﬁ =0
0-2,4-3+-8-10-12+14-16+1820-22-24 - _2rec

I L

— 16 Seleccione a temperatura pretendida premindo o botéo .

N 4 Sl
ScHeDULE RIS

SUM_MON _TIJE WED THU FRI SAT A\, I_/o
0: 2,74, S-8-10-12-14-16-18-20-22-24 "A'V' TJ,' ,'_C

- No caso de °C: 18 °C ~30 °C (intervalo de 1°C)
- No caso de °F: 64°F ~86°F (intervalo de 2°F)

17 Aplicar a reserva do programa pretendido premindo o botao \\ . Indica o pro-

grama configurado exibindo .

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0:-2-4-6-8:10:12:14:16-18:20-22-24| = - - -

® Apds pressionar o botdo o de exibigao é atualizado. durante a atualizacao, o pro-
grama icone pisca. '
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=
7| 1= =g @ C mr Y
/ [E] A E]
ALL GROUP

m-m-m-mﬁ **5 Ompe
e 22 27 DA O CIEC T )

ONIOFF LOCK

(1= o D7) e ) (=) e ) (=) s |
(=== @:} ® D]

GROUP RROOM TEMP

Configuracao do programa do grupo
- Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,

- Se configurar o programa nesta condicdo, todas as unidades interiores do grupo
correspondente sao igualmente alteradas.

@O noTa

* Para cancelar a reserva do programa durante a configuragao, prima o botao (ESC] .
Nessa altura, o tempo voltard a condigado do programa previamente configurado e sai do
modo de configuracdo do programa.

353n9N1H0d
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Visualizacdao do programa

Ao seleccionar o dia do programa, indica a visao global do programa do dia e executa também o
programa seguinte, conforme a figura.

v
SCHEDULE
SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT B
(0246800 0B BOLH "A'V'

<Visao global do programa do dia>  <Detalhes do programa do programa seguinte executado>

Prioridade do programa

Se configurar mais dois programas ao mesmo tempo, funciona o programa de prioridade mais el-
evada. O numero do programa mais baixo tem prioridade mais elevada.

{ AM[ (-1 —1eNAMI (-1
G -0 L O

Ex) No caso de coincidir o tempo do programa 1 e 2, como o tempo do programa 1 tem prior-
idade mais elevada do que o programa 2, a unidade interior correspondente para de fun-
cionar as 11:00 AM.

Cuidados com o programa

Durante a execucao dos programas, as unidades interiores nao aceitam outro comando durante
varios minutos.
(O controlo remoto e o AC Ez podem néao funcionar normalmente durante este periodo)

Durante a falha de energia

1 Se ocorrer uma falha de energia por mais de 2 horas, o programa ja configurado nao sera exe-
cutado apds a falha de energia. (O tempo devera ser configurado novamente.)

2 Durante a falha de energia, o programa configurado nao sera executado.
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Diagrama da supressao do programa

/ e Supressao do programa individual \

Prima o botao por breves momentos.

l Aceda ao modo de configuracdo do programa.
Seleccionar o dia : Seleccione o dia da semana para
[ da semana ] apagar o programa.
l Pressionar o botao

Seleccdo do numero . .
do programa : Seleccione o nimero do programa

para apagar o programa (1~8)

l Prima o botéao \ durante 5 segundos.

Supressao do programa
individual correspondente

\_ /

e Supressao do programa diério

Prima o botao por breves momentos.

l Aceda ao modo de configuracdo do programa.

Seleccionar o dia : Seleccione o dia da semana para
da semana

apagar o programa.

l Prima o botdo (ESC] durante 5 segundos.

diario correspondente

[Supresséo do programa]

. )
O noTa

e Se premir o botao ]\ , sai do modo de configuracdo do programa.
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Programacdo Supressdo do programa (programa individual)

Para apagar apenas um programa de uma unidade interior.

ROOMTEMP SETTEMP

L
5
\~
:

: $
D Wil

B m

ESIIVE SET CLEAR
oo 1 2 *3?‘ 052?%?:
0.2.4.6.8.10.12.14.16.18.20. 22 2 B@PM'qu Fé%

ON/OFF  LOCK

— o - —
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

— 1 Prima o botao de forma breve para aceder ao modo de configuracdo do ‘sched-
ule’. O dia da semana piscara.

N\ ‘I«' 7 N
sk
[

SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
0-2-4-6-8,10-2-14-16-18-20-22-24] (CDAMI Z1-17171
[} I { (0=

2 Seleccione o dia da supressao do programa premindo o botao [< (> ].

N sl
4 [SCHEDULE]
SUN_MON TUE - THU FRI SAT >ll< <l
9! 27438 10-12-14-16-18-20-22-24 I-AM _“l l

35S3N9NLY0d

L 3 Se seleccionou o dia da semana, prima o botao para ir para o0 modo de configu-
racao do programa.

LI 4 SGHEDULE P14
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_’"\_ -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-2a  (CJAM 1 71171
a I DR P Co [}

|

LI 4 SEHEDULE P>t
suN_(MON) _TUE THU FRI SAT |\_ an

0!- 2,448 -10-12-14-16-18~20-22-7AI
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GEi 2 = Q
&.0)

UNIT —

2 HH /"\ bé‘ “ ' ALL  GROUP

%””'@'u's' Al
WCH _\
cupa Q- B

m-m-mumﬁ
w:!

10.12.14.16.18 - 20.22 24|

m D n sm

(IEE SET CLEAR
@I SET CLEAR

G Sk oo@c%oc

E@PMIE BB CM (A\

ON/OFF__ LOCK

——
(EX e 7= e 0 (=1 e D (= s )
(=== @:} ® ]

GROUP ROOM TEMP

—— b Se foi seleccionado o dia da supressao do programa, prima o botao durante 5
segundos para apagar o programa do dia pretendido.

N N
< [SPHEDULE]
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT Nl / O

Q 274 R-8:10-12:14-16- 18- -20-22-24/ 1" _ -

E apagado o programa correspondente e sai do modo de configuracdo do programa.

v sl

[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT Sl S
Qy2746-8-1012-14-16-18-20-22-24 '-AMI’L T

Programming : Supressdo do programa individual (programa do grupo)

Para apagar apenas um programa de uma unidade interior.

o
o
]
3
c
(2]
[
m
wn
m

1 Prima o botdo para seleccionar ‘group’ setting mode.

L 27 Se apagar o programa nesta condicdo, todas as unidades do grupo correspondente
sao apagadas do programa do numero correspondente.

(1IN

e Se premir o botao \\ por breves momentos, sai do modo de configuracdo do programa.
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Programacéao Supressao do programa (programa diario)

Esta fungao apaga o programa diério de uma unidade interior.

GROUP 1 2 [ covormone]

= &
@Sl 0% e (O gt

ALL GROUP

]

di FIH ™ ) 3’—_
[SEARCH|

el Bz
= sk 0 () {a) o 3

4 - 101214 2022 O AM (7T °C A)
0.2 l s 5 m 12 14 |s m 20.22 Z‘EPMIE-EE'F}&@-{

ON/OFF  LOCK

v = o= = 2=
B=C JoM=C = _Joe=C_J9
(=== @[: & 0]

GROUP ROOM TEMP

I— 1 Prima o botao por breves momentos para aceder ao modo de configuracao do
‘schedule’. O dia da semana piscara.

% SCHEDULE P>t
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT SCHEDULERGS
0:2:4-6-8,10:14-16-18-20-22-24) | (OVAM ,' _,’,"'

2 Seleccione o dia da supressao do programa premindo o botdo [< (> .

v
SU'L@ _TUE (WED) THU FRI SAT
0- 2/4I 88 10 12 -14-16-18-20-22-24

*_ _
I.AM I’ ,ll'l

— 3 Se seleccionou o dia da supressdo do programa, prima o botdo (ESC) durante 5 se-
gundos para apagar o programa do dia pretendido.

I—
LI EDUSS
sum_!MONl _TUE - THU FRI SAT N

(\)! 2/4I §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

-\!E/

O programa diario é apagado, sai do modo de configuracdo do programa.
Indica que nao tem programa diario, desaparecendo do LCD do dia correspondente.

v
HEDULE

SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 '-A'V' "_""_"
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Supressio do programa diario (programa do grupo)

GROUP

ER 1 2 El\ (UNIT\

N <> J_ g -

%Mu>< 3 LI &3
JLIF

>
=
=

o v s °
EE SET CLEAR
i ST SET CLEAR

*q (}Qeﬁx)(

@}

M---@I- % 3 (1
e 2,224 -PMIL EFéé{

ON/OFF  LOCK

____
@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

1 Prima o botdo €3 para seleccionar ‘group’ setting mode.

— 2 Se apagar o programa nesta condicdo, todas as unidades do grupo correspondente
sao apagadas do programa do dia correspondente.

@ noTa

e Se premir o botao \\ , sai do modo de configuracdo do programa.

o
o
]
3
c
(2]
[
m
wn
m
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Diagrama de Cépia do programa individual

/ ¢ Copia do programa \

Prima o botao por breves momentos.

l Aceda ao modo de configuracdo do programa.

Seleccionar o dia . . .
da semana : Seleccione o dia da semana para configurar
o programa.
l Pressionar o botao
| a n( r
[ Selecgao do numero : Seleccione o niumero do programa para

do programa configurar o programa (1~8)

l Pressionar o botido (COPY)|

Coépia do programa
correspondente

l Pressionar o botso (ESC)
Seleccionar dia
da semana

¢ Colar o programa

. ~ N
Prima o botao por breves momentos.

l Aceda ao modo de configuracdo do programa.

Seleccionar dia . .
: Seleccione o dia da semana para

da semana )
configurar o programa.

l Pressionar o botao
[ Selecgdo do nimero j -- : Seleccione o nimero do programa

353n9N1H0d

do programa para configurar o programa (1~8)

l Pressionar o bot3o [PASTE

Configuracdo do
programa copiado

l Pressionar o botédo

Conclusao do
programa colado

-
@ nota

e Se premir o botdo \\ , sai do modo de configuracao do programa.
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Programacéao Cépia do programa (programa individual)

Aplicar um programa para outros dias.
Exemplo. Para igualar um segundo programa de Segunda-feira a um primeiro programa de
Terga-feira, use a funcdo copy/paste de programa individual.

e Copia do programa

GROUP 1 i conorionen ] VenniLaTioN JTRooN TewP]_SerTemP

¢
UNIT‘i" >I|l[<0x ”lc @UMTE]

{ ) §€
GROUP [x] ‘ Al i ALL GROUP
[searci (M) » — | R >D
-O- (%:) A [wczmscraen
AM'EBEI' M 0 | S st crean

IR 3¢ ¢ () (&) o 3
X@

BemEhgEs

v v
@J_m-m-

0.2.4.6-8.10.12-14-16-18-20.22 24|
L

ON/OFF  LOCK

v = U= = vas
[ é-] @[:1 @D]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Prima o botao por breves momentos para aceder ao modo de configuracdo do
‘schedule’. O dia da semana piscara.

W,

SUN (MON) TUE_| E_THU FRI SAT
0:2-4-6- s/éol‘v 14-16-18-20-22-24

@A Sl
3 3l

I-AM 1201
|

2 Seleccione o dia do programa a copiar premindo o botao .

N -

4 HEDULE 3
su&@ _TUE (WED) -THU FRI SAT >|§ 3
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22 24 ’.AM - 2071 =
|!, ............. '_“_' 8
m

wn

m

L 3 Se seleccionou o dia da semana, prima o botao para ir para o modo de configu-
racao do tempo.

v N[>
SU’L!MONI T'JE THU FRI SAT ?"i I
0-2,4-3-8- 10 12 14-16-18-20-22-24L [CUAM IZ1- 2071
RS r -0
l

v N
[SEHEDULE P>re
SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT A\ a

0- 2/4I {8 40 *12-14-16-18-20- 22-7_|
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R 1 2 |

- P 0 X ' “ ,°C
UN" - l §0"
°-"°“*”@§% Cl
EARCH \ LDD n E o
CmiBaa O G B e
*ri—oo\%w)c

HEmEHEETES

@-m-mmmﬁ

----- 1012141618 -20. 22 24
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ON/OFF _ LOCK

e —
e Lt it e o e ) _
@l:]é%] (&0 ] | —

GROUP ROOM TEMP

5 Se seleccionou o dia do programa a copiar, prima o botao durante 5 segundos
para copiar o programa do dia pretendido.

— 6 Saia do modo de configuracdo do programa, premindo o botdo \\ .

hd SCHEDULE Y
SUN TUE THU FRI SAT ans

S2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| (CDAM Zf- 71177
0:2:4-6-8.10-12-14-16-18-20-22-24| | i

* Se premir o botdo (ESC), sai do modo de configuracéo do programa.
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e Colar o programa

o sl ) 3 x n s e
N E A — &

UNIT j il > , {o
GROUP | ‘ 4 4 l — S F ALL GROUP
l MED L0 MED WL SsH____ I:
O % A/ | SIEES SET CLEAR —AL
PMI auTo | BTG SET CLEAR

ehtsuatseacuie) **30@‘%”‘

(52D
..... EWAMY| C N
0.2.4.6.8-10.12.14-16.18.20-22 24| -PM'EEH }_,ong

ON/OFF _ LOCK

v Jeoii=1  Jejir=1___Jeie=1____J°
(m[e= %J @;m‘:} ® [Z]

GROUP ROOM TEMP

| 1 Prima o botao por breves momentos para aceder ao modo de configuracao do
‘schedule’. O dia da semana piscara.

W SCHEDULE P>r4
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT BT ac
0-2-4-6-8,10-12-14-16-18-20-22-24 ’-A'V' Lt “"

| -

2 Seleccione o dia do programa a colar premindo o botéo .

v Sk
[SCHEDULE P14

U'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT ar
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "-mA'V' Il ”"

- 20

3 Se seleccionou o dia da semana, prima o botéo para ir para o modo de configu-
racao do tempo.

o
o
0
e |
c
(2]
c
m
(%]
m

I N
'S EDULE
SU'L!MON] _TUE (WED) - THU FRI SAT ?HS_ - _
0-2,4-1-8-10-12-14-16-18-20-22-24L  (CUAM - 1171
L m T .}
|

L sl
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT | ?"S_

\ =l o —
02748 J0-12-14:16-18-20-22- 4] Z1ON) ".""
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< S"{ O 3¢ _1_(-c
o A X 36| Ll F
RO~ —
EARCH) D) 4 —_— P
1@-] -O- A W s oA
OmiaR AUTo | GG SET CLEAR
e e 35 (0 3
HeswibbgeEe

v vV VvVvVvvy
0.2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22 24|
EEEEENEEEERSREREEERARAE

ON/OFF __ LOCK

@=C_Jojios(__JoJit=(_ Jojiz=(__Je
B=C_ J)Je=C JIB=C_JJe=C_J-
@[:] i2] @:ﬂ o]

ROOM TEMP

— 5 Se seleccionou o dia do programa a colar, prima o botdo durante 5 segundos
para colar o programa do dia pretendido.

W JL
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT SCHEDULE ?Iﬁ_ _
0-2-4-6-8,10-2-14-16-18-20-22-24 'IAM I_'l-_,l‘l'l

L 6 Saia do modo de configuracao do programa, premindo o botao .

|
NV v sl
SUN_MON] _TE THU FRI SAT Sl >IIS_ -
0-2,4-3:8:10-12-U-16-18-20-22-24 ,’A'V' I_,l'_'l,l 'l

7 Aplicar o programa colado premindo o botao .
Indica o programa configurado exibindo :

LI 4 = Sk
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT >l§_ -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24l  {CAM - 7117

| ) P {
|

~
Colar do grupo programa individual
- Ao seleccionar o programa Cépia
Antes de colar o copiado programa individual, Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,
Se configurar o programa individual nesta condicdo, todas as unidades interiores do grupo
correspondente sao igualmente alteradas.
N
~@) NoTA

* Se premir o botdo (ESC|, sai do modo configuracdo do programa.
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Diagrama de Coépia do programa diario

/ ¢ Cépia do programa diério \

Prima o botao por breves momentos.

l Aceda ao modo configuracdo do programa.

Seleccionar dia : Seleccione o dia da semana
da semana

para configurar o programa.

l Pressionar o botdao |COPY|
Coépia do programa
correspondente

l

[ Seleccionar dia ] : Seleccione o dia da semana

da semana para configurar o programa.

l Pressionar o botdo [PASTE
Configuracdo do
programa copiado
l Pressionar o botao
Seleccdo do numero
do programa
l Pressionar o botao
Concluséao do
programa colado

o /

o
o
]
3
c
(2]
[
m
wn
m

@O noTa

* Se premir o botdo (ESC] , sai do modo configuracéo do programa.
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Programacéao Cépia do programa (programa diario)

Aplicar um programa para outros dias (exemplo.. Para igualar o programa de segunda-feira ao
de terca-feira, use a funcdo do programa copy/paste.

R 1 2

q,;f? S }I'llé

0 UNIT
' | , ] °c [E]
aroup 111

k>
g% [ R
B (=\—v
@PMI y N % \A/ IS SET CLEAR

SET CLEAR
@-m-m-m$ TEVED 53¢ 3 (O (M) 3

...... Rt e o | DG T TIEC 30 35
ONIOFF L

5= B = 7= B o

o BIUS oI = Sz = T
(=) e ) (=) o =1 e D (=) e )
Be= 2] oY ) ]

GROUP RROOM TEMP

Prima o botéao por breves momentos para aceder ao modo configuracdo do ‘sched-
ule’. O dia da semana piscara.

% HEDULE e
SUN TUE_(WED) THU FRI SAT >|,S_ -
0-2-4'6-8/!1’(]-1\'2-14-16-18-20-22-24 '-AM " _"""

2 Seleccione o dia do programa a copiar premindo o botao .

N
/
SU'L!MONI _TUE - THU FRI SAT

0- 2/4I 8!1‘0 +12-14-16-18-20-22-24

*_ o
l-AM l' "'l

35S3N9NLY0d

— 3 Se seleccionou o dia do programa a copiar, prima o botdo durante 5 segun-
dos para copiar o programa do dia pretendido.

v
sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT 25

0-2,4-%- 8!1_0 12-14-16-18-20-22-2

~

— 4 Seleccione o dia do programa a colar premindo o botao .

v %
HEDUL
SU'LMON T'JE (WED) THU FRI SAT |

E
0-2,4-%-8 !1,0 12-14-16-18-20-22- 74| AM I_1- 1) "
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‘R CONDITIONER | VENTILATION J[Room TEmP ] SETTEMP

%€/ 1Z117-
o
= B33!

Mara =l A) | @z seT cear
[ o | R AUTo | SETIINE SET CLEAR

m-m-m- **‘ OO‘%”‘

......... — C E'- e ®

ON/OFF _ LOCK

=M =CTJ9JE=C"J9k=C"J9

B=D 2] L&:} [Ojus]

GROUP ROOM TEMP

5 Se seleccionou o dia do programa a colar, prima o botdo durante 5 segundos
para colar o programa copiado.

b4 o SEHEDULE Prd
SUN TUE HLL (FRILSAT |\'i/- as
0-2-4-6-8;0-12-14/161-‘.6-20-22-?4 ,’@ -0

— 6 Aplicar o programa colado premindo o botao .
Indica o programa configurado exibindo

v sl
SCHEDULE 28
SUN TUE THU SAT a

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| 1CDAM I1- 1071
| { P E [ |

Colar do grupo programa diario

- Ao seleccionar o programa Cépia
Antes de colar o copiado programa diario, Ao seleccionar o modo de controlo do grupo, Se
configurar o programa diario nesta condicéo, todas as unidades interiores do grupo corre-
spondente sao igualmente alteradas.

o
o
]
3
c
(2]
[
m
wn
m

@ noTa

e Se premir o botao \ , sai do modo configuracao do programa.
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Diagrama da configuracao das férias

-

¢ Configuragéo das férias

Prima o botao por breves momentos.

l Aceda ao modo de configuracdo do programa.

Seleccionar dia : Seleccione o dia da semana
da semana

para configurar o programa.

o)
l Pressionar o botdo

Eionfiguragéo das férias] .
l Pressionar o botao

Concluséo da
configuracao das férias

\_

@ nota

* Se premir o botdo (ESC], sai do modo de configuracéo do programa.
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Programacao Temporizacées de férias

Esta funcéo evita que o ar condicionado fique no modo ‘holiday’ (férias) ou ‘off day’ (dia de
folga). O icone ‘off’ surge no dia programado como ‘Holiday".

1 PR oo
N % l l l
1=
:€

4 » l/
;llg(A)

[N
GROUP '

sl L1 (-). OE
_
AM,E o] % A, R SET CLEAR

Pl ’ ST SET CLEAR

@J-m-m-mﬁ (G i X MC}_E&"f
2.4 6.8.10.12.14.16-18.20.22 Z‘Eﬁm’E-EE‘Fg(‘f{

ONIOFF

s 23 o o =1 e o (51 s )
el _Joge=l__Jor=l__Jeje =2l __J9)
e —
(= e 0 (=1 e (=1 B (=) e )
(=== @l:l joyum]

GROUP ROOM TEMP

|— 1 Prima o botao por breves momentos para aceder ao modo de configuracao do
‘schedule’. O dia da semana piscara.

Iy

N
[SCHEDULE]
SUN (MONJ) TUE| ﬂ_THu FRI SAT >"S_ —
0:246-8,10:2-14-16-18-20-22:24 '-A'V' '_' _",'"

2 Seleccione o dia de configuragdo das férias premindo o botao .

N
/
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT

0- 2/4I - 8- 10 +12-14-16-18-20-22-24

*_ _
= 530

2
— 3 Se seleccionou o dia de férias pretendido, prima o botao para configurar o pro-
grama de férias. (Configurar « Limpar)
Ao configurar o programa de férias, o icone < surge no LCD.

I / v
U'LMON _TJE (WED] THU FRI SAT

|

\ - —

0-2,4-%- 8&0 12 14-16- 18~20~22-24T 'I@AM 1
!

—— 4 Aplicar o programa de férias premindo o botdo (OK].
Indica o programa configurado exibindo (SUN) .

% HEDUL

U'L!MONI _TUE - THU FRI SAT S = ?"S_ -

0-2,4-8-8-10-12-14-16-18-20-22- 74I fO_W]AM U
N l P [ |

* Quando configurado o dia do programa, indica o fcone < e executa 0 programa todas as horas.

Programacao Temporizacoes de grupo férias

- Ao Configuracao férias,
Ao seleccionar o modo de controlo do grupo,Se configurar o programa férias nesta
condicao, todas as unidades interiores do grupo correspondente sao igualmente alteradas.

o
o
]
3
c
(2]
[
m
wn
m
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Autodiagnostico da unidade interior

Esta funcao é visualizada quando o codigo de verificagao é recebido do controlador central.

1 2
< >"<O x I_(_l-c
N =) /"\@X LILl-F

aroup (0 \
EraMS]| S~ S
O'(%’:) A | m=m s
s auto | BENSE SET CLEAR

@AMIU-U -,

v 1

vV VvV Vv v VvV Vv Vv _'0- 07

N e 2 fﬁ,&,?.@;‘@‘;%
n T F=

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22- 24| )
Esmunsnnsnsnesmmnnanan | O PV F =R

ON/OFF__LOCK
=T )o)2=( )o)B8 = )o)4 = ) )

(
(8 = )o)

B =] )o)6 = )o)7 =1 B

)
e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)
B= ) o)ia = ( ) o)5 = ( Jo)i6 = ( )o)

s (SO ac]

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Se a unidade interior correspondente estd em estado de falha, indica RED LED no LED on/off
individual.

2 Um “ CH"” ou “xx" (nimero) é exibido repetidamente no LCD para representar o codigo do
estado de falha.

3 Quando é exibido o cédigo de falha no LCD, contacte o servico de manutencgéo ou o instal-
ador.

Ex) No caso de codigo de estado de falha3: CH 3

(e _ ) (= 1 -
el <« » | ,_' «» _’
UNIT &7 ,- , ' UNT g _'
| |
_ g _ M
oMo Mo
v v
SUN MON TUE WED THU FRI SAT ‘ SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- J | J
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> COBETbI N0 SHEPTOCBEPEXEHWIO

COBETbI NO SQHEPIOCBEPEXEHUIO

BoT HeKoTOpble COBETbI, KOTOPbIE MOMOrYT COKPaTUTb 3HEepronoTpebneHne npu akcnnyaTaumm
OAHHOr0 KOHAMUMOHepa.

[aHHbIN KOHAMLUNOHEP MOXHO MCMNONb30BaTh Honee ahheKTUBHO Npu COBMOAEHUN CIe ayHOLNX
yKasaHui:

* He nepeoxnaxpgante Bo3ayx B MOMELLEHNN. TO MOXKET HAHECTU Bpea 340POBbLIO 1 Npu-
BECTM K YBENNYEHMIO 3HepronoTpebneHuns.

© I'Ipvl MCNoJsib30BaHMN KOHONLMOHEpPa SaKprBaVITe NnpAMble COJTHEYHbIE J1y4 LWTOpaMnN Uin
3aHaBeCKaMn.

© I'Ipvl MCcnosib3oBaHMM KOHAONLUMOHepPa nyaoTHO SaKprBaVITe OBepn N OKHa.

e [1nA UMPKyNAUMK BO3a4yXa B MOMELLEHUM OTPErynMpynTe HanpasneHve BO34yLWHOro NoToka
B BEPTUKaSIbHOM WU/IM TOPUIOHTANIbHOM MOJSIOXKEHUN.

e YBenuumBamTe CKOPOCTb BpaleHNA BEHTUNATOPA A1A YCKOPEHHOr0 OXNaX AEHUA UNn Ha-
rpeea Bo3ayxa B MOMELLEHUM HA KOPOTKUA NEpUos BPEMEHN.

e [leproan4eckun OTKpbiBaniTE OKHa AN1A NPOBETMBAHMA, Tak Kak KayeCcTBO BO3ayxa B nome-
LWEHMN MOXET YXyALIMTLCA NpU paboTe KOHAMUMOHEPA B TEYEHME HECKOMbKUX YacoB Noa-
pAL.

e Kaxxable 2 Hegenu ouunwanTe Bo3ayLwHbI punbTp. Mbinb 1 rpasb, cKanaMBarowanca Ha
BO34yLWHOM (hunbTpe, MOXET NepeKpbiTb BO3AYLWHbIA NOTOK AW YXYAWNTb (YHKLMN
oxnaxkaeHuA/ocyLweHna Bo3ayxa.

[lna 3amMeTok

anIerI'IVITe YeK K JaHHom CTpaHuue, 4TO6bl MOXHO ObISI0 noaoTeepAnTb AaTy NMOKYMNKU, a Takxe
OnA NCnoyib30BaHNA rapaHTun. Sanmwunte HOMep moaesnn n 3aBOACKON HOMep!:

Homep mogenu :

3aBoAacKoun HoMep :

OHU yKa3aHbl Ha NacrnopTHON Tabnmyke c60Ky KaXkAoro yCTponcTBa.

Mpopasew :

[ata npogaxw :




MEPbI TIPEAOCTOPOXHOCTUN 5

MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTH

* MoHTa)K 060pyA0BaHUS AOJKHA BbINONHATLCA KBANMUUUPOBAHHBIMU Cneumannctamm
CEPBUCHOrO LUeHTpa unu cneymanuctamu ompmbl, Crneynanmsvpyoweincs B yCTaHOBKE
060pyA0BaHUSA KOHAVNLUMOHUPOBAHUSA 1 YIOSTHOMOYEHHON Hale (OpMONn.

» Ecnv MOHTaX NpoBeAeH NMLOM He MMEIoLWMM COOTBETCTBYIOWEN KBanmKaumm, To Hala
KOMMaHUS He HECET OTBETCTBEHHOCTM NPY peLleHnn NpobeM, BOSHUKLLUMX NOCSIE MOHTaXa.

* Huxe nepeudncneHbl Mepbl NPeaoCTOPOXKHOCTH, COOI0AEHUE KOTOPbIX NPeaoTBpaTuT
HEeNnpPUATHbIE NOCeACTBUS.

A\ OMACHO!

Ecnn nonb3oBaTenb He cobniogaeTt obsa3aTenibHble AN BbINOSHEHNS NMYHKTbI, 3TO MOXET ObITb
onacHbIM ANl ero 340p0BbSi.

/\ BHUMAHWE!

Ecnn nonb3oBaTenb He cobntogaeT obsa3aTefibHble AN BbINOSIHEHUS NMYHKTbI, 3TO MOXET
NPVBECTU K TPAaBME NN MatepuanbHOMy yuiepoy.

@ OMNACHO!/BHUMAHUE!

* [TyHKTbI OTMEYEHHbIe 3HaKaMu «BHumaHne» n «OCTOPOXXHO» NpeaynpexaarT O BO3MOXXHOM
onacHoctu. Cobnogante 3Tn Npasuna YTo 6bl M36eXaTb HECHACTHOrO Cry4asi.

* 3Hakn «BHUmMaHue» n «OCTOPOXXHO», TaK XX€ MapKUPYIOTCS U HA CAMOM U3AENUMN.

A\ OMACHO!

MoHTax

* 1ns MOHTaXka AaHHOro o6opyaoBaHus 0bpaTuUTech K crneynanuctam.
CamocToATeNbHbIN MOHTaXX MOXET CTaTb MPUYNHOM NOXKapa, NOPadKeHUs 3NEKTPUHECKUM
TOKOM, B3pbiBa UN TPaBMbI.

* [Mpy NOBTOPHOM MOHTaXe U34enusa obpaTuTechb K cneumanicTam.
CamMOoCTOATENbHbIN MOHTaX MOXXET CTaTb MPUYMHON NOXKapa, NMOPa>KEHUS ANTEKTPUHECKUM
TOKOM, B3pbIBa UNN TPaBMbl.

* He pasbuvpaiite, He NPON3BOANTE MOHTaXK U HE PEMOHTUPYNTE U3AENME CAMOCTOSATENbHO.

CaMOoCTOATENbHbIN MOHTaX MOXXET CTaTb MPUYMHON NOXKapa Uiv NOpaXKeHns
3NEKTPUYECKNM TOKOM.

)

Bo Bpems akcnnyaTaumm
* B6nm13n ycTponcTea He AOMKHO ObITb NIErKOBOCNIAMEHSAIOLLUMXCA MaTepuarnos.
OTO MOXET cTaTh NPUYNHON NoXKapa.
* He gonyckante nonagaHvns BO4bl BHYTPb YCTPOWCTBA.
OTO MOXET NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIO 1 BbIXOAY M3 CTPOS yCTPONCTRA.
 Yb6eperanTe yCTPOUCTBO OT MEXAHNYECKUX NMOBPEXAEHUNA.
MexaHun4eckre NnoBpeXAeHUsa MOryT NOBMUATbL HA paboTy YCTPOMCTBA.
* B cnyyae Bo3gencTeums BOAbl UM BNarv Ha yCTPOMCTBO, 06paTUTECH B CEPBUCHbLIN LIEHTP.
OTO MOXET NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIO 1 BbIXOAY M3 CTPOS yCTPONCTRA.

 Yb6eperanTe yCTPOUCTBO OT MEXAHNYECKUX NMOBPEXAEHUNA.
OTO MOXET NOBMUATL Ha paboTy yCTPOMCTBA.

MI9EE MANDIAd
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/\ BHUMAHME!

Bo Bpems akcnnyaTayum

* He ncnonb3ynte egkue morowwme cpeacTsa npu yxoae 3a yctponctasom. [Ins npotmpanns
NCNONb3YNTE MArKYIO TKaHb.
OTO MOXET NOBPeANTb ero NOBEPXHOCTb, UK AedopMmpoBaTh.

* He HaxxnmanTe Ha aKpaH 1 Ha KHOMKK npunaras 60nbluoe yCunme, n He HaXxumanTe ABe
KHOMKWN OAHOBPEMEHHO.
OTO MOXXET NMPUBECTU K MOJIOMKE U HEKOPPEKTHOW paboTe yCTPOMCTBA.

* He npukacanTecb u He TSHUTE 3a Kabenb MOKPbLIMU PYKaMWU.

OTO MOXET NMPUBECTU K NMOPKEHUIO INEKTPUHECKUM TOKOM MJTU HEKOPPEKTHON paboTe
YCTPOWCTBA.

)

M9EE UMNDIAd



COOEPXAHUE g

COOEPXAHUE

2

COBETbI O SHEPTO-
CBEPEXEHUIO

21 PYKOBOACTBO MNOJb-
30BATEIJIA

MEPbI NMPEOOCTOPOX-
HOCTWU

BBEOEHUWE

NHCTPYKUWA MO YCTA-
HOBKE

= © 0

11
11

12
13
13
14
15

16

17

18

19

20

20

MNopkntovyeHne Kabensa

HesaBuncuman yctaHoBka 6noka AC Ez
CornacoBaHHanA ycTaHoBka 6noka AC
Ez

OnucaHve petanen

HaumeHoBaHue 1 Ha3HayeHne geTtanen
6noka AC Ez

HavmeHoBaHuWe n Ha3HaveHne 6noka
AC Ez (npogomkeHune)

Pe>xxum HacTponkn napameTpos _ Bxopg
B PEXMM HACTPOWKM NapaMeTpoB
Tabnvua KoJoB NapaMeTpPoB HACTPONKHM
Bbnok-cxema HacCTPOMKK NapameTpoB
Pexxum HacTponku napameTtpos 1 _Ha-
cTpovika «OCHOBHOW/[OMNOMHUTENbHbIN»
Pe>kum HacTporku napameTpoB 2 _
Bbibop pexxuma paboTtbl ona rpynnbl 1 1
NpUCBOEHNE agpeca

Pe>kum HacTporku napameTpoB 3 _
Bbi6op pexxnma paboTbl AnAa rpynnsl 2 1
NpUCBOEHNE agpeca

Pe>kum HacTporku napameTpoB 4 _
OnpepnenexHve NOOKIIOYEHHOrO BHYT-
peHHero 6/0ka (TOMbKO A1 OCHOBHOMO
6noka)

Pe>knm HacTporiku napameTpoB 5 _[le-
peknoyeHne wkanbl «Lenbcun/dapex-
rent»

Pe>xum nposepku _ NoateepxaeHue
NOAKNKOYEHHOrO BHYTPEHHErO 610Ka
Pe>xum nposepku _ NoateepxaeHue
ajpeca rpynnbl

21  Bblibop rpynnbi

21 Bblbop gnanasoHa perynupoBaHusa

22 Pab6oTta Cc oTAenbHbIM BHYTPEHHUM 6510-
KOM

23  rpynnbl onepauuu

24 Pab6oTta co Bcemu 6nokamm (TONbKo ¢
OCHOBHbIM pexxumom 651oka AC Ez)

25 HacTtpoiika pexxuma paboTbl KOHANLMO-
Hepa

26 HacTtpoiika pexxuma BeHTUnAumMmn

27 HacTporika Hy>XHOW TemnepaTypbl

28 HacTporika CKOpoCTU BpaLlLleHNA BEHTU-
nAatopa

29 HacTtpovika HanpaBneH1A BO3AYLIHOMO
noToka

30 6noknpoBkM HacTpoika

31  Bnok-cxema HaCTPOWKMK TEKYLLEro Bpe-
MEHM

32 VI3meHeHue TekyLlero BpemMeHu

34  bnok-cxema HacTporku rpacmka paboTsl

35 [paduk paboTbl

40 OTobpaxkeHue rpacduka

40 [lMpropuTeTbl rpadmka

40 TpeboBaHMA K COCTaBMEHMIO rpadmKa

41 bnok-cxema yaaneHua rpaduka paboTbl

42 [lporpammupoBaHue: YaaneHue rpa-
mka (oTaenbHbIn rpadmk)

43 TlporpammupoBaHue: YaganeHume oT-
JenbHbIA rpadmka (rpaduk rpynnbl)

44  TporpammupoBaHue: YpaneHue rpa-
dmka (rpadouk aHA)

45 T[lporpammupoBaHue: YpoaneHne gHa
rpacuka (rpadmk rpynnbl)

46 bnok-cxema KonupoBaHue OTAENbHbIN
rpacuka

47 TlporpammupoBaHue: KonnposaHue rpa-
mka (oTaenbHbIn rpadmk)

51 Bnok-cxema KonupoBaHue rpaduka gHsa

52 TlporpammupoBaHue: KonvposaHue rpa-
dmka (rpadouk aHA)

54  Bnok-cxema HacTpoViKu rpaduka Bbl-
XOOHbIX OHEeNn

55 TlporpammupoBaHue: YcTaHOBKa pe-
>XMMa BbIXOOHOrO AHA

56 CamopamarHocTmka BHYTPEHHero bnoka

)

M9EE MANDIAd
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¢ BBEIEHVIE

BBEAEHUNE

O6wwmn Bnp,
Bnok ynpasnenusa
AC Ez
YcTaHoBOYHaH
nnacTtuHa
(D BuHT
KomnnekTyowume
s | — | a— —
s | " | a— —
s | e | — | —
s | e | — | —
YcTaHoBoO4YHaA PykoBoacTeo Haknenkun ana o603HaveHnsa
nnacTuHa nomeLLeHUI
BuHT 1EA
BunT 4EA (ANA KpenneHns K MoHTaXHblit kabenb
(ANA KPENNEHUA K CTeHe) YCTaHOBOYHOWN NNACTUHE)
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NHCTPYKUNA MO YCTAHOBKE

BblbpaB Ha cTeHe MeCTO AJ1A YCTaHOBKM - Ecnn B cTeHe HeT kopoba : nponycTuTe Ka-
6noka ynpasnexua AC Ez, HagexxHO 3akpe- 6enb No HanpaBnALWEn C NPaBO CTOPOHbI.
niTe ero.

- MNpwn ycTaHOBKe He crnbanTe yCTaHOBOYHYHO
NAacTyHy, Tak Kak 3TO MOXET MPUBECTU K
€e HeHa[le>XXHOW YCTaHOBKeE.

- Kpenute ycTaHOBOYHYIO nnacTuHy 6noka
AVMCTaHLMOHHOIO YyNpaBfieHNA Ha HaCTeH-
HbIl KOPOb, eCN TaKOBOW MMEeTCA.V

3 H
(=[]

==

HapexxHo 3akpenuTe 6510K BUHTOM U3 KOM-
nneKTa K H/XKHen 4acTu yCTaHOBOYHOWN nna-

| CTVWHbL.
)| A

A\ BHIMAHVE!

* Vicnonb3yiTe BUHTbI U3 KOMMJIEKTa.

Mponoxunte kabenb 6noka AC Ez ogHum 13
OBYX cnoco6os..

- Ecnu B cTeHe nmeeTcA 0TBEpPCTHE B KO-
pobe : nponycTute Kabenb Yepes OTBep-
CTUe B yCTAHOBOYHOW NnacTuHe.

A\ BHUMAHVE!

« Mpy HeHaaeXXHOM KpenneHua 610K
MOXEeT Mpuv 3aeBaHuM yrnacTb Ha non.

)

MI9EE MANDIAd
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g WHCTPYKUMA MO YCTAHOBKE

NMNoaokntovyeHne kKabenAa

lMuTaHue Ha UeHTpanbHbI 610K ynpaBneHna CHAMaeTCcA ¢ KOHTakToB 10 B (NOCTOAHHbIN TOK) 1
3a3eMieHnA KrnemmHom konoaku Pl 485 nnu koHTakToB 12 B (NOCTOAHHLIN TOK) 1 3a3eMieHnA
KNeMMHOW KOMNOAKN Hapy>KHOro 6rioka.

AC Ez AC Ez Multi V
VCC VCC 12V
GND GND GND
BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B I
Multi V
~ A\ BHUMAHVE! ~

* MNpwn nopaye HanpaxeHnAa DC 10 B ¢ mogyna Pl 485 ponyckaeTtcA nuTaHne TOMbKO OA-
HOro 6510Ka LeHTpasibHOro ynpasneHna ot ogHoro moayna Pl 485. Npu nutaHumn 6onee
opnHoro 6noka AC Ez moxxeT nponsonTun cobon B paboTte 6noka AC Ez.

* [Mpwn ncnonb3zoBaHun WnH nuHuiA cBA3n BUS_A, BUS_B ycTpoitctea Pl 485 MoXHO noa-
KnounTh 0o 16 6nokoB ynpasnexua AC Ez.

« [InAa nogkntoyenna moayna P1485 n 6noka AC Ez ncnonb3ynTte sKpaHUPOBaHHbIN Npo-
BO[, C KBagpaTHbIM cevyeHunem 0,75.

- O6Lwan anvHa NpoBoAa He A0MKHA NpPeBblwaTh 1 KM.
- J




VHCTPYKUMA MO YCTAHOBKE ¢

HesaBucumana yctaHoBka 6noka AC Ez

O [oo] [o1][o2][03] .- [OE[] OF
IDU connection o ~—

P1485

BUSB

Master
Group Number : O

O [oo] [o1][o2][03] --- [OE]| OF
IDU connection o ~—

Master
Group Number : O

@ nPUMEYAHVE

~

MuTaHme OT Hapy>kHOro 6noka cnefyeT nogaBaTh TOMbKO Ha 0avH 6ok AC Ez.

MI9EE MANDIAd




10 VHCTPYKUWA MO YCTAHOBKE

CornacoBaHHanA yctaHoBka 6noka AC Ez

@ L - D
—

P1485

MAIN
PCB

vcc

GND
BUSA
BUSB

Master
Central controller] |— Group Number : O

Lo | [nl2][s]
MAIN PI485
PCB e X
GND. ? 5
BUSA r
BUSB
Vcc GND BUSB BUSA
Slave
Central controller1 ——— Group Number : 1
TN [ oo | [ o1 |[o2]|[ 03| --- [ oe]] oF |
Q - IDU connection = —
MAIN
PCB
GND.
INTA . k Y
INTB ’—’
Vcc GND INTBINTA
Master
Central controller1 [—— Group Number : O
= o~ (o | [n |[e|[B] - [F]
'e) A IDU connection
= B v
=
= MAIN
j=m
== PCB vec S
INTA r r
INTB
Vcc GND  INTE _INTA
Slave
Central controller 1 Group Number : 1
@ NPUMEYAHVE

B pe>xume ycTaHOBKM MOXHO 3a4aTb HACTPONKY «OCHOBHOW/[ONONHUTENBHBIA» 1 HOMEP
rpynnel. [nA LeHTpanbHOro KOHTPosepa 1 Hapy>XHoro 6/10ka cnefyeT UCnonb30BaThb
LUIMHHOE NOAKIIHOYEHNE (LLUMHHYIO TOMOJSOMUIO).




NHCTPYKUWA MO YCTAHOBKE

OnucaHne petaneun

HaumeHoBaHue n HasHadyeHune petanen 6noka AC Ez

MaHenb ynpasneHuA

OKpaH auncnnead —

§ ONOFF_LOcK *
V(==Y =CJ9@E=CJ9
[
1E=CYE=CIIr=CTI6 =Y
»

v — — — —
Py (0= C_J9)io=C_J9i=C_JI@=C_J9

1

S I 7 e D 7 e D (s
[y I Y o |
Lo, S aammaaaas = =
lNaHenb ynpaBnexnsa | OkpaH aucnnen Onucanune
) Lo IS KHonka ynpaBneHua: HacTtporika napameTpoB

™ orole i HE BHYTpeHHero 6roka.

KHonka o6wero BK/1lO4eHUA/BbIKJTIOYEHUA:
w BkntoveHue/BbIkO4YeHME BblIGPaHHbIX BHY TPEHHUX
@ @ 610KOB.

KHonKa BKJ1I04eHUA/BbIKJTIOYEHUA OTOESIbHOro
6noka: BkntoyeHne/BbIKoHYEHNE OTAENBHOMO BHYT-
peHHero 6noka.

KHonka Bbi6opa rpynnbl: /I3MeHeHe HacTpoeK U
D2
ne e a1 2 0TOBpaXKeHe rpynn.
KHonka BKJ1IO4eHUA/OTKNIOYEeHNA 6JI0KMPOBKU:
FY==) Slock ]
(=) R SET cLEAR BKJIIOYEHME 1 OTKIIoYeHNe BrIOKMPOBKM.
KHonka KomHaTHoM TemnepaTypbi: OTobpaxkeHne
TS patyp P
oo I8 TemnepaTtypbl B MOMELLEHUMN.
KOO @ % KHonka pexxuma paboTbi: IameHeHne pexxuma pa-
i 60Tbl KOHAMLUMOHEpPA.
KHonka pe>xuma BeHTUnAauuun: 1ameHeHune pe-
X X XB® Xnuma g P
=R paboTbl BEHTUATOPA.
KHonka Bbibopa CKOpOCTU BpalleHUA BEeHTUNA-
Topa: /IameHeHne CKOpOoCTU BpaLLeHNA BEHTUNA-
Topa.
KHonka ynpaBfieHUA BO34YLWHbLIM NOTOKOM:
WESTIEM SET CLEAR YnpaBsneHue ABMKEHUEM BO3AYLIHOrO NOTOKA.

)

MI9EE MANDIAd
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12 WMHCTPYKUWA NO YCTAHOBKE

HanmeHoBaHue n HasHayeHue 6noka AC Ez (npogon>keHne)

OKpaH gncnneAd —

R S,

e || () () &) () |
G e D G o i) e ) s ) :
[MaHenb ynpasneHnA tEsC TR REsr e || (K (5] :
o e 7w () s ) s ) :
E 0e-e %Dmﬁw:] l:d—l:s
MaHenb ynpaBnexHna | OKpaH gucrnen Onucaxune

KHonka ycTaHOBKM TemnepaTypbl: YCTaHOBKa pa-
6o4ein TemnepaTypbl KOHAULMOHEPA.

KHonka Bbi6opa BHyTpeHHero 6s1oka: Beibop

e <« »
Jrily = BHYTpPEHHero 6noKa Anq ynpaBnieHua.
, KHonka HacTponku (pyHKUMIA: Bxoa B pexxum
(&) YCTaHOBKM 1 HACTPOVKM.
KHonka ycTaHOBKMU TEKYLLEero BpemeHu: Ycra-
C OmiEEE HOBKa TEKYLLEro BpeMeHM.
e sk 25 () () e 3 KHonka HacTpoinku rpacmka pabotbi: Bxoa B
G F@an e e @ PEe>XXMM HaCTPOWKKM rpachmka paboTbl KOHAMLMOHEPA.
KHonka konupoBaHua rpajuka paboTtbi: Konupo-
BaHve NpeablayLwmx HacTpoek rpaduka.
KHonka BctaBku rpacuka paboTtbi: BcTaBka cKo-
NMpoBaHHOro rpadmka paboThbl.
(ESC) KHonka Esc: OTmeHa nsmeHeHui.
[g—m KHonka OK: NoaTeep>kaeHne n3aMeHeHu.
< KHonKa HacTpouKu BbIXOAHbIX AHEW: HacTpolika
fE pexmma BbIXOAHbIX JHEN.

- HekoTopble hyHKLMM MOTYT He paboTaTtb U HE 0TOBpaXxaTbCA B 3aBMCUMOCTM OT TUna yCTPOMCTBA.
- TemnepaTtypa B NOMELLEHUN MOXKET 0TOobpaXkaTbCA HENPaBUIbHO, ECNU HE NOAKMAYEH nynbT Y.




WHCTPYKUWA MO YCTAHOBKE 13

Pe>xnm HacTponku napameTpoB _ Bxopn B pexxmm HaCTPOMKK na-
pamMeTpoB
~ A\ BHIMAHVE! ~

Pexxnm HacTponkn napameTpoB NpefHa3HaYeH A5A HACTPONKKM (hyHKumiA bnoka ynpasnexuna AC Ez.

HenpaBunbHaA ycTaHOBKa NapameTpoB MOXET NpMBeCTM K npobriemam npu paboTe yCTPOACTBa, Te-
NeCHbIM NOBPEXAEHUAM NoNbL30BaTENA UMM NOBPEXAEHUIO UMYLLeCTBa. YCTaHOBKa NapaMeTpoB
[0MMXHA BbINOMHATLCA KBANMMULMPOBAHHbIM CIELanicToM, OTBETCTBEHHOCTb 3a YCTaHOBKY 1 13-
MeHeHWe NapaMeTpoB, BbINOHEHHbIE HEKBANUMULMPOBAHHBIM NIMLIOM, HECeT AaHHOe nuuo. B aTom
cnyyae 6ecnnaTHoe cepBuCHOe 0BCMyXMBaHWe YCTPOWCTBA He NpeaocTaBnAeTCA.

\ Y,
12 Q

[ no I »;llg()x,l”'l"c
UNIT ™ o
GhouP HiH /III\@X F AL GROUP
i) sy 5 . 2 "
OMIBEE ‘%’ oF FE

> * - (W) 3%

PMN_ QE" c;.@.{

ONIOFF LOCK

(e JIe=CTJIz=C_JJa=CT9
B JJe=CTJJz=CTJJ8e=CT9
([ %I @: () @ CJJ

GROUP ROOM TEMP

1 Mpw HaxaTnm KHoNKm B TeYeHMe 5 CEeKyH[ 3anycKaeTCA PeXunM HacTPONKM
6noka ynpasnenuna AC Ez.

- [Mpy KpaTKOBPEMEHHOM HaXXaTUM [aHHOW KHOMKWU BXOA B PEXWUM HACTPOWKM NapaMeTpoB
He Npon3BOANTCA. YAepXXMBANTE KHOMKY B HAXKATOM COCTOAHUM HE MeHee 5 CEeKYHA,

2 [pv nepBoHayasibHOW BXOAE B PEXXUM HACTPOWKM OTobpakaeTcA Ko yHKUMM U M-
raeT MHONKaTop BKIOYEHUA/BbLIK/IIOYEHNA BHYTPEeHHero 6noka 1.

=)
Tabnvua Ko4oB NapamMeTpoB HACTPONKU S
=
=
No. dyHKUMA Kon 3HaueHue =
w
HacTpoitka «OcHoBHOW/[oNONHM- y 5 =
1 Tem::)uzlz HosHOWA 1 - OCHOBHOI - [ONOSHUTENbHbI =
o Buibop pexwvima anda rpynnbi 1 o KoHauvumoHep / BeHTunAaTop
MpucBoeHmne rpynne Homepa O~F : Appec rpynnbl - : He ncnonb3yeTca AaHHO rpynnon
3 Bbibop pexwvima anda rpynnbl 2 3 KoHauvumoHep / BeHTunAaTop
MpucBoeHmne rpynne Homepa O~F : Appec rpynnbl - : He ncnonb3yeTca AaHHO rpynnon

OnpegneneHve NoaKMYEHHbIX
4 | BHyTpeHHux 6n1oKoB (Tonbko anAa | 4 | OnpeaeneHne BHYTPEHHUX YCTPONCTB
OCHOBHOrO KOHTpOnnepa)

°C : Wkana Lenbcua
°F : Wkana ®apeHrenTa

5 | Bblbop wkanbl °C/°F 5
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Bnok-cxema HacTponkn napameTpos

/ HaxkmMuTe KHoMnKy B TeYeHue 5 CeKyHA. \

l Bxoa B pexxum HacTpOmnKm

Bxoa B pexxum HacTporky 1

(HacTpoiika : Bbi6op «OCHOBHOW/[JONOMHUTENbHbIN»
)

«OCHOBHOW/[1ONONHUTEMbHbIN»

l KpaTKOBpeMeHHO HaXXMUTE KHOMKY .

. < || > | : Bbibop pexuma ana rpynnbi 1
Bx?ﬂazf;ggig ?:;Jﬁ;vq()“ 2 (KOHAMUMOHEP U BEHTUNATOP)

: NpucsoeHue agpeca rpynne 1
l KpaTKOBpEeMEHHO HaXXMUTE KHOIMKY .

. < || > | : Bbibop pexwuma ansa rpynnbl 2
Bxon B PEXUM HACTPOMKM 3 u (KOHAMUMOHEP 1N BEHTUMATOP)
(HacTpoiika rpynnb 2)

/N ]I\ | : MNpuceoenune aapeca rpynne 2

l KpaTKOBpeMeHHO HaXXMUTE KHOMKY .

HacTpoika «OCcHOBHOI»?

Bxoa B pexum HacTponku 4
HET (HacTPOIIKa NOAKIIOYEHHOrO
BHyTpeHHero 6510ka)

KpaTKoBpeMeHHO HaXXMUTe KHOMKY :

kel Bucop pagyoro ka (0P
k AnA oTobpaxkeHnA TemnepaTypsbl

/

~

~ @) NPUMEYAHNE

MNpy HaXKaTM KHOMKK (OK) B /1F060M pexxnume HaCTPOMKM 3TOT PEXIM 3arnyckaeTcA uin
COXpaHAeTCA TeKyLlaa HaCTPoNKa.

Mpwn HaxkaTun KHoMnkKK (ESC) CoXpaHATCA NpeablayLumMe HaCTPOMKM U MOUCXOAUT BbIXOA 13
pe>xknMa HaCTPOWKM.
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Pexum HacTporku napameTpos 1 _HacTponka «OcHOBHOW/[ONONHUTESNbHBIN»

[Grour R
Co K S"/ G Ex3 l II {oc
a5 /||\ U0 -F
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ON/OFF  LOCK

= (a0 am)

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Mpu HaxxaTum KHOMKM B TeYeHue 5 cekyHp 3anyckaeTcA pexKMM HacTPOMNKMK
|  6noka ynpasnexua AC Ez.
- [Mpn KpaTKOBPEMEHHOM HaXKaTUWM LaHHON KHOMKK BXO4 B PEXUM HACTPOMKKN napa-
MEeTPOB He NPOM3BOOUTCA.
Yaep>xuBanTe KHOMKY B HAXKaTOM COCTOAHUN HE MeHee 5 ceKyHa,

2 TMpu Bxoae B pexkxum HacTponiku «OcHOBHOW/[oNoNHUTeNbHbI» Ha XXK-aucnnee
—  oTob6paxaiotca cumonbl ‘01’ u muraeT cumson (M) unn (S ] . Pexxum HacTpoikm 1
oTOOpaXKaETCA MUraHNEM MHAMKATOPA BKIIIOYEHUA/BLIKIIOYEHUA HA BHYTPEHHEM
ycTponcTtee 1.

o
N
_@_

7/T\7

3 KHonkamu BblGepuTe pexxum «OCHOBHOM» UMK «[JONOMHUTENbHbIN».

4 KHonkon (OK] NoATBEpANTE 3a4aHHOe BpemA.
Mocne HaxaTUA KHOMKM | COXpaHAeTCA COOTBETCTBYIOLAA HACTPONKa, a CUMBON
nu (S ) Ha XKK-aucnnee nepectaeT murats.

)

MI9EE MANDIAd

~ @) MPUMEYAHVE ~

+ Ecnu nocne HacTpoKu HaXxkaTb KHOMKY WM HE HaXXUMaTb HU OHON KHOMKMN B
Te4yeHue 20 CeKyH[, NPOUCXOAMNT BbIXOA, U3 PexKuma HaCTPONKM NapamMeTpos.

* [pu BbIXOAE M3 pexnmMa HaCTPONKKN napameTpoB 6e3 HaxXaTuA KHOMKK N3MeHeH-
Hble 3Ha4YeHNA napameTpoB He MPUMEHAIOTCA.

* [Mpun HaXKaTUM KHOMKW BKITIOYEHWA/BbIKIIOYEHUA KOHKPETHOrO peXxxmma HacTPONKM
MO>XHO Cpa3y BONTU B COOTBETCTBYOLLMNIA PEXMM HACTPONKM.

& J
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16 VHCTPYKUWA MO YCTAHOBKE

Pexum HacTpoitkv napameTpos 2 _ Buibop pexxuma pabotsl AnA rpynnbl 1 1 npucBoeHme agpeca

Bbi6op gna rpynnbl 1 pexuma paboTbl 1 HA3Ha4YeHue agpeca.

'AIR CONDITIONER | VENTILATION

SET CLEAR
SET CLEAR
ETO@P

RN it 10}

ON/OFF  LOCK

2o(_JIB=C_JJ@a=C_1J9
(=== %L‘:ﬂ ® )

GROUP ROOM TEMP

[l

)]
[
=5
m

3

1 Mpu HaXKaTUM KHOMKM B TeYeHue 5 CeKyH[ 3arnyckaeTcA PexunM HacTPONKM
| 6noka ynpaBnexua AC Ez.

- [Mpun KPaTKOBPEMEHHOM HaXXaTuu AAHHOW KHOMKW BXO B PEXVM HACTPOKM NapaMeTpoB
He NPOVN3BOAMTCA. YAepXXMBanTe KHOMKY B HAXXATOM COCTOAHWUN HE MeHee 5 CeKyHA.

— 2 [MNpu BXxoze B pexxum Bblbopa pexxnma paboTbl M Ha3HaveHus agpeca rpynne 1 KHOMKoM
oTObpaxaeTcA 3KpaH, NoKasaHHbI HUXe. Pexunm HacTponku 2 oTobpaxaeTcA Mu-
raHMem MHAMKaTopa BKIIKYEHUA/BLIKMIOYEHUA Ha BHYTPEHHEM YCTPOWCTBE 2.

L ——— » Pexunm paboThbl
a | -

- T Appec rpynnbi

3 KHonkamm BblbepuTe pexxum paboTbl AnAa rpynnsl 2.

4 KHonkamu BbIGEpUTE aapec AnA rpynnbi 2.

5 CoxpaHute pexxum paboTbl v aAapec rpynbl 2, HaXKas KHOMKY (0K -
Mocne HaXaTuA KHOMKM COXpaHAETCA COOTBETCTBYIOWAA HACTPONKa, a CuM-
BOMbl TUNA pexumMa 1 agpeca rpynnbl NepecTaloT MUraTh.

~ @) NTPUMEYAHVE N

« Ecnu nocne HacTpomKM HaxkaTb KHOMKY NN HEe HaXXMMaTb HU OHOW KHOMKN B
TeveHune 20 cekyHa, NMPOUCXOANT BbiXO U3 pexkmmMa HacTpPOMKKM napameTpoB.

* [Mpu BbIXOAE M3 pexknma HaCTPONKM NapaMeTpoB 6e3 HaXkaTnA KHOMKM N3MEHeH-
Hble 3Ha4YeHMA nNapameTpPoB He MPUMEHAIOTCA.

* [Mpn HaXKaTUM KHOMKW BKMHOYEHMA/BLIKITIOYEHNA KOHKPETHOrO pexknma HacTPOMKK
MO>HO Cpasy BOUTU B COOTBETCTBYHOLLMIA PEXMM HACTPOWNKMN.

- J




NHCTPYKUWMA MO YCTAHOBKE 17

Pexum HacTpoitkv napameTpos 3 _ Buibop pexxuma paboTsl ANA rpynnbl 2 M NPUCBOeHUe aapeca

Bbi6op onAa rpynnbl 2 pexuma paboTbl U Ha3HavyeHue agpeca.

UNIT

ALL GROUP
AT @ SET CLEAR rL

P AUTO SET CLEAR

Y vV VvV VYVYYVYw 0O- %
e e T T 4 O 4 $ 3¢
0'1"'5'8"0'12-1"‘5'13'20'12'24'9PM'E_SE.FQ.‘%

ON/OFF  LOCK

(e &0 B

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 TMpu HaxxaTUmM KHOMKM B TeYeHue 5 cekyH 3anyckaeTcA peXKum HacTPOMKK

— 6noka ynpasnexua AC Ez.

- Mpyn KpPaTKOBPEMEHHOM HaXKaTUM AAHHON KHOMKW BXOZ, B PEXWM HACTPOWKMW NapameTpoB He
Npon3BOANTCA. Y aepXnBaTe KHOMKY B HXKATOM COCTOAHUM HE MeHee 5 CEeKyHA.

| 2 [pw BXOAe B pexum Bbibopa pexuma paboTbl U Ha3Ha4YeHUA agpeca rpynmne 2 KHOMKOW
oTo6paxKaeTcA 3KpaH, NokKasaHHbI HUXe. Pexxum HacTporku 3 oTobpaxkaeTcaA Mu-
raHvem UHAnKaTopa BKIOYEHUA/BLIKMIOYEHNA Ha BHYTPEHHEM YCTpPoNCTBe 3.

2 | —) » Pexunm paboThbl
7 /N
m'.i:’. | - T=——> Agpec rpynnsl

3 KHonkamm BblbepuTe pexknum paboTbl AnA rpynnbl 2.

4 KHonkamm BblbepuTe agpec AnA rpynnbl 2.

5 CoxpaHuTe pexxum paboTbl 1 agpec rpynnbl 2, HaXXaB KHOMKY (OK ] .
Mocne HaxxaTuA KHOMKK COXpaHAeTCA COOTBETCTBYIOLAA HACTPONKA, & CUM-
BOMbI TMNA peXnMa 1 agpeca rpynnbl nepecTaT Murathb.

~ @) NMPUMEYAHVE N

« Ecnv nocne HacTponkmM HaxkaTb KHOMKY (ESC) Unu He HaXkKnmaTb HU OAHOW KHOMKM B
TeyeHue 20 CEKyHA, MPOVCXOANT BbIXOA U3 PeXMMa HaCTPOKM NapaMeTpoB.

« Mpu BbIXOAE U3 PexXmMMa HaCTPOVKMN NapameTpoB 6e3 HaXkaTUA KHOMKM N3MEHeH-
Hble 3HAa4YeHWA NapaMeTPOB He NMPUMEHAIOTCA.

« Mpy HaXKATUN KHOMKM BKITOYEHNA/BBIKMIOYEHNA KOHKPETHOMO PexuMa HacTpOoiKu
MO>XHO Cpa3y BONTU B COOTBETCTBYOLLMNIA PEXMM HACTPONKM.

N\ J

)

MI9EE MANDIAd
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18 VHCTPYKUWA MO YCTAHOBKE

Pexum HacTpoitkv napameTpos 4 _ OnpeaeneHite NOAKMIOHEHHONO BHYTPEHHEro 6110Ka (TONMbKO ANA OCHOBHOMO 6MoKa)

B aTom pe>xxume onpenenaeTcA NOAKMIOYEHHbIA BHYTPEHHWI 6N10K. [JaHHaA hyHKUMA NCNONb3y-
eTcA TONbKO ¢ 6r1okom ynpasneHna AC Ez nnm 61okom, yCTaHOBNEHHbIM Kak «OCHOBHOMN».

Nocne Ha3HaveHMA agpeca BHYTPEeHHeMY 610Ky MM aBTOMaTUYEeCKOM agpecaumm Hapy>XHOro
6nokKa 3anycTuTe NoucK NoAKMOYEHHOro BHYTPEHHEro 6yioka. Ecnu Bbl elle He BbIMOMHAMM 3Ty
onepaumo, BO3MOXHO, MOUCK NOAKTOHYEHHOIO BHYTPEHHEro 6noka He 6yaeT BbINONHATLCA
Haanexawmum obpasom.

[Grour KR
=Sk Q% HH
25 A T OE Sy

Era(MI(s)

RSO
m-m-m-m—% I Sk 05 () (&) o 3%
- 2.4.6.8.1012.14.16-18-20-22- Z‘B-PM"EEB F%@
ON/OFF _ LOCK
____
E=CJJe=CJJz=CTJJe=C_TJ9
[EE=ER ! @: == ’

GROUP ROOM TEMP

1 Mpu HaXxXaTUM KHOMKM B TE€YEeHMe 5 CeKyHA 3anyckaeTca pexXnM HacTPOMKM
| 6noka ynpaBneHua AC Ez.

- Mpu KpaTKOBPEMEHHOM HaXaTuu AaHHOW KHOMKW BXOZL B PEXWM HACTPONKM NapaMeTpoB He
NPOU3BOANTCA. Y AepXXnBaiTe KHOMKY B HAXXaTOM COCTOAHUN HE MEHEee 5 CEKYHA,

2 lpwu BXxoAe B pexxuM onpeaeneHna noaKMoYeHHOro BHYTPEeHHero 6510Kka KHOMKOVA
oTobpaxkaeTcA 3KpaH, NOKa3aHHbIA HUXKE.

| 10|
N7

-

/I\

3 lMocne HaxaTnA KHOMKK (OK) 3anyckaeTCcA NOMCK NOAKITIIOHYEHHOrO BHYTPEHHEro
6noka. Ha >XK-gucnnee nonepemMeHHO MUraeT MHOUKATOP BKIIHOYEHUA/BLIKIHOYEHNA
M TakXe 3Ha4o0K .

~ @) MPUMEYAHVE N

« Ecnv nocne HacTponKu HaxkaTb KHOMKY (ESC) MM He HaXKUMaTb HU OAHON KHOMKM B
TeyeHne 20 cekyH/l, MPOVUCXOAUT BbIXO/ U3 PeXMMa HaCTPONKM NapameTpos.

* [MNpwn BbIXOAE U3 peXXrMMa HAaCTPOVKU NapamMeTpoB 6e3 HaXxxaTnaA KHOMKM N3MeEHeH-
Hble 3Ha4YeHMA nNapamMmeTpPoB He MPUMEHAIOTCA.

° I'Ipm Ha)kKaTuUM KHOMKMW BKMOYEHUA/BbLIKITHOHEHNA KOHKPETHOro pe>Xxnma HaCTDOVIKM

MOXHO Cpa3sy BOUTU B COOTBETCTBYHOLLMIA PEXMM HACTPOWNKM.
- J




WHCTPYKUWA MO YCTAHOBKE 19

Pexum HacTporku napameTpos 5 _lepekntoyeHue Wwkanbl «Lenscuit/®apeHrent»

lNepekntoyeHne pexxuma 0TobpadkeHns TemnepaTypbl co WKanbl Lienbcua Ha wkany GapeHrenTa n Ha060poT.

-

~

1 2
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ON/OFF  LOCK
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GROUP LOCK ROOM TEMP

1 TMpu HaxxaTUmM KHOMKM B Te4YeHue 5 cekyH 3anyckaeTca peXKum HacTPOMKK
|  6noka ynpasnexua AC Ez.

- MNpu KpaTKOBPEMEHHOM HaXXaTuu [AaHHOW KHOMKM BXOZL B PEXUM HACTPONKW NapameTpoB He
NPOU3BOANTCA. Y AEpXMBaTe KHOMKY B HAXXaTOM COCTOAHUM HE MEHEe 5 CEKYHA,

—12 [Mpu BXxoae B peXKMM NepeKtoYeHrA rpaayCHOM LKanbl KHOMKOM oTobpaxa-
€TCA 9KpaH, MoKasaHHbIN HUXKe. PexxnM HacTporku 5 0To6paxaeTcA MUraHUEM WUH-
AMKaTopa BKIHOYEHUA/BLIKIIOYEHMA Ha BHYTPEHHEM YCTPOMCTBE 5.

-3
(K

Mpun BXxoAe B peXMM NepeKknoyeHma rpagycHon wkanbl Ha XKK-aucnnee otobpa-
XarTcA CUMBOSbI «05» 1 MuraeT cumon «°C» nnm «°F».

3 KHonkamm BblOEpPUTE HY>KHBIA PEXMM OTOBPaXKEHUA TeMNepaTypbl.

4 ToaTeBepanuTe HACTPOWKY, Haxas KHoMKy (OK] . Mocne HaxaTtua kHonku (OK) cooT-

BETCTBYHOLLAA HACTPOMKa CoXpaHAeTCA.
TemnepaTtypa oTobpaxkaeTca C UCMONb30BaHMEM BblOpPAHHOWN rpadyCHON LWKarbI.

SN = R = I N =0
ez °C e Jt | 7 S l-1°C —
AN I e I —.',oF-D <

MI9EE MANDIAd
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20 WMHCTPYKUMA MO YCTAHOBKE

Pexxum nposepku _ NoaTeepxaeHne NogKMO4eHHOro BHyTPEHHero 61oka

(AIR CONDITIONER | VENTILATION J{ROOM TEMP —
(¢ 8 2) UNIT
ALL GROUP

AM,U.EE = @ @CEA SET CLEAR AL
[=f ’ AUto | GEIIVEM SET CLEAR
5 3%

ot 3 0@ & 3 @ @

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24| PM'E’BE°F£%

ON/OFF  LOCK

[[en e &) B

(] GROUP LOCK. ROOM TEMP

1 BbibepuTte rpynny anA ynpaBneHnsa u otobpaxkeHua, Haxas kHonky GROUP. Mpwu
——| HaxaTtum kHonkn GROUP nooyepenHo MeHATCA rpynnbl 1 1 2.

2 [lMpu HaxkaTum KHonkK (OK) MoAKMHOYEHHbIN BHYTPEHHUIA 610K oTobpaXkaeTca 5-
KpaTHbIM MUraHWeM COOTBETCTBYIOLLEro NHAMKATOpa BKIHOYEHUN/BbIKITIOYEHNA.

Pexxum nposepku _ NoaresepxaeHve agpeca rpynmbl

AR CONDITIONER oomTEVP] SeTTeme )
I |
& I__l-c
A e
K>
2208&
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4444444 20 EOAM(IZ1-IZ1Z1°C 36 (A)
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ON/OFF  LOCK

e 2] (&0 B

| GROUP LOCK ROOM TEMP

1 BbibepnTe COOTBETCBYIOLLYIO rpynny AnA NOATBEPXAEHWA ee aapeca, HaxaB KHOMKY
——| GROUP. lNpu HaxxaTum kHonk GROUP nooyepeHo mMeHATCA rpynnbl 11 2.

)

NI9EE NNDDAd

2 BbiGepuTe rpynny ANnA ynpasneHus, Haxas KHOMKY € .
B pexume Bbibopa rpynnbl B cermeHTe «88» XXK-ancnnea otobpaxaeTcA 3Ha40K

GROUP u agpec COOTBETCTBYIOLLEN PYNIbI.

1
——=— | sk Agpec rpynnbl oTobpaxkaeTcA B BUAE «aapec rpynnbl + 1», ycTaHOB-

) NEHHOro And COOTBETCTBYIOLWEN rpynnbl B PEXNME HACTPONKK napa-
GROUP‘@'] MeTpOB (3a4aHHbIVi agpec rpynnbl : O~F, oTobpaxeHune agpeca : 1~16)

Mpumep. Ecnu B pexxnme HAaCTPONKM NapamMeTpOB yCTaHOBMEH aapec rpynnbl «0», OH byaeT
oTobpaxaTrbecA Kak «1».




PYKOBOZACTBO lNOJIb3OBATEJIA >4

PYKOBOACTBO lNOJIb3OBATEIJIA

Bbibop rpynnbl
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GROUP ROOM TEMP

1 BbibepuTe rpynny AnA ynpaeneHua u oTobpaxkeHuns, Haxxas kKHonky GROUP. Mpu Haxa-
Tun kHonkn GROUP nooyepenHo meHsaoTcA rpynnbl 1 1 2.

2 TMpu HaxaTm kHonku GROUP 3aropaeTca MHAMKATOP BbIGPAHHOM rpynMbl 1 0TOGPaXatoTCA ee COOTBET-
CTBYIOLLME TEKYLUME NapameTpbl C MCMOMNb30BaHNEM MHANMKATOPOB M XXK-aucnnes.

@ nPUMEYAHVE N

* Mpu ncnonb3oBaHun pexxuma Eco-V DX BO3MOXXHO ynpaBneHue rpynnon BEHTUAALUNA U
oTobpakeHne ee COCTOAHUA.

Bbibop avanasoHa perynmpoBaHus

AIR CONDITIONER |

<z A @“B UNIT
SR Q 5 LIl @

%
&

ALL GROUP

M%

= -% W ST oLEAR
‘1 AUto | GESIIIGH SET CLEAR
RS sk 3 () (A 0 3

-AMI C3% (A)
L eEPMI E"EE Fég{

ON/OFF __ LOCK
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(| GROUP ROOM TEMP

+ UNIT: OTaenbHbI BHYTPEHHMIA 610K
* GROUP: MNoakntoYeHHble BHYTPEHHME 6510KM COOT-
BETCTBYIOLLEN rpynmbl
* All: MNoakntoYeHHbIe BHYTPEHHMEe 6/10K1 BCeX rpymnn
(ycTporcTBa 04HOro Tuna)

)
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Kronkoit ) BbibepuTe ananasoH perynmpoBaHuA.

KHonkoli (")3MeHAeTCA AnanasoH perynMpoBaHiA crieayowmm 06pasom.
(UNIT - GROUP— ALL — UNIT)

A
>

% HacTponka AONOMHNUTENbHOMO LIeHTPanbHOro KOHTPOnepa n3 MeHAeTCA cneayto-
wum obpasom. (UNIT— Group — UNIT)

@ nPUMEYAHKE ~

Mpwn BbiGope napameTpa ALL Ha XKK-gucnnee oTobpaxkaeTcA COCTOAHME BHYTPEHHEIO
YCTPOWCTBA, YNpaBnABWMMCA nocneaHum. Npn ynpaesneHny B TaKOM MOJIOXKEHWM napa-
MEeTp AnanasoHa perynmpoBaHuA U3MEHAETCA Af1A BCeX BHYTPeHHUX 6510KoB. [locne Bbli-
6opa napameTpa ALL, ecnn B TeueHne 20 CeKyHA HE Ha)kaTa HM OgHa KHOIMKa,
NPoOn3BOAMTCA aBTOMATUYECKUIA Nepexon K BblIbopy oTAenbHOro 6noka.
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>> PYKOBOACTBO lNMOJIb3OBATEJIA

PaboTa ¢ oTaesibHbIM BHYTPEHHUM G11I0KOM

YnpaBneHne BKAYEHNEM/BbIKMOYEHNEM OTAENbHOrO BHYTPEHHEro 6nokKa.
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GROUP LOCK ROOM TEMP

1 B NONo)eHuu «BbIK/IKOYEHO»
- Ecnn cooTBeTCTBYOWMIA BHYTPEHHMI 610K y>Ke BblbpaH
[Mpy Ha>XkaTnun KHOMKW BKMOYEHNA/BBLIKNIOYEHNA OTAENbHOro 6510ka BbibMpaeTca oTobpa-
»xaeTtcA Ha XKK-ancnnee cooTBETCTBYHOLWMIA BHYTPEHHUI 610K 1 3aropaeTcA COOTBET-
CTBYIOLMIA MHONKATOP BKIIOYEHUA.
- Ecnn BbIGpaH apyron BHYTpeHHUA 610K
Mpy HaXKaTnmn KHOMKW BKIKOYEHNA/BLIKITIOYEHWA OTAENbHOro 6510Ka COOTBETCTBYHOLNIA

BHYTPEHHUI 610K BblkNtovaeTcA 1 racHeT XXK-3KpaH 1 COOTBETCTBYHOLUNIA MHONKATOP
BK/IOYEHNA.

2 B nonoXXeHuu «BKIOYEHO»
- Ecnn cooTBETCTBYIOWUIA BHYTPEHHNIA 610K y>Ke BblibpaH
Mpy HaXKaTnmM KHOMKW BKITKOYEHWUA/BLIKMIOYEHWA OTAeNbHOro 6510Ka COOTBETCTBYHOLLNIA

BHYTPEHHUI 610K BbikNtovaeTcA u racHeT XXK-3kpaH 1 COOTBETCTBYHOLWUA UHANKATOP
BKITHOYEHUA.

- Ecnn BbIGpaH apyron BHYTpPeHHUA 610K
[Mpy HaXKaTnun KHOMKW BKMOYEHNA/BBIKIOYEHNA OTAENbHOro 6510Ka BbibnpaeTca oTobpa-
>xaeTtcA Ha XXKK-ancnnee cooTBETCTBYHOLWMIA BHYTPEHHUI 610K 1 3aropaeTcA COOTBET-
CTBYIOLMIA MHONKATOP BKIOYEHUA.

A
>

# MuraHne nHgmukaropa rpynnbl yKasbiBaeT Ha nepegavy OaHHbIX.
Mpumep.) Bolbop pexxuma gnAa rpynnsl 1 : KOHAUUMOHEDP
Bbi6op pe>xuma gnAa rpynnbl 2 : BEHTUAATOP
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rpynnbl onepaumm

YnpaBneHue BKNOYEHNEM/BbIKTFOYEHNEM rPynnbl 65I0KOB.
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GROUP ROOM TEMP

L 1 B Nono>XeHuu «BbIKJTHO4EHO»

Mpy HaXKaTnmM KHOMKM @ nocnenoBaTenibHO BKOYAOTCA BCE MOAKITIOYEHHbIE
6noku cooTBeTCcTBYOWEN rpynnbl. Mpu aTom Ha XKK-aucnnee otobpa)kaetcA HoOMep
COOTBETCTBYIOLLEN Ipynnbl U COCTOAHNE BHYTPEHHEro 6/10Ka, ynpasnABLIMMCA MNo-
cnegHuMm.

R4

sk [Npu ynpaBneHnn B TaKOM MOOXEHUN NPUMEHAKTCA OAMHAKOBbIE NapaMeTpbl AnA
BCEX BHYTPEHHUX 6SIOKOB BbIOPAHHON rpynmbl.

| 2 B nonoXxeHuu «BKJII0YEHO»

Mpn HaXKaTUM KHOMKM @ nocrnenoBaTernbHO BbIKMKOYATCA BCE MOAKITHOYEHHbIE
6110KN COOTBETCTBYIOLLEN rpynmbl.

Mpy 3TOM MHOPMALMA O COCTOAHUN BHYTPeHHero 61oka Ha >KK-gucnnee yaa-
naeTcs.

@ nPUMEYAHKE

* [Mpu BbIBOPE peXxnma ynpaBneHua ana rpynnbl KHOMKON ‘s
CTBYIOLLYO Fpynny He U3MeEHAA pexxuma paboThbl.

« [Mocne Bbibopa rpynnbl, ecnu B TedeHne 20 CEKyHO He HaxkaTa HM Of4Ha KHomMKa, nNpo-
N3BOAMTCA aBTOMaTUYECKMIA Nepexo K Bbibopy oTAenbHoro 6noka.

MO>XHO BblbpaTb COOTBET-

)

MI9EE MANDIAd
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>4 PYKOBOACTBO MOJIb3OBATEJIA

Pa6oTa co Bcemu 61okamm (TOMbKO C OCHOBHbIM pexxumom 651oka AC Ez)

YnpasneHue BKOYEHNEM/BbIKITIOHEHNEM Beex 6r1okoB. [aHHaA pyHKUMA ncnonb3yeTcA
TONbKO ¢ 6510koM ynpaeneHna AC Ez, ycTaHOBNEHHbIM Kak «OCHOBHOM».
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GROUP ROOM TEMP

L 1 KHonkon \ BblbepuTe pexkum ynpasnenna ALL ana ocHoBHoro 6noka ynpaenenusa AC Ez.
CraTyc «0CHOBHON» AnA 6rnoka AC Ez Ha XXK-akpaHe oTobpaskaetcA cumsonom (M),

- Mpwn ncnonb3oBaHnn gononHUTenNbHoro 6yioka AC Ez aaHHbIA pexxuM BblibpaTb HEMb3A.
2 Ha XXK-aucnnee otobpaxaetca 3Ha4qok «ALL» u cerment H [ .
Mpun aTom Ha XKK-ancnnee otobparkaeTcA COCTOAHNE BHyTpeHHero 6noka, ynpasnase-
LMMCA NOCNeaHnM.

- [Mpu ynpaBneHun B TaKOM MOSIOXEHUN NMPUMEHAIOTCA OANHAKOBbIE PEXUMbI PaboThl
ANA BCEX BHYTPEHHMX 6/T0KOB BbIBPaHHOM rpynmbl.
Mpwn BbIBOpEe AnA ynpasneHuA pexxuma ALL,

— - [py HaXkaTuM KHONKM @ nocnepoBaTesnbHO BKIOYAKOTCA BCE MNOAKIIOYEHHbIE 6/TI0KN C
COOTBETCTBYIOLWMM pexxumMoM ynpasneHua. Mpn atom Ha XKK-gncnnee otobpaxaeTca
WMHpopMauma 0 COCTOAHUN BHYTPEHHEro 6510Ka.

L - [Npu HaXXaTnm KHOMKM @nocne,uosaTeano BbIKMOYAKOTCA BCE MOAKIIOYEHHbIE 610KM
C COOTBETCTBYIOLMNM PEXUMOM YNpPaBfeHNa U racHyT uHankaTopsbl. [1pn 3ToM nHgopma-
UMA O COCTOAHMU BHYTPeHHero 6noka Ha XXK-agucnnee yganaeTca.

~ @) NPUMEYAHNE

« [pu BbIBOpE pexxnma ynpaBneHua and rpynnbl KHOMKOW
CTBYIOLLYIO rpynny He U3MeHAA pexkuma paboTbl.

« [Mocne Bbibopa rpynnbl, ecnun B TedeHne 20 CEKyH He HaxkaTa HM 04Ha KHomMKa, Npo-
N3BOONTCA aBTOMaTUYECKMIA Nepexoa K BbIbopy OTAeNbHOro 6noka.

&°) MoXxHo BbI6paTL COOTBET-
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HacTtponka pexxuma paboTbl KOHAMUMOHEpPa

DYHKLMA HACTPOVKK pexxumMa paboTbl koHamumoHepa/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 BbibepuTte rpynny anA ynpasneHnusa u oTobpaxeHua, HaxkaB kHonky GROUP.
(B pexxume BeHTUNAUMM AaHHaA (PyHKUMA He paboTaerT.)

| 2 KHoMKamu BKMOYEHWA/BLIKIOYEHUA OTAENbHOro BbibepuTe BHYTPEHHWUI 6oK anA
ynpasneHua. (unn KHonkamu BblOEpUTE BHYTPEHHMI 610K A4NA ynpaBneHua.)

—3 KHonkamu BblbepuTe pexxum paboTbl ANA COOTBETCTBYIOLEro BHYTPEHHEro 6r10Ka.

- Pexxum paboTbl BbibupaeTca HaXxkaTtnem KHOMKU .
* Pexkum koHamumoHnposanua: Cooling (Oxnaxkaenne) — Heating (Harpeanune) —
Auto (ABT0) — Dehumidification (Ocywenne) — Fan (BeHTunAauma)

* Eco-V DX : Cooling (OxnaxneHne) — Heating (HarpesaHne) — Auto (ABT0) — He
roput

- Mpun cmeHe pexxuma paboThbl 3aropaeTca COOTBETCTBYHOLWMI MHAMKATOP Ha XKK-gucnnee.

OxnaxpaeHune/ OcyweHune/ BeHTunAauma: 3eneHsbii
HarpesaHue: XXenTtbi

Owwubka: KpacHblii

Cton : He roput

~ @) NPUMEYAHVE N

* Pexkum paboTbl BbIGpaHHOro BHYTPEHHEro 6y1oka nameHaeTcA npu Bbibope ycnoBui

ynpaBneHuA.

- Mpu BbIBOPE pexxuma ynpasneHnA rpynnon
Mpy ynpaBneHun B TaKOM MOSTOXXEHUUN NPUMEHAIOTCA OANHAKOBbIE NapameTpbl AfA
BCEX BHYTPEHHUX BNIOKOB COOTBETCTBYHIOLLEN rpynmbl.

- [Mpu BbLIGOPE pexxnma ynpasneHma ALL
Mpy ynpaBneHum B TaKOM MOSTOXXEHUUN NPUMEHAIOTCA OQNHAKOBbIE PEXUMbI paboTbl
ON1A BCEeX BHYTPEHHMX 6/10KOB.

MI9EE MANDIAd
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2¢ PYKOBOACTBO MNOJIb3BOBATEJIA

HacTpoiika pexxuma BEHTUNALMm

®yHKUMA ynpaBneHna pexxuMmomMm BeHTunaumm/ Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 KHonkovt GROUP BbiGepuTe pexxum BEHTUNALMN.
(B pexxume KOOHUUMOHMPOBaHNA AaHHaA (pyHKUMA He paboTaerT.)

L2 KHOMKamu BK/THOYEHUA/BbIKNIOYEHNA OTAENbHOro BbibepuTe BHYTPEHHUI 610K ana
ynpaBneHua. (nnm KHonkamu BblbepuTE BHYTPEHHWI 610K AN1A ynpaBneHua.)

——3 Kwonkoi (3€)sbibepnte pexum paboTbl ANA COOTBETCTBYIOLIEr0 BEHTUNATOPA.
(Heat exchange (TennoobmeH) —Normal (O6bi4HbIn) — Automatic (ABTOMaTnyecKunin))

- [Mpun cmeHe pexkuMa paboTbl BEHTUNATOPA 3aropaeTcA COOTBETCTBYHOLWNA MHONKATOP
Ha XKK-gucnnee.

- Pexkum BeHTUNAUMKM 3a0aH : 3eneHbin
- Pe>kum BeHTMAAUMM BbIKNIOYEH : He roput

~ @) NPUMEYAHVE

* Pe>xum paboTbl BIGPAHHOIO BEHTMIATOPA M3MEHAETCA Npu BbIOOpe yCnoBui ynpas-
neHus.

- MNpwn BbIGOPE pexxnma ynpasneHnaA rpynnom
Mpy n3mMeHeHn peXxuMa BEHTUAALMU B TAKOM NOJSIOXEHUN NPUMEHAIOTCA OanHa-
KOBble MapameTpbl Af1A BCEX BEHTUIATOPOB COOTBETCTBYHOLLEN rpynmbl.

- [Mpu BbIGOPE pexkuma ynpasneHmA ALL

an/I N3MEHEHNN peXXxnma BEeHTUINALUUN B TAKOM MOJI0>KEeHUN NPpUMEeHAKTCA OAnHa-
KOBbl€ pe>XnMbl p3.60TbI OnA BCeX BEHTUNATOPOB.

)

NI9EE NNDDAd
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HacTtpownka Hy>XHO Temnepatypbl

®OyHKUMA 3a8aHnA TemnepaTypbl Anda paboTbl KoHamumoHepa / Eco-V DX.
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GROUP ROOM TEMP

1 BbibepuTte rpynny ans ynpasneHus, Haxas kHonky GROUP.

2 KHOMKamu BKIMHOYEHUA/BBIKIOYEHNA OTAENbHOrO BbibepuTe BHYTPEHHUI 610K ana
ynpasnenua. (unu KHonkamm BblGepuTe BHYTPEeHHUI 610K ANA ynpaBneHus.)

3 KHonkamu 3apante Tpebyemyio TemnepaTypy.

— [dnanasoH yctaHoBky Temnepatypbl oT 18 °C o 30 °C. (Onana3oH ycTaHOBKM MO
wkane ®apeHrenTa ot 64 °F 0o 86 °F.)

: Mpn KaXkooM HaxkaTum KHOMKW 3HaYeHne TemnepaTypbl yBenuumsaeTca Ha 1°C.

: Mpy KaXKA0M HaxKaTUM KHOMKM 3Ha4YeHne TemnepaTypbl ymeHbluaeTca Ha 1°C.

* B pexxume BeHTUNAUMM AaHHaA (oyHKUMA He paboTaeT.

* Mpn ncnonbsosaHnn 6noka Eco-V DX ycTaHOBKa TemMnepaTypHOro pexxmma Bo3MoXXHa
Npu BKAKOYEHUN KOHANLMOHEpA.

~ @) MPUMEYAHVE

* TemnepaTtypHbI pexxkuMm paboTbl BbIOPaHHOrO BHYTPEHHErO 6/10Ka U3MEHAETCA Npu
BbIOOPE YCNOBMWI yNpaBeHna.
- MNpwu BbIBOPE pexxnma yrnpasneHnaA rpynnon
Mpy M3MeHeHMM TeMNepaTypHOro Amnana3oHa B TaKOM MOSIOXEHUN NPUMEHAIOTCA
OLMHAKOBbIE MapaMeTpbl Af1A BCEX BHYTPEHHUX BIOKOB COOTBETCTBYHIOLLEN rpynmbl.

)

MI9EE MANDIAd

- [Mpu BbLIGOPE pe>xkuma ynpasneHma ALL
Mpy M3MeHeHMM TeMNepaTypHOro Amnana3oHa B TaKOM MOSIOXEHUN NPUMEHAIOTCA
OAMHaKOBble PeXNMbI paboTbl AnA BCEX BHYTPEHHMX 6/10KOB.




2>g PYKOBOACTBO NOJIb3BOBATEJIA

HacTpolika CKopoCTV BpalLEeHNA BEHTUNATOPA

dDyHKUMA BbIBOPA HY>XKHYIO CKOPOCTb BpalleHMA BEeHTUNATopA.
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GROUP ROOM TEMP

CJ | — |2 __J

1 BbibepuTte rpynny anA ynpasneHus, Haxas kKHornky GROUP.

2 KHonKamu BKIMHOYEHUA/BbIKNIOYEHNA 0TAENbHOrO BbibepuTe BHYTPEHHUI 610K AnA
ynpasneHua. (unu KHonkamu (< )( > |BbibepuTe BHyTPEeHHMIA 610K ANA ynpasieHns.)

|3 KHonkamu (i) BbIGEpUTE HYXHYIO CKOPOCTb BPALLEHNA BEHTUATOPA.
- CKOpOCTb BpaLlleHUA BEHTUNATOPA BbIGUPAeTCA HaXxaTneM KHOMKU (s .

Bnok BeHTunAauuu/Eco-V DX:
Low (Huskana) — High (Bbicokas) —
Super High (O4yeHb BbicOKanA)

Pe>Xum KoHAMUMOHUPOBaHUA:
Low (Huskana) — Middle (CpegHan) —
High (Bbicokasa) — Auto (ABTO)

CKopocTb OTobpakeHue Ha guc- CkopocTtb OTobpakeHue Ha guc-
BpalleHun nnee BpalleHun nnee
Huskana Huskan
CpepgHnan Bbicokana
OueHb
Bbicokana
BbICOKafA
ABTO * B pexxume SLO (o4eHb H13KanA) otobpa-
>KaeTcA HU3KaA CKOPOCTb.

)

* B pexxume Po (cBepxBbicokanA) oTobpa-
>KaeTcA BbICOKaA CKOPOCTb.

~ @) NPUMEYAHVE N

* Pexxum paboTbl BEHTUAATOPA BbIOPAHHOrO BHYTPEHHEro 6510Kka N3MeHAeTCA Npu Bbl-
6ope ycnoBuin ynpasneHus.

- [pu BbIGOPE pexxuma ynpasneHna rpynnom
Mpy M3MEHEHUN CKOPOCTY BPaLLEHUA BEHTUNATOPA B TAKOM MOMOXEHUM MPUMEHAIOTCA
OAMHAKOBbIE NapamMeTpbl 417 BCEX BHYTPEHHMX B6/TOKOB COOTBETCTBYHOLLEN rpynnbl.

NI9EE NNDDAd

- [Mpu BbIGOPE pexkuma ynpasneHmA ALL
Mpy n3meHeH CKOPOCTU BpaLLEHNA BEHTUNATOPA B TAKOM MOSIOXEHUN NpUMe-
HAIOTCA 0QMHAKOBbIE PeXMMbl PaboThl A1 BCEX BHYTPEHHUX G/IOKOB.
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HacTpolika HanpaBneHyA BO34yLWHOro NoToka

dyHKUmMA BbIbOpa HanpaBneHna BO34YLWHOro NOToKa KOHANUMOHEP.
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GROUP ROOM TEMP

1 BbibepuTte rpynny ans ynpasneHus, Haxas kHornky GROUP.

| 2 KHonkamu BKIOYEHUA/BBIKIIIOYEHWA OTAENbHOro BbibepuTe BHYTPEeHHWUIA 610K AnA
ynpasneHua. (unn KHonkamu BblbepuTEe BHYTPEHHWI 610K ANA yripaBieHunsa.)

L3 KHonkon (%) ] BbibepuTe HanpasieHne BO34yLWHOro noToka.

- CooTBeTCTBYIOLEE HanpaBieHMe BO3AYLWHOMo NoToKa BbIGUpaeTca HaxaTmem

KHoMKM (% ] . (Set «— Clear)

- SET: HanpaBneHne BO34yLIHOro NOTOKa U3MEHAETCA aBTOMaTUYECKN.
- CLEAR: lNocToAHHOE HanpaBneHne BO34YLIHOMO NOTOKA.

~ @) NPUMEYAHVE N

* HanpaBneHue BO34yLWHOro NOTOKa BbiBPaHHOro BHyTPEHHEro 6510ka nameHAeTcA
npu Bolbope yCnoBui ynpaBnieHus.

- [pu BbIGOPE pexxruma ynpasneHua rpynnom
Mpy M3mMeHeHUn HanpaBneHna BO3JYLWHOMO NOTOKa B TAKOM MOMOXEHUM MPUMEHAIOTCA
OAMHAKOBbIE MapaMeTpbl A1A BCEX BHYTPEHHNX BI0KOB COOTBETCTBYHOLWEN FPyMnbl.

)

MI9EE MANDIAd

- [Mpu BbIGOPE pexkuma ynpasneHmA ALL
Mpy n3meHeHnn HanpasneHnAa BO34YLLHOMO NOTOKa B TAKOM MOSIOXEHUN NpuMe-
HAIOTCA OQUHAKOBbIE NapamMeTpbl A1 BCEX BHYTPEHHNX 6/I0KOB.
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30 PYKOBOACTBO MNOJIb3BOBATEJIA

6noknpoBkn HacTponka

@DyHKUMA OrpaHM4eHnsa BO3MOXHOCTEN ynpaBneHna BHYTPEHHUM 6110KoM ¢ nynbTa [Y.

B aTOM pexxume ynpasneHne BHyTPEHHUM BIOKOM AOCTYMHO TOMbKO ¢ 6/10Ka LLleHTpanbHOro
ynpasneHus.
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GROUP Lock | RROOM TEMP

I
|1 BbibepuTe rpynny anA ynpaeneHus, HaxxaB KHonky GROUP.

| 2 KHonKamu BKNOYEHWA/BLIKIOYEHMA OTAENbHOrO BbiI6epuTe BHYTPEHHUIA 6NOK AnA
ynpasneHua. (unn KHonkamu BblOEpUTE BHYTPEHHUI 610K ANA yNpaBnieHuns.)

—3 KHonkoM % BblbepuTe pexkum 610KMPOBKU.

- Pexxum 6J'IOKI/IpOBKI/I OnA COOTBETCTBYHOLWEro BHyTpeHHero 6noka nameHATcA KHOM-

KoM a -

LOCK

- SET: CooTBeTCTBYHOLMIN BHYTPEHHUI 650K 3a610KMPOBaH.
- CLEAR: CoOTBETCTBYIOWUIA BHYTPEHHUI 610K pa3bnoKnpoBaH.

* Pexxum 6110KNPOBKM BbIBPaHHOIro BHYTPEHHEro 6510Ka u3MeHAeTcA npu Bbibope
YCNOBUI yrpaBieHuA.
- MNpwu BbIBOPE pexxuma yrnpasneHnA rpynnon
Mpy n3meHeHn pexkmma 65I0KMPOBKN B TAKOM MOMOXXEHUM MPUMEHAKOTCA O4MHAKO-
Bbl€ NapamMeTpbl AJ1A BCEX BHYTPEHHMX B/TOKOB COOTBETCTBYIOLLEN IPYMMbI.

- [Mpu BbLIGOPE pexxnma ynpasneHma ALL

Mpu n3meHeHnn pexkuma 6-T0KMPOBKN B TAKOM MOMOXEHUN MPUMEHAIOTCA 0AUHAKO-
Bble peXXunMbl paboTbl ANA BCEX BHYTPEHHUX 610KOB.
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Bnok-cxema HacTponKn TeKyLLEero BpeMeHun

+ HacTpoiiKka TeKyLiero BpeMeH#u

/

HaxkmMuTe KHoMnKy B TeYeHue 5 CeKyHa.

l BxoA4 B peXuM yCTaHOBKM TEKYLLErO BPEMEHM.

e eaen :
l Ha>kmuTe KHomMKy .

pei?n-lr\na: 0AI?\I/I(/?:’M :
l Ha>kmuTe KHomMKy .

YcTaHoBKa 4Yaca :

l Ha>kmuTe KHomMKy .

YcTaHOBKa MUHYT :

l Ha>kmuTe KHomMKy .

Bbibop TekyLlero gHA Hepenv

Boibepute AM (80 nonygHsA)
nnm PM (nocne nonyaHA)

Bbibepute nokasaHue TekyLlero vyaca
(1~12, war n3meHexna 1 yac)

YCTaHoBUTE TEKYLUME NOKa3aHUA MUHYT
(00~59, war n3meHeHna 1 MuHyTa)

3aBepLueHune
YCTaHOBKM
@ nPUMEYAHKE

* Mpu HaxaTum KHonku (ESC| nokasaHva BpeMeHU NPUHUMALOT NMPEeXHNE 3Ha4YeHNA U Bbl-
MOSIHAETCA BbIXO/ U3 PEXMMa YCTAaHOBKMN TEKYLLEro BPEMEHM.

)
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32 PYKOBOACTBO MNOJIb3BOBATEJIA

N3meHeHne TEeKYyLLero BpemMmeHu

®DyHKUMA HACTPOMKN TEKYLLEro BPpEMEHU
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GROUP ROOM TEMP

[ 1 HaxmuTe KHOMKy B TeyeHune 5 CekyHa A/1A BXOAA B PEXUM YCTaHOBKM TeKy-
LIero BPeMeH!.
Ha akpaHe HauyHeT MUraTh 3Ha4YOK TEKYLLEero AHA Heaenu.

|

\ L}
_ |_AM :l -H-l

—_— Y — l

/S!IIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Knonkamm (< ][> |bibepuTte TEeKyLmiA AeHb Heaenu.

I/
—_— v — |

SUN MON TUE/WI'EL\THU FRI SAT

| 3 lMocne Bbibopa AHA HeAenn HaXXMUTE KHOMKY ANA nepexoja B PexuMm ycTa-
HOBKM BpeMeHUu. Hag BblI6paHHbIM AHEM Hedeny oTobpa)kaeTcA 3Ha4YOK NepeBepHy-
TOro TPeyrosfibHMKa.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT l

| 4 Knonkamu Bbl6epuTe chopmat oTobparkeHna spemeHn AM/PM.
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D 1 2 | e Wi | Gin S

m= Sl () € l =l 6 ™
UNIT -
Ao l':'u' l’ /"\{ lv ALL  GROUP

Or G B |memeic T
T, o) 2§2t$

SRS S 0 () (A1) S €
fm—e.-,,,.,-.w%-uﬁ,ﬂ I

ON/OFF  LOCK

9= o110 = o = o2 = o
(= e— 71 e 1 (=1 e D =] e
[S[==EE @ D B
GROUP

RROOM TEMP

| 5 KHonkow yCTaHOBUTE Hy>Hble NokKasdaHuA yaca. [lokasaHmA yaca MuratoT B
OKHE YCTaHOBKMW.

|
@A_ ! anln|
S

— 7 HaxaB KHonKy nepenavTe B Nosie yCTaHOBKU MUHYT. MNokasaHna MUHYT MU-
ratoT B OKHE YCTaHOBKM.

| 8 KHonkamm BblbepuTe TekyLlme nokasaHna MUHYT.

@12

-/

2
n
I
I

00 ~ 59 (war uameHeHnA 1 MuHyTa)

\~‘|
/-—\

L 9 KHonkoii (OK]noaTeepanTe 3aaaHHOE BPEeMA.

4 N

* Mocne Haxatuna kHonkn [OK ) , rpadhrka amcnneit 06HOBNAETCA. BO BpeMA O6HOBNe-
HWA, MUraeT rpachvka 3Haq0K .
N\ J

~ @) NPUMEYAHVE N

* [InA OTMEHbI pexuma HaCTPONKN BPEMEHM B NPOLIeCcCe YCTaHOBKM HaXKMUTE KHOMKY
(ESC] . Mpu 3TOM NOKas3aHNA BPEMEHN NPUHUMAIOT MPEXHNe 3Ha4YeHNA 1 BbINONHAETCA
BbIXO/, U3 pexunMa yCTaHOBKM TEKYLLEro BpeMeHM.

)

MI9EE MANDIAd
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34 PYKOBOACTBO MNOJIb3BOBATEJIA

Bnok-cxema HacTponku rpaduka paboTbl

« Hactpouka rpacumka

-

-

KpaTKoBPEMEHHO HaXXMUTE KHOMKY .

l Bxopa B pexxum HacTpomku rpacumka.

[ Bbi6op AHA Hepenu ]

l HaxmuTe kHornky (OK] .

Bbl6
[ oo ) (<

l Haxxmute KHoMKy .

Yy
=

Hacrpoiika
pexwuma ana

rpadmka
paboThl

?

__
(feeoomwesrener |

—

H ~
(o)

>
: Bblbop pexxuma ans Haxkmunte KHOMKy _

rpacuka paboThbl v

\_

Hactpoiika TemnepaTypHor:
pexuma 1A rpadmka

OPER
ESE

l Haxwmute kHorky (OK] .

3aBepLUeHne HaCTPOrKM
rpacmka paboTsbl

»i Haxxmute KHoMKy .

Haxxmute KHoMKy .

: Bolbop aHA Hepenu anA

HacTpoWKu rpadmka paboTbl.

: Bbibop Homepa rpacomka ona
HacTpovikm (1~8)

: Boibepute AM (8o nonyaHA)

unm PM (nocne nonyaHaA)

: Bolbepute nokasaHue yaca ana

rpacuka
(1~12, war n3ameHexuA 1 yac)

: BbibeprTe nokasaHue MUHYT L1d

rpacuka
(00~50, war n3meHeHna 10 MUHYT)

: Bolbepute TemnepaTypHbIn Pexxum

ana rpacgmka (18~30°C)
JOCTyMHbI TONBKO PEXMUMBI
OXMaXKAEHWA, HarpeBaHua n
ABTOMAaTUYECKUNA.

/

~ @) NPUMEYAHNE

* Mpu HaxkaTum KHoMKK (ESC) HacTponKu rpacmka paboTbl MPUHUMAIOT NpeXHUe 3Haye-
HWA 1 BbINOSIHAETCA BbIXOA U3 pexXuma HacTpPoikK rpadmka paboTbl.
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[padvk paboTbl

IR CONDITIONER
() € 111 -c
e LIL(F

=BT
% B

AUTO SET CLEAR

S 36 ot () (A) oo 3%
AV TIP3 (R
EPM"E'EE'F%Q%

4

ON/OFF _ LOCK

g7 o= LLESH Jojue = J

(=== L%[:] & ]

GROUP ROOM TEMP

| 1 KpaTkoBpeMeHHO HaXKMUTEe KHOMKY ANA BXOA B PEXMUM HACTPOIKK rpadmka
paboThbl. HauMHaeT MuUraTh 3HA4OK TEKYLLEro JHA Heaenu.

\I/

v

SUN MON TUE_WED -THU FRI SAT

41N .
0-2-4-6-8,00--14-16-18-20-22-24 | I - - -

2 Knonkamm BbibepuTe AeHb HeAenu AnA rpaduka.

1
\ '/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 "I - - -

| 3 Tlocne Bbibopa AHA HEAEeNN HAXKMUTE KHOMKY [ONA nepexona B pPeXum ycTa-
HOBKM BpemMeHu anA rpacuka.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

)

|
|
|
MI9EE MANDIAd

| 4 KHonkamu BblbepnTe HoMep rpaduk AnA HAaCTPOVKK.

1
\ "/

-

SUM. MON_TUE WED THU FRI SAT P N
0-2,/4:G-810-12-14-16-18-20-22-24 "I
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(AR conpimonER [ VENTILATION J{RoomTEmP] SETTEMP AN\

CJ
m Sl ) 2€T100c 6t
>Il< - 3><z"" & & O

@ O %(A\ SETCLEAR ,L\

SET CLEAR

@-m-m-mﬁ GBI 3 6 () () 3%
e e b2 CIea T TIECE ()

ONIOFF L

m__m

[ LA G L A S— |\ LS S— | e—
(O] e 77 e D (=] e D =] e D)
B&E= 2 @:J & D]

(GROUP RROOM TEMP

L 5 KHonkon YCTaHOBUTE HY>XHbI PEXUM BKITHOUEHUA/BBIKIIOYEHNA. Ha akpaHe
HayHeT muratb cooTBeTcTBytOWMIN 3Ha4oK ON mnu OFF.

NI 4

SeHEDIs=E
SUN_MON TIJE WED THU FRI SAT m’ =
0-24 .- 81012141618202224\ 7/ !
7Y teE_ (2L

| 6 Knonkammn [~ ][] Bbibepute pexxum ON (Bkn.) unu OFF (Bbikn.) ana rpaduka.

| sl
N/ v HED
SUM_MON _TIJE WED THU FRI SAT AD AM?"S'I e
0:-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22-24| - 7 -
/|\ _OF_ll_l_l_l

7 KHonkom BblbepuTe pexxum AM (go nonyaHa) unu PM (nocne nonyaHa). Ha ak-
paHe Ha4yHEeT MuraTb COOTBETCTBYOWMIA 3HA4YOK AM unn PM.

I NLIVZ
NI 4 FvRTg Sl

SUN_ MON _TIJE WED THU FRI SAT W?‘ﬁ_ o
0-2,4-K-8-10-12-14-16-18-20-22-24 A(PNAM{ (-7
..... DO S S AN | g NN

<l
|
NI 4 sl
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m%’i —
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18 - 202224 ’[l_""AM'—_.” 1N
Sy s e - Lo e

9 KHonkor yCTaHOBUTE Hy>KHble NokasaHuA Yaca. [lokasaHnA Yaca MuraioT B
OKHe YCTaHOBKM.

(]
I v s Sl
N (€5HEDUsE)
SUN_MON _TIJE WED THU FRI SAT D ?‘IE f) "—’
0-2,4,-8-8:10-12-14-16-18-20-22-24 EIN3 A1
S S e T LI
L]
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1 2
>|l< 0 : u loc
UNlT ' ’,
ahour I /"\{ )
W@@
oupas QG ® —251&5:2
G 5% Xt () (M) oo 3%
':-:L-?_!'L‘_?_;f'ég?!;?ﬁ‘ EERElE

EX3
“0"
e

ON/OFF__ LOCK
1o =] | =] | =] o

gl __JoJii= ___JeJir=1 __Jejie=1__J°
=T e ) 7Y e D (=) e P =Y e )
[S[==EE @Cj ® O]

GROUP ROOM TEMP

N 4
SUNM_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0:2,4-9-8:10-12-14-16-18-20-22-24 VIt
AU | A
|

1~12 (war nameHeHua 1 yac)

| 11 HaxaB kHoOMKy nepenavTe B Nofie yCTaHOBKN MUHYT. MNokasaHna MUHYT MU-
raloT B OKHE YCTaHOBKM.

Woow
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT
0'2/4|'§'8'10'12'14'16'18'20'22'24

12 Knonkamu BblGEpPUTE HY>KHbIE NOKa3aHWA MUHYT.

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

00~50 (war nameHeHnA 10 MUHYT)

L 13 KHonkoii (9es:)BbibepuTe pexkum paboTbl. (TOMbLKO ANA PEXNMa KOHAMLMOHUPOBaA-

HuA n Eco-V DX)

N v SSHEDUEE >‘|‘,g
SUN_MON _TUUE WED THU FRI SAT 7 N — \
02,4 :%-8+10:12-14-16-18-20-22-24 "@@'*M |

Pexxum koHamumoHuposanua: Cooling (OxnaxkgeHne) — Heating (Harpesa-
Hue) — Auto (ABTo) — Dehumidification (Ocywenne) — Fan (BeHTunAaumaA)

Eco-V DX : Cooling (OxnaxgaeHue) — Heating (Harpesanue) — Auto (ABTO)
— OFF

MI9EE MANDIAd

)
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3g PYKOBOACTBO MNOJIb3BOBATEJIA

GROUP. 1 L coromones] veriation]

[P 3lﬂl°
ﬁuu §0”‘ F

O
SET CLEAR
ATTo sww SET CLEAR

m-m-m-mﬁ * koS O@C*’f
..... ,u,u.,,v,sv,,,z‘,vu.,,E'@PM,EIEB £

ON/OFF  LOCK

E=C o= JIE=C_ =19
0= (e ad)

(GROUP ROOM TEMP

14 KHonkon BblbepuTe pexxum paboTol.
(Tonbko ana pe>xxuma BeHTMAAUMN n Eco-V DX)

.
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-10:12-14-16-18-20-22-24

Bnok BeHTuUnAuun/Eco-V DX: Heat exchange ('Ijenn006meH) —Normal
(O6bi4HbIN) — Automatic (ABTOMaTUYECKNIA)

S Sk |
l-AM : t\‘u'/t

=Ly

[~ 15 KHonkoii [ > | ycTaHOBUTE HYXXHbIA TeMnepaTypHbIi pexkumM. MokasaHua Temnepa-
Typbl MUraloT B OKHE YCTaHOBKMW. ([JaHHaAa oyHKUMA JOCTYNHA TOMbKO NPY BKIHO-
YEeHHOM pexxunme rpacuka paboThbl.)

| sl
\N '/ v [SCHEDULE] 28
SUN_MON _TJE WED THU FRI SAT \_I /0
0:274:%-810-12:14-16-18-20-22-24 "- _rec

16 KHonkamu BblGEPUTE HY>XKHbIA TEMNEPATYPHbIA PEXKMM.

NI 4
SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT
0- 2/4I +8-:10-12-14:-16-18-20-22-24

GEEIE K
fEmav e

- B wkane Uenbcua: 18 °C ~30 °C (war nameHexHna 1°C)
- B wkane ®apeHrenta: 64°F ~86°F (war nameHeHusa 2°F)

17 Knonkoii (OK ) noaTeepanTe HacTpoiiku rpacguka paboThi.
CoxpaHeHue rpacvka paboTbl NOATBEPXKAAETCA 0TOBPaKEHNEM CUMBOA [HA He-
nenv B pamke Tuna (MON).

v
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
0-2-4-6-8-10:12-14-16-18-20:22 24| == -.,--
@) NPYMEYAHNE

+ Mocne HaxaTnA KHOMKM , rpacpuka ancnneii OGHOBNAETCA. BO BpeMA 06HOBe-
HUA, MUraeT rpacmka 3HauOK .
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a1k conpimoneR [ VENTILATION J{RooMTEMP] SETTEMP
20| ™7 )™

SR Sk X () (1) o 3%

~ ~ v v v v~
e AR EOEIED L 2
St g | ] S 1 I 26
HEEEEENENENEEE NN | =3

ON/OFF __ LOCK

(=== L%:] ® D]

GROUP RROOM TEMP

HacTtpoiika rpacmka paboTbl rpynnbl
- MNpwu BbIBOPE pexxuma ynpasneHnA rpynnon

- Mpwu HacTporike rpaduka paboTbl B TAKOM MOSIOXEHUM NPUMEHAIOTCA OANHAKO-
Bbl€ NapaMeTpbl A1A BCEX BHYTPEHHNX 6TOKOB COOTBETCTBYIOLLEN FPYMIbI.

@ NPUMEYAHVE

+ [lNA OTMEHbI pexxrma HaCTPONKM rpadhmka B MPOLIECCE YCTAHOBKU HAXKMUTE KHOMKY
(ESC] . MNpun 3TOM NokasaHMA TEKyLIero BpeMeHn NPUHUMAIOT NPeXHUe 3Ha4eHs, 3aAaHHbIe B
rpacuke paboThbl, U BbIMOMHAETCA BbIXOA U3 PEXMMA HACTPOWKKM rpachuka paboThi.

)

MI9EE MANDIAd
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40 PYKOBOACTBO MNOJIb3OBATEJIA

OTobpaxeHue rpadmnka

lNocne ycTaHOBKU OHA Hegenu ana rpaduka paboTbl oTobpaxkaeTcA rpadouk AnAa aHHOro OHA,
Kak NokasaHo Ha cregyowem pucyHke.

v Sl
[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT ?"s_ -
(0246800 0B BOLH "A'V' '.’"_"""

<Ipadmk gHA> <MoapobHbIn rpaduk>

MpuopuTeThI rpadrka

Ecnn ogHoBpemeHHO 3agatoTeA ABa rpaduka paboTbl, MICNonNb3yeTcaA rpadunk ¢ 6onee BbICOKMM
npuoputeToMm. pacrkK ¢ MEHLLINM HOMEPOM MMEET BOMbLUNIA NPUOPUTET.

Mpumep. Tak Kak rpadmk 1 n rpadmk 2 HACTPOEHbI HA OHO M TO XX€E BPEMA BbINOSIHEHWA, U
Tak Kak npuopuTeT rpadmka 1 Bbiwe npuoputeTa rpadmka 2, COOTBETCTBYHOLUMIA BHY TPEH-
HUI 6n1ok ByaeT BbikntodeH B 11:00 yTpa.

TpeboBaHWA K COCTaBIIEHUIO rpamka

Mpw BbINONHEHMMN rpaduka paboTbl BHYTPEHHUI 610K HA BOCNPUHUMAET nobble apyrue
KOMaHAbl B TeHEHNE HECKONMbKNX MUHYT. (AMCTaHUMOHHOE ynpaBrneHue u 6nok AC Ez moryT pa-
6oTaTb HeHaanexxawmum obpas3om B TEYEHMNE ITOr0 BPEMEHM.)

Mpu nepe6oAx B 3N1eKTPONUTAHUM

1 Ecnu nepeboii B 3NeKTPONUTaHNM NPOAONXKAeTCA CBbILE 2 YacoB, 3a[aHHbli rpaduk pa-
60Tbl HE ByAET BbINOMHATLCA NOCIE NOAayun ANeKTpoaHeprun. (Tekyllee Bpema cnepyer
YyCTaHOBUTb 3aHOBO.)

2 TMpy OTCYTCTBUW 3MEKTPONUTAHNA 3a4aHHbIN rpadvk paboThbl HE BbIMNOHAETCA.




PYKOBOZCTBO lNOJIb3OBATEJIA 44

Brnok-cxema yaaneHua rpaduka paboTbl

/ * YaaneHue otaenbHoro rpacguka \

KpaTKoBpeMEHHO HaXXMUTE KHOMKY .

l Bxoa B pexum HacTponku rpadumka.

[ Bri6op oHA Hepenu ] : Boibop oHA Hepenv ona yaaneHns

13 rpadmka paboThbl.

l HaxmuTe kHonky (OK ] -

Bbi6op Homepa _
[ rpacuka ] + Boibop Homepa rpachuka Ans

yaanenus (1~8)

l Hasxxmute kHorky (ESC) B TeueHue 5 CeKyHA.

Ypanexue COOTBETCTBYHOLLEMO
OTAENbHOro rpacvka paboTh

\_ /

/ * YaaneHue us rpadmka gHA Hepenu \

KpaTkoBpeMEHHO HaXXMUTE KHOMKY :

l BxoA B pexum HacTponku rpadumka.

[ Bbi6op AHA Heaenu ] : BbIGOp AHA HEAeNM AnA yaaneHua

13 rpadmka paboThbl.

l HaxxmuTe KHorKy (ESC) B TeueHne 5 CekyHa.

[HA HeZienn U3 rpachuka paboTbl

\ /

@) nPUMEYAHVE

* Mpu HaxaTum KHonku (ESC) NpomncxoamT BbIXO U3 PexuMa HacTPONKM rpadrka paboTsi.

[VnaneHMe cooraercrayromero]

)

MI9EE MANDIAd
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MporpammupoBaHue: Y aaneHve rpadmka (0TaenbHbIN rpadvik)
YpaneHvne ogHoro rpaduka paboTbl 04HOro BHYTPEHHErO 610Ka

[AIR CONDITIONER | VENTILAT ROOMTEMP]_SETTEMP.

SET CLEAR

SET CLEAR

@---m-mﬁé *3?‘ 0@‘%”‘
024 6.8.10.12.14.16.18.20. 22" Z‘B@PMIEqE F%@

ON/OFF  LOCK

— o - —
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

| 1 KpaTKOBpEeMEHHO HaXXMUTE KHOMKY ANA BXOAa B PEXXKMM HACTPOWKU rpacmka
paboTbl. HauMHaeT MuraTb 3HA4YOK TEKYLLEro AHA Heaenu.

1!7/
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
(‘)!;2-4-6-8/10|-‘.\’2-14-16-18-20-22-24

N
sk

(@AM T 71T
{ (-0

2 KHonkamu BbibepuTe [eHb Heenv AnA yaaneHusa us rpaduka.

LIV 4
SUN_(VMON] _TUE THU FRI SAT

0!~ 2/4|-§~ 8-10-12-14-16-18-20-22-24

\ll/
>.,<_ O
I-AM _,l |

| 3 lMocne Bbibopa AHA HeAenM HaxXMUTe KHOMKY (OK] ANA nepexoaa B pexuM Ha-
CTPONKM rpacmka paboThl.

LI ¢ SGHEDULE P19
sun_MON) _TUE THU FRI SAT SCHEDULERIS

Ny -
0.-2/4|-§-8-10-12-14-16-18-20-22-24T "@N_AM It
|

)

NI9EE NNDDAd

N2 v SEHEDULE XY
SUM_(MON) _TUE THU FRI SAT \!,- ac
0!- 2,448 -10-12-14-16-18~20-22-7AI
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o KIS = Q
UNIT & )
N -
ahoup 1111 /"\ Al AL GROUP
=lnes O —(\ L
A DC SET CLEAR
lEEE % oo | ST SET CLEAR

S S 0@%)(

AEmEaEeEe

m-m-mumﬁ
w:!

10.12.14.16.18 - 20.22 24|

ON/OFF _ LOCI

———
(EX e 7= e 0 (=1 e D (= s )
(=== @Cj ® ]

GROUP ROOM TEMP

5 [Mocne Bblbopa HYXXHOro AHA B rpadouke paboTbl HAXXMUTE KHOMKY (ESC) B TeYeHne 5
CEKyHA AnAa ynaneHva rpadmka paboTbl HA AaHHbIN OEHb.

. SEHED
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT \ 3K
0!2/4 3-8-10-12-14-16-18-20-22-24] =l

I i
|

CooTBeTCcTBYHOWMI rpaddrK yoanaeTcA U NPOUCXoauT BbIXOA U3 pPeXXnma HaCTPONKM
rpadguka.

v sl

[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE (WED) THU FRI SAT Sl S
Qy2746-8-1012-14-16-18-20-22-24 '-AMI’L T

[NporpammupoBaHve: Y aaneHne oTaenbHbln rpadmka (rpadmk rpynmbi)

YpaneHvne ogHoro rpaduka paboTbl 04HOro BHYTPEHHErO 610Ka

1 HaxmuTte KHonky AnA Bblbopa HACTPOMKU rpymnnbl.

=)

<

(a0

2 TMpw yoaneHun rpacuka paboTbl B TAKOM MOMOXKEHUMN yaanaeTcA rpaduk paboTbl ¢ Q
COOTBETCTBYIOLUMM HOMEPOM ANA BCEX BHYTPEHHNX 65T0KOB COOTBETCTBYIOLEN =

>

rpynnbi. =)

=

@ nPUMEYAHVE

« Mpy KPaTKOBPEMEHHOM HaxkaTuu KHOMKWU (ESC| NpoucxoauT BbIXOA U3 pexxuma Ha-
CTpONKM rpacmka paboThl.
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[MporpammupoBaHue: Y aaneHune rpaduka (rpadouvk aHA)
@OyHKUMA yaaneHua rpaduka paboTbl HA OAMH AEeHb AJ1A 0AHOro BHYTPEeHHero 6noka.

AM ‘l SET CLEAR
PM‘L L Auro SET CLEAR

m-m-m- GRS Sk ¢ () () 5 3%

. @]AMI 1°C3X%
G0k 20 75 -PMlhEl'tl Fg%

ON/OFF  LOCK

v = o= = 2=
B=C JoM=C = _Joe=C_J9
(=== @[: & 0]

GROUP ROOM TEMP

L 1 KpaTKoBpeMEeHHO HaXXMUTE KHOMKY AN1A BXO[A B PEXUM HaCTPOMKuM rpadmka pa-
60Tbl. HaunHaeT Muratb 3HA4YOK TEKYLLEro AHA Heaenu.

W

SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/10|-R-14-16-18-20-22~24

3 sl
%,s_

(GIAM If- 171
=

2 KHonkamu BblbepuTe AeHb Hegenu AnA yaaneHna us rpaduka.

|

g v HEDULE >4
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT [SCHEDULE B -
0-2,4:-%-8:10-12-14-16-18-20-22-24 | -A'V' ' " _","’

L 3 lMocne Bbibopa HYXKHOro AHA B rpadonke paboTbl HAXKMUTE KHOMKY (ESC) B TeYeHue
5 cekyHA Ana yaaneHua rpaduka paboTbl HA OAHHbIA OEHb.

|
| v \"'/
N__¢ €SHEDUsS
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT VEREN
0.-2/4|-§-8-10-12-14-16~18-20-22-24 " I - -

pachmk paboThl HA OaHHbIA OEHb yAANAETCA N MPOUCXOAMT BbIXO4 U3 pexuvma Ha-
CTPOMKM rpadmka paboTbl. Y aaneHne pamMmky BOKPYr CUMBOMA AHA HEAENW YKasbl-
BaeT Ha TO, 4YTO rpacuka paboTbl ANA OAHHOMO AHA He CyLecTByeT.

v
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0:-2:-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24

l-AM - 201
e [ (

-
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MporpammupoBaHue: Y ganeHve gHA rpacuka (rpadomk rpynnbi)

GROUP

1 R CONDITIONER N P ( D\ ( N \
l;N”r‘nt>< 6|1 ..
| e ALL
ALL

LOC}
SET CLEAR

e E e *3‘7 chﬁ;f
S e 2022 21 -PMII_ E"E A0

=

ON/OFF  LOCK

@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

ANA Bblbopa HACTPONKM rpynmbl.

70
(D)

1 HaxmuTe KHonky

L 2 [pu yganeHun rpadmka paboTbl B TAKOM MOSMOXEHUM yaanaeTca rpaduk paboTbl Ha
COOTBETCTBYIOLWUIA AEHb O1A COOTBETCTBYIOLEN rpynmbl.

@ nPUMEYAHVE

* Mpu HaXkaTnm KHoMKK (ESC| NpoMCXOAMT BbIXOA U3 pPeXrMa HACTPOMKKM rpacmka paboTbl.

)

MI9EE MANDIAd
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Bnok-cxema KonvpoBaHue oTaenbHbIn rpadomka

/- KonupoBaHue rpacduka

KpaTKkOBpeMEHHO HaXXMUTE KHOMKY :

l BxoA4 B pexum HacTponku rpadumka.

l Haxkmute KHOMKy :

HacTponku (1~8)

l HaxxmuTe KHOMKY [COPY| .
Konuposaxue
COOTBETCTBYIOLIEro rpadmka
l HaxxmuTe kHonky (ESC) .

[ Bbibop aHA Hepenu ]

* BctaBka rpaduka

KpaTkoBpeMeHHO HaXKMUTE KHOMKY .

l BxoA B pexunm HacTpomku rpacumka.

rpagouka paboTbl.

l Haxwmute kHonky (OK].

HacTponkm (1~8)
l Ha>kmuTe KHOMKy .

HacTpoiika ckonpoBaHHOro
rpagmka

)

NI9EE NNDDAd

l HaxxmuTe kHonky (OK] .

3aBepLueHne BCTaBKu
rpacpmka

N

[ Beibop AHA Hepenw J : Boibop oHA Hepenu anAa HaCcTPOWKK

rpagouka paboTbl.

Bbibop Homepa A\ .
[ i ] : Bbibop Homepa rpadmka ansa

Bei6op AHA Hepenw J : Boibop AHA Hepenu AnA HacTPOWKK

Bbi6op Homepa _
[ rpacpuka ] : Bblbop HoMepa rpadpvika ana

/

@ nPUMEYAHVE

* Mpy HaXxaTUn KHOMKM (ESC| MPOUCXOAUT BbIXOA 13 PeXiuma HacTPOWKKM rpacrka paboThi.




PYKOBOZACTBO lNOJIb3OBATEJIA 47

MNporpammupoBaHue: KonuposaHue rpacuka (0TAesbHbIN rpadvik)

MpuMeHeHne rpaduka paboTbl AnA Opyrux oHen HeJenu.
Mpumep. OnAa npumeHeHna B rpacuke paboTbl Ha NMOHEAENIbHUK HACTPOEK NepBOro rpaduka
paboTbl Ha BTOPHUK MUCMOMb3YyeTCA (PYHKUMA KONMMPOBAHUA/BCTABKN OTAEMNbHOMO rpaduka.

+ KonupoBaHue rpacuka

&
g
e

ROOMTEMP] SETTEMP

1l -c
°F

(AIR CONDITIONER [ VENTIL

l
1

UNIT

ALL GROUP

_s'¢AVL
‘7 7/\V
(%) C
'\||%€§3§

sl "
|

!

0 Mo W sH
A SET CLEAR
AUTO SET CLEAR

SRS S 05 () (a) o M€

HempEe

ON/OFF  LOCK

v = U= = vas
[ é-] @[:1 @D]

GROUP ROOM TEMP

| 1 KpaTKoBpeMeHHO HaXXM1Te KHOMKY AS1A BXO4A B PEXMUM HACTPONKU rpadmka
paboTbl. HaunHaeT MuraTbh 3HAYOK TEKYLLEro AHA Heaesnu.

.07

SUN (MON) TUE_(WED)_-THU FRI SAT

0:-2-4-6- 8/!1‘0|-‘.\'Z-14-16-18-20-22-24

screnui eI

I-AM 1201
|

2 KHonkamm BblGepuTe AeHb Heenm AnA KonMpoBaHuA 13 rpaduka.

L
/
SU'LMON TUE - THU FRI SAT

0- 2/4I -8 !1‘0 +12-14-16-18-20-22-24

SIS Sk
- AM - ‘u"l

- 21

=)

<

| 3 Tlocne Bbibopa AHA HEAEeNN HAXKMUTE KHOMKY | ANA nepexona B pexum ycTa- )
HOBKU BpeMeHn ana rpadmka. =
=c

>

@w

V N =

SU’L!MONI _TUE (WED) THU FRI SAT s >“S =

0-2,4-%- 8!1,0 12 14-16-18-20-22-2

_|'>

v N

[SEHEDULE P>re

SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT |\_, w a
0:24:-]-8-10-12-14-16-18-20- 2224 1N (-
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Em1 2
o (> l{ 0 3 _1)1-c
GROUP" ”" Al }Q L'OF.
Ems) i o i

OsEBE~ O o
@-----Eﬁf fg@%@gg

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@:]é'%] [él:] :l] ‘

GROUP ROOM TEMP

5 TMocne Bbibopa ANA KONMPOBaHWA HY>XHOMO AHA B rpachmke paboTbl HAXXMUTE
KHOMKY ANA KonMpoBaHuA rpacuka paboTbl Ha HY>XXHbIA OEHb.

NELIDZIN 4 SEHEDULE Prd
sun MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT \!,'/- a o
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22- 24 11O (- _1) "

Y e e ] Y I | N
|

— 6 BbiiauTe U3 pexxmma HacTporky rpadmka paboTbl, HaXkaB KHOMKY \\ .

v N[
[SCHEDULE P
SUN TUE THU FRI SAT

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’.AM ' (- 11
........ | -

@ nPUMEYAHVE

* Mpun HaxxaTm KHOMKM (ESC) MPOMCXOANT BbIXOA U3 PEXMMa HacTPOVKK rpacrka paboThi.
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* BctaBka rpaduka

@ SRE
~ 5 N
O \ AL
% ') SETCLEAR —
PMI AUTo | EIIVEN SET CLEAR
(o RO fE**‘O@‘%”‘

(52D
..... EWAMY| C N
0.2.4.6.8-10.12.14-16.18.20-22 24| -PM'EEH }_,ong

“$“€03'~: e @UN"
INIT —r
A -'4”"\ X

GROUP [u}

ON/OFF _ LOCK

v Jeoii=1  Jejir=1___Jeie=1____J°
(m[e= %J @;m‘:} ® [j]

GROUP ROOM TEMP

1 KpaTKOBpEeMEHHO HaXXMUTE KHOMKY LNA BXOAa B PEXXKMM HACTPOWKK rpacmka pa-
60Tbl. HauMHaeT muratb 3Ha4OK TEKyLLero AHA Heaenu.

L% SCHEDULE P14
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT ECHERIEE ""_

(GWAM 1Z1- 2171
0:-2-4-6 8/!1FOI&2141618202224 -’-“-'

2 KHonkamu BblbepuTe AeHb HeJenu AnA BCTaBku B rpaduk.

v sl
[SCHEDULE P+4
U'L!MON] ans

TUE (WED) THU FRI  SAT DI
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "A'V' Il ”"

- 20

3 Mocne BbibOpa AHA HEAENN HAXKMUTE KHOMKY (OK) ANIA Nepexoja B PeXum ycTa-
HOBKW BpeMeHun anAa rpacuka.

L
/
SU'L!MON] _TJE (WED) - THU FRI SAT

|
”
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22-2al  ((CUAM
I % T,
|

(72}
m
C
l—

7AV

\l
B 3,

/

{- 2071
e N}

)

MI9EE MANDIAd

4 KHonkamu BblbepuTEe HOMEpP rpadmk As1A HACTPONKMN.

L sl
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT | ?"S_

N\ =l 2 —
0:2,/4°%- 81012 14:16-18-20-22- .oal 10N ".",'
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- ©]
8 UNIT
4»\'[/0)('“'%: s

i ¢
= /C")\O o

»C
Z
F5
I
U
=
-

0 M0 W8
BE A SET CLEAR
Ol M SET CLEAR

- I S 15( OO%N
-AMlEEE CN(A\

2
ey

20.22 24

m---

0NIOFF LOCK

—_
B=C_Jom=C_J-
@[:] 12z @:ﬂ @:}]

ROOM TEMP

L 5 lMocne Bbibopa AnA BCTABKM HY>XHOTO AHA B rpadhuke paboTbl HAXKMUTE KHOMKY
ANA BCTaBKU rpadmka paboTbl Ha HY>XXHbIA OEHb.

\‘l'/
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT

0:-2:-4-6- 8/!1‘0|-’.\’Z~14-16‘18‘20-22-24

\llx
SEEB Sk
(GOAM )] I ,ll {

| 6 BbiiianTe U3 pexknma HacTPONKM rpadmka paboThl, Haxas KHOMKY (ESC-

LI 4
SUN_IMON]_TJE (WED) THU FRI SAT
0- 2/4I -8 io 12-14-16-18-20-22-24

Screou.ch S
,IAM Il H’l

7 KHonkoit (OK) noaTeBepauTte BCTaBKy rpadvka paboTsi.

CoxpaHeHue rpaduka paboTbl NOATBEPXKAAETCA OTOBPaXKEHNEM CMMBOSA OHA He-
nenv B pavke Tuna (FRI).

L sle
/ [SCHEDULE P>xe
SU'L!MONI _TUE - THU FRI SAT ar

[
=7 ——
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-2a  (CJAM 1 71171
) T (

|

-
BctaBka oTaenbHbIW rpaduka rpynnbl.
- Mpwu hacTtpoinka rpadmka KonmpoBathb,
Mepen BCTaBKOW OTAENbHBIN rpaduka KonuposaTb, [Mpu Beibope pexxuma ynpaBneHus
rpynnoMu, MNMpu HacTporike OTAENbHbIN rpadmka paboThl B TAKOM MOSIOXKEHUN NPUMEHAKOTCA
OJVHAaKOBbIe NapameTpbl ANA BCEX BHYTPEHHUX BNIOKOB OTBETCTBYHOLLEN rpynmbl.
N
~ @) NPUMEYAHNE

* Mpy HaXKaTM KHOMKKM (ESC| MPOMCXOAMT BbIXOA U3 PeXnMa HacTpOonKm rpadmka paboTsi.
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Bnok-cxema KonmposaHue rpadvka aHA

/ + KonuposaHue rpadmka paboTbl Ha AeHb Heaenu \

KpaTKoBpeMeHHO HaXXMUTe KHOMKY .

l Bxoa B pexum HacTponku rpadmnka.

[ Bbi6op AHA Heaenw ] : BbI6Op [HA HEeAENN ANA HACTPONKM

rpagouka paboTbl.

l Haxxmute KHOMKY (COPY] .
Konuposaxue
COOTBETCTBYIOLLEro rpadmka

l

[ T T T J : BbIGOP AHA HEAENW ANA HACTPOWKM

rpagouka paboTbl.

l Ha)kmuTe KHOMKY [PASTE| .

HacTpoika ckonmpoBaHHOro
rpadmka

l Haxmute kHonky (OK] .
Bbibop Homepa
rpacmka
l Haxxmute KHorky .
3aBepLueHune
BCTaBKU rpadmka

o /

)

MI9EE MANDIAd

@ nPUMEYAHVE

* Mpu HaxxaTnm KHOMKM [ESC| NPOMCXOANT BbIXOA U3 pexKvma HacTPOMKKM rpadmka paboTbl.
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[NporpammupoBaHve: KonupoBaHue rpaduka (rpadvk gHeA)

MpumeHeHue rpaduka paboTbl AnAa apyrux gHen Hegenu. (Mpumep. [nAa ncnonb3oBaHvA B
rpacmke paboTbl HA MOHEAENbHMK HACTPOEK rpaduka paboTbl HA BTOPHUK MUCNONb3yeTcA
YHKLMA KONMMPOBaHUA/BCTaBKM.)

A\ SETCLEAR
Auto | ESTHIVEN SET CLEAR

@I-M- **»?0@%)(

EeRi e Rt T ok

ONIOFF L

5 o 6 = 7 = B o

e —
E=C_Jom=_JoJs=_JoJe=_J°
o= e e

GROUP RROOM TEMP

60Tbl. HauMHaeT muratb 3HA4Y0K TeKyLllero gHAa Hegenu.

\‘l'/
SUN TUE_(WED)_THU FRI SAT

0:-2-4-6- 8/!1‘(]-1\'244-16-18-20-22-24

ScHEpuLEBIS
(@AM I 0T
=

2 KHonkamu BblbepuTe AeHb Heaenu AnAa KonmpoBaHuA 13 rpaduka.

N
/
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT

0- 2/4I ] 8&0 12:-14-16-18-20-22-24

mmm*__
l-AM l_l N

3 TMocne Bbibopa ANA KOMUMPOBaHMA HYXKHOIO AHA B rpacduke paboTbl HAXXKMUTE
KHOMKY ANnA KonupoBaHuA rpacurka paboTbl Ha HYXXHbIV OEHb.

I / v
SU’L!MONI _TJE (WED] THU FRI SAT

=
|
N — —
0-2,4-3-8- 10 12 14-16-18-20-22 24l "@AM _t- 210
|

4 KHonkamu BbiGepuTe AeHb Heaenu AN BCTaBKM B rpagmk.

sl
U'LMON TIJE - THU FRI SAT i} | N

I @AM lj 1
°“Mﬁ£?WW?%F¢ S

I_ 1 KpaTKoBPEeMEHHO HaXXMUTE KHOMKY AN1A BXO[A B PEXUM HACTPOMKM rpadvka pa-
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_ c)
\ 3% 1ol c (on) L om
g%g; B

\A) SET CLEAR

@PMIEI' ':'ILI avro | BEINEM SET CLEAR

m-m-mma *%J OO@N
............ E- ’EEE g.ﬂ\\{

ON/OFF _ LOCK

©=C__Jefio=l___Jen=(__ Jofz=(___J°
BeCJIM=CJIBE=C_J9E=C_7J9
= (6O a0

GROUP ROOM TEMP

5 Mocne Bbibopa AnA BCTaBKU HY>XHOrO AHA B rpacmke paboTbl HAXKMUTE KHOMKY
ANnA BCTaBKU rpadouka paboTbl Ha HY>XXHbIN LEHb.

N | GO sk

— 6 KHonkoi (OK] noaTBepanTe BCTaBKy rpaduka paboThi.
CoxpaHeHue rpaduka paboTbl NOATBEPXKAAETCA OTOBPaXKEHNEM CUMBOSA AHA He-

0enun B pamke Tuna .

v 3 sl
SUN TUE THU SAT 2"S_ -
0:2:4:6-8.10-12:14-16-18-20-22:24| | '.A'V' I “ 1

~
BcTtaBka oTAenbHbI AHA rpaduka rpynnbl.
- Mpu hactporika rpaduka KonMmpoBarb,
Mepen BcTaBKoW OHA rpadmka Konmpoearth, [pu Beibope pexxuma ynpasneHua rpynnomn,
Mpun HacTporike AHA rpacdmka paboTbl B TAKOM MOMOXEHUM NPUMEHAKTCA OAMHAKOBbIE
napamMeTpbl AJ1A BCEX BHYTPEHHNX 6IOKOB OTBETCTBYIOLLEN rpynrbl.
J

)

@ nPUMEYAHVE

* Mpyn HaXaTun KHOMKKU (ESC| MPOMCXOANT BbIXOA U3 PEXMMA HACTPOWKU rpacmka paboTh.

MI9EE MANDIAd
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Bnok-cxema HacTponku rpamka BbIXOOHbIX OHEN

/ + HacTpoiika BbIxogHbIX AHEN

2
l Hasxmmute kHonky (£ ).

l Haxwmute kHorky (OK .

3aBepLuUeHne HaCTPOVKK
BbIXOAHOro AHA

\_

KpaTKOBPEMEHHO HAXXMUTE KHOTKY .

l Bxo4 B pexum HacCTpPoOnKu rpadmka.

[ Bbi6op AHA Heaenm ] : BbIGOP AHA HEAENW ANA HACTPOWKM

rpacmka paboThl.

(= :

/

@ nPUMEYAHVE

* Mpy HaXxaTM KHOMKM (ESC| NPOMCXOANT BbIXOA U3 PeXKiuMa HaCTPOKKM rpadrka paboThi.
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[porpammupoBaHune: YcTaHoBKa pexxmma BbIXOAHOro OHA

®yHKUMA HEJONYLLEHNA BKIOYEHNA KOHANLUNOHEPOB B «Mpa3aHNYHbIE U BbIXOA4HbIE OHWN».
Ha nHdopmauun gHA Hegenw, 3a4aHHOMO Kak BbIXOQHOW, oTobpaXkaeTcA 3Ha4oK «OFF»,

UNIT

ALL GROUP

o O G B mmmrin

AL
1
Y~ EEm R O @ SR
Rl E =g e {0

@-m-m-ﬁ
81012141618 2022 24|

ON/OFF  LOCK

= = = = = COPY

v = o= L 2= {@ EEME
¢) -ESC

B L2 @l:l @DJ

GROUP ROOM TEMP

L 1 KpaTKOoBpPEeMEeHHO HaXXMUTe KHOMKY AS1A BXO4A B PEXMM HACTPOMKU rpadmka pa-
60Tbl. HaunHaeT MuraTb 3HA4YOK TEKYLLEro AHA Heaenu.

¥ SCHEDULE P4
SUN (MON] TUE_(WED)_-THU FRI SAT SCHEDULER S
0-2-4-6-8/1-2-14-16-18-20-22.24) } (OVAM ) l’ _",' ,’

2 KHonkamu BblbepuTe OEHb Heaenu, onpeaenaemMoro Kak BbIXO4HOM.

v

SU'L!MON] JE-THU FRI SAT

* _
I-AM 'l M,l

3 TMocne BbIGOpa Hy>KHOTO AHA HAXMUTE KHOMKY ANA BKNOYEHMA ero B rpacvk
Kak Hepabouero gHA. (Set « Clear)
Mpu ycTaHoBKe Hepaboumnx aHen B rpadmke paboTbl Ha XKK-gucnnee otobpayaeTca

3Ha4YoK P .
LI 4 I Sk
SuM_MON) T e (WED) THU FRI SAT I ar

@AM - :u"l

0:-24 .- 8101214161820222 ’_
SN ( o B | N
|

—— 4 KHonkoli [OK)noateepanTe rpadmk Hepaboumx gHEN.
CoxpaHeHue rpacuka paboTbl NOATBEPXAAETCA OTOOpaKeHNeM CMMBOSA AHA He-

A€M B pamke Tvna (SuN)-

)

MI9EE MANDIAd

<, 3 sl
U'L!MON] _TUE - THU FRI SAT i} | ?HS-

) I@AM - 201
0- 2/4I |- 8!1.0 +12-14-16-18-20-22- ?4 -' -"_,
|

* Mpu ycTaHOBKe OHA rpadrika 0TobpaXKaeTCA 3HA4YOK P 1 NPON3BOAUTCA BbIK/OYe-
Hue rpadmka Kaxkaplv yac.

hacTpoiika BbIXOQHOro AHA rpacduka rpynnbl

- Mpu hacTporika BbIX0OAHOro AHA rpaduka,
Mpwn BbIGOPE pexkmma ynpasneHua rpynmnou, Npy HacTponKe BbIXOQHOrO AHA rpaduka pa-
60Tbl B TAKOM MOJSIOXXEHUN NPUMEHAIOTCA OAUHAKOBbIE NapaMeTpbl A51A BCEX BHY TPEHHUX
6/10KOB OTBETCTBYIOLLEN IPYMMbI.
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CamoauarHocTnka BHyTpeHHero 6noka

JaHHaA oyHKUMA BKOYAETCA Npy NOCTYMNNEHNM KoAa NPOBEPKU OT LeHTpanbHoro 6noka
ynpaBneHua.

1
o IR \ll/ pX3 l | l (-
TR I oF
(] “<>"
o, HiH /"\{ ) 2 X °F
W@- ==
Amu‘i ] % ( A) | mE= seT cLEar
PMILT- 1 AUTO SIS SET CLEAR
SRl sEme
0-2-4-6-8-10-12-14-16-18 -20-22 24| LI-PM“:' '-"_l f
ON/OFF  LOCK
=( )o)2 = )o) 38 = )o)4 = )°)
=l )o)6 = )o)7 =1 Jo)B8 =1 )o)
e=C( JoJio=( Jo) 1= JoJi2=( )°)
B= ) o)ia = ( ) o)5 = ( Jo)i6 = ( )o)
B0 :) (4O B )
GROUP ﬂ ROOM TEMP

1 Ecnu B cOOTBETCTBYIOLIEM BHYTPEHHeM 6110ke BO3HMKAaeT ownbKa, 3aropaeTca CooTBeT-
cteytowmnn KPACHbIV MHOWKATOP.

2 TlMonepemeHHo Ha XK-aucnnee oTobpaxkaroTca cumBOsbl «CH» Unn «xx» (YACNo), KoTopble
yKasbIBalT KOA, OLUNOKN.

3 Ecnu Ha XK-gucnnee otobpaxaeTca Koa OWnbKM, 06paTuTech B CEPBUCHbIN LEEHTP U
cneumanicTam no HacTponke.

Mpumep. MNpu BO3HUKHOBEHUN OLWIMOKK C KOAOM 3 Ha 3KpaHe oTobpaxkatoTca cumeosbl: CH 3

(R _ ) (1 -
o I Il o KIS |
UNT )7 ¢ ,_ [ ] UNT 7 _'
[ [
_ - _
= @“M:’c'ﬂﬂ
SUN MON TUE WvED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT

\ J \ J
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> TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen.
U kunt de airco efficiénter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

e Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer
elektriciteit.

e Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
® Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
e Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.

e Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwar-
men.

e Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan ver-
slechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.

e Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter
kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

Voor uw administratie

Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als
garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:

Modelnummer:

Serienummer:

U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.

Naam van de dealer:

Aankoopdatum:
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

¢ De installatie vereist specifieke vakkennis en moet worden uitgevoerd door een
elektrotechnisch installatiebureau of een ander bedrijf dat (1) in de installatie van deze
apparatuur is gespecialiseerd en dat (2) door ons is erkend.

e Als de installatie door onbevoegden wordt uitgevoerd, verleent ons bedrijf geen kostenloze
service als na de installatie problemen ontstaan.

® De volgende veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om onverwachte risico’s en schade te voorkomen.

A WAARSCHUWING

De gebruiker die de voorgeschreven instructies niet opvolgt riskeert ernstig of fataal letsel.

/\ LET OP

De gebruiker die de voorgeschreven instructies niet opvolgt, kan daardoor persoonlijk letsel of
schade aan eigendommen veroorzaken.

@ WAARSCHUWING/LET OP

e De aanduidingen “Waarschuwing” en “Voorzichtig” zijn bedoeld om de gebruiker op mogelijke gevaren te
wijzen. Om ongelukken te voorkomen dient u alle instructies met aandacht te lezen en stipt op te volgen.

e De aanduidingen “Waarschuwing” en “Voorzichtig” in deze gebruikershandleiding en op de
apparatuur zelf zijn bedoeld om de gebruiker tegen mogelijk gevaar te beschermen.

A WAARSCHUWING

Installatie

e \Wend u voor de installatie van deze apparatuur tot een officieel servicecentrum of een
gespecialiseerd installatiebureau.
Door ondeskundige installatie kan deze apparatuur brand, kortsluiting of een explosie veroorzaken.

e \Wend u ook voor de herinstallatie en eventuele reparaties van deze apparatuur tot een officieel
servicecentrum of een gespecialiseerd installatiebureau.
Door ondeskundige installatie en reparaties kan deze apparatuur brand, kortsluiting of een
explosie veroorzaken.

e Ondeskundige demontage, reparatie en wijziging van deze apparatuur wordt door de
producent sterk ontraden.
Hierdoor kan brand en kortsluiting ontstaan.

Gebruik

¢ Plaats geen ontvlambare stoffen in de nabijheid van het apparaat.
Hierdoor kan brand ontstaan.

e VVoorkom dat water of andere vloeistoffen in het product terecht komen.

Dit kan kortsluiting of onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.

e VVoorkom dat product gestoten wordt of valt.

Door stoten en vallen kan het product onherstelbaar worden beschadigd.

e Neem onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum of gespecialiseerd
installatiebureau als water of een andere vloeistof in het product is doorgedrongen.
Hierdoor kunnen brand en kortsluiting ontstaan.

e Steek geen scherpe of puntige voorwerpen in het apparaat.

Hierdoor kunt u onderdelen beschadigen waardoor het apparaat defect raakt.
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/\ LET OP

Gebruik

¢ Reinig het apparaat niet met krachtige reinigings- of oplosmiddelen doch maak het schoon
met een zachte, licht bevochtigde doek.
Krachtige reinigings- en oplosmiddelen kunnen brand en onherstelbare beschadiging van het
apparaat veroorzaken.
e Druk niet met kracht op het scherm en selecteer geen twee knoppen tegelijk.
Dit kan een verstoorde werking of onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.
e Raak de netvoedingskabel nooit met natte handen aan.
Dit kan kortsluiting of onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.

SANVIY3IAIN
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N Naam en functie van AC Ez

12 Naam en functie van AC Ez (vervolg)

13 Installatie setupmodus - De setup-
modus voor de installateur openen

13 Codetabel voor installateur-instellingen

14 Stroomdiagram van de setupmodus voor
de installateur

15  Installatie-setupmodus nr.
1 —Master/Slave-instelling

16 Installatie setupmodus nr. 2 _ Groep 1
productselectie en groepsnummer in-
stellen

17 Installatie setupmodus nr. 3 _ Groep 2
productselectie en groepsnummer in-
stellen

18 Installatie setupmodus nr. 4 _ De
aangesloten binnenunit zoeken (alleen
Master)

19  Installatie setupmodus nr. 5 _
Celsius/Fahrenheit overschakelen

20 Controlemodus _ Bevestiging van de
aangesloten binnenunit

20  Controlemodus _ Bevestiging van het in-
gestelde groepsadres

21
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

32
34
35
40
40
40

42

43

44

45

46
47

51
52

54

55
56

Groep selecteren

Regelbereik selecteren

Bediening van afzonderlijke binnenunits
Bediening van groepen

Bediening gehele installatie (alleen Mas-
ter AC Ez)

Bedieningsmodus airconditioner in-
stellen

Ventilatiemnodus instellen

Gewenste tfemperatuur instellen
Ventilatorsnelheid instellen
Luchtstroomrichting instellen
Blokkering instellen

Stroomdiagram van huidige tijdinstelling
Huidige tijd wijzigen

Stroomdiagram van schema-instellingen
Schemareservering

Schemaweergave

Schemaprioriteit
Schemawaarschuwingen
Stroomdiagram van schema wissen
Programmeren: Schema'’s (individuele
schema's) wissen

Programmeren: individuele schema'’s
(groepsschema's) wissen
Programmeren: Schema's
(dagschema's) wissen

Programmeren: Dagschema's (groepss-
chema's) wissen

Stroomdiagram van individueel schema
Programmeren: Schemakopieén (indi-
viduele schema's)

Stroomdiagram van dagschema
Programmeren: Schemakopieén
(dagschema's)

Stroomdiagram van ingestelde vrije
dagen

Programmeren: Vrije dagen reserveren
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Eigenschappen

AC Ez Controller

Rugbeugel

D Schroef
Hulpstuk

s | — | a— —

s | " | a— —

s | e | — | —
Handmatig Kamernaamblad
Schroef 4EA Schroef 1EA Installatiekabel

(voor wandbevestiging) (voor bevestiging op de beugel)
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INSTALLATIE-INSTRUCTIE

Nadat u de AC Ez installatiebeugel op de - In het geval van geen klachten over het op-
gewenste locatie hebt aangebracht, schroeft u pervlak van de wand : Gebruik de juiste gelei-
de unit stevig vast. degroef voor onderdelen.
- Zorg voor een stevige ondergrond omdat de

installatie kan mislukken als het installatiepa-

neel buigt. H
- Zorg ervoor dat het afstandbedieningspaneel op {%g},‘i. .a T I

de reclamatiedoos past als deze aanwezig is. e H — U
o1
e [T
!-! & Bevestig dit met behulp van de meegeleverde
1 - I schroef aan de onderkant nadat het aan de
2 g @@ @Wm— @@ beugel is bevestigd.

A\ WAARSCHUWING

e Gebruik de meegeleverde schroeven.

Installeer de AC Ez-kabel zorgvuldig.

- In het geval van klachten over het oppervlak
van de wand : Gebruik de kabelopening in de
beugel.

A\ WAARSCHUWING

e Als het niet stevig met schroeven is
bevestigd, kan het op de grond vallen en
defect raken.

SANVTY3A3N
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Methode voor kabelaansluiting

Om de centrale controller van voeding te voorzien, moet u deze aansluiten op het DC 10V-
aansluitblok en de aardaansluiting van Pl 485 of het DC 12V-aansluitblok en de aardaansluiting
van een buitenunit.

AC Ez P1485 AC Ez Multi V
VCC 10V \VVCC 12V
GND (Aarde)|GND (Aarde) GND (Aarde)|GND (Aarde)
BUS-A BUS-A BUS-A BUS-A
BUS-B BUS-B BUS-B BUS-B Lal.
Multi V

~ M\, WAARSCHUWING

e \/oor levering van DC 10V-voeding van Pl 485, voeding is toegestaan tot 1 centrale con-
troller per Pl 485. Wanneer u meer dan 1 AC Ez van voeding voorziet, kan een storing
ontstaan in de werking van de AC Ez.

e \/oor uitbreiding en aansluiten van Pl 485 communicatielijinen BUS_A, BUS_B kunnen tot
16 AC Ezs worden aangesloten.

e Gebruik 0,75 Square Shield bedrading voor de verbinding tussen P1485 en AC Ez draden.
® De lengte van alle verbindingsdraden mag maximaal 1 km zijn.

-
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Bij onafhankelijke installatie van AC Ez

O [oo] [o1][o2][03] .- [OE[] OF
IDU connection o ~—

P1485

BUSB

Master
Group Number : O

O [oo] [o1][o2][03] --- [OE]| OF
IDU connection o ~—

Master
Group Number : O

@OLeToP

AC Ez voeding moet ingevoerd slechts one een AC Ez van buitenunit.

SANVIH3IA3N
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Bij onderling verbonden installatie van AC Ez

=z
m
o
m
20
=
>
=z
o
(7]

oo [on |[oz2|[ o] - [oe || oF|
(B}
MAIN PI1485
PCB
vce
GND
BUSA N
BUSB
Vcc GND BUSB BUSA |
Master
Central controller1 [—— Group Number : O
Lo | [nl2][s] -
MAIN | rFizss
PCB e X
GND 55
BUSA r r
BUSB
Vcc GND_BUSB BUSA
Slave
Central controller1 ————— Group Number : 1
L~ |oo]| [ |[oz][os] - [oe ] oF]
é = IDU connection
MAIN
PCB
GND
INTA C K Y
INTB r
Vcc GND INTB INTA
Master
Central controller1 [—— Group Number : O
o~ (o | [n |[2|[B ]
MAIN
PCB vce > 2
GND I,l,
iNTe
Slave
Central controller 1 Group Number : 1
@ LeTor

Het is mogelijk de Master/Slave en groepsnummerinstelling in te stellen door de instal-
latiemodus te openen. Tussen de centrale controller en de buitenunit moet de bedrading
worden aangesloten via een BUS aansluiting (BUS topologie).
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Beschrijving onderdelen

Naam en functie van AC Ez

Beeldscherm —

X
o AN
oMl

§ ONOFF__LocK M
V(=)= =CJ9E=CJ9
.
1E=CYE=CIr=CTIE =9
H

Py (0= C_J9)io=CJ9Ji=C_JI@=C_J9

Bedieningspaneel :
1R C M= CIIE=C e =C 9

EE]:]A..%

Bedieningspaneel Beeldscherm Beschrijving
e o KN Bedieningskeuzeknop : Voor aanpassing van de ges-
G O 4 BH electeerde reeks binnenunits.
L Knop voor hele installatie infuitschakelen : Schakelt
D © de voeding van de geselecteerde binnenunits uit.
Knop voor hele installatie in/uitschakelen : Schakelt
de voeding van de geselecteerde binnenunits uit.
{2 K_nop voor het s_el_ecteren van groepen : Control- en
wor displaygroep wijzigen.
T s LA g}?;illclear knop blokkeren : Blokkering instellen/oph-
a T Knop voor de kamertemperatuur : Kamertemper-
RoTIR 020 F atuur weergeven.
Knop voor bedrijfsmodus : Bedrijfsmodus van aircon-
OPER O 0 Nt
#*LOAF ditioner wijzigen
Knop voor ventilatiemodus : Ventilatiemodus van
X% XF (A ” o
B M E® ventilator wijzigen
P
- Knop voor ventilatorsnelheid : Ventilatorsnelheid wi- =/
[sFto) A 3
jzigen. e
=
T SET CLEAR Knop voor de luchtstroom : Zwaai instellen/opheffen @
S van luchtstroom.
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Naam en functie van AC Ez (vervolg)

Beeldscherm —

Omigaa

PR, S

ON/OFF  LOCK oPER — [l
W= JJz=CJIB=CTJ96=C9 H
1]

IEECYEECIr=CIE=C Y H
! e eE e || (e (5] 88 |:
pr 0= JJio=(_JJii=_JoJ@=C_J9 H
ﬁ 9

!

i

Bedieningspaneel

sl o ad

Bedieningspaneel Beeldscherm Beschrijving
o T Knop voor tempera'guurmsftgllmg : Qe_wenste bedrijf-
LI stemperatuur van airconditioner wijzigen
o <> Keuzeknop binnenunits : Selecteert de binnenunit
A BE die u wilt bedienen
&) Functie-instelknop : Installatiemodus voor installatie-
A setup openen
MR Instelknop voor huidige tijd : Huidige tijd instellen.
. Knop voor schema'’s instellen : De schema-in-
© ?Ed%ﬁ‘g%% stehlmodus voor het instellen van het gewenste
L= schema openen
Knop voor kopiéren van schema's : Eerder in-
gestelde schema's kopiéren.
Knop voor schema's plakken : Gekopieerd schema
plakken.
(ESC) Esc knop : Gewijzigde content annuleren.
(OK) OK-knop : Gewijzigde content instellen.
< Knop voor het instellen van vakantiedagen : Appli-
< catie vrijedagenschema instellen/opheffen.

- Afhankelijk van het producttype is het mogelijk dat sommige functies niet kunnen worden bedi-
end en weergegeven.

- Geeft een vreemde waarde voor de kamertemperatuur aan als de bekabelde afstandsbediening
niet wordt aangesloten.
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Installatie setupmodus - De setupmodus voor de installateur openen

~ M\ WAARSCHUWING N

De installatie-instellingsmodus is bedoeld voor het instellen van de afzonderlijke functies van de AC Ez.
Als de installatie-instellingsmodus niet correct wordt ingesteld, kan dit problemen met het prod-
uct, letsel van de gebruiker en materiéle schade veroorzaken. De installatiemmodus moet door een
gecertificeerde installateur worden ingesteld, en de gebruiker/eigenaar van de airco-installatie is
volledig verantwoordelijk/aansprakelijk voor een installatie of verandering door een niet-gecerti-
ficeerde installateur. In dit geval kan geen kosteloze service worden verleend.

- J
ER 1 2 E]
UNIT
1) l-c o

S
.- e >"<
GROUP l 4 l
O MED
e O ® =
S ¢ ot (VB B 33€
'-ﬂ‘ﬂﬂﬂggﬂm.ﬁq CE®

T
i
é

)
36 LIC
7))

V

ONIOFF LOCK

(=eCJIe=CTJI3=C_TJJa=CT9
E=CJJe=CTJJr=CJ9Je=C"T9
(=] %l @: = @ :JJ

GROUP ROOM TEMP

1 Als u langer dan 5 seconden op de (£ ]-knop drukt, schakelt de installatie over naar de
setupmodus voor AC Ez.

- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setup-
modus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

2 Wanneer u de instelmodus voor het eerst opent, wordt de functiecode weergegeven
en gaat het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 1 knipperen.

Codetabel voor installateur-instellingen

Nr. Functie Code Waarde
1 | Master/ Slave-instelling 1 | (M) : Master - Slave
5 Groep 1 product selecteren 5 Airconditioner / Ventilatie

Groepsnummer instellen 0~F: Groepsadres -: Deze groep wordt niet gebruikt ﬁ
3 Groep 2 product selecteren 3 Airconditioner / Ventilatie 5

Groepsnummer instellen 0~F: Groepsadres -: Deze groep wordt niet gebruikt §
4 Binnenunits zoeken (alleen 4 Binnenunits zoeken

mastercontroller)

. °C: Celsius
5 | °C/°Finstellen 5 -
°F: Fahrenheit
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Stroomdiagram van de setupmodus voor de installateur

/ Druk 5 seconden op de knop.

l Installatiemodus openen

Installatiemodus nr. 1

openen (Master/slave : Master/Slave-instelling

instelling)

l Druk kort op de knop.

Installatiemodus nr. 2 < [l] : '‘Group 1 product instellen
openen (Groep 1 (airconditioner of ventilatie)

l Druk kort op de knop.

Installatiemodus nr. 3 < || > | : 'Group 2’ product instellen
openen (Groep 2 (airconditioner of ventilatie)

l Druk kort op de knop.

Is dit met Master
ingesteld?

Installatiemodus nr. 4
NEE openen (Aangesloten
binnenunit instellen)

Druk kort op de knop.

Installatiemodus nr. 5
openen (°C/°F wijzigen) : Temperatuurweergave instellen (°C/°F)

-

instellen) 1 'Groep 1" Groepsnummer instellen

ipstelion) NIV ) - ‘Groep 2' Groepsnummer instellen

/

~@LETOP

Als u in elke installatiemodus op de -knop drukt, wordt de huidige instelling in-
geschakeld of opgeslagen.

Als u op de -knop drukt, [it is returned before setting condition] en verlaat de instal-
latiemodus.

~




INSTALLATIE-INSTRUCTIE 45

Installatie-setupmodus nr. 1 —~Master/Slave-instelling

[Grour IR | o
\“/ G X _l)_l-c
>|§ Xl 1 l°|=
O_
AMIE)EIE O (:g:) Aﬁo W ST CLEAR

Pl STV SET CLEAR

(IR Sk 0 ({8 h €
C¥%

(e e s )

P
UNIT I
GRO '

@l-m-mmm %

2.4.6.810-12-14-16-18-20-22 24|
llllllllllllll.llllllllll

©
i ©

=) (3%)
ﬁ] ‘
=2 (O ad) =

GROUP LOCK ROOM TEMP d

1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar
L de setupmodus voor AC Ez.

- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setup-
modus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

L1 2 Wanneer u de Master/Slave-instelmodus opent, wordt ‘01" weergegeven en knippert
(M) of (S in het LCD-scherm. Verschijnt op nr. 1 van de instelmodus door knip-
peren van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 1.

it
AN l_l/ { —_—

7/T\7

3 Selecteer de master/slave instelconditie door de knop in te drukken.

~@)LET OP .

-

4 Pas de gewenste tijdinstelling toe door op de -knop te drukken.
Nadat u op de -knop hebt gedrukt, wordt de corresponderende instelconditie
opgeslagen,(MJof (S Jvan LCD-scherm stopt met knipperen.

e Als u na het instellen op de (ESC)-knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aan-
raakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.

e Als u de installatiemodus verlaat zonder op de -knop te drukken, wordt de veran-
derde waarde niet toegepast.

e Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wi-
jziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.
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Installatie setupmodus nr. 2 _ Groep 1 productselectie en groepsnummer instellen

Met deze functie kunt u het producttype en het groepsnummer van groep 1 instellen.

'AIR CONDITIONER | VENTILATION

%
%
®

22
I

SET CLEAR

AUTO SET CLEAR

vy VvVVvVvVvvw = Fvos
o e (e 7 SR 3¢ K (3¢ o €
ovzvavs-a-|o-1z-u-|e~|avzo~zzvzal-A;mE‘-EI -EX@

ON/OFF  LOCK

20o(_JIB=C_JJ@a=C_1J9
(=== %L‘:ﬂ ®)

GROUP ROOM TEMP

1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar
— de setupmodus voor AC Ez.

- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setup-
modus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

2 Als u de setupmodus voor product- en groepsnummers van groep 1 met behulp van
de -knop opent, verschijnt de onderstaande afbeelding. Verschijnt op nr. 2 van
de instelmodus door knipperen van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 2.

:_ m:aama\r ‘ \‘_i_'/ > Producﬁype
m'EE : “Li—T——> Groepsnummer

3 Selecteer het producttype van groep 2 door op de (< ] > J-knop te drukken.

4 Selecteer het groepsnummer van groep 2 door op de -knop te drukken.

5 Sla het producttype en het groepsnummer van groep 2 op door op de -knop te

~@LETOP

¢ Als u na het instellen op de -knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aan-

drukken. Nadat u op de -knop hebt gedrukt, wordt de corresponderende instel-
conditie opgeslagen; het groepstype en het groepsnummer stoppen met knipperen.

raakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.

¢ Als u de installatiemodus verlaat zonder op de -knop te drukken, wordt de veran-

derde waarde niet toegepast.

e Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wi-

jziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.
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Installatie setupmodus nr. 3 _ Groep 2 productselectie en groepsnummer instellen

Met deze functie kunt u het producttype en het groepsnummer van groep 2 instellen.

~

UNIT

ALL GROUP

= 4
Ao | @A SET CLEAR —AL
PMILTICT | 4y AUTO SET CLEAR

Y vV VYV VYV W 0O- %
ey e T T 4 O 4 $ 3¢
0'1"'5'5"0'12'1"‘5'13'20'12'245PM'E_SE.Fém

ON/OFF  LOCK

(e &0 B

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar
|| de setupmodus voor AC Ez.

- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setup-
modus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

2 Als u de setupmodus voor product- en groepsnummers van groep 2 met behulp van
de -knop opent, verschijnt de onderstaande afbeelding. Verschijnt op nr. 3 van
de instelmodus door knipperen van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 3.

Em 2 e — » Producttype
% I 7N =
“ngl ! ~T=T—> Groepsnummer

3 Selecteer het producttype van groep 2 door op de (<) > )-knop te drukken.

4 Selecteer het groepsnummer van groep 2 door op de (~](~]-knop te drukken.

5 Sla het producttype en het groepsnummer van groep 2 op door op de -knop te
drukken. Nadat u op de -knop hebt gedrukt, wordt de corresponderende instel-
conditie opgeslagen; het groepstype en het groepsnummer stoppen met knipperen.

~@LETOP .

e Als u na het instellen op de -knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aan-
raakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.

¢ Als u de installatiemodus verlaat zonder op de -knop te drukken, wordt de veran-
derde waarde niet toegepast.

e Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wi-
jziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.
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Installatie setupmodus nr. 4 _ De aangesloten binnenunit zoeken (alleen Master)

Deze functie zoekt de aangesloten binnenunit op. Deze functie kan alleen de AC Ez controller
van de ingestelde Master gebruiken.

Start het zoeken van de aangesloten binnenunit na het instellen van het centrale adres van de
binnenunit en automatische adressering van de buitenunit. Als u dit niet vooraf doet, wordt de
aangesloten binnenunit niet normaal gezocht.

[crour RIPRE oro] v Jlrooueve ] Sereve ] .
4»>||<03€'“l°c @a@
/II\ ~ NM :
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1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar
de setupmodus voor AC Ez.

- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setup-
modus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

| |2 Alsumetde -knop de zoekmodus voor aangesloten binnenunits opent, wordt
deze als op de onderstaande afbeelding weergegeven.

3 Nadat u op de (OKJ -knop hebt gedrukt, start het zoeken naar de aangesloten bin-
nenunit. Het individuele aan/uit-statuslampje knippert afwisselend en van het
LCD-scherm knippert.

~@LETOP

e Als u na het instellen op de (ESC)-knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aan-
raakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.

e Als u de installatiemodus verlaat zonder op de (OK] -knop te drukken, wordt de veran-
derde waarde niet toegepast.

e Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wi-

jziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.
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Installatie setupmodus nr. 5 _ Celsius/Fahrenheit overschakelen

U kunt de temperatuur naar keuze in graden Celsius of graden Fahrenheit weergeven.
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1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar
- de setupmodus voor AC Ez.

- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setup-
modus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

—12 Als umetde -knop de overschakelmodus voor Celsius/Fahrenheit invoert,
wordt deze als op de onderstaande afbeelding weergegeven. Verschijnt op nr. 5 van
de instelmodus door knipperen van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 5.
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Wanneer u de Celsius/Fahrenheit overschakelmodus opent, wordt het getal ‘05’
weergegeven en knippert “°C’" of "°F’ op het LCD-scherm.

3 Selecteer met een druk op de -knop de weergavemodus voor temperatuur
in °C of °F.

4 Stel met een druk op de knop de geselecteerde temperatuurweergavemethode
in. Nadat u op de (OK] knop hebt gedrukt, wordt de betreffende instelling opgesla-
gen. De ingestelde temperatuurweergavemethode wordt in werkende toestand

e
weergegeven. E
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Controlemodus _ Bevestiging van de aangesloten binnenunit
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1 Selecteer de groep voor controle en weergave door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.
——| Wanneer u op de knop "GROEP SELECTEREN" drukt, worden groep 1 en 2 afwisselend weergegeven.

2 Wanneer u op de (OK] knop drukt, worden de aangesloten binnenunits aangegeven door 5x
knipperen van het corresponderende aan/uit-statuslampje van de aangesloten binnenunit.

Controlemodus _ Bevestiging van het ingestelde groepsadres
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1 Selecteer met een druk op de “GROEP SELECTEREN" knop de corresponderende
——| groep als u het groepsnummer wilt bevestigen. Wanneer u op de knop "GROEP SE-
LECTEREN" drukt, worden groep 1 en 2 afwisselend weergegeven.

2 Selecteer met een druk op de -knop de "GROEP" selectie van de selectiemodus voor
bediening. Wanneer u de groepenselectiemodus selecteert, verschijnen het "GROEP" pic-
togram van LCD en het groepsnummer van de corresponderende groep in het “88" seg-
ment van het LCD-scherm.

SANVIY3Aa3N

sk Het groepsnummer toont het groepsnummer + 1 van de ingestelde
corresponderende groep in de installatiemodus.
(groepsnummerinstelling: 0~F, groepsnummerscherm: 1~16)

Bijv. Als u het groepsnummer in de installatiemodus instelt op "0", wordt het groepsnummer
in normale groepsselectie omstandigheden als “1"” weergegeven.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Groep selecteren
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1 Selecteer de groep voor controle en weergave door op de knop "GROEP SELECTEREN" te
drukken. Wanneer u op de knop "GROEP SELECTEREN" drukt, worden groep 1 en 2 afwis-

selend weergegeven.

2 Wanneer u op de knop “GROEP SELECTEREN" DRUKT, [LED is ingeschakeld zoals beschreven
groep en tonen corresponderende huidige toestand met behulp van een LCD en LED.].

[0 LET OP . . j

® |n het geval van Eco-V DX, is het mogelijk dit in de ventilatiegroep te bedienen en weer te geven.

Regelbereik selecteren

(nat EIB %@

ONIOFF Loc|

=D e a@)

GROUP LOCK ROOM TEMP

l e UNIT : Individuele binnenunit

e GROEP : Aangesloten binnenunits van de corre-
Selecteer_door op de -knop te drukken sponderende groep
——| de te bedienen productenreeks. e Alles : De aangesloten binnenunits van alle groepen
(alleen hetzelfde type product)

Selecteer door op de -3 -knop te drukken de te vervangen productenreeks.

(UNIT - GROEP— ALLES = UNIT)
s De ingestelde centrale controller van de Slave wordt als volgt gewijzigd. (UNIT = GROEP— UNIT)
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Wanneer u GROEP ALL selecteert, wordt de laatst ingestelde binnenunitconditie op het LCD
beeldscherm weergegeven. Als u in deze stand bedieningsopdrachten geeft, worden alle bin-
nenunits van de geselecteerde productenreeks op dezelfde wijze gewijzigd. Wanneer de con-
ditie van alle groepen wordt geselecteerd, als er 20 seconden lang geen van de knoppen wordt
aangeraakt, keert de installatie automatisch terug naar de selectiemodus voor individuele units.

J
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Bediening van afzonderlijke binnenunits

Dit is de functie die de aan/uit-conditie van individuele binnenunits regelt.
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1 Uitgeschakeld
- Als de corresponderende binnenunit al geselecteerd is
Als een andere binnenunit al geselecteerd is Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt,
wordt de corresponderende binnenunit geselecteerd en worden het LCD-beeldscherm en
het individuele led-statuslampje ingeschakeld.

- Als een andere binnenunit al geselecteerd is
Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit-
gestopt en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje uitgeschakeld.

2 Ingeschakeld
- Als de corresponderende binnenunit al geselecteerd is
Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit
gestopt en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje uitgeschakeld.

- Als een andere binnenunit al geselecteerd is
Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit gese-
lecteerd en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje ingeschakeld.

3 Signaleert transmissie met knipperende groeps-led.
Ex) ‘GROEP 1’ product instellen : airconditioner
‘GROEP 2’ product instellen : ventilatie
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Bediening van groepen

Dit is de functie die de aan/uit-conditie van groepsunits regelt.
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— 1 In uitgeschakelde toestand

Wanneer u op de @ -knop drukt, worden alle aangesloten units van de correspon-
derende groep in werking gesteld en in normale volgorde ingeschakeld.

Het corresponderende groepsnummer en de conditie van de geregelde binnenunit
worden dan op het LCD-scherm aangegeven.

R4

¢ Als u in deze stand bedieningsopdrachten geeft, worden alle binnenunits van de
geselecteerde groep op dezelfde wijze gewijzigd.

L 2 Iningeschakelde toestand

Wanneer u op de @ -knop drukt, worden alle aangesloten units van de correspon-
derende groep gestopt en de individuele aan/uit-statuslampjes in normale volgorde uit-
geschakeld.

De weergave van de conditie van de binnenunits op het LCD-beeldscherm verdwijnt.

~@LeETOP |

e Als u met een druk op de @ -knop de groepbedieningsmodus selecteert, kunt u de cor-
responderende groep selecteren zonder de bedieningscondities te wijzigen.

¢ Als na het selecteren van de groepselectiemodus 20 seconden lang geen van de knoppen
wordt aangeraakt, keert de installatie automatisch terug naar de selectiemodus voor indi-
viduele units.
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Bediening gehele installatie (alleen Master AC Ez)

Dit is de functie die de aan/uit-conditie van alle units regelt. Deze functie is uitsluitend op de
master AC Ez controller beschikbaar.
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— 1 Selecteer de "ALL" bedieningsmodus door op de “
troller te drukken. De Master AC Ez controller toont het
beeldscherm.

- Wanneer de Slave AC Ez controller deze modus niet kan selecteren.

-knop van de Master AC Ez con-
pictogram op het LCD

2 Het toont het “ALL" pictogram en het Hj{ segment op het LCD-beeldscherm. Het cor-
responderende groepsnummer en de conditie van de bestuurde binnenunit worden nu
op het LCD-scherm weergegeven.

- Als u in deze stand bedieningsopdrachten geeft, worden alle binnenunits van het gese-
lecteerde producttype op dezelfde wijze gewijzigd.
L Wanneer u All Control selecteert,

- Wanneer u op de -knop drukt, worden alle aangesloten units van het corresponderende pro-
ducttype in bedrijf gesteld en de individuele aan/uit-statuslampjes in normale volgorde ingeschakeld.
De weergave van de conditie van de binnenunits op het LCD-beeldscherm verdwijnt.

-Wanneer u op de @ -knop drukt, worden alle aangesloten units van het correspon-
derende producttype gestopt en de individuele aan/uit-statuslampjes in normale volgorde
uitgeschakeld. De weergave van de conditie van de binnenunits op het LCD-beeldscherm
verdwijnt.

~@LETOP N

e Als u met een druk op de -knop de groepbedieningsmodus selecteert, kunt u de cor-
responderende groep selecteren zonder de bedieningscondities te wijzigen.

¢ Als na het selecteren van de groepselectiemodus 20 seconden lang geen van de knoppen
wordt aangeraakt, keert de installatie automatisch terug naar de selectiemodus voor indi-
viduele units.
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Bedieningsmodus airconditioner instellen

Met deze functie regelt u de bedieningsmodus van de air-conditioner/ Eco-V DX.
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1 Selecteer de groep voor controle door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.
(Deze functie werkt niet bij ventilatoren.)

|2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op deindividuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)

——3 Selecteer de bedieningsmodus van de corresponderende binnenunit door op de
te drukken.

- U wijzigt de bedieningsmodus door op de -knop te drukken.
*Airconditioner: Koelen = Verwarmen — Automatisch = Ontvochten — Ventilator

*Eco-V DX: Koelen = Verwarmen — Automatisch — Uit

- Het corresponderende groepsnummer en de conditie van de bestuurde binnenunit
worden nu op het LCD-scherm weergegeven.

- Koelen/ontvochten/ventilator: Groen
- Verwarmen: Amber

- Storingstatus Rood

- Stop: Uit

~@LETOP N

e Deze verandert voor de bedrijfsmodus van de geselecteerde binnenunit als bedieningsse-

lectieconditie.

- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de bedieningsmodus wijzigt, worden alle binnenunits van de corre-
sponderende groep tegelijk dezelfde wijze gewijzigd.

- Wanneer u de bedieningsmodus “ALL" selecteert
Als u in deze stand de bedieningsmodus wijzigt, worden alle binnenunits van het gese-
lecteerde producttype tegelijk gewijzigd.
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Ventilatiemodus instellen

Dit is de functie waarmee u de ventilatiemodus van de ventilator kunt regelen/ Eco-V DX.
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1 Selecteer het ventilatieproduct door op de “GROEP SELECTEREN" knop te drukken.
(Deze functie werkt niet bij de airco-installatie.)

—2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op deindividuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de [ < ][ > ]-knop te drukken.)

—3 Selecteer de ventilatiemodus van de corresponderende ventilator door op de —knop
te drukken.
(Warmtewisselaar = Normaal = Automatisch)

- Deze verandert voor het corresponderende individuele aan/uit LED-beeldscherm als ve-
randering van de bedrijfsmodus.

- Ventilatiemodus ingeschakeld : Groen
- Ventilatiemodus uitgeschakeld : Uit

~@LETOP N

e Deze verandert voor de gewenste temperatuur van de geselecteerde binnenunit als
bedieningsselectieonditie.

- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de ventilatiemodus wijzigt, worden alle ventilatie-units van de
corresponderende groep tegelijk gewijzigd.

- Wanneer u de bedieningsmodus “ALL" selecteert
Als u in deze stand de ventilatiemodus wijzigt, worden alle ventilatie-units van het
geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

SANVIY3IAIN
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Gewenste temperatuur instellen

Met deze functie stelt u de gewenste temperatuur van de airco-installatie / Eco-V DX in.
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1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.

| 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op deindividuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de (< [ > J-knop te drukken.)

3 Stel de gewenste temperatuur in door op de -knop te drukken.

— De temperatuur kan worden ingesteld tussen 18 °C en 30 °C. (De temperatuur kan
worden ingesteld tussen 64 °F en 86 °F.)

: Met elke druk op de knop verhoogt u de temperatuur met 1 °C.
: Met elke druk op de knop verlaagt u de temperatuur met 1 °C.

¢ In het geval van een ventilatie-unit werkt het instellen van de gewenste temperatuur niet.

¢ In het geval van een Eco-V DX unit is het instellen van de gewenste temperatuur mo-
gelijk bij het inschakelen van de air-conditioner.

~@LeETOP .

e Deze geeft het ingestelde schema voor de betreffende dag aan door deze met een
kader zoals bij ‘MON'" weer te geven.

- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de gewenste temperatuur wijzigt, worden alle binnenunits van de
corresponderende groep tegelijk gewijzigd.

- Wanneer u de bedieningsmodus “ALL" selecteert
Als u in deze stand de gewenste temperatuur, worden alle binnenunits van het gese-
lecteerde producttype tegelijk gewijzigd.
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Ventilatorsnelheid instellen

Met deze functie regelt u de gewenste ventilatorsnelheid.
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GROUP ROOM TEMP

1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.

| 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op deindividuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de (< J( > J-knop te drukken.)

—3 Stel de gewenste temperatuur in door op de -knop te drukken.
- U wijzigt de corresponderende ventilatorsnelheid door op de -knop te drukken.

Airconditioner: Ventilatie-unit / Eco-V DX:
Laag = Midden — Hoog — Auto Laag = Hoog — Extra hoog
Ventilatorsnelheid Weergavevenster Ventilatorsnelheid Weergavevenster
Laag Laag
Midden Hoog
Hoog Extra hoog
Automatisch 2 * Bij SLO wordt Laag weergegeven.
* Bij Po wordt Hoog weergegeven.
~@LeETOP

e Deze verandert voor de gewenste ventilatorsnelheid van de geselecteerde binnenunit
als bedieningsselectieconditie.
- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de gewenste ventilatorsnelheid wijzigt, worden alle binnenunits
van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.

SANVIY3Aa3N

- Wanneer u de bedieningsmodus “ALL" selecteert
Als u in deze stand de gewenste ventilatorsnelheid wijzigt, worden alle binnenunits

van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.
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Luchtstroomrichting instellen

Met deze functie regelt u de richting van de luchtstroom van airconditioner.
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1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.

L7 Selecteer de te bedienen binnenunit door op deindividuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de [ < ][ > J-knop te drukken.)

L3 Selecteer de richtinginstelling van de luchtstroom door op de —knop te drukken.

- Deze kunt u aanpassen bij de corresponderende luchtstroomrichting door op
de (7 J-knop te drukken. (Set «— Clear)

- SET: De richting van de luchtstroom wordt automatisch gewijzigd.
- CLEAR: De richting van de luchtstroom is vast.

~@LeETOP .

e Deze verandert voor de luchtstroominstelling van de geselecteerde binnenunit als be-
dieningsselectieconditie.
- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de gewenste luchtstroominstelling wijzigt, worden alle bin-
nenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.

- Wanneer u de bedieningsmodus “ALL" selecteert
Als u in deze stand de gewenste luchtstroominstelling wijzigt, worden alle bin-
nenunits van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.
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Blokkering instellen

Met deze functie blokkeert u de bediening van binnenunits met een afstandsbediening.
In deze stand kunnen de binnenunits alleen via de centrale controller worden bediend.
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—1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.

2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op deindividuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)

~@LETOP

—3 Selecteer de blokkeringsfunctie door op de % -knop te drukken.

- Door op de 4 te drukken wordt de blokkering van de corresponderende binnenunit
in- of uitgeschakeld.

- SET: De corresponderende binnenunit is geblokkeerd.
- CLEAR: De corresponderende binnenunit is gedeblokkeerd.

e Deze verandert voor de bedrijfsmodus van de geselecteerde binnenunit als
bedieningsselectieconditie.
- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert

Als u in deze stand de blokkering wijzigt, worden alle binnenunits van de
corresponderende groep tegelijk gewijzigd.

- Wanneer u de bedieningsmodus “ALL" selecteert

Als u in deze stand de blokkering wijzigt, wordt de blokkering van alle binnenunits
van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.
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Stroomdiagram van huidige tijdinstelling

* Huidige tijdinstelling

4 N
Druk 5 seconden op de knop.

l Modus voor instelling van de huidige tijd openen.

Dag van de week
selecteren : Dag van de week selecteren.

l Druk op de knop.

AM (VM)/PM (NM) : Selecteer AM (VM)

instellen Of PM (NM).

l Druk op de knop.
Uur instellen. : Selecteer de juiste tijd

in uren (1~12, 1 uur interval)
l Druk op de knop.

Minuten instellen. : Selecteer de juiste tijd

in minuten (00~59,
interval Tminuut)

l Druk op de \ knop.

Instelling voltooien.

- )

@OLeTorP

e Alsuopde (ESC) -knop drukt, wordt de tijd gewijzigd in de daarvoor geconfigureerde
stand en wordt de momenteel geselecteerde instelmodus voor de huidige tijd gesloten.
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Huidige tijd wijzigen

Met deze functie regelt u huidige tijdinstelling.

bt LY °F
=5
CaEaI " % o —F
o _*O‘OQ%)i

C Remo= s

T
o] b A 3% 2L 7oy (o \
o &:’:?I,SO}%pu,C @

([ X

ALL GROUP

ON/OFF _ LOC!

=Y =Y s 0 1 o (X e
(=) e D (= (A=Y e ) (=) s )
=l JJWu=C___Joit=1__ Jefie=1___J°J
(e[S %} @ [Z] @[:1]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Druk 5 seconden op de -knop om de instelmodus voor “Huidige tijd” te openen.
De huidige dag van de week knippert in het venster.

X am( i
—(LAM{ _
(ilzl/ L ,‘

/SlIIN\MON TUE WED THU FRI SAT

2 Selecteer de huidige dag door op de -knop te drukken.
I

— v — |

SUN MON TUE/Wl'EL\THU FRI SAT

L 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de
instelmodus voor de juiste tijd op te roepen. Boven de betreffende dag van de week
verschijnt een omgekeerde gelijkzijdige driehoek.

_C\AMI_H 1N
oy (]

; l

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

SANVIY3Aa3N

——— 4 Selecteer AM/PM (VM/NM) door op de -knop te drukken.

N

AM—llﬂl
|\L Ll




GEBRUIKERSHANDLEIDING 33

ON/OFF  LOCK

9= o110 = o = o2 = o
(O e 711 e 1 (=1 e D =] e
[S[==EE @ O B
GROUP

RROOM TEMP

L 5 Open de instelmodus voor "uren” door op de -knop te drukken.
In het venster knippert het uur.

NI
@A_,l S
Jraa

—— 7 Open de instelmodus voor 'minuten’ door op de -knop te drukken. In het
venster knippert de minuut.

—— 9 Pas de gewenste tijdinstelling toe door op de -knop te drukken.

4 N

P =
¢ Na het indrukken van —knop, is het schema weer bijgewerkt. Tijdens het bijwerken, §
het schema symbool knipperen. 2
N\ J Z
a

~@LET OP N

e TDruk op de (ESC) -knop om de tijdinstelling tijdens het instellen te annuleren.
De ingestelde tijd keert dan terug naar de voorheen geconfigureerde tijd en de modus

voor het instellen van de tijd wordt afgesloten.
N J
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Stroomdiagram van schema-instellingen

e Schema'’s instellen

/ Druk kort op de knop.

Selecteer de d :
[ s
l Druk op de knop.
[ s |
l Druk op de knop.
/ .
B :
>i Druk op de knop.
[Schema’rijden ins’rellen] :
—Vl Druk op de knop.
modus
instellen [ Minutenschema J :

instellen

Schema-

[
>
(&) : Selecteer de l Druk op de knop.

schemamodus

MODE
Schema voor
temperatuurinstelling

l Druk op de \: knop.

Instellen van
schema's sluiten

\_

l Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag van
de week om het schema
in te stellen.

: Selecteer een

schemanummer om een

schema in te stellen (1~8).

Selecteer AM (VM)
of PM (NM).

Selecteer het uurschema
(1~12, 1 uur interval)

Selecteer een
minutenschema(00~50,
10 minuten interval)

(18~30 °C)

: Selectee de schematemperatuur

U kunt een bedieningsmodus
kiezen voor uitsluitend koelen,
verwarmen en automatische

regeling.

/

~@LeTOP

-

* Alsuopde (ESC] -knop drukt, wordt de stand in het instellen van schema’s gewijzigd in de voorheen
geconfigureerde stand en wordt de momenteel geselecteerde modus voor het instellen van schema's gesloten.
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Schemareservering

IR CONDITIONER
() € 111 -c
e LIL(F

=BT
% B

AUTO SET CLEAR

S 36 ot () (A) oo 3%
AV TIP3 (R
EPM"E'EE'F%Q%

4

ON/OFF _ LOCK

g7 o= LLESH Jojue = J

(=== L%[: & ]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen.
De dag van de week knippert.

N7
N\ (SSHEDILE
SUN MON TUE_WED _THU FRI SAT ?
0-2-4-6-Sylol-&-14-16-18-20-22-24 ,'I - - -

2 Selecteer het gewenste schema door op de -knop te drukken.

\=/

L v [SCHEDISE
SUM_MON _TUE WED THU FRI SAT ?
O-2/4I-€~-8-10~12-14~16-18-20-22-24 "I - - -

L 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de (OKJ -knop om de
instelmodus voor schematijden op te roepen.

N\ l / v SCHEDWLE
SUM_MON .TUE WED THU FRI SAT
4>
{

0- 2/4I- §:8-10-12-14-16-18-20-22-24

—— 4 Selecteer het gewenste in te stellen schemanummer door op de -knop te

=z
m
drukken. m
m
o)
1 ;
\ !/
N v [SCHEDULE] S
SUM. MON_TUE WED THU FRI SAT wn

0-2/4+4-810-12-14-16-18-20-22-24

/’I\
{
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\11/03“ I loc ) @UWE]
/"\@?Mi LI oF AL GROUP
@ % f A\ SET CLEAR ,—\ALL
AU‘D SETCLEAR

ONIOFF LOCK

[ LA G L A S— |\ LS S— | e—
(O] e 77 e D (=] e D =] e D)
B&E= 2 @:J & D]

(GROUP RROOM TEMP

—— 5 Open de gewenste AAN/UIT-instelmodus door op de -knop te drukken. Het ON
(Aan)- of OFF (Uit)-pictogram in het venster knippert.

N 4

:-:_
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT [| M ’_’, " '
0-2,4,- 8-:10-12-14-16-18-20-22-24 \ / !
LY e LI

L 6 Selecteer de gewenste AAN/UIT-stand voor schema's door op de -knop te

drukken.
|
I
N v —rre sle
SUN_ MON TIJE WED THU FRI SAT ?lls,, “ ,
0-2,4 81012141618202224\ D
DR s e e s —l@@— (-

L 7 Open de instelmodus voor AM(VM)/PM(NM) door op de -knop te drukken.
Het AM (VM)- of PM (NM)-pictogram in het venster knippert.

NV 4
SUNM_MON _TJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

"ﬂﬁm*
/‘L|_N_J\M\/Il:llﬂl
N =g N X

8 Selecteer AM/PM (VM/NM) door op de -knop te drukken.

| <
N S
SUN_MON T'JE WED THU FRI SAT m%’i .
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18 - 202224 ’[l_"‘ AM LT
AN e e R

L 9 Open de instelmodus voor "uren" door op de -knop te drukken.
Het uren-pictogram in het venster knippert.

(]
1
| S
HED U5
SUM_MON -TUE WED THU FRI SAT _%IE i
0:2,4:%-8:10:12-141618-20-22-24| § 1OUAM ' T"'l
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\"/
>
T o >"<
croue 101

E=NE] g

12 oner [ VENTILATION J[RoOM TEMP] TEMP

T oc

H%)
OE
o

onEgn P H® —251&5:2

m-m-mumﬁé

- 46.8.10.12.14.1618 - 20.22 24|
w:!

G 5% Xt () (M) oo 3%
HemidggFEe

1o

ON/OFF__ LOCK

AP =N a— =N — ) =N S— |

L O L S L S ) S

B Jeu= 5= 6= 79

(== @C] B3]

GROUP

ROOM TEMP

— 11

12

— 13

N v SSHEDUER }"',?
SUM_MON _TIE WED THU FRI SAT e A
0-2,4:%-810-12-14-16-18-20-22-24 "@@A_L"‘,’_"""

(1~12, 1 uur interval)

Open de instelmodus voor 'minuten’ door op de -knop te drukken.
In het venster knippert de minuut.

Woow
SUN_MON _TUJE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

NI 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

00~50 (10 minuten-interval)

Selecteer de gewenste bedieningsmodus door op de -knop te drukken.
(Alleen air-conditioner and Eco-V DX)

N\ | / v SSHEDUES >‘|‘,g
SUN_ MON _TIUE WED THU FRI SAT 7 N — \
0-2,4-]-8-10-12-14-16-18-20-22-24 "@@HM - _0N

Airconditioner: Koelen = Verwarmen — Automatisch = Ontvochten = Ventilator
Eco-V DX: Koelen = Verwarmen — Automatisch — Uit
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[Fooveve] serveve ]

l H loc
§}EV

% ) —

‘SWE EE ped Eweroo
m-m-m-mﬁ IS 3 0@*"
E@PMIEEE CM(K‘

----- 10.12.14.16.18 - 20.22 24|
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ON/OFF  LOCK

__‘_7 F=C_JJ)E=C_J9
E=C 9= JA=C_J9e=C19
E=C o= JIE=C_ =19
0= (e ad)

(GROUP ROOM TEMP

14 Selecteer de gewenste bedieningsmodus door op de -knop te drukken.
(Alleen ventilator en Eco-V DX)

N 4
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT

0- 2/4I +8-10-12-14-16-18-20-22-24

%‘,‘< .
l-AM It "u'l
I

Ly
I

Ventilatie-unit / Eco-V DX: (Warmtewisselaar = Normaal = Automatisch)

[ 15 Open de gewenste modus voor het instellen van de temperatuur door op de -knop te

- SCHEDULE P>re
SUN_MON _TUE WED THU FRI SAT [SCHEDULE RIS =0
0:2,/4%-8-10-12-14-16-18-20-22-24 - _= "_C

16 Selecteer de gewenste temperatuur door op de -knop te drukken.

[

NPy SCHEDULE ke

SUM_MON _TJE WED THU FRI SAT _>"< A\, I_/°

0: 2,74, S-8-10-12-14-16-18-20-22-24 "A'V' TJ,' ,'_C
L LI

- Bij graden Celsius: 18 °C ~30 °C (1 °C interval)
- In case of °F: 64 °F ~ 86 °F (2 °F interval)

17 Pas de gewenste schemareservering toe door op de \} -knop te drukken.

Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te

geven zoals .

v
SCHEDULE
SUN MON TUE WED THU FRI SAT _
0:-2-4-6-8:10:12:-14:16-18:20-22-24| == - - -

drukken. In het venster knippert de minuut. (Deze functie is uitsluitend beschikbaar in ON-schema.)

@reTor

® Na het indrukken van —knop, is het schema weer bijgewerkt. Tijdens het bijwerken,
het schema symbool knipperen.
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G
B 4 11 / [E] s E]
o, @_ T ALL GROUP
"Or % B mmmrcen N
o 5 2 (0,

ON/OFF __ LOCK

(=== L%:] ® D]

GROUP RROOM TEMP

Groepenschema’s instellen
- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert

- Als u in deze stand het schema instelt, worden alle binnenunits van de
corresponderende groep tegelijk gewijzigd,

@OLeTor

e Druk op de (ESC] -knop om de schemareservering tijdens het instellen te annuleren.
De ingestelde tijd keert dan terug naar de voorheen geconfigureerde tijd en de modus
voor het instellen van schema’s wordt afgesloten.

SANVTY3A3N
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Schemaweergave

Wanneer ingestelde schemadag het geeft aan het schemaoverzicht van de dag en uitgevoerde
volgende schematijd zoals in de volgende afbeelding.

v N
[SCHEDULE]
SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT ?"s_ ——
(0246800 0B BOLH "A'V' '.'"_","'

<Schema-overzicht van de dag>  <Schema-details van het uitgevoerde volgende schema>

Schemaprioriteit

Als twee schema'’s tegelijk worden ingesteld, wordt het schema met de hoogste prioriteit
uitgevoerd. Het schema met het laagste nummer heeft de hoogste prioriteit.

SCHEDULE >",'< }',‘,g
[ AM[ (7101 —(OAM{ (1710
e -0 L (N

Ex) Voorbeeld. Als voor schema 1 en 2 dezelfde tijden zijn geprogrammeerd, stopt de betref-
fende binnenunit om 11.00 uur v.m. omdat de geprogrammeerde tijd van schema 1 een
hogere prioriteit heeft dan die van schema 2.

Schemawaarschuwingen

Tijdens het uitvoeren van een of meer schema’s accepteren binnenunits gedurende een paar
minuten geen andere commando’s. (Het is mogelijk dat de afstandsbediening en de AC Ez
tijdens dit tijdsbestek niet normaal functioneren.)

Tijdens de blackout

1 Wanneer een netstoring langer dan twee uur duurt, wordt het schema dat u eerder hebt
geprogrammeerd na terugkeer van de netspanning niet uitgevoerd. (De juiste tijd moet
opnieuw worden ingesteld.)

2 Tijdens een netstoring wordt het geprogrammeerde schema niet uitgevoerd.
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Stroomdiagram van schema wissen

/ e Schema'’s individueel wissen \

Druk kort op de knop.

l Open de modus voor het instellen van schema's.
Selecteer de dag : Selecteer de dag van de week
[ van de week ] om het schema te wissen.
l Druk op de [OK] knop.

Schemanummer : Selecteer een schemanummer
selecteren

om een schema te wissen (1~8).

l Druk 5 seconden op de (ESC] knop.

Wissen van corresponderende
individuele schema'’s

\_ /

® Dagschema's wissen \

Druk kort op de knop.

l Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag : Selecteer de dag van de week
[ van de week ] ’ 9

om het schema te wissen.

l Druk 5 seconden op de [(ESC] knop.

dagschema's

\ /

@ LeTor

e Als u op de \ -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema'’s gesloten.

[Wissen van corresponderendﬂ
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Programmeren: Schema'’s (individuele schema'’s) wissen

Afzonderlijke schema’s van één binnenunit wissen

(AR CONDITIONER | VENTILA E]
@D@ UNIT
ALL GROUP
SETCLEAR
SETCLEAR
@---m-mﬁé *3?‘ 0@‘%”‘
024 6.8.10.12.14.16.18.20. 22" Z‘B@PMIEqE F%@

ON/OFF  LOCK

v U= e Jole= 1 J
() D =) e D (=1 e ) (=) e )
=] e e

GROUP ROOM TEMP

— 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema'’s te openen. De dag
van de week knippert.

1!7/
SUN TUE_(WED)-THU FRI SAT
(‘)!;2-4-6-8/10|-‘.\’2-14-16-18-20-22-24

R S

(@AM T 71T
{ (-0

2 Selecteer de gewenste dag voor het wissen van een schema door op de
-knop te drukken.

v sl

SCHEDULE
SU'LMON _TUE (WED) THU FRI SAT a8 \-l ,/
g 2/4 8- 10 12 14-16-18-20-22-24 ’-AM | “' "_

— 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de
instelmodus voor schema’ s op te roepen.

LI 4 SGHEDULE e
sun_MON)_TUE (WED) THU FRI SAT \EII/_’"\_
Q 2/4-1-8-10-12-1U-16-18-20-22-24. "@AM I_{

|

=z

S L 4 Selecteer het gewenste schemanummer dat u wilt wissen door op de -knop
2 te drukken.

>

S |

D Py . EIE K

sum_!MONl TUE (WED) THU FRI SAT A\ g T
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-24] 1O - 2”7
moll D I =\ e e [ |
|
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ROOMTEMP]_SETTEMP.

B2
A

“ATL"HH/"\ Nl Ul
&@@ A=

cupa Q- B

SN SET CLEAR

m-m-m-mﬁ IS 3 0@*"
3% 10050 5 20 254

w:!

E@PMIE BB CM (A\

ON/OFF__ LOCK

__
@ JJmu=C_JJiE=C_JJie=_J°
= (e g

GROUP ROOM TEMP

—— b Nadat de gewenste dag voor het wissen van schema'’s is geselecteerd, drukt u 5

seconden op -knop om het schema van de gewenste dag te wissen.
Ly sk
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT 117 ar

0!2/4| §:8-10:12-14-16-18-20-22-24!

Het corresponderende schema wordt gewist en u verlaat de instelmodus voor schema's.

v sl

[SCHEDULE Pt e

SUN (MON] TUE (WED) THU FRI SAT s
Qy2746-8-1012-14-16-18-20-22-24 '-AMI’L T

Programmeren: individuele schema'’s (groepsschema'’s) wissen

Afzonderlijke schema’s van één binnenunit wissen

1 Druk op de -knop om naar de instelmodus voor groepen te gaan.

L2 Als u het schema in deze stand wist, worden alle units van de corresponderende
groep gewist [the schedule of corresponding number.]

@OLeTor

e Als u kort op de \ -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema’s gesloten.
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Programmeren: Schema'’s (dagschema's) wissen

Met deze functie kunt u het dagschema van een individuele binnenunit wissen.

R | 2 |
UNIT A4 >ll<
[ AN
0 4A l
GROUP I

e 11 oF
=
; - A —
©upEa D% ® jmmmsrecy

*xﬂ)@%n
R LT 1

3%
0}$autc

ON/OFF  LOCK

v = o= = 2=
B=C JoM=C = _Joe=C_J9
(=== @[: & 0]

GROUP ROOM TEMP

I— 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema'’s te openen. De dag van
de week knippert.

Vo
SUN (MON) TUE_(WED).THU FRI SAT
0-2-4-6- 8/10|-’Q-14~16-18-20-22-24

[ScHEDULE RIS
I-AM l', 'u'l

2 Selecteer de gewenste dag voor het wissen van een schema door op de
-knop te drukken.

V
SU'LMON _TJE (WED] THU FRI SAT

0- 2/4| - 8- 10 12 +14-16-18-20-22-24

>'.,'<_ _
j@@av i) 2
= L

— 3 Nadat de gewenste dag voor het wissen van schema'’s is geselecteerd, drukt u 5

seconden op desc] -knop om het schema van de gewenste dag te wissen.
|
I , N\ 'V /
U'L!MON] _TUE - THU FRI SAT HED
o!2/4|\810121416182022~24 ,’I - -

Het dagschema wordt gewist en de modus voor het instellen van schema’s wordt
gesloten.

Dit geeft aan dat her geen dagschema had door het kader van de corresponderende
dag op het LCD-beeldscherm te verwijderen.

SANVIY3Aa3N

v
SUN MON TUE (WED) THU FRI SAT
0:-2:4:-6-8-10-12-14:16-18-20-22-24

l-AM 121 20t
o C [
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Programmeren: Dagschema'’s (groepsschema'’s) wissen

GROUP

ER 1 2 El\ (UNIT\
N <> J_ g -
%Mu>< 3 LI &3

2

>
=
=

o v s °
EE SET CLEAR
i ST SET CLEAR

*sq O@E S

Ca%5
e 2022 74 -PMII_ EF§Q\,

@}

m---@l- %

ON/OFF  LOCK

____
@=C_Jom=C_Jo=__JoJie=__J°
o= ao e

GROUP ROOM TEMP

1 Druk op de -knop om naar de instelmodus voor groepen te gaan.

— 2 Als u het schema in deze stand wist, worden alle units van de corresponderende
groep gewist [the schedule of corresponding number.]

@ LeTor

e Als u op de \] -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema’s gesloten.
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Stroomdiagram van individueel schema

N

/ ¢ Schemakopie

Druk kort op de knop.

l Open de modus voor het instellen van schema's.
( Selecteer de dag

van de week ] Selecteer de dag van de week om

het schema in te stellen.

l Druk op de \\ knop.

Schemanummer
: Selecteer een schemanummer
selecteren

om een schema in te stellen (1~8).
l Druk op de knop.

Corresponderende
schemakopie

l Druk op de :\ knop.

Selecteer de dag
van de week

e Schema'’s plakken

Druk kort op de knop.

l Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de da
[ van de week ° ] am : Selecteer de dag van de week

om het schema in te stellen.
l Druk op de knop.

Schemanummer
: Selecteer een schemanummer
selecteren

om een schema in te stellen (1~8).
l Druk op de knop.

Gekopieerde
schema's instellen
l Druk op de knop.

Plakken van
schema's sluiten

@reTor

e Als u op de \ -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema’s gesloten.
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Programmeren: Schemakopieén (individuele schema's)

Schema'’s op andere dagen toepassen.
Voorbeeld. Om op maandag hetzelfde schema toe te passen als het eerste schema voor
dinsdag, gebruikt u de functie voor het kopiéren en plakken van individuele schema’s.

e Schemakopie

R | 2 | (G N

)
> x @E‘E‘ UNIT
uNIT r.,,;:‘g?f ” ,C <J @ [E]

ALL GROUP

anoue 111

oo, () 2%
(M5 O % = 3

A |mm=m o
AM

OmiEEs! - A‘u‘rf; ISR SET CLEAR
@-m-m--ﬁ * ?"OO‘%’?f
0.2.4.6.8-10.12.14.16.18.20-22 24| E.PMIEEEF%SW

ON/OFF  LOCK

v = U= = vas
[ é-] @[:1 @D]

GROUP ROOM TEMP

— 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema’s te openen.
De dag van de week knippert.

W,

SUN (MON) TUE_| E_THU FRI SAT

0-2:-4-6- 8{!1,(1 2-14-16-18-20-22-24

scHeDuLERIS

(GVAM 1- 2171
{ |

2 Selecteer de te kopiéren schemadag door op de -knop te drukken.

L sl
/ (SCHEDULE RS
SU'LMON TlJE-THU FRI SAT
0-2,8:-% 8!1‘0 12-14-16-18-20-22-24 ’.AM " _","'

L 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de
instelmodus voor schematijden op te roepen.

v sl
EDUL

sun !MONI _TiUE (WED) THU FRI SAT l?ﬁ/-%ﬁ

0-2,4-% 8!1,0 12 14-16-18-20-22- 24_| GuAm - _u'l

=z
m
(=]
m
0
-
>
=z
O
(7]

L 4 Selecteer het gewenste in te stellen schemanummer door op de -knop te
drukken.

v slle
[SEHEDULE]
SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT | a2 2"$_

N by
02,858 10:12+14:16-1820- 2224/ 100 [
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'1 2 RoOMTEMP] SETTEMP ]
i A 3% u ]
< » >< _m °C
AL HH A X6 LI -F
o e Cl——'
.. c) A L
onEEE D ® e
*ri—oo\%w)c
@—mﬂmﬂgzzﬂ -AMJEEE X_‘i@

ON/OFF _ LOCK

= —— - —— -
(= C =T 5= T e =T

@Dé%] (& 2] | =

GROUP ROOM TEMP

-knop om het schema van de gewenste dag te kopiéren.

Tt SEHEDULE P14
sun MON)_TUE (WED) THU FRI  SAT \!,'/- a o
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24 MO - ("1
..... L. m = pPm
|

— 6 U sluit de instelmodus voor schema's door op de (ESC] -knop te drukken.

v N[
[SCHEDULE P
SUN TUE THU FRI SAT

0:2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 ’.AM' (- 211
........ B -0

5 Als u de gewenste te kopiéren schemadag hebt geselecteerd, drukt u op de

@LeTor

* Alsuopde (ESC] -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

SANVIY3IAIN
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e Schema'’s plakken

m Sl OO0 ) g
A ~

N j il > , {o
GROUP | ‘ 4 4 l — S F ALL GROUP
l MED L0 MED WL SsH____ I:
O % A/ | SIEES SET CLEAR —AL
PMI auTo | BTG SET CLEAR

ehtsuatseacuie) **30@‘%”‘

(52D
..... EWAMY| C N
0.2.4.6.8-10.12.14-16.18.20-22 24| -PM'EEH }_,ong

ON/OFF _ LOCK

[CASE S— 5| S | LSS 5|5 e— )
(m[e= %J @;m‘:} 0} [Z]

GROUP ROOM TEMP

|1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema'’s te openen.

De dag van de week knippert.

L% SCHEDULE P14
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT BT ""_

(GWAM 1Z1- 2171
0:-2-4-6 8/!1FOI&2141618202224 -’-“-'

2 Selecteer de gewenste te plakken schemadag door op de -knop te
drukken.

A4 sl
[SCHEDULE P14
U'L!MON] an

TUE (WED) THU FRI  SAT DI
02,838 10:12+14-16-18-20-22:24 "A'V' -0

- 20

e T

| 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de

instelmodus voor schematijden op te roepen.

L Sl
'Y EDULE P>t<
SU'L!MON] _TUE (WED) - THU FRI SAT as
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22-24  [CUAM - Z(I™1
| . { (
|

4 Selecteer het gewenste in te stellen schemanummer door op de -knop te
drukken.

L sl
SU'L!MON] TUE - THU FRI SAT | ?"S_

N\ =l 2 —
0:2,/4°%- 81012 14:16-18-20-22- .oal 10N ".",'

=z
m
(=]
m
0
-
>
=z
O
(7]
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i) & A= I
T -,Os % B
*ﬁOO%N

a | HEMEHEEFE®

ON/OFF __ LOCK

@ﬁ@w:}ﬂzﬂ:)e
B=(C__JoJia=(C_J°
@[:] 12) @:ﬂ @:}]

ROOM TEMP

— 5 Als u het gewenste te plakken schemanummer hebt geselecteerd, drukt u op de
-knop om het schemanummer van de gewenste dag te plakken.

\‘l'/
SUN TUE_(WED).THU FRI SAT

0:-2:-4-6- 8/!1‘0|-’.\’Z~14-16‘18‘20-22-24

*_ _
(CNAM I _,ll {

L 6 U sluit de instelmodus voor schema's door op de (ESC) -knop te drukken.

LV 4
Sun_IMON) _TE THU FRI SAT
0~2/4|~§~8-!1.0~12'14-16~18~20~22~24

\ll«
>..S_

(CUAM I1- 17T
-0

7 Pas het geplakte schema toe door op de -knop te drukken.
Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te

geven zoals .

v sl
SCHEDULE
SU'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT N z"s_ -
0-2,4-3-8-10-12-14-16-18-20-22-2aL  (CUAM - 111
| L) P =
I
4 0

groepsschema’s Individuele schema’s plakken

- Wanneer instellen Schemakopie,
Voordat plakken gekopieerd Individuele schema, Wanneer u de bedieningsmodus voor

= groepen selecteert, Als u in deze stand het Individuele schema instelt, worden alle bin-

g nenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd, )
N

=

A
~@)LETOP N

e Als u op de -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema’s gesloten.
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Stroomdiagram van dagschema

/ e Kopie van dagschema \

Druk kort op de Q-/ knop.

l Open de modus voor het instellen van schema's.

ag van e wee

om het schema in te stellen.

l Druk op de |COPY| knop.
Corresponderende
schemakopie

l

[ Selecteer de dag J : Selecteer de dag van de

van de week week om het schema in te stellen.

l Druk op de knop.
Gekopieerde
schema's instellen
l Druk op de knop.
Schemanummer
selecteren
l Druk op de knop.
Plakken van
schema's sluiten

o /

=z
m
(=]
m
0
-
>
=z
O
(7]

@ LeTor

* Als uop de [(ESC] -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.
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Programmeren: Schemakopieén (dagschema's)

Schema’s op andere dagen toepassen (Voorbeeld: Om op maandag hetzelfde schakelschema
toe te passen als het bestaande schakelschema voor dinsdag, gebruikt u de functie voor het
kopiéren en plakken van schema'’s.

crour RIS o] iion]

]
s A X€ 0077 o N
ﬁ?,},,',}lléo%,” '°g G2
&" A A=
sl wls)| Ny 5 TS EAED
% ‘% B | e
#kﬁfb@@)c
E-PMIEE gé%

[LISH S— || ESN S— | UALSN SH— ) - RSN e— )

[CASE S— A T = = =
E=C9Ym=CJJE=CJ-E=C"J9
= (S ad]

GROUP RROOM TEMP

i

1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema'’s te openen.
De dag van de week knippert.

\‘l'/
SUN TUE_(WED)_THU FRI SAT

0:-2-4-6- 8/;!1‘(]-7\'2-14-16-18-20-22-24

\II/
3 sk

l-AM - 2071
-

-

2 Selecteer de te kopiéren schemadag door op de -knop te drukken.

N
/
SU'L!MON] _TUE - THU FRI SAT

0- 2/4| 8&0 +12-14-16-18-20-22-24

3 sk
ERTS

I-AM - 201
-

~

-knop om het schema van de gewenste dag te kopiéren.

v
SU'L!MONI TUE (WED) THU FRI SAT i}

Ny —_—
0-2,4- % sio 12:14-16-18-20-22:24] (COAM - 1)

—— 4 Selecteer de gewenste te plakken schemadag door op de -knop te drukken.

ql/
% [SCHEDULE Pxe
SU'LMON T'JE-THU FRI SAT a

0+2/4-X-8 1012 14:16-18-20-22- 74| '@AM L":“-"

L 3 Als ude gewenste te kopiéren schemadag hebt geselecteerd, drukt u op de
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A conoon — (/\ (l[;"]\

\ll/
GUR ! P ‘_l', " >III<

0 pX3 ' ' ’°C
}-‘0’-

oriaan B .‘m‘o :gztx
m-m-mmmﬁ **‘ OQ@“
..... e ,z,E,- D OECRE @
ONIOOCK _ _ _

©=C__Jefio=l___Jen=(__ Jofz=(___J°
BeCJIM=CJIBE=C_J9E=C_7J9
= (6O a0

GROUP ROOM TEMP

5 Als u de gewenste te plakken schemadag hebt geselecteerd, drukt u op de

-knop om het schema van de gewenste dag te plakken.

— 6 Pas het geplakte schema toe door op de (OK] -knop te drukken.
Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te

geven zoals .

v
HEDULE

SUN TUE THU SAT >‘§ -

0-2-4-6-8:!1‘0-12-14-16-18-20-22-24 ’.AM ) " _,',"'

groepsschema’s dagschema’s plakken

- Wanneer instellen Schemakopie,
Voordat plakken gekopieerd Individuele schema, Wanneer u de bedieningsmodus voor
groepen selecteert, Als u in deze stand het dagschema instelt, worden alle binnenunits van
de corresponderende groep tegelijk gewijzigd,

@LeTor

* Als uop de [(ESC| -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

=z
m
(=]
m
0
—
>
=z
O
(7]
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Stroomdiagram van ingestelde vrije dagen

-

® [ngestelde vrije dagen

Druk kort op de knop.

l Open de modus voor het instellen van schema's.

[ Se\iz:\lezrv?:eiag ] : Selecteer de dag van de week

om het schema in te stellen.

2
l Druk op de knop.

[ Ingestelde vrije dagen} .
l Druk op de [OK] knop.

Instellen van vrije
dagen sluiten

\_

@LeToP

* Alsuopde (ESC] -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema'’s gesloten.
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Programmeren: Vrije dagen reserveren

Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat aircosystemen in de weekends en op feestdagen onnodig
worden ingeschakeld. Op de dag die u als “vrije dag” programmeert. verschijnt het “OFF" (Uit)-pictogram.

1 2 (AIR CONDITIONER ILATION ROMPTTEMP G

NPYAR I UNIT
M,i,.'.zl,séguus gl
l@l}% i, @é AL GROUP
] 'Q~ % R |mmmseran WEE seTCLEAR

vvvvvvv
(SUN) (0N (TUE) (WD) (THU) (R (SAT)
[

2.4 681012141618 2022 24|
U S

ALL
AUTO SIS SET CLEAR
O S @ @
E-PM'E BHEE®

ONIOFF LOC OPER

B = = =
(D TEMP - PAST

v U= = 2=

@E=C =)= C"J-J)E=C"J9

=] e e

GROUP ROOM TEMP

|— 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema'’s te openen. De dag van de
week knippert.

W TR Sl
SUN (MON) LIE_E_THU FRI SAT ?IIS_
0-2+4-6-8,10-2-14-16-18-20-22-24 -AM' (- 211
........ i e -0

2 Selecteer de gewenste dag die u als vrije dag wilt instellen door op de
-knop te drukken.

| sl
N__/ v [SCHEDULE]
U'L!MON] TUE (WED) THU FRI SAT N -
0:2,/4,"%-810-12-14-16-18-20-22-24 -A'V' ' .",' ,’

—— 3 Als u de gewenste als vrije dag in te stellen dag hebt geselecteerd, drukt u op de
-knop om het vrije dagenschema in te stellen. (Set « Clear)
Wanneer u het vrije dagenschema hebt ingesteld, wordt het 3 pictogram op het
LCD-beeldscherm weergegeven.

|
g v % SCHEDULE Y
SUN_MON]_TJE (WED) THU FRI SAT \Ell/_’ll\_ —
0-2,4-5-8-10-12-14-16-18-20-22.24  [EJAM - (™1
..... DD SNty Y R

—— 4 Pas het vrije dagenschema toe door op de -knop te drukken.
Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te

geven zoals (SuN).

fiion] % EDULE
SUN.(VION) TUE - THU FRI SAT | SED S

0-2,4-]-8+10-12-14-16-18+20-22- ?Al '@AM - 20t
| I e |
|

* Wanneer de schemadag is ingesteld, wordt deze met een “ pictogram aangeduid en
deze wordt buiten het schema om elk uur uitgevoerd.

-

=z
m
(=]
m
0
-
>
=z
O
(7]

groepsschema’s Vrije dagen instellen

- Wanneer instellen Vrije dagen, Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert,
Als u in deze stand het Vrije dagen instelt, worden alle binnenunits van de correspon-

derende groep tegelijk gewijzigd,
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Zelfdiagnose van binnenunits

Deze functie wordt weergegeven wanneer een controlecode van de centrale
besturingseenheid wordt ontvangen.

1 2
< >"<O x I_(_l-c
N =) /"\@X LILl-F

aroup (0 \
EraMS]| S~ S
O'(%’:) A | m=m s
s auto | BENSE SET CLEAR

@AMIU-U -,

PMILC- O 1

vV vV vV v v v Vv SN 07

CRE RO CED L fﬁ,&,?.@;‘@‘;%
n T F=

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22- 24| )
Esmunsnnsnsnesmmnnanan | O PV F =R

ON/OFF__LOCK
=T )o)2=( )o)B8 = )o)4 = ) )

(
B =] )o)6 = )o)7 = Jo)B8 =1 )o)

)
e=C( ) oJio = JoJ(i1 = ( JoJi2=( )o)
IB= )o)14 = ( Jo)15 = ( JoJi6 = ( )o)

s (SO ac]

GROUP LOCK ROOM TEMP

1 Als in de corresponderende binnenunit een storing is opgetreden, [it indicates RED LED of
individual on/off LED.]

2 Als de aanduiding “CH" of “xx"” (aantal) herhaaldelijk als statuscode voor storingen op het
LCD-beeldscherm verschijnt.

3 Wanneer de storingcode op het Ilcd-display verschijnt, neem dan contact op met een erkend
servicecentrum of een erkende installateur.

Ex) Bijvoorbeeld: statuscode bij een storing 3: CH 3

( N\ (: 3\
= 1 — 1 _
o < [N “» =
UNIT =7 ‘_ [ ] UNT 7 _’
|| _— [
=z () )
S o200 200
2 v v
'_ SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
s |
% \ J . J
n
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